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1 Sicherheit
11

Bei unsachgemaler oder nicht bestimmungs-
gemaler Verwendung kénnen Gefahren fur
Leib und Leben des Benutzers oder Dritter
bzw. Beeintrachtigungen des Produkts und
anderer Sachwerte entstehen.

BestimmungsgemaBe Verwendung

Das Produkt dient zur Umwandlung des
Gleichstroms der Photovoltaikmodule in
netzkonformen Wechselstrom.

Die bestimmungsgemalie Verwendung be-
inhaltet:

— das Beachten der beiliegenden Betriebs-
anleitungen des Produkts sowie aller wei-
teren Komponenten der Anlage

— die Einhaltung aller in den Anleitungen auf-
gefuhrten Inspektions- und Wartungsbe-
dingungen.

Eine andere Verwendung als die in der vor-
liegenden Anleitung beschriebene oder eine
Verwendung, die Uber die hier beschriebene
hinausgeht, gilt als nicht bestimmungs-
gemald. Nicht bestimmungsgeman ist

auch jede unmittelbare kommerzielle und
industrielle Verwendung.

Achtung!

Jede missbrauchliche Verwendung ist unter-
sagt.
1.2
1.2.1 Lebensgefahr durch Stromschlag

Allgemeine Sicherheitshinweise

In einer Photovoltaikanlage kann schon bei
geringem Lichteinfall eine hohe Gleichspan-
nung entstehen.

» Berlhren Sie keine stromfiihrenden Bau-
teile.

1.2.2 Gefahr durch Fehlbedienung

Durch Fehlbedienung kénnen Sie sich selbst
und andere gefahrden und Sachschaden
verursachen.

» Lesen Sie die vorliegende Anleitung und
alle mitgeltenden Unterlagen sorgfaltig
durch, insb. das Kapitel "Sicherheit" und
die Warnhinweise.

» Flhren Sie nur diejenigen Tatigkeiten
durch, zu denen die vorliegende Betriebs-
anleitung anleitet.

1.2.3 Verletzungsgefahr und Risiko eines
Sachschadens durch unsachgemale
oder unterlassene Wartung und
Reparatur

» Versuchen Sie niemals, selbst Wartungs-
arbeiten oder Reparaturen an Ihrem Pro-
dukt durchzufihren.

» Lassen Sie Stérungen und Schaden um-
gehend durch einen Fachhandwerker be-
heben.

» Halten Sie die vorgegebenen Wartungs-
intervalle ein.
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2 Hinweise zur Dokumentation

21 Mitgeltende Unterlagen beachten

» Beachten Sie unbedingt alle Betriebsanleitungen, die

Komponenten der Anlage beiliegen.

2.2 Unterlagen aufbewahren

» Bewahren Sie diese Anleitung sowie alle mitgeltenden

Unterlagen zur weiteren Verwendung auf.

23 Giiltigkeit der Anleitung

Diese Anleitung gilt ausschlief3lich fur:

Produkt - Artikelnummer

Giiltigkeit: Deutschland, Belgien, Belgien, Schweiz, Niederlande, Norwe-
gen, Finnland, Finnland, Schweden

VPV | 3000/1 400V 0010024722
VPV | 4000/1 400V 0010024723
VPV 1 5000/1 400V 0010024724
VPV 1 6000/1 400V 0010024725

3  Produktbeschreibung

3.1 Angaben auf dem Typenschild

Angabe auf dem Typen-
schild

Bedeutung

Serial-No.

Serialnummer

VPV | xxxx/1 xx0 V

Typenbezeichnung

VPV

Vaillant Photovoltaik

Wechselrichter

Hinweise zur Dokumentation 2

3.2 Serialnummer

Die siebte bis 16. Ziffer der Serialnummer bilden die Artikel-
nummer.

Die Serialnummer befindet sich auf einem Typenschild auf
der linken Seite des Produkts.

3.3 Produktiibersicht
3.3.1 Aufbau des Produkts

I

b

E]EIM
ifu\@
1 Abdeckhaube 4 Bedienelemente und
2 Displa Anschlisse (Produkt-
y unterseite)
Bedienelemente Typenschild

Kuhlrippen (Produktvor-
derseite und -rlickseite)

3.3.2 Display und Bedienelemente

XXXX Leistungskategorie

" Produktgeneration

DC-PV Input:

Voltage Gleichspannung

MPP Voltage Spannung bei maximalem
Leistungspunkt

Current Stromstarke

Short circuit current

Kurzschlussstromstarke

Overvoltage Category

Uberspannungskategorie

AC Output:

Voltage Wechselspannung
Power factor Leistungsfaktor
Current Stromstarke
Power Leistung

Overvoltage category

Uberspannungskategorie

/
XXXXXXXXXXX T/@

1323w |

21012017 = gif 01 08:25

= [ ] =

IP classification

Schutzart

O

Schutzklasse Il
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4 Betrieb

3.3.3 Bedienelemente und Anschliisse an der
Produktunterseite

1 Ethernetschnittstelle 2 Lasttrennschalter
(RJ45) Gleichstrom
34 Netziiberwachung

Wahrend des Einspeisens kontrolliert der Wechselrichter
standig die Netzparameter.

Wenn das Netz die gesetzlichen Vorgaben nicht einhalt,
dann schaltet der Wechselrichter automatisch ab.

Wenn die gesetzlichen Vorgaben wieder erfiillt sind, dann
schaltet der Wechselrichter automatisch ein.

3.5

Die interne Temperaturregelung verhindert tiberhdhte
Betriebstemperaturen.

Kiihlung

Wenn seine Innentemperatur zu hoch ist, dann passt der
Wechselrichter die Leistungsaufnahme aus dem Photovol-
taikgenerator automatisch an, sodass Warmeabgabe und
Betriebstemperatur sinken.

Der Wechselrichter wird mittels seines Gehauses durch Kon-
vektion gekiihlt.

Innerhalb des abgeschlossenen Gehauses verteilt ein war-
tungsfreier Ventilator die Abwarme gleichmafig auf die Ge-

hauseoberflache.
CE-Kennzeichnung

C€

Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die Pro-
dukte gemaR der Konformitatserklarung die grundlegenden
Anforderungen der einschlagigen Richtlinien erfillen.

Die Konformitatserklarung kann beim Hersteller eingesehen
werden.

4 Betrieb

4.1 Bedienkonzept

Bedienele- Funktionen

ment
ESC - Anderung eines Einstellwerts abbrechen
— Dialog mit Nein beantworten

— Eine Auswahlebene héher gelangen

— Displaybeleuchtung einschalten

— Ereignismeldung quittieren

SET - Anderung eines Einstellwerts bestatigen

— Dialog mit Ja beantworten (fir = 1 Sekunde
driicken)

— Einstellwert auswahlen

— Eine Auswahlebene tiefer gelangen
— Men aufrufen

— Displaybeleuchtung einschalten

— Ereignismeldung quittieren

Einstellwert verringern oder erhéhen
Menupunkte scrollen

zwischen Einstellwerten wechseln

— Displaybeleuchtung einschalten

— Ereignismeldung quittieren

oder -

Einstellbare Werte werden immer blinkend dargestellt.

Die aktuelle Auswahl ist im Display durch wei3e Schrift auf
schwarzem Hintergrund hervorgehoben.

Symbol Bedeutung
O Menupunkt nicht ausgewahlt
© Menipunkt ausgewahlt (Einfachauswahl)
(%] Menipunkt in Checkliste erledigt
oder
Menipunkt ausgewahlt (Mehrfachauswahl)

» Bestatigen Sie immer die Anderung eines Werts. Erst
dann wird die neue Einstellung gespeichert.

XXXXXXXXXX —— |

XXXXXXX

XXXXXXXXXX?

b

1 Uberschrift des Dialogs 3

2 Symbol der Taste mit
Funktion flr diesen
Dialog

Symbol der Taste mit
Funktion flr diesen
Dialog

4 Inhalt des Dialogs

Wenn ein Dialog im Display erscheint, dann ist zur Beant-
wortung eine Eingabe erforderlich.

411 Bedien- und Anzeigeebenen

Das Produkt hat zwei Bedien- und Anzeigeebenen.
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Auf der Betreiberebene finden Sie Informationen und Ein-
stellméglichkeiten, die Sie als Betreiber brauchen:

Die Fachhandwerkerebene ist dem Fachhandwerker vor-
behalten. Sie ist mit einem Code geschiitzt. Nur Fachhand-
werker durfen Einstellungen in der Fachhandwerkerebene
verandern:

Hauptmenii — Ubersicht (-~ Seite 9)

4.1.1.1 Grundanzeige

XXXXXXXXXX}— 8] T

1323w |

21012011 A gf 01 ¥ FOB:25

®© ®0 ®6

: @Egé

1 Bezeichnung des ange- 6 Leistungsreduzierung
zeigten Messwerts Datenverbindung
Laufleiste

Symbol fiir nicht quit-
tierte Ereignismeldung

9 Wechselweise: Aktu-
elles Datum oder IP-
Adresse des Wechsel-
richters

Wert des angezeigten
Messwerts mit Einheit
4 Aktuelle Uhrzeit

Festspannungsbetrieb
eingeschaltet

Um in die Grundanzeige zu gelangen, driicken Sie mindes-
tens 1 Sekunde ESC.

In der Grundanzeige werden aktuelle Messwerte der Photo-
voltaikanlage angezeigt (— Betriebs- und Anzeigefunktionen
im Anhang).

4.1.1.2 Hauptmenii

|

XXXXXXXXXX @
XXXXXXX —G)
XXXXXXX — I %
XXXXXXX ‘

1 Auswahlebene 3 Laufleiste

2 Ausgewahlter Menu- 4 Weitere auswahlbare
punkt MenUpunkte

» Um in das Hauptmeni zu gelangen, driicken Sie in der
Grundanzeige die Taste SET.

Das Hauptmen enthalt MenUpunkte fir Grundeinstellungen
und Informationen des Wechselrichters.
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4.1.1.3 Ereignismeldung

?? R/

LiE 05.2011 |'-|'\|I=.-E
03:53
CJ\\\ XXXXXXXXXX
o1s02
O e XXXXXXX
| _—HMEI
1 Ereignistyp 5 Aktualitat
2 Datum und Uhrzeit des Blinkt, wenn HE
Auftretens 6 Summe aller Ereignis-
3 Status des Ereignisses meldungen im Ereig-
Blinkt, wenn RCTIUE nisprotokoll o
4 Text der Ereignismel- Nummer der Ereignis-
dun meldung im Ereignispro-
g tokoll
Es gibt 3 Ereignistypen:
Symbol Ereignistyp Bedeutung
o Information Keine Malnahme erforder-
1 lich.
Die Anlage erzeugt weiter
Leistung.
Warnung MafRnahme erforderlich.
A Anlage erzeugt Leistung,
Leistungseinschrankungen
sind mdglich.
Fehler MafRnahme erforderlich.
® Anlage erzeugt keine Leis-
tung.

Welche MalRnahme bei einer Warnung oder einem Fehler er-
forderlich ist, entnehmen Sie der Ubersicht der Ereignismel-
dungen und Stérungsbehebung (- Seite 14) im Anhang.

Ereignismeldungen mit einer Warnung oder einem Fehler
werden zusatzlich durch eine rot blinkende Displaybeleuch-
tung signalisiert.

Ereignismeldungen mit einer Warnung oder einem Fehler
kénnen optional zusatzlich durch einen akustischen Alarm si-
gnalisiert werden. Informationen zur Konfiguration des akus-
tischen Alarms finden Sie in der Ubersicht der Betriebs- und
Anzeigefunktionen (- Seite 9) im Anhang.

Die Displaybeleuchtung blinkt so lange rot, bis alle Ursachen
der Ereignismeldungen vom Typ Warnung oder Fehler beho-
ben wurden.

— 2 Tbéne: Warnung
— 3 Téne: Fehler
Eine neue Ereignismeldung wird solange im Display ange-

zeigt, bis sie quittiert wird, ihre Ursache behoben wurde oder
eine neuere Ereignismeldung auftritt.

Wenn der Status (3) auf ACTIVE steht, dann ist die Ursache
der Ereignismeldung noch nicht behoben.

Wenn die Ursache behoben wurde, dann steht als Status (3)
das Datum der Ursachenbehebung.

Eine vollstandige Ubersicht der Ereignismeldungen
(- Seite 14) finden Sie im Anhang.



4 Betrieb

4.1.1.4 Grafische Anzeige — Beispiel Ertragsanzeige

Tages-, Monats- und Jahresertrage kénnen grafisch in
einem Diagramm dargestellt werden.

Eine vollstandige Ubersicht der Ertragsanzeigen finden
Sie in der Ubersicht der Betreiber- und Anzeigefunktionen
(— Seite 9).

Die Abbildung zeigt beispielhaft einen Tagesertrag:
Hauptmenii » Ertrag -~ Tagesertrag

T

yi O4.11.2016 15,5 |
al h G
E..
b PO
21
1 Y-Achse 3 Summe der im Dia-
. 1) gramm angezeigten
Ertrag in kWh Einzelertrage in kWh
2 Zeitraum eines Einzel-
4 X-Achse
ertrags 2
Zeit, hier in h

hier Tagesertrag
" Wenn im Display an der Y-Achse ein M erscheint, dann
wird der Ertrag in MWh angezeigt.
? Abhangig von der Art des angezeigten Ertrags.
Die Skalierung andert sich je nach Maximalwert.

Beachten Sie die maximale Speicherdauer flr Ertrage:

Art des Ertrags Speicherdauer

Tagesertrag 13 Monate

Monatsertrag 30 Jahre

Jahresertrag 30 Jahre

Gesamtertrag unbegrenzt
4.2 In Betrieb nehmen

Lassen Sie den Wechselrichter von einem Fachhandwerker
in Betrieb nehmen.

4.3
431

Entnehmen Sie der Ubersicht der Betriebs- und Anzeige-
funktionen im Anhang, welche Messwerte in der Grund-
anzeige angezeigt werden kdnnen.

Grundfunktionen bedienen

Messwerte fiir die Grundanzeige festlegen

Legen Sie bei Bedarf die Messwerte fest, die in der Grund-
anzeige angezeigt werden sollen.
» Gehen Sie ins Hauptmendi.

» Wahlen Sie den Menupunkt Einstellungen und driicken
Sie SET.

» Wahlen Sie Messwerte aus und driicken Sie SET .

» Wahlen Sie mit & oder </ den Messwert aus, der in der
Grundanzeige angezeigt werden soll, und driicken Sie
SET .

» Driicken Sie ESC.

» Wabhlen Sie ggf. weitere Messwerte aus, wie oben be-
schrieben.

» Driicken Sie mindestens 1 Sekunde ESC, um wieder in
die Grundanzeige zu gelangen.

< Die ausgewahlten Messwerte werden nun in der
Grundanzeige angezeigt.

4.3.2 Messwerte in der Grundanzeige anzeigen

1. Driicken Sie ggf. 1 Sekunde ESC, um in die Grund-
anzeige zu gelangen.

2. Wahlen Sie mit & oder / den gewlinschten Messwert
aus.

3. Der gewiinschte Messwert wird im Display angezeigt.

4.  Wenn keiner oder ein fehlerhafter Wert fir den gewahl-
ten Messwert angezeigt wird, dann beachten Sie die In-
formationen zur Stérungsbehebung (- Seite 7).

4.3.3 Einstellungen im Hauptmenii vornehmen

1.  Gehen Sie ins Hauptmend.

2. Entnehmen Sie der Ubersicht der Betreiber- und An-
zeigefunktionen (- Seite 9) im Anhang, welche Menu-
punkte im Hauptmenil angezeigt oder verandert werden
kdénnen.

3. Wahlen Sie mit & oder ¥V den gewiinschten Men(punkt
aus.

4. Andern Sie Meniipunkte oder lassen Sie Werte anzei-
gen, wie im Kapitel Bedienkonzept (- Seite 4) beschrie-
ben.

4.3.4 Ereignismeldung quittieren

1. Wenn keine aktuelle Ereignismeldung auf dem Display
erscheint, dann rufen Sie bestehende Ereignisanzeigen
Uber Hauptmenii - Ereignisprotokoll auf.

i

2. Offnen Sie eine Ereignismeldung aus dem Ereig-
nisprotokoll und driicken Sie SET.

3. Die Ereignismeldung wird nun im Display angezeigt.

Hinweis
Maximal die 60 letzten Ereignisanzeigen
werden gespeichert.

4. Um die Ereignismeldung zu quittieren, driicken Sie eine

der folgenden Tasten:

Taste Funktion

A Ereignismeldung wird quittiert.

Anzeige springt zur vorherigen Ereignismel-
dung im Ereignisprotokoll.

\V Ereignismeldung wird quittiert.

Anzeige springt zur ersten Ereignismeldung
des Ereignisprotokolls.

SET
ESC

Ereignismeldung wird quittiert.

Ereignismeldung wird quittiert.

Anzeige springt eine Ebene Uber den vor
der Ereignismeldung zuletzt angezeigten
Menupunkt.
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5.  Um eine Ereignismeldung zu beheben, befolgen Sie die
Anweisungen im Kapitel Stérungsbehebung (- Seite 7).

4.3.5 Webportal nutzen

Im Webportal kdnnen Sie den aktuellen Status, Ertrage und
Messwerte der Photovoltaikanlage in einem Webbrowser
anzeigen und auswerten lassen.

Hinweis

Uber ein offentliches Netzwerk (ibertragene Daten
sind vor dem mdglichen Zugriff durch Dritte nicht
geschiitzt. Das Ubertragen von Daten iiber ein
offentliches Netzwerk kann zusatzliche Kosten
verursachen.

i

» Informieren Sie sich vor der Nutzung eines 6ffentlichen
Netzwerks Uber mdglicherweise anfallende Kosten.

» Nutzen Sie ein 6ffentliches Netzwerk auf eigenes Risiko.

» Wenn Sie weitere Informationen zum Webportal bekom-
men mochten, dann fragen Sie den Kundendienst.

» Verbinden Sie die Ethernetschnittstelle Ihres Wechsel-
richters mit einem Internetrouter (Patch-Kabel RJ45).

» Wenn der Wechselrichter sich nicht automatisch mit dem
Internetrouter verbindet, dann stellen Sie den Wechsel-
richter fir die Nutzung mit dem Internetrouter manuell
unter Hauptmenii - Einstellungen - Netzwerk ein.

» Wenn sich der Wechselrichter weiterhin nicht mit dem
Internetrouter verbindet, dann fragen Sie ggf. einen
Fachhandwerker.

» Offnen Sie die Webseite https://auropower.vaillant.com
zur Registrierung in einem Internetbrowser.

Bedingung: Sie haben noch kein Nutzerkonto erstellt.

> Erstellen Sie ein Nutzerkonto.
< Am Ende der Registrierung erhalten Sie eine Bestati-
gungs-E-Mail.
» Loggen Sie sich im Webportal mit Ihrer E-Mail-Adresse
und lhrem Passwort ein.

Bedingung: Der Fachhandwerker hat die Anlage fiir Sie in seinem Nutzer-
konto bereits registriert und lhnen den Zugang per E-Mail zugesendet., Die
E-Mail-Adresse, die Sie lhrem Fachhandwerker gegeben haben, muss die-
selbe sein, mit der Sie sich auf der Webseite registriert haben.

Sie sehen |hren Wechselrichter nun in lhrem Benutzerportal.

Im Weiteren kdnnen Sie dann entscheiden, ob Ihr Installa-
teur weiterhin Zugang zu lhrer Anlage haben soll oder nicht.

Bedingung: Die Anlage ist noch nicht registriert.

» Fugen Sie Ihrem Nutzerkonto lhre Photovoltaikanlage
hinzu (+ Neue Anlage). Dazu benétigen Sie die Serial-
nummer des Wechselrichters.

» Prifen Sie von Zeit zu Zeit die Kommunikation vom
Wechselrichter zum Portal. Priifen Sie dazu, ob im Portal
aktuelle Daten und Daten der letzten Tage vorhanden
sind.

» Wenn Sie Fragen zur Nutzung des Webportals haben,
dann nutzen Sie die Hilfe-Seite im Webportal oder fragen
Sie ggf. den Kundendienst.
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Storungsbehebung 5
5 Storungsbehebung

» Beheben Sie die Stérung gemal der Tabelle im Anhang.

5.1 Verhalten bei sichtbaren Beschadigungen

1. Bei sichtbaren Beschadigungen von Komponenten der
Photovoltaikanlage, z. B. Sturmschaden oder Blitz-
schlag, schalten Sie den Wechselrichter umgehend
stromlos (- Seite 8).

2. Beachten Sie die Hinweise zur Pflege und Wartung

(— Seite 7).
5.2 Stoérung beheben
1. Stérungen werden durch Ereignismeldungen auf dem

Display angezeigt.

2. Lesen Sie die Ereignismeldung auf dem Display und
treffen Sie ggf. MaRnahmen geméaR der Ubersicht
der Ereignismeldungen und Stérungsbehebung
(— Seite 14).

i

Hinweis

Wenn Sie eine Ereignisanzeige quittieren
(~ Seite 6), dann haben Sie dadurch die
Stérung noch nicht behoben.

3. Bei vollstandigem Ausfall des Wechselrichters oder des
Displays rufen Sie einen Fachhandwerker.

4. Wenn eine Storung ofter auftritt oder Sie die Stérung
nicht beheben kénnen, dann rufen Sie einen Fachhand-
werker.

6 Pflege und Wartung

6.1 Wartung

Voraussetzung fir dauernde Betriebsbereitschaft und
—sicherheit, Zuverlassigkeit und hohe Lebensdauer des
Produkts ist eine jahrliche Wartung des Produkts durch
einen Fachhandwerker.

6.2

» Reinigen Sie die Verkleidung mit einem feuchten Tuch
und etwas l6sungsmittelfreier Seife.

» Verwenden Sie keine Sprays, keine Scheuermittel, Spul-
mittel, Idsungsmittel- oder chlorhaltigen Reinigungsmittel.

Produkt pflegen



7 AuBerbetriebnahme

7 AuBerbetriebnahme

71 Voriibergehend auBer Betrieb nehmen

» Lassen Sie den Wechselrichter von einem Fachhand-
werker voriibergehend auller Betrieb nehmen.

7.2 Endgiiltig auBer Betrieb nehmen

» Lassen Sie die Photovoltaikanlage von einem Fachhand-
werker endgultig aulRer Betrieb nehmen.

8 Recycling und Entsorgung

» Uberlassen Sie die Entsorgung der Verpackung dem
Fachhandwerker, der das Produkt installiert hat.

mmm \Wenn das Produkt mit diesem Zeichen gekennzeichnet

ist:

» Entsorgen Sie das Produkt in diesem Fall nicht Giber den
Hausmduill.

» Geben Sie stattdessen das Produkt an einer Sammel-
stelle fiir Elektro- oder Elektronik-Altgerate ab.

= \Wenn das Produkt Batterien enthalt, die mit diesem
Zeichen gekennzeichnet sind, dann kénnen die Batterien
gesundheits- und umweltschadliche Substanzen enthalten.

» Entsorgen Sie die Batterien in diesem Fall an einer Sam-
melstelle fur Batterien.
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Anhang

A Ubersicht Betriebs- und Anzeigefunktionen

Anhang

Hinweis

i

Die aufgefuhrten Funktionen und Betriebsarten stehen nicht fiur alle Systemkonfigurationen zur Verfligung.

AA Betriebs- und Anzeigefunktionen

Der Wert wird anhand des Einsparfaktors
508 g/kWh errechnet.

Einstellebene Werte : N
Einheit | Schrittweite, Auswahl, Erlauterung LA el
min. | max. lung
Grundanzeige —
Ausgangsleistung? aktueller Wert w Ausgangsleistung des Wechselrichters -
aktueller Tagesertrag’ aktueller Wert kWh Tagesertrag seit 00:00 -
PV-Spannung’ aktueller Wert \") Vom PV-Generator gelieferte Spannung -
PV-Strom’ aktueller Wert A Vom PV-Generator gelieferter Strom -
Netzspannung? aktueller Wert v Spannung am Wechselrichteranschluss -
Netzstrom’ aktueller Wert A Ins Netz eingespeister Strom -
Netzfrequenz’ aktueller Wert Hz Frequenz des 6ffentlichen Stromnetzes -
Innentemperatur’ aktueller Wert °C Innentemperatur des Wechselrichters -
Leistungsreduzierung’ aktueller - Mégliche Anzeigen: -
Zustand . i

— nicht aktiv

- Grund: Ubertemperatur

— Grund: Frequenz

— Grund: extern

— Grund: Neustart

— Grund: Blindleistung

— Grund: Benutzervorgabe

— Grund: Frequenz zu hoch

— Grund: Frequenz zu niedrig
Tagesmaximalleistung auf- aktueller Wert w Hochste Leistung des laufenden Tages -
getreten:' ®
Abs. Maximalleistung aufgetreten:' * | aktueller Wert w Héchste eingespeiste Leistung -
Tagesmaximalertrag aufgetreten:’ * aktueller Wert kWh Max. erreichter Tagesertrag -
Betriebsstunden’ Gesamtwert Std Betriebsstunden am Stromnetz (einschlieRlich -

Nachtstunden)
Gesamtertrag’ Gesamtwert kWh Ertrag seit Inbetriebnahme -
CO2-Einsparung’ Gesamtwert kg CO,-Einsparung seit Inbetriebnahme -

Hauptmenii »

Ertrag

Zeigt die Liste mit Ertragszeitraumen an.

Vergiitung’

Zeigt die Liste mit Ertragszeitraumen (Vergii-
tung) an.

Eigenverbrauch’

Autarkiegrad®

Einstellungen

Zeigt das Untermenu Einstellungen an.

und der Firmware-Version ab.

" Dieser MenUpunkt wird nicht immer angezeigt.

2 Dieser Menupunkt wird immer angezeigt. Ausschalten ist nicht mdglich.
3 Auf O zuriicksetzbar Uber Hauptmenii— Einstellungen— Ereignisprotokoll I16schen.

Ob er vorhanden ist, hangt vom Geréatetyp, von den Einstellungen am Wechselrichter
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Anhang

Einstellebene

Werte

min. max.

Einheit

Schrittweite, Auswahl, Erlauterung

Werkseinstel-
lung

Selbsttest’

Fihrt einen Selbsttest durch.

SET 1 Sekunde driicken, um zu bestatigen.

Mégliche Anzeigen:

— Sonneneinstrahlung zu gering
— Netzbedingungen ungiiltig

— ENS nicht bereit

— kein Land ausgewahlt

— Es wurde ein Fehler festgestellt
— Selbsttest bestanden

— Selbsttest fehlerhaft

— Selbsttest in Bearbeitung

— Selbsttest nicht durchgefiihrt

Generatorkennlinie

Zeigt die PV-Generatorkennlinie als Diagramm

an.

Ereignisprotokoll

Zeigt die Ereignismeldungen in chronologischer

Reihenfolge.

Information

Zeigt das Untermen( Information an.

Hauptmenii -~ Ertrag —

Tagesertrag

aktueller Wert

kWh

Einzelertrage des Ertragszeitraums

- Einzelertrag markieren und SET driicken, um

ihn als Diagramm anzeigen zu lassen.

Monatsertrag

aktueller Wert

kWh

Einzelertradge des Ertragszeitraums

- Einzelertrag markieren und SET driicken, um

ihn als Diagramm anzeigen zu lassen.

Jahresertrag

aktueller Wert

kWh

Einzelertrage des Ertragszeitraums

- Einzelertrag markieren und SET driicken, um

ihn als Diagramm anzeigen zu lassen.

Gesamtertrag

aktueller Wert

kWh

Gesamtertrag seit Start der Aufzeichnung

Hauptmenii - Vergitung -

Tagesertrag

aktueller Wert

€ £, kr,
keine

Einzelertrage des Ertragszeitraums

- Einzelertrag markieren und SET driicken, um

ihn als Diagramm anzeigen zu lassen.

Monatsertrag

aktueller Wert

€ £ kr,
keine

Einzelertrage des Ertragszeitraums

- Einzelertrag markieren und SET driicken, um

ihn als Diagramm anzeigen zu lassen.

Jahresertrag

aktueller Wert

€ £, kr,
keine

Einzelertrage des Ertragszeitraums

- Einzelertrag markieren und SET driicken, um

ihn als Diagramm anzeigen zu lassen.

Gesamtertrag

aktueller Wert

€, £, kr,
keine

Gesamtertrag seit Start der Aufzeichnung

Hauptmenii - Einstellungen -

Uhrzeit/Datum

Zeigt das Untermenl Uhrzeit/Datum an.

Vergiitung

Vergutungsfaktor/Wahrung auswahlen

Energiemanagement

Zeigt das Untermenl Energiemanagement an.

und der Firmware-Version ab.

2 Dieser Menupunkt wird immer angezeigt. Ausschalten ist nicht moglich.
3 Auf O zurticksetzbar ber Hauptmenii— Einstellungen— Ereignisprotokoll 16schen.

' Dieser Menupunkt wird nicht immer angezeigt. Ob er vorhanden ist, hangt vom Geratetyp, von den Einstellungen am Wechselrichter
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Anhang

Einstellebene

Werte

min.

max.

Einheit

Schrittweite, Auswahl, Erlauterung

Werkseinstel-
lung

Messwerte

Fir die Statusanzeige auswahlbare Messwerte:

— Ausgangsleistung

— akt. Tagesertrag

- PV-Spannung

- PV-Strom

— Netzspannung

— Netzstrom

— Netzfrequenz

— Innentemperatur

— Leistungsreduzierung
— Tagesmaximalleistung
— Abs. Maximalleistung
— Tagesmaximalertrag
— Betriebsstunden

— Gesamtertrag

— CO2-Einsparung

Max. Werte riicksetzen

Setzt alle Maximalwerte zurlick
SET 1 Sekunde driicken, um zu bestatigen.

Ereignisprotokoll 16schen

Léscht das Ereignisprotokoll
SET 1 Sekunde driicken, um zu bestatigen.

Sprache

Display-Sprache auswahlen

— english

— deutsch

- frangais

— espaiiol

- italiano

— Portugués
-  EMnvikaé

- Dansk

— polski

— nederlands

Kontrast

100

%

Display-Kontrast einstellen

RS485-Adresse

99

Jedem Wechselrichter eine eigene RS485-
Adresse zuweisen, wenn mehrere Wechselrich-
ter Gber den RS485-Bus verbunden werden.

Netzwerk

Zeigt das Untermeni Netzwerk an.

Alarm

Auswahlmoglichkeiten:

- An
- Aus

Hintergrundbeleuchtung

Auswahlmdglichkeiten:

- aus
— automatisch
— Einspeisebetrieb

Service

Tastenkombination eingeben, um Einstellungen
im Untermenu Service vorzunehmen.

Hauptmenii — Einstellungen —» Uhrzeit/Datum -

Uhrzeit 00:00 | 23:59 - Uhrzeit einstellen -
Datum 01.01.| 3112 - Datum einstellen -
2015 | 2079

und der Firmware-Version ab.

2 Dieser Menupunkt wird immer angezeigt. Ausschalten ist nicht mdglich.
3 Auf O zurticksetzbar tUber Hauptmenii— Einstellungen— Ereignisprotokoll I6schen.

" Dieser Menipunkt wird nicht immer angezeigt. Ob er vorhanden ist, hangt vom Geratetyp, von den Einstellungen am Wechselrichter

0020273406_01 VPV | Betriebsanleitung
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Anhang

Einstellebene Werte P .
Einheit | Schrittweite, Auswahl, Erlauterung Werkseinstel
min. | max. lung

Uhrzeitformat - - Auswahlmoglichkeiten: -

- 12h
- 24h

Datumsformat - - Auswahlmdglichkeiten: -

- JJJJ-MM-TT
- TT.MM.JJJJ
- MM/TTNJJII

Hauptmenii — Einstellungen -~ Energiemanagement —

Modus' - - Auswahlmdglichkeiten: -

- aus
— Energiezahler

Dyn. Einspeiseregelung’ 0 - w Dieser Untermenupunkt wird nur angezeigt, wenn -
der Modus Energiezahler gewahlt wurde.
Ermdglicht die Einstellung der ins Netz einge-
speisten Leistung in 10-W-Schritten

Grenzwert PV-Ready 300 | 5000 w Dieser Untermentpunkt wird nur angezeigt, wenn | 1000
der Modus Energiezahler gewahlt wurde.

Der Menupunkt ermdglicht die gezielte Versor-
gung einer Warmepumpe mit Uberschussiger
Photovoltaikenergie.

Wenn die Uberschissige Photovoltaikenergie den
Grenzwert PV-Ready uberschreitet, dann sen-
det das Erweiterungsmodul flr Einspeisemanage-
ment ein Einschaltsignal an die Warmepumpe.
Hinweis

Die Funktion Grenzwert PV-Ready kann nur in
Verbindung mit einem Energiezahler und einem
Erweiterungmodul fiir Einspeisemanagement be-
nutzt werden.

Bei der Festlegung des Grenzwerts PV-Ready
mussen immer alle im Haus vorhandenen elektri-
schen Verbraucher beriicksichtigt werden. Wenn
eine Warmepumpe installiert ist, dann kdnnte

z. B. ein Einstellwert fir den Grenzwert PV-Ready
sinnvoll sein, der um 200 W uber der elektrischen
Anschlussleistung der Warmepumpe liegt.

Konfiguration’ - - Dieser Untermenupunkt wird nur angezeigt, wenn | Schneider
der Modus Energiezahler gewahlt wurde. iIEM3155

Ermdglicht die Einstellung des Zahlertyp.

Werkseinstellung ist der vom Hersteller empfoh-
lene Schneider iEM3155.

Auswahlmdglichkeiten:

— Schneider iEM3155
— Herholdt ECS3

— Janitza ECS3

— Herholdt ECS1

— Janitza ECS1

- B+G SDM630

- B+G SDM220

— Carlo Gavazzi EM24

Hauptmenii — Einstellungen — Netzwerk —

" Dieser Menupunkt wird nicht immer angezeigt. Ob er vorhanden ist, hdngt vom Geratetyp, von den Einstellungen am Wechselrichter
und der Firmware-Version ab.

2 Dieser Menlpunkt wird immer angezeigt. Ausschalten ist nicht mdglich.
3 Auf 0 zuriicksetzbar Uber Hauptmenii— Einstellungen— Ereignisprotokoll I6schen.
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Anhang

Einstellebene

Werte

Werkseinstel-

Einheit | Schrittweite, Auswahl, Erlduterung
min. | max. lung

DHCP - - automatische Einbindung in ein bestehendes Ein

Netzwerk

Auswahlmdglichkeiten:

- Ein

- Aus
IP-Adresse - - IP-Adresse des Wechselrichters -
Subnetzmaske - - Subnetzmaske des Wechselrichters -
Gateway - - IP-Adresse des Netzwerk-Gateways -
DNS - - IP-Adresse des DNS-Servers -
Webportal - - Zeigt das Untermenu Webportal an. -
Discovery Service - - Auswahlmdglichkeiten: An

- An

- Aus
Hauptmenii — Einstellungen -~ Netzwerk -~ Webportal -
Einrichten - - Auswahlmdglichkeiten: -

— Meteocontrol

— SolarWorld

— Solar Frontier

— PIKO Solar Portal

Fir weitere Optionen fragen Sie den Kunden-

dienst.
Nachiibertragung - - Im Wechselrichter vorhandene Daten nochmals -

Ubertragen.

Dauer ca. 2 Minuten Wirklich ausfiihren?

SET 1 Sekunde driicken, um zu bestatigen.

— Nachiibertragung erfolgreich

oder

- Nachiibertragung fehlgeschlagen
Verbindungstest - - Priift die Internet-Verbindung und zeigt Ergeb- Zieladresse:

nisse zu folgenden Punkten an: 23.102.16.32

— Internetstatus: Hostname:

vaillant.

- Verbunden
oder
— Zielhost nicht erreichbar

— Zieladresse:
— Hostname:
- Port:

readingnodes.
powerdoo.com
Port: 8383

Hauptmenii - Information -

Kontaktdaten

‘ Kontaktdaten als QR-Code

" Dieser Menupunkt wird nicht immer angezeigt. Ob er vorhanden ist, hangt vom Geréatetyp, von den Einstellungen am Wechselrichter
und der Firmware-Version ab.

2 Dieser Menlipunkt wird immer angezeigt. Ausschalten ist nicht mdglich.
3 Auf O zuruicksetzbar Uber Hauptmenii— Einstellungen— Ereignisprotokoll I6schen.
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Anhang

Einstellebene

Werte

Einheit

min. max.

Schrittweite, Auswahl, Erlauterung

Werkseinstel-
lung

Systeminformation

Folgende Punkte werden, neben der Produktbe-
zeichnung und Informationen zu Soft- und Hard-
ware-Versionen des Wechselrichters, auch ange-
zeigt:

Seriennummer:
Landereinstellung
Adresse:
Plattform:
Webportal:
Nennleistung:
Leistungslimit:
Landeslimit:

Landereinstellung

Eingestelltes Land und landesspezifische Netz-
parameter

Blindleistungskennlinie

Diagramm der Blindleistungskennlinie (nur,
wenn fir eingestelltes Land vorgeschrieben)

DHCP-Status: DHCP ein/aus

- Ein
- Aus

Link-Status: Zustand der Netzwerkverbin-
dung

- Verbunden
- Keine Verbindung

IP-Adresse: IP-Adresse des Wechselrichters
Subnetzmaske: Subnetzmaske des Wech-

Selbsttest - - Ergebnisse des letzten Selbsttest (nur, wenn in -
der Landereinstellung ltalien eingestellt ist)
Netzwerk - - — Hostname: Eindeutiger Name im Netzwerk -

selrichters

ways

— Gateway: IP-Adresse des Netzwerk-Gate-

— DNS-Adresse: IP-Adresse des DNS-Servers

— MAC-Adresse: Hardware-Adresse des
Wechselrichters

' Dieser Menupunkt wird nicht immer angezeigt. Ob er vorhanden ist, hangt vom Geratetyp, von den Einstellungen am Wechselrichter
und der Firmware-Version ab.

2 Dieser Menlpunkt wird immer angezeigt. Ausschalten ist nicht mdglich.
3 Auf 0 zuriicksetzbar Uber Hauptmenii— Einstellungen— Ereignisprotokoll I6schen.

B Ubersicht der Ereignismeldungen und Stérungsbehebung

Erlduterungen zu den Symbolen und zu den Ereignistypen finden Sie im Kapitel Ereignismeldung (- Seite 5).

B.1

Ereignismeldung und Stérungsbehebung

Ereignismeldung

Symbol

Ursache

MaBRnahme

Datentibernahme fehlge-
schlagen

)

Eine Einstellung wahrend der Erstinbetrieb-
nahme ist fehlgeschlagen, da sie nicht kor-
rekt Ubertragen wurde.

Fihren Sie die Einstellung erneut durch.

Rufen Sie einen Fachhandwerker, wenn der
Fehler weiterhin auftritt.

Eine Inselbildung wurde
erkannt

&

Das Stromnetz fiihrt keine Spannung
(Selbstlauf des Wechselrichters).

Der Wechselrichter darf aus Sicherheitsgrun-
den nicht ins Stromnetz einspeisen.

Der Wechselrichter schaltet sich ab, solange
der Fehler besteht (Display dunkel).

Rufen Sie einen Fachhandwerker, wenn der
Fehler mehr als 5 mal innerhalb eines Tages
auftritt.

FE nicht angeschlossen

)

Die Funktionserde ist nicht angeschlossen.

Der Wechselrichter darf aus Sicherheitsgrun-
den nicht ins Stromnetz einspeisen.

Rufen Sie einen Fachhandwerker.

14
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Anhang

Ereignismeldung

Symbol

Ursache

MaBnahme

Fehlerstrom zu hoch

Der Fehlerstrom, der vom Plus- bzw. Minus-
Eingang uber die PV-Generatoren zur Erde
flieBt, Uberschreitet den zulassigen Wert.
Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund
normativer Vorgaben automatisch ab, so-
lange der Fehlerzustand besteht.

Rufen Sie einen Fachhandwerker.

Fehlfunktion Hochsetz-
steller

Eine interne Komponente des Wechselrich-
ters ist defekt.

Der Wechselrichter speist nicht oder mit
verminderter Leistung ins Stromnetz ein.

Rufen Sie einen Fachhandwerker.

Gerat ist Uiberhitzt

Trotz Leistungsreduzierung ist die maximal
zulassige Temperatur Uberschritten.

Der Wechselrichter speist nicht ins Strom-

netz, bis der zuldssige Temperaturbereich

erreicht ist.

Prifen Sie, ob Gegensténde auf dem Pro-
dukt liegen oder die Luftzirkulation an den
Kuhlrippen beeintrachtigt ist.

Reinigen Sie das Produkt.

Rufen Sie einen Fachhandwerker, wenn die
Meldung mehr als 5 mal innerhalb eines
Tages auftritt.

Hochsetzsteller hat
falsche HW-Version

Der Wechselrichter kann eine interne Kom-
ponente nicht erkennen oder sie passt nicht
zu den anderen Komponenten.

Der Wechselrichter speist nicht in Stromnetz
ein.

Rufen Sie einen Fachhandwerker.

Hochsetzsteller nicht
ange- schlossen

Die Verbindung der internen Komponenten
ist unterbrochen.

Der Wechselrichter speist nicht ins Strom-
netz ein.

Rufen Sie einen Fachhandwerker.

Interne Info

Rufen Sie einen Fachhandwerker, wenn die
Meldung mehr als 5 mal innerhalb eines
Tages auftritt.

Interne Warnung

Rufen Sie einen Fachhandwerker, wenn die
Meldung mehr als 5 mal innerhalb eines
Tages auftritt.

Interner Fehler

Rufen Sie einen Fachhandwerker, wenn die
Meldung mehr als 5 mal innerhalb eines
Tages auftritt.

Isolationsfehler

Der Isolationswiderstand zwischen Plus-
bzw. Minus-Eingang und Erde unterschreitet
den zulassigen Wert.

Der Wechselrichter darf aus Sicherheitsgriin-
den nicht ins Stromnetz einspeisen.

Rufen Sie einen Fachhandwerker.

Kein Branding

Der Wechselrichter hat falsche oder fehler-
hafte Geratedaten.

Er kann deshalb nicht ins Stromnetz einspei-
sen.

Rufen Sie einen Fachhandwerker.

Keine Verbindung zum
Energiezahler

Zwischen dem Wechselrichter und dem
Energiezahler besteht keine bzw. keine
korrekte Datenverbindung.

Rufen Sie einen Fachhandwerker.

L und N vertauscht

Auflen- und Neutralleiter sind vertauscht
angeschlossen.

Der Wechselrichter darf aus Sicherheitsgrin-
den nicht ins Stromnetz einspeisen.

Rufen Sie einen Fachhandwerker.

Landerparameter ungiil-
tig

Der Wechselrichter kann nicht ins Stromnetz
einspeisen, da er keine gultigen Parameter
hat.

Rufen Sie einen Fachhandwerker.

Leistungsredu- zierung
wegen Temperatur

Der Wechselrichter reduziert seine Aus-
gangsleistung, da die maximal zulassige
Temperatur erreicht wurde.

Stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter
nicht bedeckt oder stark verschmutzt ist.
Rufen Sie einen Fachhandwerker, wenn der
Fehler mehr als 5 mal innerhalb eines Tages
auftritt.

Lesen der Landereinstel-
lung fehlerhaft

® PORI® O QP Q@ ® 8 ®

Der Wechselrichter konnte das eingestellte
Land nicht korrekt aus dem Speicher lesen.

Rufen Sie einen Fachhandwerker.

0020273406_01 VPV | Betriebsanleitung
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Ereignismeldung

Symbol

Ursache

MaRnahme

Lifter defekt

Der interne Lifter des Wechselrichters ist
defekt.

Der Wechselrichter speist moglicherweise
mit verminderter Leistung ins Stromnetz ein.

Rufen Sie einen Fachhandwerker.

Netzfrequenz zu hoch
fiir Wiedereinschalten

Der Wechselrichter kann nach dem Abschal-
ten nicht wieder einspeisen, da die Strom-
netzfrequenz den normativ vorgegebenen
Einschaltwert liberschreitet.

Rufen Sie einen Fachhandwerker, wenn der
Fehler mehr als 5 mal innerhalb eines Tages
auftritt.

Netzfrequenz zu niedrig
fiir Wiedereinschalten

Der Wechselrichter kann nach dem Abschal-
ten nicht wieder einspeisen, da die Strom-
netzfrequenz den normativ vorgegebenen
Einschaltwert unterschreitet.

Rufen Sie einen Fachhandwerker, wenn der
Fehler mehr als 5 mal innerhalb eines Tages
auftritt.

Netzfrequenz zu hoch

Die am Wechselrichter anliegende Strom-
netzfrequenz Uberschreitet den zulassigen
Wert.

Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund
normativer Vorgaben automatisch ab, so-
lange der Fehlerzustand besteht.

Rufen Sie einen Fachhandwerker, wenn der
Fehler mehr als 5 mal innerhalb eines Tages
auftritt.

Netzfrequenz zu niedrig

Die am Wechselrichter anliegende Strom-
netzfrequenz unterschreitet den zulassigen
Wert.

Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund
normativer Vorgaben automatisch ab, so-
lange der Fehlerzustand besteht.

Rufen Sie einen Fachhandwerker, wenn der
Fehler mehr als 5 mal innerhalb eines Tages
auftritt.

Netz-Relais defekt

Der Wechselrichter hat erkannt, dass ein
Stromnetz-Relais defekt ist, und speist des-
halb nicht ins Stromnetz ein.

Rufen Sie einen Fachhandwerker.

Netzspannung zu niedrig
fiir Wiedereinschalten

Der Wechselrichter kann nach dem Abschal-
ten nicht wieder einspeisen, da die Strom-
netzspannung den normativ vorgegebenen
Einschaltwert unterschreitet.

Rufen Sie einen Fachhandwerker, wenn der
Fehler mehr als 5 mal innerhalb eines Tages
auftritt.

Netzspannung @ zu
hoch

Die Uber einen normativ vorgegebenen Zeit-
raum gemittelte Ausgangsspannung uber-
schreitet den zulassigen Toleranzbereich.
Der Wechselrichter schaltet sich automatisch
ab, solange der Fehlerzustand besteht.

Rufen Sie einen Fachhandwerker, wenn der
Fehler mehr als 5 mal innerhalb eines Tages
auftritt.

Netzspannung @ zu
niedrig

Die uber einen normativ vorgegebenen Zeit-
raum gemittelte Ausgangsspannung unter-
schreitet den zulassigen Toleranzbereich.
Der Wechselrichter schaltet sich automatisch
ab, solange der Fehlerzustand besteht.

Rufen Sie einen Fachhandwerker, wenn der
Fehler mehr als 5 mal innerhalb eines Tages
auftritt.

Netzspannung zu hoch

Die am Wechselrichter anliegende Strom-
netzspannung uberschreitet den zulassigen
Wert.

Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund
normativer Vorgaben automatisch ab, so-
lange der Fehlerzustand besteht.

Rufen Sie einen Fachhandwerker, wenn der
Fehler mehr als 5 mal innerhalb eines Tages
auftritt.

Netzspannung zu hoch
fiir Wiedereinschalten

Der Wechselrichter kann nach dem Abschal-
ten nicht wieder einspeisen, da die Strom-
netzspannung den normativ vorgegebenen
Einschaltwert Uberschreitet.

Rufen Sie einen Fachhandwerker, wenn der
Fehler mehr als 5 mal innerhalb eines Tages
auftritt.

Netzspannung zu niedrig

Die am Wechselrichter anliegende Strom-
netzspannung unterschreitet den zulassigen
Wert.

Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund
normativer Vorgaben automatisch ab, so-
lange der Fehlerzustand besteht.

Rufen Sie einen Fachhandwerker, wenn der
Fehler mehr als 5 mal innerhalb eines Tages
auftritt.

Netzstrom DC Offset zu
hoch

Der Gleichstromanteil, der vom Wechsel-
richter ins Stromnetz eingespeist wird, lber-
schreitet den zulassigen Wert.

Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund
normativer Vorgaben automatisch ab, so-
lange der Fehlerzustand besteht.

Rufen Sie einen Fachhandwerker.

PV-Spannung zu hoch

® ® ¥ ® & ® KR ® & ® Q P>

Die am Wechselrichter anliegende Eingangs-
spannung uberschreitet den zulassigen Wert.

Schalten Sie den Lasttrennschalter des
Wechselrichters auf Position 0 und verstan-
digen Sie einen Fachhandwerker.
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Anhang

Ereignismeldung Symbol

Ursache

MaBnahme

PV-Strom zu hoch

Der Eingangsstrom am Wechselrichter tber-
schreitet den zulassigen Wert.

Der Wechselrichter begrenzt den Strom auf
den zulédssigen Wert.

Rufen Sie einen Fachhandwerker, wenn die
Meldung mehr als 5 mal innerhalb eines
Tages auftritt.

RS485-Gateway aktiv

Uber die RS485 Schnittstelle kann nicht mit
dem Wechselrichter kommuniziert werden.

Rufen Sie einen Fachhandwerker.

Selbsttest fehlerhaft

Wahrend des Selbsttests tritt ein Fehler auf,
der Selbsttest wurde abgebrochen.

Glltigkeit: aulRer Italien

— Ignorieren Sie die Meldung und léschen
Sie das Ereignisprotokoll.

Gililtigkeit: Italien

— Rufen Sie einen Fachhandwerker.

ENS Software inkompati-
bel

Nach einem Firmware Update passen die
verschiedenen Softwarestédnde im Wechsel-
richter nicht mehr zusammen.

Rufen Sie einen Fachhandwerker.

PU Software inkompati-
bel

Nach einem Firmware Update passen die
verschiedenen Softwarestande im Wechsel-
richter nicht mehr zusammen.

Rufen Sie einen Fachhandwerker.

Uhrzeit/Datum verloren

>R®® ®® ®

Der Wechselrichter hat die Uhrzeit verloren,
da er zu lange nicht an das Stromnetz ange-
schlossen war.

Ertragsdaten kénnen nicht gespeichert
werden, Ereignismeldungen nur mit falschem
Datum.

Korrigieren Sie die Uhrzeit.

Rufen Sie einen Fachhandwerker, wenn die
Meldung mehr als 5 mal innerhalb eines
Tages auftritt.

C Technische Informationen zum Ausfillen des Inbetriebnahmeprotokolls des Ener-
gieversorgungsunternehmens (EVU)

Die Energieversorgungsunternehmen in Deutschland verlangen beim Anschluss einer Photovoltaikanlage an das 6ffentliche
Netz ein Inbetriebnahmeprotokoll bzw. eine sogenannte Fertigmeldung.

In der folgenden Liste finden Sie technische Daten und Hinweise, die Ihnen beim Ausflillen des Inbetriebnahmeprotokolls

behilflich sind.

Frage

Antwort

Bemerkungen

1-phasige Einspeisung

ankreuzen bei: VPV | 2000/1 230V

3-phasige Einspeisung

ankreuzen bei: VPV | 3000/1 400V -
VPV | 6000/1 400V

inselbetriebsfahig nein

Inselbetrieb vorgesehen nein

motorischer Anlauf vorgesehen nein

Uberschusseinspeisung vorgesehen ja/nein beides ist mdglich
Wenn Eigenverbrauch vorgesehen ist:
ja, sonst nein

Volleinspeisung vorgesehen ja/nein beides ist moglich

Wenn Eigenverbrauch vorgesehen ist:
nein, sonst ja

Verknupfungspunkt

Niederspannung

Die technischen Voraussetzungen fiir
einen Anschluss an die Mittelspannung
werden nicht erfillt.

Blindleistungskompensation

0,8 kapazitiv ... 0,8 induktiv

plombiert

ja

nur Wechselstromanschluss

Wert richtig ausgelost/Sichtkontrolle des
Einstellwerts

chend eintragen

muss Fachhandwerker prifen und entspre-

Auslosezeit

0,2 s (200 ms)

Frequenzriickgangsschutz f <

47,5 Hz

Frequenzsteigerungsschutz f >

51,56 Hz

Spannungsriickgangsschutz U <

184,0VvV /0,8 U,

0020273406_01 VPV | Betriebsanleitung
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Anhang

Frage

Antwort

Bemerkungen

Spannungssteigerungsschutz U >

2530V /11U,

integrierter Netz- und Anlagenschutz
(NA-Schutz)

Spannungssteigerungsschutz U >>

2645V /1,15U,

Maximale Scheinleistung

- VPV 12000/1 230V: 2100VA
- VPV 13000/1 400V: 3200VA
- VPV 14000/1 400V: 4000VA
- VPV 15000/1 400V: 5000VA
- VPV 16000/1 400V: 6000VA

Leistungsangaben der gesamten neu zu
errichtenden Erzeugungsanlage

Summe aus den Leistungen der einzelnen
Wechselrichter

Leistungsangaben der Erzeugungseinheit

Leistung des einzelnen Wechselrichters

Bemessungsstrom fiir Leitungsschutzschal-
ter

16 A

Kurzschlussverhalten der Erzeugereinheit /
Anfangs-Kurzschlusswechselstrom |," gemaf
DIN 60909-0

— VPV [2000/1 230V: 27 A (0,027 kA)

— VPV 13000/1 400V, PV | 4000/1 400V:
15 A (0,015 kA)

— VPV 15000/1 400V, VPV | 6000/1 400V:
24 A (0,024 kA)

Pulszahl/Pulsfrequenz

- VPV 12000/1 230V: 35 kHz

- VPV 13000/1 400V - VPV | 6000/1 400V:
37 kHz

Umrichter/Steuerung

selbstgefihrt

Anlaufstrom I,

keine Angabe machen

nicht relevant

Eigenbedarf (Standby Nacht)

<3W

Oberschwingungen

DIN VDE 0838 Teil 2
DIN EN 61000-3-2

18
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1 Sicherheit

1.1

Klassifizierung der handlungsbezogenen
Warnhinweise

Die handlungsbezogenen Warnhinweise sind
wie folgt mit Warnzeichen und Signalwoér-
tern hinsichtlich der Schwere der mdglichen
Gefahr abgestuft:

Handlungsbezogene Warnhinweise

Warnzeichen und Signalworter

Gefahr!

Unmittelbare Lebensgefahr oder
Gefahr schwerer Personenschaden
Gefahr!

Lebensgefahr durch Stromschlag

Warnung!
Gefahr leichter Personenschaden

Vorsicht!
Risiko von Sachschaden oder Scha-
den fur die Umwelt

=P P P

1.2

Bei unsachgemalier oder nicht bestimmungs-
gemaler Verwendung konnen Gefahren fur
Leib und Leben des Benutzers oder Dritter
bzw. Beeintrachtigungen des Produkts und
anderer Sachwerte entstehen.

BestimmungsgemaRe Verwendung

Das Produkt dient zur Umwandlung des
Gleichstroms der Photovoltaikmodule in
netzkonformen Wechselstrom.

Die bestimmungsgemale Verwendung be-
inhaltet:

— das Beachten der beiliegenden Installati-
ons-, Wartungs und Betriebsanleitungen
des Produkts sowie aller weiteren Kompo-
nenten der Anlage und

— die Einhaltung aller in den Anleitungen auf-
geflhrten Inspektions- und Wartungsbe-
dingungen.

Die bestimmungsgemafe Verwendung um-
fasst aullerdem die Installation geman IP-
Klasse.

Eine andere Verwendung als die in der vor-
liegenden Anleitung beschriebene oder eine
Verwendung, die Uber die hier beschriebene
hinausgeht, gilt als nicht bestimmungs-
gemal. Nicht bestimmungsgemal ist

0020273406_01 VPV | Installations- und Wartungsanleitung

auch jede unmittelbare kommerzielle und
industrielle Verwendung.

Achtung!

Jede missbrauchliche Verwendung ist unter-
sagt.
1.3

1.3.1 Gefahr durch unzureichende
Qualifikation

Allgemeine Sicherheitshinweise

Folgende Arbeiten dirfen nur Fachhand-
werker durchfuhren, die hinreichend dafur
qualifiziert sind:

— Montage

— Demontage

— Installation

— Inbetriebnahme

— Inspektion und Wartung
— Reparatur

— Aulerbetriebnahme

» Gehen Sie gemal dem aktuellen Stand
der Technik vor.

1.3.2 Lebensgefahr durch Stromschlag

Fehlerhafte Verkabelung kann zu lebensge-
fahrlichem Stromschlag oder Verbrennungen
fuhren.

» Verbinden Sie Kabel mit dem Wechselrich-
ter nur in der Reihenfolge, wie in der Anlei-
tung beschrieben.

» Verwenden Sie ausschliel3lich geeignete
Kabel.

» Verwenden Sie ausschlieldlich vom Her-
steller des Produkts zugelassene Steck-
verbinder.

» SchlieRen Sie an RJ45-Buchsen nur
SELV-Stromkreise an.

» Verlegen Sie Kabel so, dass Verbindungen
sich nicht unbeabsichtigt I16sen konnen.

» Verlegen Sie Kabel so, dass Sicherheits-
malinahmen im Gebaude, z. B. zum
Brandschutz, nicht beeintrachtigt werden.

» Stellen Sie sicher, dass keine leicht ent-
zuindlichen Stoffe oder Gase am Aufstellort
vorhanden sind.

» Stellen Sie sicher, dass alle Anforderun-
gen des lokalen Stromversorgers an den
sicheren Betrieb einer Photovoltaikanlage
eingehalten werden.
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Wenn Sie spannungsfuhrende Komponenten
berthren, dann besteht Lebensgefahr durch
Stromschlag.

Bevor Sie am Produkt arbeiten:

| 4

Schalten Sie das Produkt spannungsfrei,
indem Sie alle Stromversorgungen allpolig
abschalten (elektrische Trennvorrichtung

mit mindestens 3 mm Kontaktoffnung, z. B.

Sicherung oder Leitungsschutzschalter).

» Sichern Sie gegen Wiedereinschalten.

>

Warten Sie mindestens 3 min, bis sich die
Kondensatoren entladen haben.

Prufen Sie auf Spannungsfreiheit.

Verbinden oder Trennen stromflhrender
Steckverbindungen kann zu lebensgefahrli-
chem Stromschlag oder Verbrennungen flh-
ren.

| 4

Trennen oder verbinden Sie keine Gleich-
strom Steckverbindungen bei starker Son-
nenstrahlung auf die Photovoltaikmodule.
Bedecken Sie vor dem Trennen oder Ver-
binden von Steckverbindungen die Photo-
voltaikmodule ggf. mit einer lichtundurch-
lassigen Folie oder Vlies.

Tragen Sie Schutzhandschuhe und ver-
wenden Sie geeignetes isoliertes Werk-
zeug.

Offnen Sie niemals das Gehause des
Wechselrichters.

Bei einem stromlos geschalteten und geerde-
ten Photovoltaikmodul kann eine hohe Span-
nung entstehen.

| 4

Entfernen Sie die Erdung am Photovoltaik-
modul, bevor Sie elektrische Arbeiten am
Photovoltaikmodul, am Gleichstromkabel
oder am Gleichstromstecker durchfuhren.

1.3.3 Lebensgefahr durch fehlende

Sicherheitseinrichtungen

Die in diesem Dokument enthaltenen Sche-
mata zeigen nicht alle fur eine fachgerechte
Installation notwendigen Sicherheitseinrich-
tungen.

» Installieren Sie die notwendigen Sicher-
heitseinrichtungen in der Anlage.

» Beachten Sie die einschlagigen nationalen

und internationalen Gesetze, Normen und
Richtlinien.

22

1.3.4 Verbrennungs- oder
Verbriihungsgefahr durch heiRe
Bauteile

» Arbeiten Sie erst dann an den Bauteilen,
wenn sie abgekuhlt sind.

1.3.5 Verletzungsgefahr und
Sachbeschadigung
durch unsachgemafe Wartung und
Reparatur

Unterlassene oder unsachgemafe Wartung
und Reparatur kann zu Verletzungen oder zu
Schaden an der Photovoltaikanlage fuhren.

» Sorgen Sie dafur, dass nur ein autori-
sierter Fachhandwerker Wartungs- und
Reparaturarbeiten durchfuhrt.

1.3.6 Verletzungsgefahr durch scharfe
Schnittkanten

Transport, Montage oder Arbeit an der Mon-
tageplatte kann zu Schnittverletzungen fuh-
ren.

» Tragen Sie geeignete Sicherheitshand-
schuhe.
1.3.7 Risiko eines Sachschadens durch
ungeeignetes Werkzeug
» Verwenden Sie fachgerechtes Werkzeug.
1.4 Vorschriften (Richtlinien, Gesetze,
Normen)

» Beachten Sie die nationalen Vorschriften,
Normen, Richtlinien, Verordnungen und
Gesetze.
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2 Hinweise zur Dokumentation

21 Mitgeltende Unterlagen beachten

» Beachten Sie unbedingt alle Betriebs- und Installations-
anleitungen, die Komponenten der Anlage beiliegen.

2.2 Unterlagen aufbewahren

» Geben Sie diese Anleitung sowie alle mitgeltenden
Unterlagen an den Anlagenbetreiber weiter.

23 Giiltigkeit der Anleitung
Diese Anleitung gilt ausschlief3lich fur:
Produkt - Artikelnummer

Giiltigkeit: Deutschland, Belgien, Belgien, Schweiz, Niederlande, Norwe-
gen, Finnland, Finnland, Schweden

VPV | 3000/1 400V 0010024722
VPV | 4000/1 400V 0010024723
VPV 1 5000/1 400V 0010024724
VPV 1 6000/1 400V 0010024725

3  Produktbeschreibung

31
3.141

Produktiibersicht

Ubersicht Photovoltaikanlage

|8 /®
i _D
B8

Ol
O

1 Schutzerdung (falls 6 Steckverbindung
notwendig, nicht im Gleichstrom (Phoenix
Lieferumfang) SUNCLIX)

2 Zahlerschrank (nicht im 7
Lieferumfang)

3 Erdung (nicht im Liefer-
umfang)

4 Wechselstromkabel
(nicht im Lieferumfang)

5 Steckverbindung Wech-
selstrom (Wieland)

Gleichstromkabel (nicht
im Lieferumfang)
Wechselrichter

Photovoltaikgenerator
(nicht im Lieferumfang)
Besteht aus mehreren
Photovoltaikmodulen.
10  Steckverbindungen
Gleichstrom (nicht im
Lieferumfang)

0020273406_01 VPV | Installations- und Wartungsanleitung

Hinweise zur Dokumentation 2

3.1.2 Ubersicht Anschliisse

BAT

/8 B

@

L
ANAL

bo b

A 0N

Modbus (RJ10)
Ethernet (RJ45)
RS485-Bus (RJ45)

Stromnetz Wechsel-
stromanschluss fur Wie-
land RST25i5

ohne Funktion

6

3.1.3 Ubersicht Stecker

Photovoltaikgenera-
tor Gleichstroman-
schluss (-) fir Phoenix
SUNCLIX
Photovoltaikgenera-
tor Gleichstroman-
schluss (+) fur Phoenix
SUNCLIX

ohne Funktion

Lasttrennschalter
Gleichstrom

Wieland RST25i5
Wechselstromstecker
Phoenix Contact
SUNCLIX PV-

CM-S 2,5-6 (-)
Gleichstromstecker

Phoenix Contact
SUNCLIX PV-
CF-S 2,5-6 (+)
Gleichstromstecker
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4 Wechselrichter montieren

3.1.4 Ubersicht Montageplatte

SN

1/ e/

N\

\/Q‘J

1 Montageplatte 3 Locher fir Befesti-
gungsschrauben

2 Sicherungsblech
3.2 Angaben auf dem Typenschild

— Betriebsanleitung

3.3 Serialnummer

— Betriebsanleitung

34 CE-Kennzeichnung

C€

Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, dass die Pro-
dukte gemal der Konformitatserklarung die grundlegenden
Anforderungen der einschlagigen Richtlinien erfllen.

Die Konformitatserklarung kann beim Hersteller eingesehen
werden.

4 Wechselrichter montieren

4.1 Produkt auspacken

1.  Entfernen Sie vorsichtig Verpackung und Polsterung,
ohne dabei Teile des Produkts zu beschadigen.

2. Entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemaf.

24

4.2

Lieferumfang priifen

» Prifen Sie den Lieferumfang auf Vollstandigkeit und Un-
versehrtheit.

4.21

Lieferumfang

Menge | Bezeichnung

1

Wechselrichter

1

Montageplatte

1

Wieland RST25i5 Wechselstromstecker

Phoenix SUNCLIX (+) Gleichstromstecker

Phoenix SUNCLIX (-) Gleichstromstecker

Beipack Dokumentation

Abmessungen
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4.4 Mindestabstande

200

60 60

oeee

1=

200

A + 81

0020273406_01 VPV | Installations- und Wartungsanleitung

4.5

Wechselrichter montieren 4

Anforderungen an den Aufstellort

» Stellen Sie sicher, dass folgenden Anforderungen erfillt
sind:

4.6

Einhaltung der Mindestabstande

Verlegbarkeit der Gleichstromkabel von den Photo-
voltaikmodulen zum Wechselrichter

Verlegbarkeit der Wechselstromverkabelung zum
Zahlerschrank

Aufstellort ist ortsfest, senkrecht und eben

Unmittelbare Montageumgebung ist schwer
entflammbar

Aufstellort ist frei von dauerhaften Vibrationen

Aufstellort erfiillt Anforderungen der Klimaklasse 3K3
nach IEC 60721-3-3

Fir die Nutzung des Webportals ist ein Internetrouter
verfligbar

Verlegbarkeit der Datenverbindungen zum Anschluss
weiterer zulassiger Produkte zum Wechselrichter

Produkt aufhdngen

Priifen Sie die Tragfahigkeit der Wand.
Beachten Sie das Gesamtgewicht des Produkts.

Verwenden Sie nur fir die Wand zulassiges Befesti-
gungsmaterial.

Bedingung: Tragfahigkeit der Wand reicht aus

\/<]‘J]

» Richten Sie die Montageplatte waagerecht mit einer
Wasserwaage an der Wand aus, wie in der Abbildung
gezeigt.

» Befestigen Sie die Montageplatte mit 4 Schrauben an
der Wand.
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5 Installation

» Hangen Sie das Produkt von oben an die Montageplatte,
wie in der Abbildung gezeigt.

» Achten Sie darauf, dass das Produkt an der Montage-
platte hérbar einrastet (Rastnase an der Rickseite rastet
in Sicherungsblech (1) ein).

Bedingung: Tragfahigkeit der Wand reicht nicht aus

» Sorgen Sie ggf. bauseits fiir eine tragfahige Aufhange-
vorrichtung.

» Verwenden Sie z. B. Einzelstander oder eine Vormaue-
rung.

» Hangen Sie das Produkt auf, wie beschrieben.

5 Installation

Die Elektroinstallation darf nur von einer Elektrofachkraft
durchgefihrt werden.

Achten Sie bei der Steckerbelegung darauf, dass Sie die
Stecker mit den korrekten Kontakten belegen.

5.1 Planungsvorgaben der Photovoltaikanlage
beachten

1. Stellen Sie sicher, dass die Planungsvorgaben der Pho-
tovoltaikanlage berlcksichtigt werden.

2. Beachten Sie den Verbindungsschaltplan im - Anhang.

Anforderungen an Photovoltaikmodule
beachten

1. Beachten Sie die Installationsanleitung der Photovol-
taikmodule.

2. Verwenden Sie nur Photovoltaikmodule, deren An-
schliisse nicht geerdet werden missen.

3. Verwenden Sie nur Photovoltaikmodule, die die Anfor-
derungen der Klasse A gemaf IEC 61730 erflllen.

4. Verwenden Sie nur zugelassene und geeignete Photo-
voltaikmodule, um Beschadigungen am Wechselrichter
zu vermeiden.

5. Beachten Sie Vorgaben zum Blitzschutz der Photovol-
taikmodule.
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Bedingung: Die maximale Wechselstrom-Betriebsspannung ist gréRRer als
die Nenn-Systemspannung des PV-Generators.

» Stellen Sie sicher, dass die maximale Nenn-System-
spannung des PV-Generators iber der Wechselstrom-
Netzspannung liegt.

5.3 Anforderungen des Stromversorgers
beachten

1. Stellen Sie sicher, dass mit der Inbetriebnahme alle
Anforderungen des Stromversorgers erflllt werden.

2. Fragen Sie den Stromversorger nach vertraglichen oder
landerspezifischen Anforderungen an den Betrieb des
Wechselrichters.

Schutzschalter installieren

1. Die Dimensionierung des Leitungsschutzschalters kann
in Abhangigkeit von der Verlegeart der Zuleitung variie-
ren. Installieren Sie im Hausstromnetz einen Leitungs-
schutzschalter geman der folgenden Tabelle, falls erfor-

derlich.
Wechselrichter Kabel- Verlust- | Leitungs-
quer- leistung schutz-
schnitt bei schalter
Wechsel- | Nennleis-
stromlei- | tung und
tung Kabel-
lange
10 m
2,5 mm2 4w
VPV | 3000/1 400V 2 B16
4,0 mm 3w
2,5 mm2 TW
VPV | 4000/1 400V 3 B16
4,0 mm 4w
2,5 mm2 1MW
VPV | 5000/1 400V 3 B16
4,0 mm TW
2,5 mm2 14 W
VPV |1 6000/1 400V 2 B16
4,0 mm 8W

2. Installieren Sie, falls fir den Installationsort vorgeschrie-
ben, einen Fehlerstrom-Schutzschalter Typ A.

3. Stellen Sie sicher, dass der Zugang zum Netzanschluss
jederzeit gewahrleistet ist und nicht verdeckt oder zuge-
stellt wird.

4. Informieren Sie den Betreiber tber die Funktion und die
Bedienung der Schutzschalter.

5.5 Verkabelung und Steckverbinder

vorbereiten

1. Verwenden Sie ausschliellich geeignete Kabel fir die
Verwendung mit den mitgelieferten oder anderen zuge-
lassenen Steckverbindern.

2. Beachten Sie die produktspezifischen Angaben zum
Gleichstromanschluss und Wechselstromanschluss in
den Technischen Daten (- Seite 54).

3. Beachten Sie die Herstellerangaben und Verlegevor-
schriften zur Verkabelung und Steckverbindung.

4. Vermeiden Sie bei der Montage sowohl Zug- als auch
Druckbelastung auf Steckverbindungen und Verkabe-
lung.
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7.

5.6

Biegen Sie Kabel an einer Steckverbindung frihestens
4 cm nach dem Leitungsaustritt aus der Steckverbin-
dung oder einem Anschlusskasten.

Fihren Sie die Anschlussleitungen der anzuschlielen-
den Komponenten an die Produktunterseite.

Kirzen Sie die Anschlussleitungen bedarfsgerecht.

Anschluss Wechselstrom vorbereiten

Wechselstrom Steckverbinder anbringen

Installation 5

1. Verwenden Sie fir die Steckverbindung nur den mit-
gelieferten Wechselstromstecker (Wieland) oder einen
anderen, vom Hersteller des Produkts zugelassenen
Steckverbinder.

2. Wenn der mitgelieferte Wechselstromstecker nicht ge-
offnet vorliegt, dann beachten Sie die Angaben zum
Offnen des Wechselstromsteckers (- Seite 36).

3. Drehen Sie ggf. die Uberwurfmutter auf.

4. Schieben Sie das Gehause Uber das isolierte Wechsel-
stromkabel.

5. Beschadigen Sie beim Abisolieren der aulteren Umhuil-
lung der Leitung nicht die Isolierung der inneren Adern.

y (PE)
X -~
N,L
J/(M L
6. Isolieren Sie die duflere Umhillung und die inneren

Leiter wie in der Abbildung gezeigt geman folgender
Tabelle ab:

Lange der Zugentlastung  [mm]

Abisolie- (Leiter)

rung 6..10 | 10..14 | 13..18 | 13..18
(PE) (N, L) (PE) (N, L)

y [mm] 30 25 55 50

X [mm] 8 8 8 8
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1 Isoliertes Wechsel- 2 Steckergehause Wech-
stromkabel selstromstecker
mit Durchmesser D 3 Biegeradius
24xD

7. Beachten Sie die Vorgaben zum Biegeradius (3) fiir das
Wechselstromkabel (1).

1 Schutzleiter PE 4 Aul3enleiter 1
AuBenleiter 3 5 Neutralleiter N

AuBenleiter 2

8. Fihren Sie die abisolierten inneren Adern gemaf der
Steckerbelegung in die Schraubklemmen ein.

9. Schrauben Sie die Schraubklemmen fest.

10. Prifen Sie, ob alle Adern mechanisch fest in den
Schraubklemmen des Steckers fixiert sind.
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5 Installation

11. Schieben Sie den Stecker in das Steckergehause.

12. Stellen Sie sicher, dass der Stecker horbar in das
Steckergehause einrastet.

13. Drehen Sie die Uberwurfmutter fest.

Wechselstromkabel mit Hausanschluss verbinden

14. Schalten Sie die Sicherung am Hausanschluss aus.

15. Verbinden Sie das Wechselstromkabel mit dem Haus-

anschluss.

5.7 Anschluss Gleichstrom vorbereiten

Gefahr!
Lebensgefahr durch Stromschlag!

Gleichstromkabel an Photovoltaikmodulen

fihren schon bei leichtem Lichteinfall Strom.

» Stellen Sie sicher, dass das Gleichstrom-
kabel nicht mit dem Photovoltaikgenerator
verbunden ist, bevor Sie daran arbeiten.

» Vermeiden Sie Kontakt zu stromfiihren-
den Teilen.

» Tragen Sie geeignete Sicherheitshand-
schuhe.

Gleichstrom Steckverbinder anbringen

1. Stellen Sie sicher, dass keine Spannung am Kabel an-

liegt.

2. Verwenden Sie nur den mitgelieferten Gleichstromste-
cker oder einen anderen, vom Hersteller des Produkts

zugelassenen Steckverbinder.
— Die Abbildung zeigt beispielhaft den SUNCLIX
Gleichstromstecker "+".

3.  Wenn der mitgelieferte Gleichstromstecker nicht geoff-
net vorliegt, dann beachten Sie die Angaben zum Off-

nen der Gleichstromstecker (- Seite 36).

4. Stellen Sie sicher, dass der verwendete Gleichstrom-
stecker zur Polung des Gleichstromkabels passt.

5. Beschadigen Sie beim Abisolieren der duf3eren Umhil-

lung des Kabels nicht die innere Ader.
6. Isolieren Sie die innere Ader ca. 15 mm ab.
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10.

11.

12.

Feder

Flhren Sie die entmantelte innere Ader mit verdrill-
ten Litzen gemaR der Abbildung in die Riickseite des
Gleichstromsteckers bis zum Anschlag ein (A).

< Die Litzenenden sind in der Feder (1) sichtbar.
Schlielen Sie die Feder (B).

Priifen Sie, ob die Ader mechanisch fest im Stecker
steckt. Bessern Sie ggf. nach.

Schieben Sie das Steckergehause Uber den Stecker
(C).

Drehen Sie das Gehause des Gleichstromsteckers zu
(D).

Bringen Sie auf gleiche Weise den zweiten Gleich-
stromstecker an das zweite Gleichstromkabel an.

Gleichstromkabel mit Photovoltaikgenerator ver-
binden

13.

14.

5.8

Stellen Sie sicher, dass der Photovoltaikgenerator kei-
nen oder nur sehr geringen Strom erzeugt.

——\

i

Hinweis

Verdecken Sie z. B. die Photovoltaikmodule
mit einem Vlies oder fiihren Sie die Gleich-
strominstallation nachts durch.

Verbinden Sie das Gleichstromkabel mit einem Photo-
voltaikgenerator.

Wechselrichter installieren

Stellen Sie sicher, dass der Lasttrennschalter am
Wechselrichter auf (0) steht.

Stellen Sie sicher, dass kein Wechselstrom am Wech-
selrichter angeschlossen ist.

Stellen Sie sicher, dass der Leitungsschutzschalter
ausgeschaltet ist.

Stellen Sie sicher, dass der Photovoltaikgenerator beim
Anschluss an den Wechselrichter keinen oder nur sehr
geringen Strom erzeugt.

Prifen Sie ggf. die Polung der Gleichstromverkabelung
des Photovoltaikgenerators.

Verbinden Sie die Gleichstromkabel mit dem Wechsel-
richter.

Verbinden Sie das Wechselstromkabel mit dem Wech-
selrichter.

Stellen Sie sicher, dass die landerspezifischen Anforde-
rungen an den Betrieb einer Photovoltaikanlage erfillt
sind.

Stellen Sie die Stromzufuhr zum Wechselrichter her
(Leitungsschutzschalter einschalten).
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5.9

» Beachten Sie die Installationsanleitung des Energiespei-

5.1

>

Uber Datenverbindungen kommuniziert der Wechselrichter

Energiespeichersystem (optional)

chersystems

0 Datenverbindung anschlieRen (optional)

Beachten Sie die Anleitungen der Produkte, die mit einer
Datenverbindung an den Wechselrichter angeschlossen

werden solle

Stellen Sie sicher, dass die Anforderungen an Verkabe-

lung, Termin
schlossenen

n.

ierung und Adressierung der extern ange-
Produkte erfiillt werden.

Halten Sie zwischen Datenverbindungskabeln und
Gleichstrom- und Wechselstromkabeln einen Abstand

von 200 mm ein, um Stérungen der Datenlbertragung zu

minimieren.

mit anderen zulassigen Produkten.

Der Wechselrichter hat drei Schnittstellen fiir Datenverbin-

dungen:

Ethernet [RJ45]
Zur Verbindung mit einem Internetrouter, um Daten an

das Webportal zu senden und eine Grof3zahl der Funktio-
nen der Photovoltaikanlage iber einen Browser zu bedie-

nen.

2-mal RS485-Bus [RJ45]

Zur Verbindung mit zugelassenen Produkten, z. B. fur
Energiemanagement.

Modbus [RJ10]
Zur Verbindung z. B. mit einem Energiezahler.

Fragen Sie den Kundendienst, welche Produkte zur Ver-

bindung mit dem Wechselrichter zugelassen sind.

Die folgende Abbildung zeigt beispielhaft die Datenverbin-
dungen in einer Photovoltaikanlage mit dynamischem Ein-
speisemanagement.

o s

1

A

i

0888

‘llIIi%%%%'I
880

2

3
4

" Bei dynamischem Einspeisemanagement regelt der erste

Dynamisches Einspei- Internetrouter
semanagement Ethernet Datenkabel
RS485-Bus Datenkabel

Erster Wechselrichter Y
Weitere Wechselrichter

Modbus Datenkabel

o N o »

Energiezahler

Wechselrichter die Drosselung der Einspeisung entspre-
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chend des geforderten maximalen Werts fur die gesamte
Photovoltaikanlage.

Fir eine Reduzierung der Einspeisung des PV-Wechselrich-
ters (z. B. 50% oder 70% der PV-Generatorleistung) ist der
Modbus Energiezahler erforderlich.

» Fir weitere Informationen zum dynamischen Einspeise-
management beachten Sie die Anleitung des Einspei-
semanagement Produkts oder fragen Sie den Kunden-

dienst.

5.10.1 Ethernet anschlieRen

1. Alternative 1:

» Damit der Betreiber z. B. die Ubertragung von Er-
tragsdaten und Ereignismeldungen auf das Webpor-
tal einrichten kann, verbinden Sie den Wechselrich-
ter an der Ethernet-Schnittstelle (RJ45) mit einem
Internetrouter.

L]

Hinweis

Wenn Sie den Wechselrichter mit einem
DHCP-fahigen Internetrouter verbinden,
dann beginnt der Wechselrichter auto-
matisch mit der unverschlisselten Daten-
Ubertragung zu dem Server.

1. Alternative 2:

XXXXXXXXXXX

1323 w

192.168. XXX. XXX

©

» Die Verbindung zum Wechselrichter kdnnen Sie
auch herstellen, indem Sie einen PC ebenfalls mit
dem Internetrouter verbinden.

— Der Wechselrichter und der PC missen sich im
gleichen Netzwerk befinden. Sobald der Wech-
selrichter mit dem Internet verbunden ist, zeigt
der Wechselrichter seine eigene IP-Adresse (1)
zyklisch an. Wenn Sie diese IP-Adresse in das
Eingabefeld des Browsers eingeben, dann 6ffnet
sich der Webserver des Wechselrichters.

2. Umdas Uber‘[ragen von Daten zu verhindern, entfernen
Sie das Netzwerkkabel des Wechselrichters oder deak-
tivieren Sie die Datentibertragung in den Einstellungen
fur Ethernet (- Seite 32).

5.10.2 RS485-Bus anschliefRen

I

]

Al

B1

G1

A1
B1

Data A (Weil3/Orange)
Data B (Orange)

G1  Ground (Braun)
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6 Bedienung

1.

Stellen Sie sicher, dass Sie ein Cat-5 Patch-Kabel als
Datenkabel verwenden, das fur die Lange der Verbin-
dung (100 m) geeignet ist.

Stellen Sie sicher, dass die Steckerbelegung des Da-
tenkabels den Vorgaben entspricht:

Produkt Wechselrichter Externes Produkt
Anschluss RJ45-Stecker Anschlussbele-
gung

1) 1)

1 Data A (A1)

2 Data B (B1)

3 —

4 _
Kontakt

5 —

6 -

7 -

8 Ground (G1)

K Risiko der Zerstorung des RS485-Bus-Eingangs am Wech-
selrichter: Stecker nicht mit einem 24 V DC Kontakt belegen!

SchlielRen Sie das Datenkabel an RS485-Bus (RJ45-
Buchse) am Wechselrichter an.

Schlieen Sie das Datenkabel z. B. an ein zuldssiges
Produkt fiir dynamisches Einspeisemanagement an.
Stellen Sie ggf. sicher, dass der RS485-Bus am Wech-
selrichter terminiert ist.

5.10.2.1 Alternatives Datenkabel fiir RS485-Bus

verwenden

Stellen Sie sicher, dass die Gesamtlange des RS485-
Bus 100 m nicht Uberschreitet.

Stellen Sie sicher, dass bei der Verwendung des alter-
nativen Datenkabels zur Verbindung eines externen
Produkts mit der RJ45-Buchse am ersten Wechselrich-
ter die vorgegebene Steckerbelegung verwendet wird.

5.10.3 Modbus anschlieBen

D,/@

Bl
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RJ10 Stecker

Stellen Sie sicher, dass Sie ein Datenkabel verwenden,
das fir die Lange der Verbindung geeignet ist.
Verwenden Sie moglichst den Energiezahler Schneider
iIEM3155 mit dem Modbus-Datenkabel vom Hersteller
des Produkts.

Wenn Sie einen anderen Energiezahler oder ein an-
deres Datenkabel verwenden, dann stellen Sie sicher,
dass die Steckerbelegung den Vorgaben entspricht:

Produkt Wechsel- Schneidezr Externer
An- richter iEM3155” Energiezih-
schluss RJ10- Anschluss- ler
Stecker belegung Anschluss-
belegung
1 D1/+ Data A
2 DO0/- Data B
Kontakt
3 ov Ground
4" " "

K Risiko der Zerstérung des Modbus-Eingangs am
Wechselrichter: Kontakt 4 der RJ10-Buchse des
Wechselrichters fiihrt Spannung. Diesen Kontakt nicht
benutzen!

2 Fragen Sie lhren Fachhandwerker oder ggf. den Kun-
dendienst nach dem empfohlenen Modbus Datenkabel
vom Hersteller des Produkts.

SchlieRen Sie das Datenkabel am Modbus (COM2)
[RJ10] am Wechselrichter an.

SchlielRen Sie das Datenkabel an ein zulassiges Pro-
dukt an, z. B. den Schneider iEM3155 Energiezahler.
Entnehmen Sie ggf. der Ubersicht der Betreiber- und
Anzeigefunktionen (- Seite 9) in der Betriebsanleitung
zu diesem Produkt, welche weiteren Energiezahler
kompatibel sind.

Wenn Sie weitere Informationen Uber zulassige Pro-
dukte bekommen mdéchten, dann fragen Sie den Kun-
dendienst.

Stellen Sie sicher, dass die Gesamtlange des RS485-
Bus 100 m nicht Uberschreitet.

Bedienung

Beachten Sie die Angaben zum Bedienkonzept
(— Seite 4) in der Betriebsanleitung des Wechselrichters.

Servicemenii aufrufen

Offnen Sie Hauptmenii - Einstellungen — Service.
Driicken Sie die Tasten & und </ fiir 3 Sekunden
gleichzeitig.

Offnen und bearbeiten Sie den gewiinschten Menii-
punkt.

Hinweis

Eine Ubersicht aller Menlpunkte und In-
formationen zu den mdéglichen Einstellun-
gen des Servicemenis finden Sie in der
Ubersicht der Funktionen fiir den Fachhand-
werker (- Seite 37) im Anhang.

i

Falls erforderlich, geben Sie das 5-stellige Passwort
ein, um einen MenUpunkt im Servicemen( zu bearbei-
ten.

Wenn Sie das Passwort nicht kennen, dann fragen Sie
den Kundendienst.
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7 Inbetriebnahme

71 Zum ersten Mal in Betrieb nehmen

» Flhren Sie die Erstinbetriebnahme fiir den Wechsel-
richter mithilfe des Installationsassistenten durch.

711

» SchlielRen Sie das Produkt an das Stromnetz an.
< Der Installationsassistent startet automatisch.

Installationsassistenten durchlaufen

Der Installationsassistent erscheint beim Einschalten des
Produkts, bis alle notwendigen Menupunkte vollstandig ein-
gestellt sind.

Alle Menipunkte auRRer der Hauptmenii - Information -
Landereinstellung kdnnen auch nachtraglich verandert
werden.

Der Menupunkt Landereinstellung kann nachtraglich nur
mit Datenverlust zuriickgesetzt werden.

Hinweis

Weitere Informationen zur Anderung der Lander-
einstellung finden Sie in der Ubersicht der Funk-
tionen fiir den Fachhandwerker (- Seite 37) und
in der Betriebsanleitung.

i

Der Installationsassistent zeigt eine Checkliste der nétigen
Einstellungen zur ersten Inbetriebnahme an.

Wenn Sie einen Menlpunkt noch nicht eingestellt haben,
dann wird der Men(ipunkt in der Checkliste mit einem O
angezeigt.

Wenn Sie einen Menlpunkt vollstandig eingestellt haben,
dann wird der Mentiipunkt in der Checkliste mit einem
angezeigt.

Weitere Informationen zu Einstellméglichkeiten der Men(-
punkte des Installationsassistenten erhalten Sie in der Uber-
sicht der Funktionen fiir den Fachhandwerker (- Seite 37)
oder in der Ubersicht der Betreiber- und Anzeigeebenen

(— Seite 9).

7.1.1.1 Menusprache einstellen

1st commissioning

| ] Language

(0 Date format
(O Date

1. Offnen Sie Sprache.

Hinweis
Bei der ersten Inbetriebnahme wird der
MenUpunkt Language angezeigt.

fm\
’

2. Stellen Sie mit & oder V die gewlinschte Sprache fiir
das Menu ein.
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3.  Wenn Sie die gewlinschte Menisprache ausgewahlt
haben, dann Gibernehmen Sie die Auswahl mit SET .

4. Dricken Sie ESC.

< Die angezeigten Menupunkte werden nun in der von
Ihnen ausgewahlten Sprache angezeigt.

7.1.1.2 Datumsformat einstellen
1. Offnen Sie Datumsformat.
2. Stellen Sie das gewlinschte Datumsformat ein.
7.1.1.3 Datum einstellen
1. Offnen Sie Datum.
2. Stellen Sie den gewlinschte Datum ein.
7.1.1.4 Uhrzeitformat einstellen
1. Offnen Sie Uhrzeitformat.
2. Stellen Sie das gewilinschte Uhrzeitformat ein.
7.1.1.5 Uhrzeit einstellen
1. Offnen Sie Uhrzeit.

2. Stellen Sie die gewilinschte Uhrzeit ein.

7.1.1.6 Land einstellen

i

Hinweis

Eine Anderung der Léndereinstellung ist nur
durch ein Zurlcksetzen der Wechselrichters auf
die Werkseinstellungen mdéglich, wodurch Einstel-
lungen und Daten verloren gehen.

Das ausgewabhlte Land hat keinen Einfluss auf die
eingestellte und angezeigte Menisprache.

=N

Offnen Sie Landereinstellung.

Wahlen Sie das Land, in dem der Wechselrichter betrie-

ben wird.

3. Wenn das gewlnschte Land nicht ausgewahlt werden
kann, dann wahlen Sie alternativ ein Land mit strenge-
ren Vorgaben.

4.  Wenn Sie Ruckfragen zur Landereinstellung haben,

dann wenden Sie sich ggf. an den Kundendienst.

Bestatigen Sie die Auswahl mit SET .

6. Driicken Sie ESC.
< Auf dem Display erscheint die Sicherheitsabfrage:

Eingabe korrekt?.

7. Beantworten Sie die Sicherheitsabfrage mit Ja, indem
Sie mindestens 1 Sekunde SET drlicken.

8. Driicken Sie ESC.

N

o

Bedingung: Die Landereinstellung ist falsch.

» Um die Landereinstellung zuriickzusetzen, beachten Sie
die Hinweise zur Fachhandwerkerebene (- Seite 37) im
Anhang.

» Flhren Sie anschlief3end die Erstinbetriebnahme
(- Seite 31) erneut durch.
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7 Inbetriebnahme

7.1.1.7 Blindleistung einstellen
1. Offnen Sie Blindleistung.

——\

i

Hinweis
Weitere Informationen zum Thema Blindleis-
tung finden Sie im Anhang A.

2. Wahlen Sie Modus aus und driicken Sie SET .

3. Wahlen Sie den gewlinschte Art der Blindleistungs-
kennlinie aus und driicken Sie SET .

4. Dricken Sie ESC.

Bedingung: Sie haben bei Modus nicht cosPhi = 1 als Art der Blindleis-
tungskennlinie ausgewahlt.

» Wahlen Sie in Lade Vorlagen die gewiinschte Vorlage
aus und driicken Sie SET.

» Drlicken Sie ESC.

» Driicken Sie SET und stellen Sie die Anzahl Stiitzstel-
len ein.

» Driicken Sie SET.
» Driicken Sie ESC.

» Wahlen Sie die erste Stiitzstelle aus, die Sie einstellen
wollen und driicken Sie SET.

» Stellen Sie den gewlinschten Parameterwert fiir die
Stiitzstelle ein und driicken Sie SET .

» Stellen Sie die Parameter fir alle Stlitzstellen ein, wie
oben beschrieben.

» Drlicken Sie ESC.

v 7

)XXXXX/XXXXXXX /@
\.-_F. .

1 G

10 gL

SN &

®

1 Y-Achse 4 Pfeilsymbol Unter-
X-Achse eregung -
) B 5 Stitzstellen (im Beispiel
Pfeilsymbol Uber- 4 Stutzstellen)
erregung

5. Wahlen Sie Kennlinie anzeigen aus und driicken Sie
SET .

6. Die zuvor eingestellte Kennlinie der Blindleistung wird
nun grafisch angezeigt, wie im Beispiel abgebildet.
7. Driicken Sie ESC.
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7.1.1.8 Erstinbetriebnahme abschlieBen
1. Offnen Sie AbschlieRen.

Bedingung: Die Menlpunkte des Installationsassistenten sind unvollstandig
eingestellt.

» Die Meldung Die Einstellungen sind unvollstéandig!
erscheint.

» Driicken Sie dann SET, um die Einstellungen zu korri-
gieren.
» Schliel3en Sie die Erstinbetriebnahme erneut ab.

Bedingung: Die Meniipunkte des Installationsassistenten sind vollstandig
eingestellt.

» Offnen Sie AbschlieRen.

» Die Sicherheitsabfrage Sind alle Einstellungen kor-
rekt? erscheint.

Bedingung: Die Menlpunkte des Installationsassistenten sind nicht korrekt
eingestellt.

» Um fehlerhafte Einstellungen zu korrigieren, driicken Sie
ESC.

» Korrigieren Sie die fehlerhaften Einstellung im Installa-
tionsassistenten.

» Schliel3en Sie anschlielend die Erstinbetriebnahme
erneut ab.

Bedingung: Die Menlpunkte des Installationsassistenten sind korrekt ein-
gestellt.

» Driicken Sie mindestens 1 Sekunde lang SET .
< Der Wechselrichter startet neu und synchronisiert
sich mit dem Netz.
» Schalten Sie den Lasttrennschalter auf Position (1), um
den Wechselrichter unter Gleichstrom zu schalten.

» Die Erstinbetriebnahme ist abgeschlossen und der
Wechselrichter ist in Betrieb.

7.2 Einstellungen fiir Datenverbindungen
(optional)

» Beachten Sie die Herstellerangaben von extern ange-
schlossenen Produkten.

7.2.1 Einstellungen fiir Ethernetanschluss

1. Stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter mit einem
Internetrouter oder einem anderen zugelassenen
Produkt an der Ethernetschnittstelle verbunden
(— Seite 29) ist.

i

Hinweis

Andern Sie Einstellungen an Ihrem Wechsel-
richter nur, wenn die gewtinschte Verbindung
nicht automatisch hergestellt werden kann.

Bedingung: Netwerkverbindung mit Internetrouter wird nicht automatisch
hergestellt (kein DHCP).

» Offnen Sie Hauptmenii - Einstellungen — Netzwerk.
» Beachten Sie die Angaben zu den Menipunkten in
der Ubersicht der Betreiber- und Anzeigefunktionen
(— Seite 9) in der Betriebsanleitung.
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Produkt an den Betreiber Gibergeben 8

Richten Sie den Wechselrichter fir die Datenverbindung
Uber die Ethernetschnittstelle mit dem verbundenen Pro-
dukt, z. B. einem Internetrouter, ein.

Bedingung: Netwerkverbindung mit PC oder Notebook ist hergestellt.

| 4

Beachten Sie, dass Anderungen im internen Server di-
rekte Auswirkungen auf die Einstellungen des Wechsel-
richters haben.

Hinweis

Wenn Sie den Wechselrichter mit einem PC
oder Notebook verbinden, dann kdnnen Sie

auf den internen Server des Wechselrichters
zugreifen.

Lesen Sie die IP-Adresse des Wechselrichters bei be-
stehender Netzwerkverbindung im linken unteren Be-
reich in der Grundanzeige des Wechselrichters ab.
Geben Sie die IP-Adresse des Wechselrichters im
Adressfeld lhres Webbrowsers ein und 6ffnen Sie den
internen Server des Wechselrichters.

7.2.2 Einstellungen fiir Modbus und dynamische

Einspeiseregelung

Stellen Sie sicher, dass am Modbus des Wechsel-
richters ein zulassiges Produkt korrekt verbunden

(- Seite 30) ist.

Offnen Sie Hauptmenii — Einstellungen - Energie-
management -~ Modus.

Wahlen Sie Energiezahler aus.

Um z. B. einen Energiezahler einzustellen, 6ffnen Sie
Konfiguration.

Beachten Sie die Angaben zu den Menipunkten in
der Ubersicht der Betreiber- und Anzeigefunktionen
(— Seite 9) in der Betriebsanleitung.

Richten Sie den Wechselrichter fiir die Datenverbin-
dung mit einem zul&ssigen Produkt ein.

7.2.3 Einstellungen fiir Grenzwert PV-Ready

1.

No oM

Stellen Sie sicher, dass am RS485-Bus des Wech-
selrichters ein zulassiges Produkt korrekt verbunden
(— Seite 29) ist.

Beaghten Sie die Angaben zu den Men(punkten in
der Ubersicht der Betreiber- und Anzeigefunktionen
(- Seite 9) in der Betriebsanleitung.

Offnen Sie Hauptmenii - Einstellungen — Energie-
management -~ Modus.

Priifen Sie, ob Energiezahler ausgewahlt ist.

Wenn nicht, dann wahlen Sie Energiezahler aus.
Bestatigen Sie die Auswahl.

Gehen Sie zuriick zu dem MenUlpunkt Energiemanage-
ment.

Passen Sie den Grenzwert PV-Ready entsprechend
Ihrer Photovoltaikanlage an.

Wenn Sie Rickfragen zur Einrichtung des zulassigen
Produkts haben, dann wenden Sie sich ggf. an den
Kundendienst.
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Wieder in Betrieb nehmen

Stellen Sie sicher, dass die Photovoltaikmodule korrekt
montiert und installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass die Installation und Montage
des Wechselrichters den Anforderungen der Kapitel
Installation (— Seite 26) und Montage (- Seite 24) ent-
spricht.

Stellen Sie sicher, dass alle landerspezifischen Anfor-
derungen und alle Anforderungen des Netzbetreibers
erfullt werden.

Verbinden Sie das Produkt mit dem Wechselstrom am
Hausanschluss (Sicherung einschalten).

Schalten Sie den Lasttrennschalter auf Position (1), um
den Wechselrichter unter Gleichstrom zu schalten.
Warten Sie einige Minuten, bis die Grundanzeige er-
scheint.

fm\
. =

Hinweis

Die Grundanzeige zeigt die aktuelle Aus-
gangsleistung nur dann an, wenn ausrei-
chend Sonnenlicht auf die Photovoltaikmo-
dule scheint.

Wenn der Installationsassistent angezeigt wird, dann
fuhren Sie die Erstinbetriebnahme (- Seite 31) durch.

< Der Wechselrichter ist nun wieder in Betrieb.

Produkt an den Betreiber libergeben

Informieren Sie den Betreiber daruber, dass er das Pro-
dukt gemaR vorgegebener Intervalle warten lassen muss.
Erklaren Sie dem Betreiber Lage und Funktion der
Sicherheitseinrichtungen.

Unterrichten Sie den Betreiber tUber die Handhabung des
Produkts.

Weisen Sie insb. auf die Sicherheitshinweise hin, die der
Betreiber beachten muss.

Ubergeben Sie dem Betreiber alle Anleitungen und Pro-
duktpapiere zur Aufbewahrung.

Storungen beheben

Beachten Sie die Angaben zur Stérungsbehebung

(— Seite 7) in der Betriebsanleitung.

Prifen Sie die Generatorkennlinie (— Seite 34).

Um Stérungen oder andere Ursachen von Ereignismel-
dungen zu beheben, befolgen Sie die Angaben zu Sto-
rungsbehebung und Ereignisanzeigen (- Seite 50) im
Anhang.

Wenn die Stérung mehr als 5 mal proTag auftritt oder
Sie die Stérung nicht beheben kénnen, dann rufen Sie
den Kundendienst.
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10 Wartung
10 Wartung

Voraussetzung fir dauernde Betriebsbereitschaft, Zuverlas-
sigkeit und hohe Lebensdauer ist eine regelmaRige Wartung
der gesamten Photovoltaikanlage durch einen qualifizierten
Fachhandwerker. Der Hersteller des Produkts empfiehlt den
Abschluss eines Wartungsvertrags.

» Beachten Sie bei Wartungsarbeiten die allgemeinen
Sicherheitshinweise im Sicherheitskapitel.

10.1

» Fihren Sie die Wartungsarbeiten gemat dem Wartungs-
plan im Anhang durch.

Wartungsplan einhalten

10.2 Komponenten der Photovoltaikanlage

priifen

» Priifen Sie alle Komponenten der Photovoltaikanlage
gemaR ihrer Inspektions- und Wartungsanleitungen.

10.3

1. Prifen Sie das Ereignisprotokoll und fiihren Sie bei
Bedarf eine Stérungsbehebung (- Seite 33) durch.

2. Prifen Sie den aktuellen Jahresertrag und vergleichen
ihn mit dem Vorjahresertrag aus dem letzten Prufbe-
richt.

3.  Wenn Sie eine deutliche Verschlechterung des Jahres-
ertrags im Vergleich zum Vorjahresertrag feststellen,
dann fiihren Sie eine Stérungsbehebung (- Seite 33)
durch.

Wechselrichter priifen

10.4 Aufstellort priifen

» Stellen Sie sicher, dass die Anforderungen an den Auf-
stellort (— Seite 25) eingehalten werden.

10.5

1. Offnen Sie Hauptmenii -~ Generatorkennlinie.

< Der Wechselrichter nimmt die Photovoltaik-Genera-
torkennlinie auf und zeigt sie anschlieRend an.

2. Stellen Sie sicher, dass die Photovoltaikmodule nicht
teilverschattet sind.

v Wenn die Kurve oben abgeflacht ist, konnte der
Wechselrichter moglicherweise nicht mehr Leistung
einspeisen.

3. Stellen Sie sicher, dass die Photovoltaikanlage den

Planungsvorgaben entspricht und richtig konfiguriert

ist.

Generatorkennlinie prifen

10.6 Wartungsarbeiten an der Elektroinstallation

vorbereiten

1.  Nehmen Sie die Photovoltaikanlage fiir Wartungs-
arbeiten voribergehend auRer Betrieb (- Seite 34).

2. Beachten Sie die Anforderungen und Sicherheitshin-
weise zur Elektroinstallation (- Seite 28).
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10.7 Elektroinstallation priifen

10.7.1 Schutzerdung priifen

» Falls eine Schutzerdung installiert ist, Gberprifen Sie die
Verkabelung der Schutzerdung auf Funktionsfahigkeit.

10.7.2 Isolierung und Befestigung der Verkabelung
priifen

1. Prifen Sie die Verkabelung, die Isolierung und die
Steckverbindungen auf Sauberkeit, Unversehrtheit und
Festigkeit.

2. Wenn Sie Mangel feststellen, dann dokumentieren und
beheben Sie sie umgehend.

10.8 Wartungsbericht schreiben

1. Dokumentieren Sie die durchgefiihrten Wartungs-
arbeiten in einem Wartungsbericht.

2. Ubergeben Sie den Wartungsbericht an den Anlagen-
betreiber.

3.  Weisen Sie den Anlagenbetreiber auf die Notwendigkeit
hin, dass er den Wartungsbericht dauerhaft aufbewahrt.

10.9 Wechselrichter reinigen

1. Prifen Sie den Wechselrichter auf Verschmutzungen.

2. Reinigen Sie die Oberflache mit einem nebelfeuchten
Tuch und etwas I6sungsmittelfreier Seife.

3. Reinigen Sie die Kuhlrippen hinter der Produktverklei-
dung nur mit Druckluft von max. 2 bar.

10.10 Wartungsarbeiten abschlieRen

» Nehmen Sie die Photovoltaikanlage nach Abschluss der
Wartungsarbeiten wieder in Betrieb (— Seite 31).

11 AuBerbetriebnahme

1.1

Die Photovoltaikanlage kann voriibergehend aul3er Betrieb
genommen werden.

Voriibergehend auBer Betrieb nehmen

» Schalten Sie den Leitungsschutzschalter aus (Sicherung
aus).

» Sichern Sie den Leitungsschutzschalter gegen unbeab-
sichtigtes oder unbefugtes Wiedereinschalten.

» Schalten Sie den Lasttrennschalter auf Position (0), um
den Wechselrichter stromlos zu schalten.

» Sichern Sie den Lasttrennschalter gegen unbeabsichtig-
tes oder unbefugtes Wiedereinschalten.
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11.1.1 SUNCLIX-Steckverbindung Gleichstrom
trennen

» Stellen Sie sicher, dass der ggf. verbundene Photovol-
taikgenerator keinen Strom erzeugt.

» Trennen Sie Steckverbindungen am Wechselrichter ana-
log zur Abbildung.

— Die Abbildung zeigt eine Steckverbindung von zwei
SUNCLIX Gleichstromsteckern (+) und (-).

» Entriegeln Sie die Feder am Gleichstromstecker mit
einem Schraubendreher.

» Trennen Sie die Steckverbindung.

11.1.2 Steckverbindung Wechselstrom trennen

» Stellen Sie sicher, dass die Steckverbindung und das
Wechselstromkabel spannungsfrei ist.

» Trennen Sie Steckverbindungen am Wechselrichter ana-
log zur Abbildung.
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AuBerbetriebnahme 11

— Die Abbildung zeigt eine Steckverbindung von zwei
Wieland Wechselstromsteckern.

» Entriegeln Sie den Verschluss am Wechselstromstecker
mit einem Schraubendreher.

» Trennen Sie die Steckverbindung.

11.1.3 Spannungsfreiheit feststellen

» Stellen Sie mit einem geeigneten Spannungsprifer si-
cher, dass der Wechselstromstecker allpolig spannungs-
frei ist.

» Der Wechselrichter ist nun vortibergehend aulRer Betrieb.

» Um die Photovoltaikanlage wieder in Betrieb zu neh-
men, beachten Sie die Angaben zur Inbetriebnahme
(— Seite 6).

11.2 Endgiiltig auBer Betrieb nehmen
» Nehmen Sie die Photovoltaikanlage aulier Betrieb.
(— Seite 34)

» Warten Sie mindestens 10 Minuten, bevor Sie den Wech-
selrichter demontieren.

11.3

11.3.1 Wechselrichter demontieren

Wechselrichter und Stecker demontieren

» Nehmen Sie den Wechselrichter endgliltig auRer Betrieb.

» Trennen Sie alle Datenverbindungen vom Wechselrich-
ter.

» Driicken Sie das Sicherungsblech an der Montageplatte
mit einer Hand ca. 5 mm in Richtung der Montageflache.

» Heben Sie mit der anderen Hand den Wechselrichter so
weit an, dass das Sicherungsblech nicht mehr einrasten
kann.

» Lassen Sie das Sicherungsblech los.

» Hangen Sie den Wechselrichter mit beiden Handen von
der Montageplatte ab.

» Nehmen Sie die Montageplatte von der Montageflache
ab.
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12 Recycling und Entsorgung

11.3.2 Gleichstromstecker 6ffnen

1. Stellen Sie sicher, dass keine Spannung am Kabel an-
liegt.

2. Drehen Sie das Steckergehause auf und ziehen es vom
Stecker ab.

3. Losen Sie die Verbindung von Einsatz und Stecker-
hilse mit geeignetem Werkzeug.

4. Ziehen Sie den Einsatz aus der Steckerhiilse.
5. Offnen Sie die Feder mit geeignetem Werkzeug.

11.3.3 Gleichstromkabel vom Gleichstromstecker
trennen

v

Entfernen Sie das Gleichstromkabel aus dem Gleich-
stromstecker und isolieren Sie ggf. die Ader fachgerecht.
Wiederholen Sie die Schritte ggf. fir den zweiten Gleich-
stromstecker.

v

11.3.4 Wechselstromstecker 6ffnen

1.  Stellen Sie sicher, dass keine Spannung am Kabel an-
liegt.

2. Offnen Sie den mitgelieferten Wechselstromstecker mit
geeignetem Werkzeug.

36

3. Drehen Sie die Uberwurfmutter auf.

11.3.5 Wechselstromkabel vom
Wechselstromstecker trennen

» Losen Sie die Schraubverbindung der Schraubklem-
men und ziehen Sie die Wechselstromkabel aus dem
Schraubklemmen.

» Isolieren Sie ggf. die Adern fachgerecht.

» Losen Sie die Uberwurfmutter am Gehause des Wech-
selstromsteckers.

» Entfernen Sie das Wechselstromkabel aus dem Gehause
des Wechselstromsteckers.

12 Recycling und Entsorgung

Verpackung entsorgen
» Entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgeman.
» Beachten Sie alle relevanten Vorschriften.
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Anhang

Anhang
A Ubersicht der Funktionen fiir den Fachhandwerker

) Hinweis
[I] Die aufgefuhrten Funktionen und Betriebsarten stehen nicht fiur alle Systemkonfigurationen zur Verfligung.

A Fachhandwerkerebene Servicemenii

Fir Anderungen an einigen Meniipunkten ist ein Servicecode erforderlich.

N Hinweis
[I] Fragen Sie den Kundendienst, falls Sie den Servicecode nicht kennen.

Einstellebene Werte i
Einheit | Schrittweite, Auswahl, Erliuterung Werksein
stellung

min. ‘ max.

Hauptmenii - Einstellungen - Service -

Tastenkombination eingeben Fragen Sie den Kundendienst. -

Blindleistung - - Zeigt das Untermenu Blindleistung an. -
Beim Verlassen des Menus erscheint die Frage:
Anderungen speichern?

SET 1 Sekunde driicken, um zu bestatigen

Landereinstlg. 16schen - - Passwort wird abgefragt. -
Fragen Sie den Kundendienst.
Landereinstellung 16schen?
SET 1 Sekunde driicken, um zu bestatigen

Nachdem die Landereinstellung geldscht wurde,
startet das Gerat neu und zeigt die gefihrte Erst-
inbetriebnahme an. Alle anderen Einstellungen
gehen dadurch verloren.

Spannungsgrenzen \" Passwort wird abgefragt. -
Fragen Sie den Kundendienst.

Folgende Spannungsgrenzen kénnen geandert
werden:

- oberer Abschaltwert:
- unterer Abschaltwert:

Der Abschaltwert bezieht sich jeweils auf den
Spitzenwert der Spannung.

Frequenzgrenzen Hz Passwort wird abgefragt. -
Fragen Sie den Kundendienst.

Folgende Frequenzgrenzen kénnen geandert
werden:

- unterer Abschaltwert:
- Wiederzuschaltwert:

— Schwellwert Derating: (wegen zu hoher Fre-
quenz)

- oberer Abschaltwert:

Spannungsgrenzen @ \' Passwort wird abgefragt. -
Fragen Sie den Kundendienst.

Folgende Spannungsgrenzen @ kénnen gean-
dert werden:

- oberer Abschaltwert:
- unterer Abschaltwert:

Der Abschaltwert bezieht sich auf den Mittelwert
der Spannung.

" Wird bei Modus cosPhi = 1 nicht angezeigt.
2 Wird nur angezeigt, wenn unter Anzahl Stiitzstellen ein Wert > 2 eingestellt wurde.
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Anhang

Einstellebene Werte Einheit | Schrittweite, Auswahl, Erlduterung Werksein-
min. max. stellung
Leistungsbegrenzung 500 w Die Ausgangsleistung des Wechselrichters kann -
manuell bis minimal 500 W begrenzt werden.
Wenn die Leistung manuell begrenzt ist, dann
werden in der Statusanzeige das Symbol Leis-
tungsreduzierung und der Messwert Leistungs-
reduzierung / Grund: Benutzervorgabe ange-
zeigt.
Festspannung \% Passwort wird abgefragt. -
Fragen Sie den Kundendienst.
Folgende Einstellungen kdnnen vorgenommen
werden:
- Zustand
- Wert
Automatisches MPP-Tracking wird hierdurch aus-
geschaltet.
Eingangsspannung kann im Bereich zwischen
max. und min. Eingangsspannung in 1-V-Schrit-
ten eingestellt werden.
Werkseinstellung - - Passwort wird abgefragt. -
Fragen Sie den Kundendienst.
Beim Rucksetzen auf die Werkseinstellung
werden folgende Daten gel6scht:
- Ertragsdaten
- Ereignismeldungen
- Datum und Uhrzeit
- Landereinstellung
- Display-Sprache
- Netzwerk-Einstellungen
Nach dem Riicksetzen auf die Werkseinstellung
startet das Gerat neu und zeigt die gefiihrte Erst-
inbetriebnahme an.
Alle Parameter - - Unter diesem MenUpunkt kann der Fachhand- -
werker weitere ENS-Parameter verandern.

Hauptmenii — Einstellungen - Service — Blindleistung

Modus - - - Art der Blindleistungskennlinie -
Folgende Auswahlimdglichkeiten bestehen:
- cosPhi =1

-Q(P)

- Q(U) linear

- Q(U) Hysterese

Lade Vorlagen ' - - - Hier kann eine Standardkennlinie ausgewahlt -
werden.

-Q(P) > 3.680 W
-Q(P) > 13.800 W

Anzahl Stiitzstellen ' - - - Anzahl Stiitzstellen einstellen -

Uber die Stiitzstellen kann eine Kennlinie frei
programmiert werden.

Stiitzstelle 1 - - - P (%) kann bei der ersten und letzten Stiitzstelle | -
nicht gedndert werden (000 % ,100 %).

Stiitzstelle 2 * - - - P (%) kann bei der ersten und letzten Stiitzstelle | —
nicht geadndert werden (000 % ,100 %).

Stiitzstelle n " 2 - - - P (%) kann bei der ersten und letzten Stitzstelle -
nicht gedndert werden (000 % ,100 %).

Kennlinie anzeigen - - - Die zuvor eingestellte Blindleistungskennlinie -

wird angezeigt.

' Wird bei Modus cosPhi = 1 nicht angezeigt.
2 Wird nur angezeigt, wenn unter Anzahl Stiitzstellen ein Wert > 2 eingestellt wurde.
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Anhang

B Inbetriebnahmecheckliste
Priifungen/Arbeiten Bemerkungen/Einstellungen

1 Belliftung des Wechselrichters sicherstellen Mindestabstadnde um Wechselrichter sind eingehalten.

Auf dem Wechselrichter liegen keine Gegenstande, die die
Luftzirkulation verhindern.

2 Wechselrichter fest montiert? Der Wechselrichter muss in den Wandhalter eingerastet sein.

3 Zugentlastung fur Wechselstromkabel vorhanden? Uberwurfmutter des Wechselstromsteckers muss fest ange-
zogen sein.

4 Wechselstromstecker fest angeschlossen? Stecker ist am Wechselstromanschluss des Wechselrichters
arretiert.

5 Gleichstromstecker fest angeschlossen und Polaritat korrekt? Stecker sind arretiert und Polaritat ist geprift.

6 LAN Kabel (optional) angeschlossen und Wechselrichter mit dem | Stecker ist an Ethernet Anschluss arretiert.

Internet verbunden? IP-Adresse wird im Display angezeigt.

7 Energiezahler angeschlossen? Verbindung zwischen Modbus Kontakt am Wechselrichter
und D1/+, D0O/-, OV am Zahler ist hergestellt (Kabel als Zu-
behor verfligbar).

8 Erweiterungsmodul Einspeisemanagement angeschlossen? Verbindung zwischen RS485-Bus Kontakt am Wechselrichter
und A1, B1, G1 am Modul ist hergestellt (Kabel liegt Modul
bei).

9 Lasttrennschalter auf Position 1? Sichtkontrolle des Schalters
Display des Wechselrichters ist an.

10 Keine Fehler vorhanden? Display blinkt nicht rot.

Es wird keine unquittierte Fehlermeldung angezeigt.
11 Kommunikation zwischen Wechselrichter und Erweiterungsmodul | LED am Zahler neben Modbus-Stecker blinkt kontinuierlich.
Einspeisemanagement funktionstlchtig?

12 Blindleistung einstellen Q(P) und entsprechende Vorlage ist gewahlt.

13 Photovoltaikanlage erzeugt Ertrag? Leistung ist im Display in der Grundanzeige sichtbar (wenn
Solarstrahlung vorhanden).

Hinweis: Ertrag von 10000 V bedeutet, dass der Wechselrich-
ter defekt ist!

14 Kunde im Webportal registriert? Kunde kann sich mit E-Mail-Adresse und Passwort anmelden.

15 Wechselrichter im Webportal dem Kunden zugewiesen? Im Kundenkonto ist der Wechselrichter mit der Serialnummer
sichtbar.

16 Kommunikation mit Router vorhanden? IP-Adresse wird im Display in der Grundanzeige angezeigt.

17 Datenempfang im Webportal moglich? Im Webportal wird Online angezeigt und Daten, z. B. Vortag,

sind sichtbar.

C Wartungsarbeiten — Ubersicht

Die nachfolgende Tabelle listet die Herstelleranforderungen zu empfohlenen Wartungsintervallen auf.

Wenn nationale Vorschriften und Richtlinien kirzere Wartungsintervalle fordern, dann halten Sie stattdessen die geforderten
Intervalle ein.

Beachten Sie die Hinweise zu Wartungsarbeiten aller Komponenten der Photovoltaikanlage.

# Wartungsarbeit Intervall

1 Komponenten der Photovoltaikanlage prifen Jahrlich 34
2 Wechselrichter reinigen Jahrlich 34
3 Aufstellort priifen Jahrlich 34
4 Schutzerdung priifen Jahrlich 34
5 Wechselrichter priifen Jahrlich 34
6 Generatorkennlinie priifen Jahrlich 34
7 Wartungsbericht schreiben Jahrlich 34
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Anhang

D Verbindungsschaltplane

Die Abbildungen zeigen beispielhaft Verbindungsschaltplane fir Wechselrichter mit 3-phasiger Wechselstromanbindung
(400V). Wenden Sie die Anbindung angepasst fir einen Wechselrichter mit 1-phasiger Wechselstromanbindung (230V) an.

Bei Installation eines Wechselrichters mit 1-phasiger Wechselstromanbindung: Schlieen Sie eine vorhandene Wéarme-
pumpe und den 1-phasigen Wechselrichter immer an derselben Phase an.
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Anhang

Verbindungsschaltplan auroPOWER mit aroTHERM
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Anhang

2 Warmepumpe

12 Systemregler

12b Warmepumpe Erweiterungsmodul

15a Stromzahler 3-phasig

15b Erweiterungsmodul Einspeisemanagement

D.1.1 Erforderliche Einstellungen im Regler
Multifunktionseing.: PV

42

15¢
15d
16
17a
37

Wechselrichter VPV |
Energiezahler
Photovoltaikmodul
Leitungsschutzschalter

Fehlerstrom-Schutzschalter
(falls notwendig)
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2 Warmepumpe

12 Systemregler

12b Warmepumpe Erweiterungsmodul

15 Stromzahler fir Energiespeichersystem
15a Stromzahler 3-phasig

15¢ Wechselrichter VPV |

15d Energiezahler

D.2.1 Erforderliche Einstellungen im Regler
Multifunktionseing.: PV

44

15e
16
17a
17b
37

38

Energiespeicher
Photovoltaikmodul
Leitungsschutzschalter
Relais

Fehlerstrom-Schutzschalter

(falls notwendig)
Fehlerstrom-Schutzschalter

(notwendig in TT-System mit Niederspannungsnetz)
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2 Warmepumpe

12 Systemregler

15a Stromzahler 3-phasig

15b Erweiterungsmodul Einspeisemanagement
15¢ Wechselrichter VPV |

D.3.1 Erforderliche Einstellungen im Regler
Multifunktionseing.: PV
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15d
16
17a
37

Energiezahler
Photovoltaikmodul
Leitungsschutzschalter

Fehlerstrom-Schutzschalter
(falls notwendig)
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2 Warmepumpe

12 Systemregler

15 Stromzahler fir Energiespeichersystem
15a Stromzahler 3-phasig

15¢ Wechselrichter VPV |

15d Energiezahler

15e Energiespeicher

D.4.1 Erforderliche Einstellungen im Regler
Multifunktionseing.: PV
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16
17a
17b
37

38

Photovoltaikmodul
Leitungsschutzschalter
Relais

Fehlerstrom-Schutzschalter

(falls notwendig)

Fehlerstrom-Schutzschalter

(notwendig in TT-System mit Niederspannungsnetz)
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Anhang

2a Warmepumpe 15e Energiespeicher

15a Stromzahler 3-phasig 16 Photovoltaikmodul

15b Erweiterungsmodul Einspeisemanagement 17a Leitungsschutzschalter

15¢ Wechselrichter VPV | 37 Fehlerstrom-Schutzschalter
15d Energiezahler (falls notwendig)

D.5.1 Erforderliche Einstellungen im aroSTOR

PV MODUS: ECO

E Ubersicht der Ereignismeldungen und Stérungsbehebung

E.1 Ereignismeldungen und Stérungsbehebung

Wenn Sie eine Stérung anhand der folgendenTabelle nicht beheben kénnen, dann kontaktieren Sie den Kundendienst.

Ereignismeldung

Symbol

Ursache

MaRnahme

Datentibernahme fehlge-
schlagen

Eine Einstellung ist fehlgeschlagen, da sie
nicht korrekt Ubertragen wurde.

Fihren Sie die Einstellung erneut durch.

Eine Inselbildung wurde
erkannt

)
X

— Das Netz fiihrt keine Spannung (Selbst-
lauf des Wechselrichters).

— Der Wechselrichter darf aus Sicherheits-
grunden nicht ins Netz einspeisen.
Der Wechselrichter schaltet sich ab,
solange der Fehler besteht (Display
dunkel).

Priifen Sie die Wechselstrominstallation
(Hausanschluss):

— Prufen Sie den Leitungsschutzschalter
(Sicherung) und schalten Sie ihn ggf.
ein.

— Prifen Sie den Fehlerstromschutzschal-
ter und schalten Sie ihn ggf. ein.

— Tauschen Sie defekte Schalter aus.

FE nicht angeschlossen

®

Die Funktionserde ist nicht angeschlossen.

Der Wechselrichter darf aus Sicherheitsgriin-
den nicht ins Netz einspeisen.

— Stellen Sie sicher, dass die Wechselstro-
minstallation (Hausanschluss) in Ord-
nung ist.

— Stellen Sie sicher, dass der Schutzleiter
fachgerecht angeschlossen ist.

Fehlerstrom zu hoch

&

Der Fehlerstrom, der vom Plus- bzw. Minus-
Eingang Uber die PV-Generatoren zur Erde
flieRt, Uberschreitet den zulassigen Wert.
Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund
gesetzlicher Vorgaben automatisch ab,
solange der Fehlerzustand besteht.

— Stellen Sie sicher, dass keines der
Gleichstromkabel geerdet ist.

— Stellen Sie sicher, dass nur geeignete
Photovoltaikmodule verwendet werden.

— Stellen Sie sicher, dass die Gleichstrom-
installation in Ordnung ist.

— Stellen Sie die Funktion des Photovol-
taikgenerators mit einem geeigneten
Messgeréat sicher.

Fehlfunktion Hochsetz-
steller

Eine interne Komponente des Wechselrich-
ters ist defekt.

Der Wechselrichter speist nicht oder mit
verminderter Leistung ins Netz ein.

Siehe Malinahmen zu Interne Info.

Gerit ist Uiberhitzt

Trotz Leistungsreduzierung ist die maximal
zulassige Temperatur Uberschritten.

Der Wechselrichter speist nicht ins Netz, bis
der zulassige Temperaturbereich erreicht ist.

Siehe Malinahmen zu Interne Info.

Hochsetzsteller hat
falsche HW-Version

Der Wechselrichter kann eine interne Kom-
ponente nicht erkennen oder sie passt nicht
zu den anderen Komponenten.

Der Wechselrichter speist nicht in Netz ein.

Siehe Malinahmen zu Interne Info.

Hochsetzsteller nicht
ange- schlossen

Die Verbindung der internen Komponenten
ist unterbrochen.

Der Wechselrichter speist nicht ins Netz ein.

Siehe Malinahmen zu Interne Info.

Interne Info

— Wenden Sie sich an den Kundendienst.

— Tauschen Sie ggf. den Wechselrichter
aus.

Interne Warnung

>R ® ® ®

Siehe Malinahmen zu Interne Info.

50

Installations- und Wartungsanleitung VPV | 0020273406_01




Anhang

Ereignismeldung

Ursache

MaBnahme

Interner Fehler

Siehe MalRnahmen zu Interne Info.

Isolationsfehler

Der Isolationswiderstand zwischen Plus-
bzw. Minus-Eingang und Erde unterschreitet
den zulassigen Wert.

Der Wechselrichter darf aus Sicherheitsgrin-
den nicht ins Netz einspeisen.

Siehe Mallnahmen zu Fehlerstrom zu
hoch.

Kein Branding

Der Wechselrichter hat falsche oder fehler-
hafte Geratedaten.

Der Wechselrichter kann deshalb nicht ins
Netz einspeisen.

Wenn die Meldung mehr als 5 mal pro Tag
auftritt, dann rufen Sie den Kundendienst.

Keine Verbindung zum
Energiezahler

Zwischen dem Wechselrichter und dem
Energiezahler besteht keine bzw. keine
korrekte Kommunikationsverbindung.

— Stellen Sie eine korrekte Verbindung
zum Energiezahler sicher.

— Stellen Sie sicher, dass im MenUlpunkt
Hauptmenii - Einstellungen —
Energiemanagement — Konfiguration
- der richtige Energiezahler ausgewahit
ist.

L und N vertauscht

Aulen- und Neutralleiter sind vertauscht
angeschlossen.

Der Wechselrichter darf aus Sicherheitsgriin-
den nicht ins Netz einspeisen.

— Prifen Sie die Kontaktbelegung im
Wechselstromstecker.

— Prifen Sie die Wechselstrominstallation
(Hausanschluss).

Landerparameter ungiil-
tig

Der Wechselrichter kann nicht ins Netz
einspeisen, da er keine gultigen Parameter
hat.

Wenn die Meldung mehr als 5 mal auftritt,
dann rufen Sie den Kundendienst.

Leistungsredu- zierung
wegen Temperatur

Die maximal zulassige Temperatur wurde
erreicht.

Prifen Sie, ob die Montagebedingungen
erfullt sind.

Lesen der Landereinstel-
lung fehlerhaft

R QO ® 6 1]

Der Wechselrichter konnte das eingestellte
Land nicht korrekt aus dem Speicher lesen.

— Lé&ndereinstellung prifen

— Schalten Sie den Wechselrichter gleich-
strom- und wechselstromseitig span-
nungsfrei. Fihren Sie einen Neustart
durch.

— Fragen Sie das Passwort firr den Ser-
vicecode an. Léschen Sie die Landerein-
stellung. Stellen Sie die Landereinstel-
lung erneut ein.

Lifter defekt

Der interne Lufter des Wechselrichters ist
defekt.

Der Wechselrichter speist moglicherweise
mit verminderter Leistung ins Netz ein.

Wenn die Meldung mehr als 5 mal auftritt,
dann rufen Sie den Kundendienst.

Netzfrequenz zu hoch
fiir Wiedereinschalten

® B

Der Wechselrichter kann nach dem Abschal-
ten nicht wieder einspeisen, da die Netzfre-
quenz den gesetzlich vorgegebenen Ein-
schaltwert Uberschreitet.

— Stellen Sie sicher, dass die richtige
Landereinstellung eingestellt ist.

— Verstandigen Sie ggf. den lokalen Ener-
gieversorger.

— Lassen Sie ggf. die Bedingungen des
Netzes bis zum Netziibergabepunkt der
Photovoltaikanlage durch den lokalen
Energieversorger Uberprifen.

— Fuhren Sie eine Netzanalyse direkt am
Einspeisepunkt des oder der Wechsel-
richter durch. Flhren Sie eine Netzana-
lyse am Netzilibergabepunkt durch. Infor-
mieren Sie ggf. den lokalen Energiever-
sorger Uber die Ergebnisse der Tests.

— Passen Sie in Riicksprache mit dem
Energieversorger ggf. die Schwellwerte
fur Netzspannung bzw. Netzfrequenz an.
Zur Anpassung benétigen Sie einen Zu-
griffscode (vom Code-Generator). Kon-
taktieren Sie dazu den Kundendienst.

— Lassen Sie den lokalen Energieversor-
ger die Einhaltung der jeweiligen Spezifi-
kation fur die Netzspannung und Netzfre-
quenz sicherstellen.
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Ereignismeldung

Ursache

MaRnahme

Netzfrequenz zu niedrig
fiir Wiedereinschalten

Der Wechselrichter kann nach dem Abschal-
ten nicht wieder einspeisen, da die Netzfre-
quenz den gesetzlich vorgegebenen Ein-
schaltwert unterschreitet.

Siehe MalRnahmen zu Netzfrequenz zu
hoch fiir Wiedereinschalten.

Netzfrequenz zu hoch

Die am Wechselrichter anliegende Netzfre-
quenz uberschreitet den zuléssigen Wert.
Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund
gesetzlicher Vorgaben automatisch ab,
solange der Fehlerzustand besteht.

Siehe MalRnahmen zu Netzfrequenz zu
hoch fiir Wiedereinschalten.

Netzfrequenz zu niedrig

Die am Wechselrichter anliegende Netzfre-
quenz unterschreitet den zulassigen Wert.
Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund
gesetzlicher Vorgaben automatisch ab,
solange der Fehlerzustand besteht.

Siehe MalRnahmen zu Netzfrequenz zu
hoch fiir Wiedereinschalten.

Netz-Relais defekt

Der Wechselrichter hat erkannt, dass ein
Netz-Relais defekt ist und speist deshalb
nicht ins Netz ein.

Wenn die Meldung mehr als 5 mal auftritt,
dann rufen Sie den Kundendienst.

Netzspannung zu niedrig
fiir Wiedereinschalten

Der Wechselrichter kann nach dem Abschal-
ten nicht wieder einspeisen, da die Netz-
spannung den gesetzlich vorgegebenen Ein-
schaltwert unterschreitet.

Siehe Malnahmen zu Netzfrequenz zu
hoch fiir Wiedereinschalten.

Netzspannung @ zu
hoch

Die uber einen gesetzlich vorgegebenen
Zeitraum gemittelte Ausgangsspannung
Uberschreitet den zulassigen Toleranzbe-
reich.

Der Wechselrichter schaltet sich automatisch
ab, solange der Fehlerzustand besteht.

Siehe MalRnahmen zu Netzfrequenz zu
hoch fiir Wiedereinschalten.

Netzspannung @ zu
niedrig

Die uber einen gesetzlich vorgegebenen
Zeitraum gemittelte Ausgangsspannung un-
terschreitet den zulassigen Toleranzbereich.
Der Wechselrichter schaltet sich automatisch
ab, solange der Fehlerzustand besteht.

Siehe MalRnahmen zu Netzfrequenz zu
hoch fiir Wiedereinschalten.

Netzspannung zu hoch

Die am Wechselrichter anliegende Netzspan-
nung Uberschreitet den zulassigen Wert.

Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund
gesetzlicher Vorgaben automatisch ab,
solange der Fehlerzustand besteht.

Siehe Malnahmen zu Netzfrequenz zu
hoch fiir Wiedereinschalten.

Netzspannung zu hoch
fiir Wiedereinschalten

Der Wechselrichter kann nach dem Abschal-
ten nicht wieder einspeisen, da die Netz-
spannung den gesetzlich vorgegebenen Ein-
schaltwert Uberschreitet.

Siehe MaRnahmen zu Netzfrequenz zu
hoch fiir Wiedereinschalten.

Netzspannung zu niedrig

Die am Wechselrichter anliegende Netzspan-
nung unterschreitet den zulassigen Wert.
Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund
gesetzlicher Vorgaben automatisch ab,
solange der Fehlerzustand besteht.

Siehe MalRnahmen zu Netzfrequenz zu
hoch fiir Wiedereinschalten.

Netzstrom DC Offset zu
hoch

Der DC-Stromanteil, der vom Wechselrichter
ins Netz eingespeist wird, Uberschreitet den
zulassigen Wert.

Der Wechselrichter schaltet sich aufgrund
gesetzlicher Vorgaben automatisch ab,
solange der Fehlerzustand besteht.

Siehe MaRnahmen zu Netzfrequenz zu
hoch fiir Wiedereinschalten.

PV-Spannung zu hoch

Die am Wechselrichter anliegende Eingangs-
spannung uberschreitet den zulassigen Wert.

— Stellen Sie sicher, dass die Photovoltaik-
spannung kleiner als die maximale Ein-
gangsspannung des Wechselrichters ist.

— Stellen Sie sicher, dass der Photovoltaik-
generator fir die Verwendung mit dem
Wechselrichters richtig dimensioniert ist.

PV-Strom zu hoch

Der Eingangsstrom am Wechselrichter tber-
schreitet den zulassigen Wert.

Der Wechselrichter begrenzt den Strom auf
den zulassigen Wert.

— Stellen Sie sicher, dass der Photovoltaik-
generator fir die Verwendung mit dem
Wechselrichters richtig dimensioniert ist.

RS485-Gateway aktiv

R ® ® R R ® O O ® %

Uber die RS485 Schnittstelle kann nicht mit
dem Wechselrichter kommuniziert werden.

Wenn die Meldung mehr als 5 mal auftritt,
dann rufen Sie den Kundendienst.
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Ereignismeldung Symbol

Ursache

MaBnahme

Selbsttest fehlerhaft

Wahrend des Selbsttests tritt ein Fehler auf,
der Selbsttest wurde abgebrochen.

Glltigkeit: aul3er Italien

— Ignorieren Sie die Meldung und léschen
Sie das Ereignisprotokoll.

Giiltigkeit: Italien

— Wiederholen Sie den Selbsttest nach ca.
10 Minuten oder bei héherer Sonnenein-
strahlung.

— Wenn der Selbsttest erneut abgebrochen
wurde, dann Uberpriifen Sie die Lan-
dereinstellung und wiederholen Sie den
Selbsttest.

— Wenn der Selbsttest erneut abgebrochen
wurde, dann Uberprifen Sie die Wech-
selstrominstallation (Hausanschluss).

— Wenn der Selbsttest erneut abgebro-
chen wurde, dann rufen Sie den Kun-
dendienst.

ENS Software inkompati-
®

Nach einem Firmware Update passen die
verschiedenen Software-Stande im Wechsel-
richter nicht mehr zusammen.

Wenn die Meldung mehr als 5 mal auftritt,
dann rufen Sie den Kundendienst.

PU Software inkompati-
®

Nach einem Firmware Update passen die
verschiedenen Software-Stande im Wechsel-
richter nicht mehr zusammen.

Wenn die Meldung mehr als 5 mal auftritt,
dann rufen Sie den Kundendienst.

Uhrzeit/Datum verloren @

— Der Wechselrichter hat die Uhrzeit verlo-
ren, da er zu lange nicht an das Netz an-
geschlossen war.

— Ertragsdaten kénnen nicht gespeichert
werden, Ereignismeldungen nur mit
falschem Datum.

— Korrigieren Sie die Einstellungen fiir
Datum und Uhrzeit.

E.2 Storungsbehebung

Prifen Sie vor der Durchfiihrung einer der folgenden Mafinahmen, ob die Stérung anhand von Ereignismeldungen und Sto-
rungsbehebung identifiziert und behoben werden kann.

Storung

Ursache

MaBRnahme

Display ist dunkel und ohne An-
zeige von Ziffern.

Wechselstrominstallation nicht in Ordnung.

Prifen Sie die Wechselstrominstallation (Haus-
anschluss):

Prifen Sie den Leitungsschutzschalter (Si-
cherung) und schalten Sie ihn ggf. ein.
Prifen Sie den Fehlerstromschutzschalter
und schalten Sie ihn ggf. ein.

Wechselrichter defekt.

Rufen Sie ggf. den Kundendienst.
Tauschen Sie den Wechselrichter aus.

Wechselstromstecker nicht in Ordnung.

Priifen Sie den Wechselstromstecker:

Offnen Sie den Stecker.

Stellen Sie sicher, dass die Schraubverbin-
dungen mechanisch und elektrisch in Ord-
nung sind.

Keine Ausgangsleistung
Hinweis
Displayanzeige: -- W

Es steht nicht genug Leistung des Photovoltaik-
generators zur Verfligung.

Prifen Sie, ob z. B. folgende Griinde bestehen
und beseitigen Sie diese, wenn mdglich:

Schnee auf den Photovoltaikmodulen
Verschattung der Photovoltaikmodule
Starke Bewdlkung
Morgen-/Abendddmmerung oder Nacht
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Storung

Ursache

MaRnahme

Keine Ausgangsleistung
Hinweis
Displayanzeige: -- W

Gleichstrominstallation nicht in Ordnung.

Priifen Sie die Gleichstrominstallation und setzen
Sie diese ggf. in Stand:

Scheuer- oder Druckstellen an Gleichstrom-
kabeln

Gleichstromsteckverbindungen
Krimpungen

Priifen Sie, ob Ubergangswiderstande durch
Korrosion bestehen, und beseitigen Sie diese.

Der Lasttrennschalter fiir Gleichstrom steht auf
Position 0.

Stellen Sie den Lasttrennschalter fiir Gleichstrom
auf Position 1, bis er horbar einrastet.

Spannung des Photovoltaikmoduls ist kleiner als
die minimale Eingangsspannung des jeweiligen
Wechselrichters.

Priifen Sie die Spannung des Photovoltaikmo-
duls direkt am Display des Wechselrichters.
Stellen Sie die Kompatibilitat der Photovoltaik-
module sicher. Fragen Sie dazu ggf. den Kun-
dendienst.

Gleichstromanschluss Minus und Gleichstroman-
schluss Plus sind vertauscht.

Messen Sie die Leerlaufspannung des Strangs
oder der Strange und prifen Sie die Polaritat der
Kabel bzw. der Stecker.

Schlieflen Sie Gleichstromanschluss Minus und
Gleichstromanschluss Plus richtig an.

Stellen Sie eine korrekte Gleichstrominstallation
sicher.

Jeweilige minimale Eingangsspannung wird nicht
erreicht.

Prifen Sie die Systemdimensionierung auf die
Anzahl der Strange und die Anzahl der Module
pro Strang.

Passen Sie ggf. den Photovoltaikgenerator an

die Anforderungen des Wechselrichtersa an.

Wechselrichter defekt.

Rufen Sie ggf. den Kundendienst.
Tauschen Sie den Wechselrichter aus.

Zu wenig Ausgangsleistung
Hinweis
Displayanzeige: 0 W

Anderungen in einer bestehenden Photovoltaik-
anlage haben zu Defekten in der Gleichstrom
oder Wechselstrominstallation gefiihrt.

Priifen Sie die Gleichstrom- und Wechselstro-
minstallation.

Stellen Sie eine korrekte Gleichstrom- oder
Wechselstrominstallation sicher.

Wechselrichter zeigt eine Photovoltaikspannung
von 10000 V an.

Wechselrichter defekt.

Rufen Sie ggf. den Kundendienst.
Tauschen Sie den Wechselrichter aus.

Externer Datenlogger oder Energiemanager sen-
det ein Signal fiir eine Leistungsbegrenzung.

Prifen Sie die Einstellungen der Leistungsbe-
grenzung im ServicemenU oder die Konfiguration
des externen Datenloggers und korrigieren Sie
die Einstellungen ggf.

Defekte oder falsch gepolte Photovoltaikmodule
bzw. falsch gepolte Photovoltaikgeneratorteile

Prifen Sie die Generatorkennlinie direkt am
Display des Wechselrichters.

Fihren Sie die Hinweise zur Stérungsbehebung
bei der Stérung "Keine Ausgangsleistung" durch.

Wechselrichter defekt.

Rufen Sie ggf. den Kundendienst.
Tauschen Sie den Wechselrichter aus.

F Technische Daten

Gleichstrom-Eingangsseite (Photovoltaik-Generatoranschluss)

VPV 1 3000/1 400V VPV 1 4000/1 400V VPV 1 5000/1 400V
Anzahl Gleichstromein- 1 1 1
ginge
Max. Eingangsspannung <1.000 V <1.000 V <1.000 V
Start-Eingangsspannung 250 V 250 V 250 V
Nenneingangsspannung 770 V 770V 770V
Anzahl MPP-Tracker 1 1 1
Betriebseingangsspan- 250 ... 800 V 250 ... 800 V 250 ... 800 V
nungsbereich bei Nenn-
leistung
MPP-Spannungsbereich 75 ...360 V 75...360V 75 ...360V
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Anhang

VPV | 3000/1 400V

VPV 1 4000/1 400V

VPV | 5000/1 400V

den PV Generator

Max. Eingangsstrom <11A <11A <11A
Max. Kurzschlussstrom 17 A 17 A 17 A
Nenneingangsstrom 8 A 8 A 8 A
Max. Riickspeisestrom in <0A <0A <0A

VPV | 6000/1 400V

Anzahl Gleichstromein-
gédnge

1

den PV Generator

Max. Eingangsspannung <1.000 V
Start-Eingangsspannung 250 V
Nenneingangsspannung 770V
Anzahl MPP-Tracker 1
Betriebseingangsspan- 250 ... 800 V
nungsbereich bei Nenn-

leistung

MPP-Spannungsbereich 75 ...360 V
Max. Eingangsstrom <11A
Max. Kurzschlussstrom 17 A
Nenneingangsstrom 8A

Max. Riickspeisestrom in <0A

Wechselrichter-Ausgangsseite (Netzanschluss)

VPV | 3000/1 400V

VPV 1 4000/1 400V

VPV | 5000/1 400V

Ausgangsspannung (ab- 320 ...480V 320 ...480V 320 ...480 V
héngig von der Linderein-

stellung)

Nenn-Ausgangsspannung | 400 V 400 V 400 V

Max. Einschaltstrom

16 A (fiir 10 ms)

16 A (fiir 10 ms)

16 A (fiir 10 ms)

RMS-Kurzschlussstrom

3,82 Agus (fir 60 ms)

3,82 Arus (fir 60 ms)

3,82 Agus (fir 60 ms)

Nenn-Ausgangsstrom 7A 7A 72 A
Nennleistung 3.200 W 4.000 W 5.000 W
Max. Scheinleistung 3.200 V-A 4.000 V-A 5.000 V-A
Max. Ausgangsstrom <T7TA <T7TA <10A
Nennfrequenz - 50Hz - 50Hz - 50Hz
- 60Hz - 60Hz - 60Hz
Netzfrequenz (abhangig 45 ... 65 Hz 45 ... 65Hz 45 ... 65 Hz
von der Liandereinstellung)
Verlustleistung im Nacht- <3W <3W <3W
betrieb
Einspeisephasen dreiphasig dreiphasig dreiphasig
Klirrfaktor (cos ¢ = 1) <1% <1% <1%

Leistungsfaktor cos ¢

0,8 kapazitiv; 0,8 induktiv

0,8 kapazitiv; 0,8 induktiv

0,8 kapazitiv; 0,8 induktiv

VPV | 6000/1 400V

Ausgangsspannung (ab- 320 ...480V
héngig von der Linderein-

stellung)

Nenn-Ausgangsspannung | 400 V

Max. Einschaltstrom

16 A (fiir 10 ms)

RMS-Kurzschlussstrom

3,82 Agus (fir 60 ms)

Nenn-Ausgangsstrom 8,7A
Nennleistung 6.000 W
Max. Scheinleistung 6.000 V-A
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VPV 1 6000/1 400V

Max. Ausgangsstrom <10 A
Nennfrequenz - 50Hz
- 60Hz
Netzfrequenz (abhdngig 45 ... 65 Hz
von der Liandereinstellung)
Verlustleistung im Nacht- <3W
betrieb
Einspeisephasen dreiphasig
Klirrfaktor (cos @ = 1) <1%

Leistungsfaktor cos ¢

0,8 kapazitiv; 0,8 induktiv

Charakterisierung des Betriebsverhaltens

VPV |1 3000/1 400V

VPV | 4000/1 400V

VPV |1 5000/1 400V

Max. Wirkungsgrad

< 98,6 %

<98,6 %

<98,7 %

Europdischer Wirkungs-
grad

97,9 %

98,1 %

98,2 %

MPP Wirkungsgrad

> 99,0 % dynamisch; > 99,8 %
statisch

> 99,0 % dynamisch; > 99,8 %
statisch

> 99,0 % dynamisch; > 99,8 %
statisch

Eigenverbrauch <8W <8W <8W
Leistungs-Derating bei 50°Cravs 50°Cravs 50°Crams
Voll-Leistung ab

Einschaltleistung 10WwW 10w 10W
Ausschaltleistung 8w 8w 8w

VPV 1 6000/1 400V

Max. Wirkungsgrad

<98,7 %

Européischer Wirkungs-
grad

98,3 %

MPP Wirkungsgrad

> 99,0 % dynamisch; > 99,8 %
statisch

Eigenverbrauch <8W
Leistungs-Derating bei 45°Cravs
Voll-Leistung ab

Einschaltleistung 10W
Ausschaltleistung 8 W

Sicherheit

VPV |1 3000/1 400V

VPV 1 4000/1 400V

VPV |1 5000/1 400V

Schutzklasse

Trennungsprinzip

keine galvanische Trennung,
trafolos

keine galvanische Trennung,
trafolos

keine galvanische Trennung,
trafolos

Netziiberwachung

ja, integriert

ja, integriert

ja, integriert

Fehlerstromiiberwachung

ja, integriert (Der Wechselrichter
kann konstruktionsbedingt kei-
nen Gleichstromfehler verursa-
chen)

ja, integriert (Der Wechselrichter
kann konstruktionsbedingt kei-
nen Gleichstromfehler verursa-
chen)

ja, integriert (Der Wechselrichter
kann konstruktionsbedingt kei-
nen Gleichstromfehler verursa-
chen)

Verpolungsschutz

ja

ja

ja

VPV |1 6000/1 400V

Schutzklasse

Trennungsprinzip

keine galvanische Trennung,
trafolos

Netziiberwachung

ja, integriert
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VPV | 6000/1 400V

Fehlerstromiiberwachung

ja, integriert (Der Wechselrichter
kann konstruktionsbedingt kei-
nen Gleichstromfehler verursa-
chen)

Verpolungsschutz

ja

Einsatzbedingungen

Anhang

VPV | 3000/1 400V VPV | 4000/1 400V VPV | 5000/1 400V
Einsatzgebiet In Innenrdumen In Innenrdumen In Innenrdumen
Klimaklasse nach 3K3 3K3 3K3
IEC 60721-3-3
Umgebungstemperatur -15...60 °C -15...60 °C -15...60 °C
Lagertemperatur -30...70°C -30...70°C -30...70°C
Relative Feuchte (nicht 0...95% 0...95% 0..95%
kondensierend)
Aufstellh6he liber NN <2.000 m <2.000 m <2.000 m
Verschmutzungsgrad PD3 PD3 PD3
Gerauschemission 29 dB(A) 29 dB(A) 29 dB(A)

VPV | 6000/1 400V

Einsatzgebiet

In Innenraumen

Klimaklasse nach 3K3

IEC 60721-3-3

Umgebungstemperatur -15...60 °C
Lagertemperatur -30...70°C
Relative Feuchte (nicht 0...95%
kondensierend)

Aufstellh6he liber NN <2.000 m
Verschmutzungsgrad PD3
Gerauschemission 29 dB(A)

Ausstattung und Ausfiihrung

VPV | 3000/1 400V

VPV 1 4000/1 400V

VPV | 5000/1 400V

Schutzart IP 21 (Gehause: IP 51; IP 21 (Gehéause: IP 51; IP 21 (Gehause: IP 51;
Display: IP 21) Display: IP 21) Display: IP 21)
Uberspannungskategorie Il (AC), Il (DC) Il (AC), Il (DC) Il (AC), Il (DC)

Gleichstromanschluss

— Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x Paar)

— Leiterquerschnitt

— Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x Paar)

— Leiterquerschnitt

— Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x Paar)

— Leiterquerschnitt

2,5...6 mm? 2,5 ... 6 mm? 2,5...6 mm?
Wechselstromanschluss — Stecker Wieland RST25i5 — Stecker Wieland RST25i5 — Stecker Wieland RST25i5
— Leitungsdurchmesser — Leitungsdurchmesser — Leitungsdurchmesser
10 ... 14 mm? 10 ... 14 mm? 10 ... 14 mm?
— Leiterquerschnitt 1,5 ... 4 — Leiterquerschnitt 1,5 ... 4 — Leiterquerschnitt 1,5 ... 4
mm? mm? mm?
Abmessungen unverpackt | — 340 mm - 340 mm - 340 mm
(HxBxT) - 608 mm - 608 mm - 608 mm
- 222 mm - 222 mm - 222 mm
Gewicht unverpackt 10 kg 10 kg 10 kg

Anzeige

Grafikdisplay 128 x 64 Pixel

Grafikdisplay 128 x 64 Pixel

Grafikdisplay 128 x 64 Pixel

Kommunikationsschnitt-
stellen

— RS-485 (2 x RJ45 Buchsen)
— Ethernetschnittstelle
(1 x RJ45)

— Modbus RTU (1 x RJ10
Buchse: Anschluss an
Energiezahler)

— RS-485 (2 x RJ45 Buchsen)
— Ethernetschnittstelle
(1 x RJ45)

—  Modbus RTU (1 x RJ10
Buchse: Anschluss an
Energiezahler)

— RS-485 (2 x RJ45 Buchsen)
— Ethernetschnittstelle
(1 x RJ45)

— Modbus RTU (1 x RJ10
Buchse: Anschluss an Ener-
giezahler)
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VPV 1 3000/1 400V

VPV | 4000/1 400V

VPV 1 5000/1 400V

Integrierter Lasttrennschal-
ter Gleichstrom

ja, konform zu DIN VDE 0100-
712

ja, konform zu DIN VDE 0100-
712

ja, konform zu DIN VDE 0100-
712

Kihlprinzip

— temperaturgesteuerter Llfter
— drehzahlvariabel
— intern (staubgeschitzt)

— temperaturgesteuerter Lufter
— drehzahlvariabel
— intern (staubgeschutzt)

— temperaturgesteuerter Lifter
— drehzahlvariabel
— intern (staubgeschiitzt)

VPV 1 6000/1 400V

Schutzart

IP 21 (Gehause: IP 51;
Display: IP 21)

Uberspannungskategorie

Il (AC), Il (DC)

Gleichstromanschluss

— Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x Paar)

— Leiterquerschnitt
2,5...6 mm?

Wechselstromanschluss

— Stecker Wieland RST25i5
—  Leitungsdurchmesser
10 ... 14 mm?

— Leiterquerschnitt 1,5 ... 4
mm?

Abmessungen unverpackt
(HxBxT)

- 340 mm
- 608 mm
- 222 mm

Gewicht unverpackt

10 kg

Anzeige

Grafikdisplay 128 x 64 Pixel

Kommunikationsschnitt-
stellen

— RS-485 (2 x RJ45 Buchsen)
— Ethernetschnittstelle
(1 x RJ45)

—  Modbus RTU (1 x RJ10
Buchse: Anschluss an Ener-
giezahler)

Integrierter Lasttrennschal-
ter Gleichstrom

ja, konform zu DIN VDE 0100-
712

Kiihlprinzip — temperaturgesteuerter LUfter
— drehzahlvariabel
— intern (staubgeschitzt)
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Stichwortverzeichnis

A
ADMESSUNGEN ..o
ArtIKEINUMMET ...
B
Bestimmungsgemafie Verwendung ........c.cccceevvveinieeinineenne
Blindleistung einstellen............cccccooiiiiiiiiie e
C
CE-KennzeichnUNg ........ccceviiiieiiiieeiceeeee e
D
Datum, einstellen............cooooeeiiiiieeeeeeeeee e,
Datumsformat, einstellen.................oevviiiiieeeiiiiiiieeeeee,
E
Elektrizitt..... ..o
Entsorgung, Verpackung.........ccccocoeieiiiiiiiiiiee e
Erstinbetriebnahme abschliefen ..............ccccociiiis
F
Fachhandwerker.............coo e,
G
LT C1T o1 o | S
Gliltigkeit

ANIEIUNG ...
|
Isolierung, pPrifen.........cccoeeeciiiie e
K
Komponenten, prifen..........ccccceeviiiee i
L
Land einstellen ...
Lieferumfang ..o
M
Menusprache einstellen ...
Mindestabstand ..o
P
Produkt, pflegen ...
Q
QUANIKALION.....ccviiiiece e
S
SChEMA ..o
Schutzerdung, Prifen ........ccooceeeiieece e
Schutzschalter..........oocvviiiiie e
SeralNUMMET ..o
Sicherheitseinrichtung ...........cccoeiiieiiii e,
SPANNUNG ...ttt e e st e e e neees
u
Ubergabe Betreiber............cccocoveveueeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeenns
Uhrzeit, einstellen............oouueeiiiiieiiieee e
Uhrzeitformat, einstellen.............oooeeeeieeeeiiieieeeeeeeeeeee,
UNerlagen ......ooo i
v
Verkabelung, Profen ........cooeeeiiinee e
Verpackung €ntSOrgen ...........eeeeiiiieeiiiiiiiee e
VOrSChIIfIEN ..o
w
Wartungsarbeiten, abschlielen...........c.cccccoccverieiiiieeeeennee.
Wartungsarbeiten, vorbereiten ..o
Wartungsbericht, schreiben............ccoooiciiiis
Wechselrichter prifen .........cccooocveiieiiciiie e,
WEIKZEUQ ...vvviieiiieie ettt e e e e e
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1 Turvallisuus

1.1

Jos tuotetta kaytetaan epaasianmukaisella tai
tarkoitukseen kuulumattomalla tavalla, kay-
tosta voi aiheutua vammoja tai hengenvaara
kayttajalle tai muille henkildille tai kayttd voi
vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa muita aineel-
lisia vahinkoja.

Tarkoituksenmukainen kaytto

Tuotteen avulla aurinkopaneeleiden tasavirta
muunnetaan verkon kanssa yhdenmukaiseksi
vaihtovirraksi.

Tarkoituksenmukaiseen kayttéon kuuluu:

— mukana toimitettavien tuotteen seka lait-
teiston kaikkien osien kayttoohjeiden nou-
dattaminen

— kaikkien ohjeissa mainittujen tarkastus- ja
huoltoehtojen noudattaminen.

Muu kuin oheisessa kayttdohjeessa kuvattu
kaytto tai kaytto, joka ei vastaa tassa ku-
vattua kayttoa, ei ole tarkoituksenmukaista
kayttoa. Epaasianmukaista kayttdéa on myos
kaikki valiton kaupallinen ja teollinen kaytto.

Huomautus!
Kaikki epaasianmukainen kaytto on kiellettya.

1.2
1.2.1 sahkoiskun aiheuttama hengenvaara

Yleiset turvaohjeet

Aurinkosahkgjarjestelmaan voi muodostua
suuri tasajannite jo heikon auringonsateilyn
johdosta.

» Ala koske virtaa johtaviin rakenneosiin.

1.2.2 Virheellisen kdayton aiheuttama vaara

Virheellinen kaytto voi aiheuttaa vaaran si-
nulle ja muille, minka lisaksi siita voi aiheutua
aineellisia vahinkoja.

» Lue huolellisesti Iapi nama ohjeet ja kaikki
muut patevat asiakirjat. Kiinnita erityista
huomiota "Turvallisuus"-lukuun ja varoituk-
siin.

» Tee vain sellaisia toimenpiteita, jotka on
kuvattu naissa kayttoohjeissa.
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1.2.3 Epaasianmukaisesti suoritettujen
tai tekematta jatettyjen huolto- ja
korjaustoiden seurauksena
aiheutuva loukkaantumisvaara ja
aineellisten vahinkojen vaara

» Ala yrita koskaan tehda tuotteen huolto- tai
korjaustoita itse.

» Korjauta viat ja vauriot valittdmasti ammat-
tilaisella.

» Noudata annettuja huoltovaleja.
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2 Dokumentaatiota koskevat ohjeet

2 Dokumentaatiota koskevat ohjeet

21 Muut sovellettavat asiakirjat

» Noudata ehdottomasti kaikkia laitteiston osia koskevia

kayttdohjeita.

2.2 Asiakirjojen sailyttaminen

» Sailyta nama ohjeet seka kaikki sovellettavat asiakirjat
mybdhempaa kayttéa varten.

23 Ohjeiden voimassaolo

Nama ohjeet koskevat ainoastaan seuraavia:

Tuote — tuotenumero

Voimassaolo: Saksa, Belgia, Belgia, Sveitsi, Alankomaat, Norja, Suomi,

Suomi, Ruotsi

VPV | 3000/1 400V 0010024722
VPV | 4000/1 400V 0010024723
VPV | 5000/1 400V 0010024724
VPV 1 6000/1 400V 0010024725

3  Tuotekuvaus

31 Tyyppikilven tiedot

Tyyppikilven tiedot

Merkitys

Sarjanumero

Sarjanumero

VPV | xxxx/1 xx0 V

Tyyppimerkinta

VPV

Vaillant-aurinkosahko

Vaihtosuuntaaja

XXXX Teholuokka

" Tuotesukupolvi

DC-PV Input:

Voltage Tasajannite

MPP Voltage Jannite kun maksimitehopiste
Current Virranvoimakkuus

Short circuit current

Oikosulkuvirran voimakkuus

Overvoltage Category

Ylijanniteluokka

AC Output:

Voltage

Vaihtojannite

Power factor

Tehokerroin

Current

Virranvoimakkuus

Power

Teho

Overvoltage category

Ylijanniteluokka

IP classification

Suojausluokka

O

Suojausluokka I

62

3.2 Sarjanumero

Sarjanumeron 7. - 16. numero muodostavat tuotenumeron.

Sarjanumero on merkitty tyyppikilpeen tuotteen vasemmalle
puolelle.

3.3 Tuotteen yleiskuvaus

3.3.1 Tuotteen rakenne

@/ﬁ

1 Suojakotelo 4 Kayttéelementit ja liitan-
NaytS nat (tuotteen alapuoli)
Tyyppikilpi
Ohjaimet

6 Jaahdytysrivat (tuotteen
etupuoli ja takapuoli)

3.3.2 Naytto ja kayttolaitteet

XXXXXXXXXXX

1323 w

21.01.20171 = g 01 08:25

9

—_—

| o] [o] [

1 Nayttd (esimerkkina 3
perusnaytto)
2 Painike SET

Painike /
4 Painike &
5 Painike ESC
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3.3.3 Kayttoelementit ja liitannat tuotteen
alapuolella

1 Ethernet-litanta (RJ45) 2 Tasavirran kuormanero-

tin
3.4

Virransy6tén aikana vaihtosuuntaaja valvoo jatkuvasti verk-
koparametreja.

Verkon valvonta

Jos verkon toiminta ei tayta lakisaateisia vaatimuksia, vaihto-
suuntaaja kytketdan automaattisesti pois paalta.

Kun lakisaateiset vaatimukset jalleen tayttyvat, vaihtosuun-
taaja kytketaan automaattisesti paalle.

3.5

Sisdinen lampdtilasaatd estaa liian korkeat kayttdlampdtilat.

Jadhdytys

Jos sen sisalampatila on liian korkea, vaihtosuuntaaja sovit-
taa tehonoton aurinkoséhkdgeneraattorilta automaattisesti
siten, ettd lAmmdnluovutus ja kayttélampdtila laskevat.

Vaihtosuuntaajaa jadhdytetdan johtamalla 1ampda sen kote-
lon kautta.

Suljetun kotelon sisélla sijaitseva huoltovapaa puhallin jakaa
poistolammon tasaisesti kotelon pinnalle.
CE-merkinta

C€

CE-merkinnalla osoitetaan, etta tuote tayttdd asianmukaisten
direktiivien olennaiset vaatimukset vaatimustenmukaisuusva-
kuutuksen mukaisesti.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla tarkastelta-
vaksi valmistajalta.
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Kaytto 4

4 Kaytto

41 Kayttokonsepti

Kayttolaite Toiminnot

ESC - Saéatdarvon muutoksen keskeyttdminen
— Vastaus Ei valintaikkunan kysymykseen
—  Siirtyminen ylemmalle valintatasolle

— Naytdn valon paallekytkenta

— Tapahtumaviestin kuittaus

SET — Séaéatdarvon muutoksen vahvistaminen

— Vastaus Kylla valintaikkunan kysymykseen
(= 1 sekunnin pituinen painallus)

— Saatdarvon valinta

— Siirtyminen alemmalle valintatasolle
— Valikon haku nayttéon

— Nayton valon paallekytkenta

— Tapahtumaviestin kuittaus

Saatdarvon laskeminen tai nostaminen
Valikon vaihtoehtojen selaaminen
Saatdarvojen valilla siirtyminen

— Nayton valon paallekytkenta

— Tapahtumaviestin kuittaus

Asetettavat arvot nékyvat aina vilkkuvina.

Nykyinen valinta on korostettu naytdssa valkoisena tekstina
mustalla taustalla.

Symboli Merkitys
O Valikon vaihtoehtoa ei ole valittu
© Valikon vaihtoehto on valittu (yksittéinen valinta)
Tarkastusluettelon valikon vaihtoehto OK
tai
Valikon vaihtoehto on valittu (monivalinta)

» Vahvista aina arvon muutos. Uusi asetus tallennetaan
vasta sen jalkeen.

XXXXXXXXXX —— |

XXXXXXX

XXXXXXXXXX?

@

EE\TJ

1 Valintaikkunan otsikko 3 Taman valintaikkunan

2 Taman valintaikkunan t0|m|t)nt|c?pa|n|kkeen
toimintopainikkeen sym O.I e
symboli 4 Valintaikkunan sisaltd

Jos ndyttddn tulee valintaikkuna, vastaa siiné olevaan kysy-
mykseen.

411 Kaytto- ja ndyttotasot

Tuotteessa on kaksi kayttd- ja nayttétasoa.
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4 Kaytto

Laitteiston omistajatasolta I0ydat tiedot ja asetusmahdolli-
suudet, joita laitteiston omistajana tarvitset:

Ammattilaistaso on varattu ammattilaiselle. Se on suojattu
koodilla. Vain ammattilaiset saavat muuttaa ammattilaistason
asetuksia:

Paavalikko - yleiskuvaus (- sivu 68)

4.1.1.1 Perusnaytto

p—
XXXXXXXXXX )% T

1323w |
21012011 [ op 01

SRR CRGRRONOL:

o b

1 Naytetyn mittausarvon 6 Tehon pienennys
nl.ml.tys . Tietoyhteys
Vierityspalkki

. . 8 Kuittaamattoman tapah-
NaYtEt.t.Y rplttausarvo tumaviestin symboli
yksikkoina 9 Vuorotellen: nykyinen

Nykyinen kellonaika paivamaara tai vaihto-

Vakiojannitekayttd suuntaajan IP-osoite

kytketty paalle

Siirry perusnayttéon painamalla vahintaan 1 sekunti ESC.

Perusnaytdssa naytetaan aurinkosahkojarjestelman nykyiset
mittausarvot (- kaytté- ja nayttdtoiminnot liitteena).

4.1.1.2 Paavalikko

Xxxxxxxxxx//’/””/////’(z
XXXXXXX

© b0

XXXXXXX N |
XXXXXXX ‘
1 Valintataso 3 Vierityspalkki
2 Valittu valikon vaih- 4 Muut valittavissa olevat
toehto valikon vaihtoehdot

» Siirry paavalikkoon painamalla perusnayton painiketta
SET .

Paavalikossa on vaihtosuuntaajan perusasetuksia ja tietoja
koskevat valikon vaihtoehdot.
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4.1.1.3 Tapahtumaviesti

= 5. 05. 30 17 I.1.\.“,““5
}( 03:58
C)\\\ XXXXXXXXXX
O01s0a
O XXXXXXX
| _—MEW
1 Tapahtumatyyppi 5 Ajankohtaisuus
2 lImenemisen paiva- Vilkkuu, kun HEW
maara ja kellonaika 6 Tapahtumalokin kaik-
3 Tapahtuman tila kien tapahtumaviestien
Vilkkuu, kun RETIUE yhteismaara
I . Tapahtumalokissa
4 Tapahtumaviestin teksti o
olevan tapahtumaviestin
numero
On olemassa 3 eri tapahtumatyyppia:
Symboli Tapahtumatyyppi | Merkitys
o Tieto Toimenpiteita ei tarvita.
l Laitteisto tuottaa edelleen
tehoa.
Varoitus Toimenpide valttamaton.
A Laitteisto tuottaa tehoa.
Tehonrajoitukset ovat
mahdollisia.
Vika Toimenpide valttamaton.
® Laitteisto ei tuota tehoa.

Tarkasta varoituksen tai vian yhteydessa tehtavat toimen-
piteet liitteestd Tapahtumaviestien ja hairididen korjauksen
yleiskuvaus (- sivu 73).

Varoituksia tai vikoja koskevat tapahtumaviestit iimaistaan
naytdssa lisaksi punaisena vilkkuvalla valolla.

Lisaksi varoituksia tai vikoja koskevat tapahtumaviestit voi-
daan ilmaista valinnaisesti myos akustisella halytyksella.
Akustisen halytyksen tiedot akustisen halytyksen konfigu-
raatiota varten 16ytyvat liitteestd Kaytto- ja nayttétoimintojen
yleiskuvaus (- sivu 68).

Nayton valo vilkkuu punaisena niin kauan, kunnes kaikki
varoitus- tai vikatyypin tapahtumaviestien syyt on korjattu.
— 2 Aani: varoitus

— 3 Aani: vika

Uusi tapahtumaviesti nakyy naytdssa niin kauan, kunnes se

on kuitattu, sen syy on korjattu tai kunnes uusi tapahtuma-
viesti ilmestyy nayttéon.

Kun tilana (3) on BCTINE | tapahtumaviestin syyté ei ole
viela korjattu.

Kun syy on korjattu, tilana (3) nékyy syyn korjauspaiva-
maara.

Kattava tapahtumaviestien yhteenveto (- sivu 73) on liit-
teena.
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4.1.1.4 Graafinen naytto — tuottonayton esimerkki

Paiva-, kuukausi- ja vuosituotot voidaan esittaa graafisesti
kaaviossa.

Tuottonayttdjen kattava yhteenveto 16ytyy kohdasta Laitteis-
ton omistajan ja nayton toimintojen yleiskuvaus (- sivu 68).

Kuvassa on esimerkki paivatuotosta:

Paavalikko — Tuotto — Paivatuotto

1 /@)
y} 04.11.2016

; h

15,6

d

‘ PO

1 Y-akseli 3 Kaaviossa naytettyjen
Tuotto kilowattitunteina yksittaisten tuottojen
(KWh) N summa kilowattitunteina

2 Yksittaisen tuoton aika (kWh)

4 X-akseli

tassa paivatuotto
Aika, tdssa tunteina

h?

" Jos naytén Y-akselilla ndkyy M, tuotto ndytetdadn megawat-
titunteina (MWh).

2 Riippuu naytetyn tuoton tyypista.
Skaalaus muuttuu maksimiarvon mukaan.

Noudata tuottojen maksimitallennusaikaa:

Tuottotyyppi Tallennusaika
Paivatuotto 13 kuukautta
Kuukausituotto 30 vuotta
Vuosituotto 30 vuotta
Kokonaistuotto rajoittamaton

4.2 Kayttéonotto

Anna vaihtosuuntaajan kayttéonotto ammattilaisen tehta-
vaksi.
4.3

4.31

Tarkasta liitteestd Kayttd- ja nayttétoimintojen yleiskuvaus,
mita mittausarvoja voidaan nayttaa perusnaytossa.

Perustoimintojen kaytto

Perusnayton mittausarvojen maaritys

Maarita tarvittaessa perusnaytdssa naytettavat mittausarvot.
» Siirry paavalikkoon.

» Valitse valikon vaihtoehto Asetukset ja paina SET .

> Valitse Mittausarvot ja paina SET .
>

Valitse perusnaytdssa naytettdva mittausarvo painamalla
N tai V7 ja paina sitten SET .

» Paina ESC.
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» Valitse tarvittaessa muut mittausarvot ylla kuvatulla ta-
valla.

» Siirry takaisin perusnayttéon painamalla vahintdan 1 se-
kunti ESC .

< Valitut mittausarvot naytetaan perusnaytossa.

4.3.2 Mittausarvojen naytté perusndytdossa

1. Siirry tarvittaessa perusnayttoon painamalla 1 sekunti
ESC .

2. Valitse haluttu mittausarvo painikkeella O tai /.

Haluttu mittausarvo naytetdan naytdssa.

4. Jos halutun mittausarvon kohdalla ei naytetd mitaan ar-
voa tai naytetaan virheellinen arvo, katso tiedot koh-
dasta Hairididen korjaaminen (- sivu 66).

w

4.3.3 Paavalikon asetusten maaritys

1. Siirry paavalikkoon.

2. Tarkasta liitteesta Laitteiston omistajan ja nayton toi-
mintojen yleiskuvaus (- sivu 68), mita valikon vaihtoeh-
toja voidaan nayttda paavalikossa tai mita niista voi-
daan muuttaa.

3. Valitse haluttu valikon vaihtoehto painikkeella N tai /.

4. Muuta valikon vaihtoehtoja tai nayta arvot luvussa Kayt-
toékonsepti (- sivu 63) kuvatulla tavalla.

4.3.4 Tapahtumaviestin kuittaus

1. Jos naytdssa ei ndyteta yhtaan nykyista tapahtumavies-
tid, hae olemassa olevia tapahtumanayttoja nakyviin va-
litsemalla Paavalikko -~ Tapahtumaloki.

i

2. Avaa tapahtumaviesti kohdasta Tapahtumaloki ja
paina SET .

3. Tapahtumaviesti ndytetdan naytdssa.
4. Kuittaa tapahtumaviesti painamalla jotakin seuraavista

Ohje
Muistiin tallennetaan enintaan 60 viimeisinta
tapahtumanayttéa.

painikkeista:

Painike Toiminta

A Tapahtumaviesti kuitataan.
Naytto siirtyy tapahtumalokin edelliseen
tapahtumaviestiin.

v Tapahtumaviesti kuitataan.
Nayttd siirtyy tapahtumalokin ensimmaiseen
tapahtumaviestiin.

SET Tapahtumaviesti kuitataan.

ESC Tapahtumaviesti kuitataan.
Nayttd siirtyy ennen tapahtumaviestia vii-
meksi naytetyn valikon vaihtoehtoa korkeam-
malle tasolle.

5. Korjaa tapahtumaviestin syy noudattamalla luvun Hai-
rididen korjaaminen (- sivu 66) ohjeita.

4.3.5 Verkkoportaalin kaytto

Verkkoportaali mahdollistaa aurinkosahkdjarjestelman nykyi-
sen tilan, tuottojen ja mittausarvojen nayton ja analysoinnin
selaimessa.
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5 Hairididen korjaaminen

Ohje

Julkisen verkon kautta siirrettavia tietoja ei ole
suojattu kolmannen osapuolen mahdolliselta kay-
toIta. Lisaksi julkisen verkon kayttdminen tiedon-
siirtoon voi aiheuttaa lisdkustannuksia.

» Ennen kuin kaytat julkista verkkoa, ota selvaa siitd mah-
dollisesti aiheutuvista kuluista.

» Kaytat julkista verkkoa omalla vastuullasi.

» Jos haluat lisatietoja verkkoportaalista, ota yhteys asia-
kaspalveluumme.

» Liitd vaihtosuuntaajan Ethernet-liitdnta Internet-reititti-
meen (Patch-kaapeli RJ45).

» Jos vaihtosuuntaajaa ei yhdistetd automaattisesti Inter-
net-reitittimeen, maarita vaihtosuuntaaja manuaalisesti
Internet-reitittimen kanssa kayttéa varten valitsemalla
Paavalikko —~ Asetukset — Verkko.

» Jos vaihtosuuntaajaa ei edelleenkaan yhdisteta Internet-
reitittimeen, ota tarvittaessa yhteys ammattilaiseen.

» Avaa verkkosivusto https://auropower.vaillant.com Inter-
net-selaimessa rekisterdintia varten.

Edellytys: Et ole vield luonut kayttajatilia.

» Luo kayttajatili.
< Rekisterdinnin paatteeksi saat vahvistussahkdpostin.

» Kirjaudu verkkoportaaliin sdhkopostiosoitteellasi ja sala-
sanallasi.

Edellytys: Ammattilainen on jo rekisterdinyt laitteiston kayttajatililleen ja 13-
hettanyt kayttdoikeustiedot sinulle sdhkopostitse., Ammattilaiselle antamasi
sahkdpostiosoitteen tulee olla sama, jota olet kayttanyt verkkosivulla rekiste-
roityessasi.

Vaihtosuuntaaja nakyy kayttajaportaalissasi.

Liséksi voit vield paattad, annatko asentajalle laitteistosi
kayttéoikeuden.

Edellytys: Laitteistoa ei ole viela rekisterdity.

» Lisaa aurinkosahkojarjestelma kayttajatilillesi (+ uusi lait-
teisto). Sita varten tarvitset vaihtosuuntaajan sarjanume-
ron.

» Tarkasta ajoittain vaihtosuuntaajan tiedonsiirto portaaliin.
Tarkasta sita varten, nakyvatkd nykyiset tiedot ja viimeis-
ten paivien tiedot portaalissa.

» Mikali sinulla on jotain kysyttavaa verkkoportaalin kay-
tosta, kdy verkkoportaalin ohjesivulla tai ota tarvittaessa
yhteys asiakaspalveluun.

5 Hairididen korjaaminen

» Korjaa hairi0 liitteena olevan taulukon mukaan.
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5.1 Toimenpiteet havaittaessa nakyvia vaurioita

1. Jos havaitset aurinkosahkojarjestelman komponen-
teissa nakyvia vaurioita, esimerkiksi myrskyn tai sala-
maniskun aiheuttamia vaurioita, katkaise vaihtosuun-
taajan virta valittdbmasti (- sivu 66).

2. Noudata hoitoa ja huoltoa (- sivu 66) koskevia ohjeita.

5.2 Hairion korjaaminen

1.  Hairidt naytetaan naytdssa tapahtumaviesteilla.

2. Lue naytdssa oleva tapahtumaviesti ja tee mahdollisesti
tarvittavat toimenpiteet kohdan Tapahtumaviestien ja
hairididen korjauksen yleiskuvaus (- sivu 73) ohjeiden
mukaan.

i

3. Vaihtosuuntaajan tai ndyton taydellisen vikaantumisen
yhteydessa on otettava yhteys ammattilaiseen.

4. Jos hairié ilmenee toistuvasti tai et osaa korjata hairiéta,
ota yhteys ammattilaiseen.

Ohje
Tapahtumanayton kuittaaminen (- sivu 65)
ei tarkoita hairidn korjaamista.

6 Hoito ja huolto

6.1 Huolto

Tuotteen jatkuva kayttévalmius ja -turvallisuus, luotettavuus
sekd pitka kayttoika edellyttavat, ettd ammattilainen huoltaa
tuotteen vuosittain.

6.2 Tuotteen hoito

» Puhdista verhous kostealla liinalla ja pienella maaralla
liuotinaineetonta saippuaa.

» Ala kayta suihkeita, hankausaineita, huuhteluaineita,
liuotinaine- tai klooripitoisia puhdistusaineita.

7 Kaytostapoisto

71 Tilapadinen kaytostapoisto

» Anna vaihtosuuntaajan tilapdinen kaytéstapoisto ammat-
tilaisen tehtavaksi.

7.2 Lopullinen kaytostapoisto

» Anna aurinkosahkéjarjestelman lopullinen kaytdstapoisto
ammattilaisen tehtavaksi.
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8 Kierratys ja havittaminen

» Anna pakkaus havitettdvaksi ammattihenkildlle, joka on
asentanut tuotteen.

= JOs tuote on merkitty talla merkilla:

» Ala havita tuotetta talldin talousjatteen mukana.
» Vie tuote sen sijaan sahko- ja elektroniikkaromun kerdys-
pisteeseen.

mmm JOs tuote siséltaa paristoja, jotka on merkitty talld mer-
killa, paristot voivat siséltaa terveydelle ja ymparistélle vaa-
rallisia aineita.

» Havita akut talldin toimittamalla ne akkujen kerdyspistee-
seen.

0020273406_01 VPV | Kayttsohjeet
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Liite

Liite

A Kaytto- ja nayttotoimintojen yleiskuvaus

Ohje

f@\
7

Mainitut toiminnot ja kayttétavat eivat ole kaytettavissa kaikissa jarjestelmakonfiguraatioissa.

AA Kaytto- ja nayttétoiminnot
Asetustaso Arvot Yk-
. .. | Askelvali, valinta, selitys Tehdasasetus
min. | maks. | Sikko

Perusnaytto —
Lahtoteho 2 nykyinen arvo w Vaihtosuuntaajan lahtéteho -
nykyinen paivatuotto ' nykyinen arvo kWh Paivatuotto 00:00 alkaen -
Aurinkosahkéjannite * nykyinen arvo Vv Aurinkosahkogeneraattorin valittdma jannite -
Aurinkosdhkovirta ' nykyinen arvo A Aurinkosahkdgeneraattorin valittdma virta -
Verkkojénnite 2 nykyinen arvo \' Vaihtosuuntaajan liitdnnan jannite -
Verkkovirta ' nykyinen arvo A Verkkoon syétetty virta -
Verkkotaajuus ' nykyinen arvo Hz Julkisen séhkoverkon taajuus -
Sisdlampadtila * nykyinen arvo °C Vaihtosuuntaajan sisalampétila -
Tehon pienennys * nykyinen tila - Mahdolliset naytot: -

— ei kdytossa

— Syy: ylilampétila

— Syy: taajuus

— Syy: ulkoinen

— Syy: uudelleenkdynnistys

— Syy: loisteho

— Syy: kayttajamaaritykset

— Syy: taajuus liian suuri

— Syy: taajuus liian pieni
Padivan maksimiteho esiintynyt: ' 3 nykyinen arvo w Kuluvan paivan suurin teho -
Abs. enimmaisteho esiintynyt: ' 3 nykyinen arvo w Suurin syoétetty teho -
Paivan maksimituotto esiintynyt: ' * | nykyinen arvo kWh Maks. saavutettu paivatuotto -
Kayttotunnit * Kokonaisarvo | Tunnit | Sdhkoéverkon kayttétunnit (mukaan luettuna yo- -

tunnit)
Kokonaistuotto * Kokonaisarvo kWh Tuotto kayttddnotosta lahtien -
CO2-saasto ’ Kokonaisarvo kg CO,-saasto kayttéonotosta lahtien -

Arvo lasketaan saastdkertoimen 508 g/kWh pe-
rusteella.

Paavalikko —

Tuotto

Nayttaa luettelon ja tuottoajat.

Hyvitys *

Nayttaa luettelon ja tuottoajat (Hyvitys).

Itse tuotetun energian kulutus ’

Autarkia-aste '

Asetukset

Nayttda alavalikon Asetukset.

siosta.

2 Tama valikon vaihtoehto naytetdan aina. Paaltapoiskytkenta ei ole mahdollista.
3 Palautettavissa arvoon 0 valitsemalla Paavalikko -~ Asetukset — Tapahtumalokin poistaminen.

' Tata valikon vaihtoehtoa ei ndyteta aina. Sen kaytettavyys riippuu laitetyypista, vaihtosuuntaajan asetuksista ja laiteohjelmiston ver-
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Liite

Asetustaso

Arvot

Yk Askelvili, valinta, selitys Tehdasasetus
min. | maks. | Sikko
Itsetesti * - - Suorittaa itsetestin. -
Vahvista painamalla 1 sekunnin ajan SET .
Mahdolliset naytot:
— Auringonpaiste ei riittava
— Verkkoyhteysvirhe
— ENS ei valmis
— maata ei ole valittu
— Havaittiin vika
— Itsetesti suoritettu
— ltsetesti epaonnistui
— ltsetesti kdynnissa
— ltsetestia ei suoritettu
Generaattorin saatokayra - - Nayttaa aurinkosahkdgeneraattorin saatokayran -
kaaviona.
Tapahtumaloki - - Nayttda tapahtumaviestit kronologisessa jarjestyk- -
sessa.
Tieto - - Nayttaa alavalikon Tieto. -
Paavalikko — Tuotto —
Paivatuotto nykyinen arvo kWh Tuottoajan yksittaiset tuotot -
— Nayta yksittainen tuotto kaaviona merkitsemalla
se ja painamalla SET .
Kuukausituotto nykyinen arvo kWh Tuottoajan yksittaiset tuotot -
— Nayta yksittainen tuotto kaaviona merkitsemalla
se ja painamalla SET.
Vuosituotto nykyinen arvo kWh Tuottoajan yksittaiset tuotot -
- Nayta yksittainen tuotto kaaviona merkitsemalla
se ja painamalla SET .
Kokonaistuotto nykyinen arvo kWh Kokonaistuotto tallennuksen alusta lahtien -
Paavalikko — Hyvitys —
Péivatuotto nykyinen arvo | €, £, kr, | Tuottoajan yksittaiset tuotot -
ei — Nayta yksittainen tuotto kaaviona merkitsemalla
mikaan | se ja painamalla SET .
Kuukausituotto nykyinen arvo | €, £, kr, | Tuottoajan yksittaiset tuotot -
ei — Nayta yksittainen tuotto kaaviona merkitsemalla
mik&an | se ja painamalla SET.
Vuosituotto nykyinen arvo | €, £, kr, | Tuottoajan yksittaiset tuotot -
ei — Nayta yksittainen tuotto kaaviona merkitsemalla
mik&an | se ja painamalla SET.
Kokonaistuotto nykyinen arvo | €, £, kr, | Kokonaistuotto tallennuksen alusta lahtien -
ei
mikéan

Paavalikko —» Asetukset —»

Kellonaika/paivamaara

Nayttaa alavalikon Kellonaika/pdivamaara.

Hyvitys

Hyvityskertoimen/valuuttayksikdn valinta

Energianhallinta

Nayttaa alavalikon Energianhallinta.

siosta.

' Tata valikon vaihtoehtoa ei nayteta aina. Sen kaytettavyys riippuu laitetyypista, vaihtosuuntaajan asetuksista ja laiteohjelmiston ver-

2 Tama valikon vaihtoehto naytetaan aina. Paaltapoiskytkenta ei ole mahdollista.
3 Palautettavissa arvoon 0 valitsemalla Paavalikko —~ Asetukset —~ Tapahtumalokin poistaminen.
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Liite

Asetustaso

Arvot

min.

maks.

Yk-
sikko

Askelvili, valinta, selitys

Tehdasasetus

Mittausarvot

Tilanayton valittavissa olevat mittausarvot:

— Lé&htoteho

— nyk. péaivatuotto

— Aurinkosdhkoéjannite
— Aurinkosdhkovirta

— Verkkojannite

— Verkkovirta

— Verkkotaajuus

— Sisdlampétila

— Tehon pienennys

— Péivan maksimiteho
— Abs. enimmaisteho
— Paivan maksimituotto
- Kayttotunnit

— Kokonaistuotto

— CO2-saasto

Maksimiarvojen palautus

Palauttaa kaikki maksimiarvot
Vahvista painamalla 1 sekunnin ajan SET .

Tapahtumalokin poistaminen

Poistaa tapahtumalokin
Vahvista painamalla 1 sekunnin ajan SET .

Kieli

Nayton Kieli valinta

— english

— deutsch

- frangais

— espaiiol

- italiano

— Portugués
- EMnvika

— Dansk

— polski

— nederlands

Kontrasti

100

%

Nayton Kontrasti asetus

RS485-osoite

99

Maarita jokaiselle vaihtosuuntaajalle oma RS485-
osoite, jos RS485-vaylan kautta liitetdan useita
vaihtosuuntaajia.

Verkko

Nayttda alavalikon Verkko.

Halytys

Valintavaihtoehdot:

- Paalla
- Pois

Taustavalo

Valintavaihtoehdot:

- pois
— automaattinen
— Syoéttokaytto

Huolto

Syota painikeyhdistelmad, kun haluat maarittaa
alavalikon Huolto asetukset.

Paavalikko -~ Asetukset » Kellonaika/paivamaara -

Kellonaika 00:00 | 23:59 - Kellonaika asetus -
Paivamaara 01.01.| 3112 - Paivamaara asetus -
2015 | 2079

' Tata valikon vaihtoehtoa ei nayteta aina. Sen kaytettavyys riippuu laitetyypista, vaihtosuuntaajan asetuksista ja laiteohjelmiston ver-

siosta.

2 Tama valikon vaihtoehto naytetédan aina. Paaltapoiskytkenta ei ole mahdollista.
3 Palautettavissa arvoon 0 valitsemalla Paéavalikko —~ Asetukset —~ Tapahtumalokin poistaminen.
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Asetustaso Arvot Yk-
... | Askelvili, valinta, selitys Tehdasasetus
min. | maks. | Sikkd

Kellonajan muoto - - Valintavaihtoehdot: -
- 12h
- 24h

Paivimaaran muoto - - Valintavaihtoehdot: -
- VVVV-KK-PP
- PP.KK.VVVV
- KK/PP/IVVVV

Paavalikko —~ Asetukset -~ Energianhallinta -

Tila* - - Valintavaihtoehdot: -
- pois

— Energiamittari

Dyn. syo6tonsaato * 0 - w Tama alavalikon vaihtoehto naytetdan vain kun -
tila Energiamittari on valittu.

Mahdollistaa verkkoon syétetyn tehon saadon
10 W vélein

Raja-arvo PV-Ready 300 | 5000 w Tama alavalikon vaihtoehto naytetdan vain kun 1000
tila Energiamittari on valittu.

Valikon vaihtoehto mahdollistaa Iampépumpun
kohdennetun sy6ton jos ylimaaraista aurinkoener-
giaa.

Jos ylimaarainen aurinkoenergia ylittaa raja-arvon
PV-Ready, syéténhallinnan laajennusmoduuli
lahettda paallekytkentasignaalin lampdpumpulle.
Ohje

Toimintoa Raja-arvo PV-Ready voidaan kayttaa
vain energiamittarin ja syétonhallinnan laajennus-
moduulin yhteydessa.

Raja-arvoa PV-Ready maaritettdessa on aina
otettava huomioon kaikki talossa olevat virran-
kuluttimet. Kun Iamp&pumppu on asennettuna,
voi olla esimerkiksi hyddyllista, etta raja-arvon
PV-Ready saatéarvo maaritetadn 200 W suurem-
maksi kuin lampdpumpun liitantateho.

Asetukset * - - Tama alavalikon vaihtoehto naytetdan vain kun Schneider
tila Energiamittari on valittu. iEM3155

Mahdollistaa kohteen Mittarityyppi asetuksen.

Tehdasasetuksena on valmistajan suositus Sch-
neider iEM3155.

Valintavaihtoehdot:

— Schneider iEM3155
— Herholdt ECS3

— Janitza ECS3

— Herholdt ECS1

- Janitza ECS1

- B+G SDM630

- B+G SDM220

— Carlo Gavazzi EM24

Paadvalikko -~ Asetukset -~ Verkko —

DHCP - - automaattinen yhdistdminen olemassa olevaan Paalla
verkkoon

Valintavaihtoehdot:

- Pailla
- Pois

' Tata valikon vaihtoehtoa ei ndyteta aina. Sen kaytettavyys riippuu laitetyypista, vaihtosuuntaajan asetuksista ja laiteohjelmiston ver-
siosta.

2 Tama valikon vaihtoehto naytetdan aina. Paaltapoiskytkenta ei ole mahdollista.
3 Palautettavissa arvoon 0 valitsemalla Paavalikko -~ Asetukset —~ Tapahtumalokin poistaminen.
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Asetustaso

Arvot

min. | maks.

Yk-
sikko

Askelvili, valinta, selitys

Tehdasasetus

IP-osoite

Vaihtosuuntaajan IP-osoite

Aliverkon peite

Vaihtosuuntaajan aliverkon peite

Yhdyskaytava

Verkkoyhdyskaytavan IP-osoite

DNS

DNS-palvelimen IP-osoite

Verkkoportaali

Nayttaa alavalikon Verkkoportaali.

Discovery Service

Valintavaihtoehdot:

- Paalla
- Pois

Paalla

Paavalikko — Asetukset -~ Verkko - Verkkoportaali -

Maarita

Valintavaihtoehdot:

— Meteocontrol

— SolarWorld

— Solar Frontier

— PIKO Solar Portal

Lisatietoa muista vaihtoehdoista saat asiakaspal-
velusta.

Uudelleenldhetys

Valité vaihtosuuntaajan olemassa olevat tiedot
viela uudelleen.

Kesto noin 2 minuuttia. Haluatko varmasti
suorittaa?

Vahvista painamalla 1 sekunnin ajan SET .
— Uudelleenldhetys onnistui

tai

— Uudelleenldhetys epdonnistui

Yhteystesti

Tarkastaa Internet-yhteyden ja nayttaa seuraa-
vien kohtien tulokset:

— Internet-yhteyden tila:

- Yhdistetty
tai
- Kohdeisantaan ei saada yhteytta

— Kohteen osoite:
— lIsantanimi:
— Portti:

Kohteen
osoite:
23.102.16.32

Isé@ntanimi:
vaillant.
readingnodes.
powerdoo.com
Portti: 8383

Paavalikko — Tieto —

Yhteystiedot

Yhteystiedot QR-koodina

Jarjestelman tiedot

Vaihtosuuntaajan nimen seka ohjelmisto- ja lait-
teistoversioiden tietojen liséksi naytetaan myos
seuraavat kohdat:

— Sarjanumero:

— Maa-asetukset

— Osoite:

- Kayttoymparisto:
— Verkkoportaali:

— Nimellisteho:

— Tehoraja:

— Maaraja:

Maa-asetukset

Valittu maa ja maakohtaiset verkkoparametrit

Loistehon saatokayra

Kaavio: Loistehon saatokayra (vain kun maari-
tetty valitulle maalle)

' Tata valikon vaihtoehtoa ei nayteta aina. Sen kaytettavyys riippuu laitetyypista, vaihtosuuntaajan asetuksista ja laiteohjelmiston ver-

siosta.

2 Tama valikon vaihtoehto naytetdan aina. Paaltapoiskytkenta ei ole mahdollista.
3 Palautettavissa arvoon 0 valitsemalla Paavalikko -~ Asetukset — Tapahtumalokin poistaminen.
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Asetustaso

Arvot

- Paalla
- Pois

- Yhdistetty
- Ei yhteytta

peite

osoite

osoite

- DHCP-tila: DHCP paalla / pois paalta

— Linkin tila: Verkkoyhteyden tila

— IP-osoite: Vaihtosuuntaajan IP-osoite
— Aliverkon peite: Vaihtosuuntaajan aliverkon

— Yhdyskaytava: Verkkoyhdyskaytavan IP-

— DNS-osoite: DNS-palvelimen IP-osoite
— MAC-osoite: Vaihtosuuntaajan laitteisto-

s Askelvili, valinta, selitys Tehdasasetus
min. | maks. | Sikko
Itsetesti - - Viimeisimman itsetestin Itsetesti tulokset (vain -
kun maa-asetuksena on ltalia)
Verkko - - — Iséntanimi: Verkon yksil6llinen nimi -

siosta.

2 Tama valikon vaihtoehto naytetaan aina. Paaltapoiskytkenta ei ole mahdollista.
3 Palautettavissa arvoon 0 valitsemalla Paavalikko -~ Asetukset - Tapahtumalokin poistaminen.

' Tata valikon vaihtoehtoa ei ndyteta aina. Sen kaytettavyys riippuu laitetyypista, vaihtosuuntaajan asetuksista ja laiteohjelmiston ver-

B Tapahtumaviestien ja hairididen korjauksen yleiskuvaus

Symbolien ja tapahtumatyyppien selitykset 16ytyvat luvusta Tapahtumaviesti (- sivu 64).

B.1

Tapahtumaviesti ja hairididen korjaaminen

Tapahtumaviesti

Symboli

Syy

Toimenpide

Tiedonsiirto epaonnistui

Ensikayttoonoton aikana tehty asetus epaon-
nistui, koska sita ei siirretty oikein.

Tee asetus uudelleen.

Ota yhteys ammattilaiseen, jos vika iimenee
uudelleen.

Havaittiin siirtyminen
saarekekayttoon

Séahkoverkko ei johda jannitetta (vaihtosuun-
taajan itsetoiminta).

Turvallisuussyista vaihtosuuntaaja ei saa
syottaa virtaa sahkoverkkoon.
Vaihtosuuntaaja kytketaan pois paalta niin
pitkaksi aikaa kuin vika on olemassa (nayttd
on pimea).

Ota yhteys ammattilaiseen, jos vika iimenee
yli 5 kertaa paivan aikana.

FE ei liitetty

Maadoitusta ei ole liitetty.

Turvallisuussyista vaihtosuuntaaja ei saa
syottaa virtaa sahkdverkkoon.

Ota yhteys ammattilaiseen.

Vikavirta liian suuri

Plus- tai miinustulosta aurinkoséahkogene-
raattorien kautta maahan kulkeva vikavirta
ylittaa sallitun arvon.

Vaihtosuuntaaja kytketddn normatiivisten
vaatimusten perusteella automaattisesti
pois paalta niin pitkaksi aikaa, kun vika on
olemassa.

Ota yhteys ammattilaiseen.

Nostavan hakkuritehon-
lahteen toimintahairio

Vaihtosuuntaajaan sisdinen komponentti on
viallinen.

Vaihtosuuntaaja ei sy6ta virtaa sdhkoverk-
koon tai sy6ttaa sitéd pienemmalla teholla.

Ota yhteys ammattilaiseen.

Laite on ylikuumentunut

¥ X K KX

Tehonalennuksesta huolimatta sallittu maksi-
mildmpdtila on ylitetty.

Vaihtosuuntaaja ei sy6ta virtaa sahkoverk-
koon ennen kuin sallittu I1ampétila-alue on
saavutettu.

Tarkasta, onko tuotteen paalla esineita tai
onko jaahdytysripojen ilmankierto heikenty-
nyt.

Puhdista tuote.

Ota yhteys ammattilaiseen, jos ilmoitus
naytetadan yli 5 kertaa paivan aikana.
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Nostavan hakkuritehon-
lahteen laitteistoversio
on virheellinen

Vaihtosuuntaaja ei pysty tunnistamaan si-
saistd komponenttia, tai se ei ole yhteenso-
piva muiden komponenttien kanssa.
Vaihtosuuntaaja ei syo6ta virtaa sdhkoverk-
koon.

Ota yhteys ammattilaiseen.

Nostavaa hakkuritehon-
lahdetta ei liitetty

Sisaisten komponenttien yhteys katkennut.

Vaihtosuuntaaja ei syo6ta virtaa sdhkoverk-
koon.

Ota yhteys ammattilaiseen.

Sisdiset tiedot

Ota yhteys ammattilaiseen, jos ilmoitus
naytetaan yli 5 kertaa paivan aikana.

Sisainen varoitus

Ota yhteys ammattilaiseen, jos ilmoitus
naytetaan yli 5 kertaa paivan aikana.

Sisdinen vika

Ota yhteys ammattilaiseen, jos ilmoitus
naytetaan yli 5 kertaa paivan aikana.

Eristysvika Plus- tai miinustulon ja maan valinen eristys- | Ota yhteys ammattilaiseen.
vastus alittaa sallitun arvon.
Turvallisuussyista vaihtosuuntaaja ei saa
syottaa virtaa sahkdverkkoon.

Ei brandia Vaihtosuuntaajan laitetiedot ovat vaaria tai Ota yhteys ammattilaiseen.

virheellisia.

Sen vuoksi se ei voi syo6ttaa virtaa sahko-
verkkoon.

Ei yhteytta energiamitta-
riin

Vaihtosuuntaajan ja energiamittarin valilla ei
ole tietoyhteytta tai oikeanlaista tietoyhteytta.

Ota yhteys ammattilaiseen.

L ja N vaihtuneet

Vaihe- ja nollajohdin on liitetty vaarin pain.
Turvallisuussyista vaihtosuuntaaja ei saa
syottaa virtaa sahkdverkkoon.

Ota yhteys ammattilaiseen.

Maaparametrit virheelli-
sia

Vaihtosuuntaaja ei voi sy6ttaa virtaa sahko-
verkkoon, koska silla ei ole kelvollisia para-
metreja.

Ota yhteys ammattilaiseen.

Tehon pienennys lampo-
tilan vuoksi

Vaihtosuuntaaja pienentaa lahtétehoa, silla
sallittu maksimilampétila on saavutettu.

Varmista, ettd vaihtosuuntaajaa ei ole pei-
tetty mitenkaan ja ettd sen likaantuminen ei
ole voimakasta.

Ota yhteys ammattilaiseen, jos vika iimenee
yli 5 kertaa paivan aikana.

Maa-asetuksen lukuvirhe

Vaihtosuuntaaja ei voinut lukea oikein muis-
tin maa-asetusta.

Ota yhteys ammattilaiseen.

Puhallin viallinen

Vaihtosuuntaajan sisdisessa puhaltimessa
on vika.

Vaihtosuuntaaja saattaa sy6ttaa virtaa sah-
koverkkoon pienemmalla teholla.

Ota yhteys ammattilaiseen.

Verkkotaajuus liian suuri
uudelleenkytkentaa
varten

Paaltapoiskytkennan jalkeen vaihtosuuntaaja
ei voi enda syottaa virtaa, silla verkkotaajuus
ylittdd normatiivisesti maaritetyn paallekyt-
kentaarvon.

Ota yhteys ammattilaiseen, jos vika iimenee
yli 5 kertaa paivan aikana.

Verkkotaajuus liian pieni
uudelleenkytkentaa
varten

Paaltapoiskytkennan jalkeen vaihtosuuntaaja
ei voi enda syo6ttaa virtaa, silla verkkotaajuus
alittaa normatiivisesti maaritetyn paallekyt-
kentaarvon.

Ota yhteys ammattilaiseen, jos vika iimenee
yli 5 kertaa paivan aikana.

Verkkotaajuus liian suuri

® R PR PR ® @ P>FH® ®

Vaihtosuuntaajan verkkotaajuus vylittaa salli-
tun arvon.

Vaihtosuuntaaja kytketdan normatiivisten
vaatimusten perusteella automaattisesti
pois paalta niin pitkaksi aikaa, kun vika on
olemassa.

Ota yhteys ammattilaiseen, jos vika iimenee
yli 5 kertaa paivan aikana.
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Verkkotaajuus liian pieni

Vaihtosuuntaajan verkkotaajuus alittaa salli-
tun arvon.

Vaihtosuuntaaja kytketdan normatiivisten
vaatimusten perusteella automaattisesti
pois paalta niin pitkaksi aikaa, kun vika on
olemassa.

Ota yhteys ammattilaiseen, jos vika ilmenee
yli 5 kertaa paivan aikana.

Verkon releen vika

Vaihtosuuntaaja on havainnut, ettd sahkover-
kon releessa on vika, eikd sen vuoksi syota
virtaa sahkdverkkoon.

Ota yhteys ammattilaiseen.

Verkkojannite liian pieni
uudelleenkytkentia
varten

Paaltapoiskytkennan jalkeen vaihtosuuntaaja
ei voi enda syo6ttaa virtaa, silla verkkojannite
alittaa normatiivisesti maaritetyn paallekyt-
kentaarvon.

Ota yhteys ammattilaiseen, jos vika ilmenee
yli 5 kertaa paivan aikana.

Verkkojannite @ liian
suuri

Normatiivisen ajanjakson aikainen keskiar-
voinen lahtéjannite ylittda sallitun toleranssia-
lueen.

Vaihtosuuntaaja kytketdan automaattisesti
pois paalta niin pitkaksi aikaa kuin vikatila on
olemassa.

Ota yhteys ammattilaiseen, jos vika iimenee
yli 5 kertaa paivan aikana.

Verkkojannite @ liian
pieni

Normatiivisen ajanjakson aikainen keskiar-
voinen lahtéjannite alittaa sallitun tolerans-
sialueen.

Vaihtosuuntaaja kytketdan automaattisesti
pois paalta niin pitkaksi aikaa kuin vikatila on
olemassa.

Ota yhteys ammattilaiseen, jos vika iimenee
yli 5 kertaa paivan aikana.

Verkkojannite liian suuri

Vaihtosuuntaajan verkkojannite ylittaa salli-
tun arvon.

Vaihtosuuntaaja kytketaan normatiivisten
vaatimusten perusteella automaattisesti
pois paalta niin pitkaksi aikaa, kun vika on
olemassa.

Ota yhteys ammattilaiseen, jos vika iimenee
yli 5 kertaa paivan aikana.

Verkkojannite liian suuri
uudelleenkytkentaa
varten

Paaltapoiskytkennan jalkeen vaihtosuuntaaja
ei voi enda syo6ttaa virtaa, silla verkkojannite
ylittdd normatiivisesti maaritetyn paallekyt-
kentaarvon.

Ota yhteys ammattilaiseen, jos vika iimenee
yli 5 kertaa paivan aikana.

Verkkojannite liian pieni

Vaihtosuuntaajan verkkojannite alittaa salli-
tun arvon.

Vaihtosuuntaaja kytketdan normatiivisten
vaatimusten perusteella automaattisesti
pois paalta niin pitkaksi aikaa, kun vika on
olemassa.

Ota yhteys ammattilaiseen, jos vika iimenee
yli 5 kertaa paivan aikana.

Verkkovirran DC-poik-
keama liian suuri

Vaihtosuuntaajan sahkdverkkoon syéttama
tasavirta ylittaa sallitun arvon.

Vaihtosuuntaaja kytketdan normatiivisten
vaatimusten perusteella automaattisesti
pois paalta niin pitkaksi aikaa, kun vika on
olemassa.

Ota yhteys ammattilaiseen.

Aurinkoséhkojannite
lilan suuri

Vaihtosuuntaajan tulojannite ylittaa sallitun
arvon.

Kytke vaihtosuuntaajan kuormanerotin asen-
toon 0 ja ota yhteys ammattilaiseen.

Aurinkosahkovirta liian
suuri

Vaihtosuuntaajan tulovirta ylittda sallitun
arvon.

Vaihtosuuntaaja rajaa virran sallittuun ar-
voon.

Ota yhteys ammattilaiseen, jos ilmoitus
naytetadan yli 5 kertaa paivan aikana.

RS485-yhdyskaytava
aktiivinen

Kommunikaatio vaihtosuuntaajan kanssa ei
onnistu RS485-litannan kautta.

Ota yhteys ammattilaiseen.

Itsetesti epdaonnistui

Itsetestin aikana tapahtui virhe, ja itsetesti
keskeytettiin.

Voimassaolo: paitsi Italia
— Ohita ilmoitus ja tyhjenna tapahtumaloki.
Voimassaolo: Italia

— Ota yhteys ammattilaiseen.

ENS-ohjelmisto yhteen-
sopimaton

¥ X XY & ¥ K & ¥R &

Laiteohjelmistopaivityksen jalkeen vaihto-
suuntaajan eri ohjelmistoversiot eivat ole yh-
teensopivia.

Ota yhteys ammattilaiseen.
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PU-ohjelmisto yhteenso-
pimaton

&)

Laiteohjelmistopaivityksen jalkeen vaihto-
suuntaajan eri ohjelmistoversiot eivat ole yh-
teensopivia.

Ota yhteys ammattilaiseen.

Kellonaika/paivamaara
kadonnut

AN

Vaihtosuuntaajan kellonaika on havinnyt,
koska vaihtosuuntaaja on ollut liian kauan
irtikytkettyna séhkoverkosta.

Tuottotietoja ei voi tallentaa, tapahtumaviestit
vain vaaralla paivamaaralla.

Korjaa kellonaika.

Ota yhteys ammattilaiseen, jos ilmoitus
naytetaan yli 5 kertaa paivan aikana.

C Tekniset tiedot koskien energianjakeluyhtion (EVU) kayttoonottoprotokollan taytta-

mista

Saksassa energianjakeluyhtitt edellyttavat kayttdéonottoprotokollan eli niin sanotun perustietolomakkeen tayttamista, kun
aurinkosahkojarjestelma liitetdan yleiseen verkkoon.

Seuraavaan luetteloon on koottu tekniset tiedot ja huomautukset, joista on hyétya kayttddnottoprotokollalomakkeen tayttami-

sen yhteydessa.

Kysymys

Vastaus

Huomautukset

1-vaihesy6ttd

merkinta kun: VPV | 2000/1 230V

3-vaihesyotto

merkinta kun: VPV | 3000/1 400V -
VPV | 6000/1 400V

saarekekayttokykyinen ei
Saarekekayttd kaytettavissa ei
Moottorikaynnistys kaytettavissa ei
Ylijadmasyotto kaytettavissa kylla/ei molemmat ovat mahdollisia
Jos itse tuotetun energian kulutus on
kaytettavissa: kylla, muutoin ei
Tayssyotto kaytettavissa kylla/ei molemmat ovat mahdollisia

Jos itse tuotetun energian kulutus on
kaytettavissa: ei, muutoin kylla

Liittymiskohta

Matalajannite

Keskijannitteeseen liitdntaa koskevat
tekniset edellytykset eivat tayty.

Loistehon kompensointi

0,8 kapasitiivinen ... 0,8 induktiivinen

sinetdity

kylla

vain vaihtovirtaliitanta

Arvo laukaistu oikein / sdatéarvon silmamaa-

ammattilaisen tarkastettava ja merkittava

réinen tarkastus vastaavasti
Laukeamisaika 0,2 s (200 ms)
Taajuuden laskusuojaus f < 47,5 Hz
Taajuuden noususuojaus f > 51,5 Hz

Jannitteen laskusuojaus U <

184,0V /0,8 U,

Jannitteen noususuojaus U >

2530V/11U,

Integroitu verkko- ja laitteistosuoja (NA-

Jannitteen noususuojaus U >>

264,5V /1,15 U,

Maksimindennaisteho

- VPV 12000/1 230V: 2100VA
- VPV 13000/1 400V: 3200VA
- VPV 14000/1 400V: 4000VA
- VPV 15000/1 400V: 5000VA
- VPV 16000/1 400V: 6000VA

Koko uuden asennettavan tuotantolaitteiston
tehotiedot

Yksittaisten vaihtosuuntaajien yhteisteho

Tuotantoyksikon tehotiedot

Yksittdisen vaihtosuuntaajan teho

Vikavirtasuojakytkimen mitoitusvirta

16 A

Tuotantoyksikon oikosulkumenettely / alkuoi-
kosulkuvaihtovirta I," standardin DIN 60909-
0 mukaan

- VPV 12000/1 230V: 27 A (0,027 kA)

— VPV 13000/1 400V, PV | 4000/1 400V:
15 A (0,015 kA)

- VPV 15000/1 400V, VPV | 6000/1 400V:

24 A (0,024 kA)
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Kysymys

Vastaus

Huomautukset

Pulssiluku/pulssitaajuus

- VPV 12000/1 230V: 35 kHz

- VPV 13000/1 400V - VPV | 6000/1 400V:

37 kHz

Vaihtosuuntaaja/ohjaus

itsekommutointi

Kaynnistysvirta |,

ala anna tietoja

ei merkityksellinen

Oma tarve (valmiustila yo)

<3W

Yliaallot

DIN VDE 0838 osa 2
DIN EN 61000-3-2
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Turvallisuus

1.1

Toimintaan liittyvien varoitusten luokitus
Toimintaan liittyvat varoitukset on luokiteltu
seuraavasti varoitusmerkein ja huomiosanoin
mahdollisen vaaran vakavuuden mukaan:

Toimintaan liittyvat varoitukset

Varoitusmerkit ja huomiosanat
Vaara!

valiton hengenvaara tai vakavien
henkildvahinkojen vaara

Vaara!
sahkdiskun aiheuttama hengenvaara

Varoitus!
lievien henkilovahinkojen vaara

Varo!

Materiaalivaurioiden tai ymparistdva-
hinkojen vaara

=P P P

1.2

Jos tuotetta kaytetdan epaasianmukaisella tai
tarkoitukseen kuulumattomalla tavalla, kay-
tosta voi aiheutua vammoja tai hengenvaara
kayttajalle tai muille henkildille tai kaytto voi
vaurioittaa tuotetta tai aiheuttaa muita aineel-
lisia vahinkoja.

Tarkoituksenmukainen kaytto

Tuotteen avulla aurinkopaneeleiden tasavirta
muunnetaan verkon kanssa yhdenmukaiseksi
vaihtovirraksi.

Tarkoituksenmukaiseen kayttdéon kuuluu:

— mukana toimitettavien tuotteen ja laitteis-
ton muiden osien asennus-, huolto- ja
kayttdohjeiden noudattaminen seka

— kaikkien ohjeissa mainittujen tarkastus- ja
huoltoehtojen noudattaminen.

Tarkoituksenmukainen kaytto kasittaa lisaksi
IP-luokituksen mukaisen asennuksen.

Muu kuin oheisessa kayttoohjeessa kuvattu
kaytto tai kaytto, joka ei vastaa tassa ku-
vattua kayttoa, ei ole tarkoituksenmukaista
kayttoa. Epaasianmukaista kayttéa on myos
kaikki valiton kaupallinen ja teollinen kaytto.

Huomautus!
Kaikki epaasianmukainen kaytto on kiellettya.
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1.3
1.3.1 Riittamattoman patevyyden vaara

Yleiset turvaohjeet

Seuraavia t6itd saa tehda ainoastaan ammat-
tilainen, jolla on kyseisten tdiden edellyttama
riittava patevyys:

— Asennus

— lrrotus

— Asennus ja liitannat

— Kayttéonotto

— Tarkastus ja huolto

— Korjaus

— Kaytostapoisto

» Toimi nykytekniikan edellyttamalla tavalla.

1.3.2 sahkoiskun aiheuttama hengenvaara

Virheellinen kaapelointi voi aiheuttaa hengen-
vaarallisen sahkoiskun tai palovammoja.

» Liita kaapelit vaihtosuuntaajaan ehdotto-
masti ohjeiden mukaisessa jarjestyksessa.

» Kayta ainoastaan tarkoitukseen soveltuvia
kaapeleita.

» Kayta ainoastaan tuotteen valmistajan
sallimia pistokkeita.

» Liitd RJ45-liittimiin vain SELV-virtapiiri.

» Veda kaapelit siten, etta liitdnnat eivat
paase irtoamaan tahattomasti.

» Veda kaapelit siten, etta ne eivat heikenna
rakennuksen turvallisuusratkaisujen, kuten
palosuojauksen toimintaa.

» Varmista, etta sijoituspaikassa ei ole hel-
posti syttyvia aineita tai kaasuja.

» Varmista, etta paikallisen energianjakelu-
yhtion kaikkia aurinkosahkojarjestelman
turvallista kayttoa koskevia vaatimuksia
noudatetaan.

Jos kosket sahkda johtaviin osiin, seurauk-
sena on sahkadiskun aiheuttama hengen-
vaara.

Ennen kuin ryhdyt tekemaan tuotteelle toi-

menpiteita:

» Kytke tuote jannitteettomaksi katkaise-
malla kaikki virransyotot kaikkinapaisesti
(jannitteenkatkaisulaite, jonka kosketusvali
on vahintaan 3 mm, esimerkiksi sulake tai
vikavirtasuojakytkin).

» Esta tahaton paallekytkeytyminen.

» Odota vahintaan 3 minuuttia, jotta konden-
saattoreiden varaus on purkautunut.
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» Tarkasta jannitteettomyys.

Virtaa johtavien pistokeliitantdjen liittaminen
tai irrotus voi aiheuttaa hengenvaarallisen
sahkoiskun tai palovammoja.

» Al irrota tai liitd aurinkopaneelien tasavir-
tapistokeliitantdja voimakkaalla auringon-
paisteella.

» Peita aurinkopaneelit ennen pistokeliitan-
tojen irrotusta tai liittamista tarvittaessa va-
loa lapaisemattomalla kalvolla tai kuitukan-
kaalla.

» Kayta suojakasineita ja tarkoitukseen so-
veltuvaa eristettya tyokalua.

» Ala misséan tapauksessa avaa vaihto-
suuntaajan koteloa.

Maadoitetussa aurinkopaneelissa voi muo-
dostua korkea jannite, vaikka sen virta on
katkaistu.

» Irrota aurinkopaneelin maadoitus ennen
kuin teet sahkotoita aurinkopaneelille, ta-
savirtakaapelille tai tasavirtapistokkeelle.

1.3.3 Varolaitteiden puuttumisesta
aiheutuva hengenvaara

Taman asiakirjan kaavioissa ei kuvata kaikkia
asianmukaisen asennuksen edellyttamia va-
rolaitteita.

» Asenna tarvittavat varolaitteet laitteistoon.

» Noudata asiaankuuluvia kansallisia ja kan-
sainvalisia lakeja, normeja ja saadoksia ja
maarayksia.

1.3.4 Kuumien rakenneosien aiheuttama
palovammavaara

» Tee rakenneosiin kohdistuvia toita varta,
kun ne ovat jaahtyneet.

1.3.5 Epaasianmukaisten huolto- ja
korjaustoiden aiheuttama
loukkaantumis- ja aineellisten
vahinkojen vaara

Huolto- ja korjaustoiden tekematta jattdminen
tai niiden tekeminen epaasianmukaisella ta-
valla voi johtaa loukkaantumisiin tai aurinko-
sahkdjarjestelman vaurioitumiseen.

» Teeta huolto- ja korjaustyot ehdottomasti
valtuutetulla ammattilaisella.
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1.3.6 Teravien reunojen aiheuttama
loukkaantumisvaara

Asennuslevyn kuljetus, asennus tai sille teh-
tavat tyot voivat aiheuttaa viiltovammoja.

» Kayta tarkoitukseen soveltuvia suojakasi-
neita.

1.3.7 Sopimattomien tyokalujen kaytosta
aiheutuva aineellisten vahinkojen
vaara

» Kayta asianmukaista tyokalua.

1.4 Maaraykset (direktiivit, saadokset,

lait, normit, standardit)

» Noudata kansallisia maarayksia, normeja,
standardeja, saadoksia, asetuksia ja la-
keja.
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2 Dokumentaatiota koskevat ohjeet

2 Dokumentaatiota koskevat ohjeet

21 Muut sovellettavat asiakirjat

» Noudata ehdottomasti kaikkia laitteiston osia koskevia
kaytto- ja asennusohjeita.

2.2 Asiakirjojen sailyttaminen

» Anna nama ohjeet seka kaikki muut patevat asiakirjat
laitteiston omistajalle.

2.3 Ohjeiden voimassaolo

Nama ohjeet koskevat ainoastaan seuraavia:

Tuote — tuotenumero

Voimassaolo: Saksa, Belgia, Belgia, Sveitsi, Alankomaat, Norja, Suomi,
Suomi, Ruotsi

VPV | 3000/1 400V 0010024722
VPV | 4000/1 400V 0010024723
VPV | 5000/1 400V 0010024724
VPV 1 6000/1 400V 0010024725

3  Tuotekuvaus

31 Tuotteen yleiskuvaus

3.1.1 Aurinkosdhkojarjestelman yleiskuvaus

|
g d

|
5

1 Suojamaadoitus (tarvit- 6 Tasavirtapistokeliitanta
taessa, ei sisally toimi- (Phoenix SUNCLIX)
tukseen) 7 Tasavirtakaapeli (ei

2 Sahkokeskus (ei sisally
toimitukseen)
3 Maadoitus (ei sisally

sisélly toimitukseen)
Vaihtosuuntaaja

toimituk Aurinkosahkogeneraat-
oimitukseen) tori (ei sisally toimituk-
4 Vaihtovirtakaapeli (ei seen)

sisally toimitukseen)
5 Vaihtovirtapistokeliitanta
(Wieland)

Koostuu useista aurin-
kopaneeleista.

10  Tasavirtapistokeliitannat
(ei sisally toimitukseen)
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3.1.2 Liitantojen yleiskuvaus

Sl
ATARHAN
§d 55 b

1 Modbus (RJ10) 6 Aurinkosahkdgeneraat-
torin tasavirtaliitanta (-)
2 Ethemet (RJ45) Phoenix SUNCLIXILLE
3 RS485-vayla (RJ45) 7 Aurinkosahkdgeneraat-
4 Sahkéverkon vaihto- torin tasavirtaliitanta (+)
virtaliitanta Wieland Phoenix SUNCLIXILLE
RST25i5:1le 8 ei toimintoa
5 ei toimintoa 9 Tasavirran kuormanero-

tin

3.1.3 Pistokkeen yleiskuvaus

1 Vaihtovirtapistoke Wie- 3 Tasavirtapistoke
land RST25i5 Phoenix Contact

2 Tasavirtapistoke SUNCLIX PV-CF-S 2,5-
Phoenix Contact 6 (+)

SUNCLIX PV-CM-S 2,5-
6(-)
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3.1.4 Asennuslevyn yleiskuvaus

®\

1 e/

N

k/ﬂ

Kiinnitysruuvien aukot

1 Asennuslevy 3

2 Lukituslevy

3.2
- Kayttoohjeet

Tyyppikilven tiedot

3.3
- Kayttéohjeet

Sarjanumero

34 CE-merkinta

(€

CE-merkinnalla osoitetaan, etta tuote tayttda asianmukaisten
direktiivien olennaiset vaatimukset vaatimustenmukaisuusva-
kuutuksen mukaisesti.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla tarkastelta-
vaksi valmistajalta.

4 Vaihtosuuntaajan asennus

41

1. Poista pakkaus ja pehmuste varovasti tuotteen osia
vahingoittamatta.

2. Havita pakkaus asianmukaisella tavalla.

Tuotteen purkaminen pakkauksesta
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Vaihtosuuntaajan asennus 4

4.2 Toimitukseen siséltyvien osien tarkastus

» Tarkasta, etta toimitus sisaltaa kaikki asianmukaiset osat
ja ettd osat ovat ehjia.

4.21 Toimitukseen kuuluvat osat
Maara Nimitys
1 Vaihtosuuntaaja
1 Asennuslevy
1 Vaihtovirtapistoke Wieland RST25i5
1 Tasavirtapistoke Phoenix SUNCLIX (+)
1 Tasavirtapistoke Phoenix SUNCLIX (-)
1 Ohessa toimitetut asiakirjat

4.3 Mitat
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4 Vaihtosuuntaajan asennus

4.4 Vahimmaisetdisyydet 4.5 Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset

» Varmista, ettd seuraavat vaatimukset tayttyvat:
— Vahimmaisetaisyyksien noudattaminen

— Tasavirtakaapelit voidaan vetaa aurinkopaneeleista
vaihtosuuntaajaan

— Vaihtovirtakaapelointi voidaan toteuttaa sahkékeskuk-
seen

— Sijoituspaikka on kiintea, pystysuora ja tasainen

— Valitdén asennusymparisto ei syty helposti

— Sijoituspaikkaan ei kohdistu jatkuvaa tarinda

— Sijoituspaikka tayttaa ilmastollisten olosuhteiden
osalta luokan 3K3 vaatimukset standardin IEC 60721-
3-3 mukaan

60 . 60 — Verkkoportaalin kayttda varten on kaytettavissa Inter-
net-reititin

— Tietoyhteydet voidaan toteuttaa muiden sallittujen
tuotteiden liittdmiseksi vaihtosuuntaajaan

200

4.6 Tuotteen ripustaminen paikalleen

0888 1. Tarkasta seindn kantokyky.
2. Ota tuotteen kokonaispaino huomioon.
o 3. Kayta vain seindrakenteelle sallittuja kiinnitysmateriaa-
leja.

Edellytys: Seinan kantavuus on riittava

200

A + 81

\/<D

» Aseta asennuslevy seinalle vaakatasoon vesivaa'an
avulla kuvan mukaisesti.

» Kiinnitd asennuslevy seindan 4 ruuvilla.
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» Ripusta tuote ylhaaltad asennuslevyyn kuvan mukaan.

» Varmista, etta tuote lukittuu kuuluvasti paikalleen asen-
nuslevyyn (takapuolella oleva lukitusnokka lukittuu luki-
tuslevyyn (1)).

Edellytys: Seinan kantavuus ei ole riittava

» Varmista tarvittaessa kannatinrakenteen riittava kanta-
vuus.

» Kayta esimerkiksi kannatintelinettd tai muurattua tiilialus-
taa.

» Ripusta tuote kuvatulla tavalla.

5 Asennus ja liitannat

Sahkodasennuksen saa tehda ainoastaan sahkdalan ammat-
tilainen.

Kiinnita pistokkeiden napajarjestyksen yhteydessa huomiota
siihen, etta liitat pistokkeet oikeisiin kontakteihin.

5.1 Aurinkosédhkojarjestelman

suunnitteluohjeiden noudattaminen

1. Varmista, etta aurinkosahkdojarjestelman suunnitteluoh-
jeita noudatetaan.

2. Noudata - liitteen kytkentakaaviota.

Aurinkopaneeleja koskevien vaatimusten
huomioonotto

1. Noudata aurinkopaneelien asennusohjeita.

2. Kayta ainoastaan aurinkopaneeleja, joiden liitantdja ei
tarvitse maadoittaa.

3. Kayta ainoastaan aurinkopaneeleja, jotka tayttavat luo-
kan A vaatimukset standardin IEC 61730 mukaan.

4. Kayta ainoastaan sallittuja ja tarkoitukseen soveltuvia
aurinkopaneeleja vaihtosuuntaajan vaurioiden valttami-
seksi.

5. Noudata aurinkopaneelien ukkossuojaa koskevia oh-
jeita.
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Asennus ja liitannat 5

Edellytys: Suurin vaihtovirtakayttéjannite on suurempi kuin aurinkoséhkoge-
neraattorin jarjestelman nimellisjannite.

» Varmista, ettd aurinkosahkodgeneraattorin jarjestelman
suurin nimellisjannite on suurempi kuin vaihtovirtaverk-
kojannite.

5.3 Energianjakeluyhtion vaatimusten
huomioonotto

1. Varmista, ettd kaikki energianjakeluyhtién vaatimukset
tayttyvat kayttéonoton yhteydessa.

2. Pyyda energianjakeluyhtioltd lisatietoja vaihtosuuntaa-
jan kayttoa koskevista sopimusvelvoitteista tai maakoh-
taisista vaatimuksista.

Suojakytkimen asennus

1. Vikavirtasuojakytkimen mitoitus voi vaihdella tulojohdon
vetotavan mukaan. Asenna talon séhkdverkkoon vika-
virtasuojakytkin seuraavan taulukon mukaan, mikali tar-

peen.
Vaihtosuuntaaja Kaapelin | Tehoha- | Vikavirta-
halkaisija Vio suojakyt-
Vaihto- nimellis- kin
virtajohto | teholla
kun
kaapelin
pituus
10 m
2,5 mm2 4W
VPV | 3000/1 400V 5 B16
4,0 mm 3W
2,5 mm2 W
VPV 1 4000/1 400V 3 B16
4,0 mm 4W
2,5 mm2 "mw
VPV | 5000/1 400V 5 B16
4,0 mm TW
2,5 mm2 14 W
VPV | 6000/1 400V 2 B16
4,0 mm 8W

2. Asenna tyypin A vikavirtasuojakytkin, mikali asennus-
paikalle ndin on maaratty.

3. Varmista, etta verkkoliitantdan on aina mahdollista
paasta kasiksi ja ettei sita ole peitetty ja ettei paasya
sen luokse ole estetty.

4. Selita laitteiston omistajalle, kuinka suojakytkin toimii ja
kuinka sitd kaytetaan.

5.5

1. Ka&yta ainoastaan kaapeleita, jotka soveltuvat kaytetta-
viksi mukana toimitettujen tai muiden sallittujen pistok-
keiden kanssa.

2. Noudata kohdassa Tekniset tiedot (- sivu 112) olevia
tasavirtaliitdntaa ja vaihtovirtaliitidntda koskevia tuote-
kohtaisia ohjeita.

3. Noudata valmistajan antamia kaapelointia ja pistokelii-
tantoja koskevia tietoja ja asennusmaarayksia.

4. Varmista, etta pistokeliitantdihin ja kaapelointiin ei koh-
distu asennuksen yhteydessa minkaanlaista vetoa tai
painetta.

5. Taivuta pistokeliitantaan liitettya kaapelia siten, etta tai-
vutuskohdan etéisyys on vahintaan 4 cm kaapelin ulos-
tulokohdasta pistokeliitdnnassa tai kytkentékotelossa.

Kaapeloinnin ja pistokkeiden valmistelu
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5 Asennus ja liitannat

6.

7.

5.6

Veda liitettdvien komponenttien liitdntajohdot tuotteen
alapuolelta.

Lyhenna liitdntajohtoja tarpeen mukaan.

Vaihtovirtaliitannan valmistelu

Vaihtovirtapistokkeen kiinnittiminen

1. Kayta pistokeliitdnnassa ainoastaan mukana toimitettua
vaihtovirtapistoketta (Wieland) tai muuta tuotteen val-
mistajan sallimaa pistoketta.

2. Jos mukana toimitettua vaihtovirtapistoketta ei ole
avattu, noudata vaihtovirtapistokkeen avaamista
(- sivu 94) koskevia ohjeita.

3. Avaa tarvittaessa hattumutteri.

4. Tyoénna kotelo eristetyn vaihtovirtakaapelin paalle.

5. Kun kuorit johdon ulkosuojakerrosta, varo vahingoitta-
masta sisalla olevien johtimien eristysta.

3 y (PE) R
J— X P E—
N,L
J/(M L
6. Kuori ulkosuojakerros ja sisalla olevat johtimet kuvan

mukaan noudattamalla seuraavaa taulukkoa:

Kuorinta- Vedonpoistin 2 [mm]

alueen (Johdin)

pituus 6.10 | 10..14 | 13.18 | 13..18
(PE) (N, L) (PE) (N, L)

y [mm] 30 25 55 50

x [mm] 8 8 8 8

1
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Eristetty vaihtovirtakaa- 2 Vaihtovirtapistokkeen
peli pistokekotelo
jonka lapimitta D 3 Taivutusséde

24 xD

Noudata ohjeita koskien taivutussadetta (3), joka on
maaritetty vaihtovirtakaapelille (1).

1 Suojajohdin PE 4 Vaihejohdin 1

2 Vaihejohdin 3 5 Nollajohdin N

3 Vaihejohdin 2

8. Veda sisélla olevat kuoritut johtimet pistokkeen napajar-
jestyksen mukaan ruuviliittimiin.

9. Kierra ruuviliittimet kunnolla kiinni.

10. Tarkasta, ettd kaikki johtimet ovat mekaanisesti tuke-
vasti kiinni pistokkeen ruuviliittimissa.

11. Tyodnna pistoke pistokekoteloon.

12. Varmista, etta pistoke lukittuu kuuluvasti paikalleen
pistokekoteloon.

13. Kierra hattumutteri kunnolla kiinni.

Vaihtovirtakaapelin liittdminen kotitalouden sahko-

liittymaan

14. Kytke kotitalouden sahkdliittyman sulake pois paalta.

15.

Liitd vaihtovirtakaapeli kotitalouden sahkoliittymaan.
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5.7 Tasavirtaliitinnan valmistelu

Vaara!
Sahkoiskun aiheuttama hengenvaara!

Aurinkopaneelien tasavirtakaapelit johtavat
virtaa jo vahaiselld valoaltistuksella.

» Varmista, etta tasavirtakaapeli ei ole liitet-
tyna aurinkosahkogeneraattoriin ennen
kuin ryhdyt tekemaan sille toita.

» Valta koskettamasta virtaa johtavia osia.

» Kayta tarkoitukseen soveltuvia suojakasi-
neita.

Tasavirtapistokkeen kiinnittdminen

1. Varmista, ettd kaapeli on jannitteeton.

2. Kayta ainoastaan mukana toimitettua tasavirtapistoketta
tai muuta tuotteen valmistajan sallimaa pistoketta.

— Kuvassa on esimerkki tasavirtapistokkeesta
SUNCLIX "+".

3. Jos mukana toimitettua tasavirtapistoketta ei ole avattu,
noudata tasavirtapistokkeen avaamista (- sivu 94) kos-
kevia ohjeita.

4. Varmista, etta kaytetty tasavirtapistoke vastaa tasavirta-
kaapelin napaisuutta.

5. Kun kuorit kaapelin ulkosuojakerrosta, varo vahingoitta-
masta sisalla olevaa johdinta.

6. Kuori sisélla oleva johdin noin 15 mm:n pituudelta.

1 Jousi

7. Veda sisalla oleva kuorittu johdin ja kierretyt johdinlan-
gat kuvan mukaan tasavirtapistokkeen taakse, kunnes
tunnet vasteen (A).

< Johtimen paat nakyvat jousessa (1).

8. Sulje jousi (B).

9. Tarkasta, onko johdin mekaanisesti kunnolla kiinni pis-
tokkeessa. Kiinnité ne tarvittaessa paremmin.

10. Tyodnna pistokekotelo pistokkeen paalle (C).

11. Kierra tasavirtapistokkeen kotelo kiinni (D).

12. Kiinnita toinen tasavirtapistoke samalla tavalla toiseen
tasavirtakaapeliin.

Tasavirtakaapelin liittdminen aurinkosédhkogene-
raattoriin

13. Varmista, ettd aurinkosahkdgeneraattori ei tuota virtaa
tai etta se tuottaa virtaa vain erittain vahan.
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Ohje
Peita esimerkiksi aurinkopaneelit kuitukan-
kaalla tai tee tasavirta-asennus pimealla.

i

14. Liita tasavirtakaapeli aurinkosahkoégeneraattoriin.

5.8

1. Varmista, ettd vaihtosuuntaajan kuormanerotin on ar-
von (0) kohdalla.

2. Varmista, etta vaihtosuuntaajaan ei ole kytketty vaihto-
virtaa.

3. Varmista, etta vikavirtasuojakytkin on kytketty pois
paalta.

4. Varmista, ettd aurinkosdhkdgeneraattori ei tuota virtaa
vaihtosuuntaajaan liitettdessa tai etta se tuottaa tuolloin
virtaa vain erittdin vahan.

5. Tarkasta tarvittaessa aurinkosdhkdgeneraattorin tasa-
virtakaapeloinnin napaisuus.

6. Liita tasavirtakaapeli vaihtosuuntaajaan.

7.  Liité vaihtovirtakaapeli vaihtosuuntaajaan.

8. Varmista, ettd aurinkosahkdjarjestelman kayttéa koske-
vat maakohtaiset vaatimukset tayttyvat.

9. Kytke vaihtosuuntaajan virransy6tto (vikavirtasuojakytki-
men paallekytkenta).

Vaihtosuuntaajan asennus

5.9 Energiavaraajajarjestelma (valinnainen)

» Noudata energiavaraajajarjestelman asennusohjeet.

5.10 Tietoyhteysliitinnan toteuttaminen

(valinnainen)

» Noudata vaihtosuuntaajaan tietoyhteyden kautta liitetta-
vien tuotteiden ohjeita.

» Varmista, ettd ulkoisten liitettyjen tuotteiden kaapelointia,
litantaa ja osoitteita koskevat vaatimukset tayttyvat.

» Noudata datakaapeleiden seka tasavirta- ja vaihtovirta-
kaapeleiden valistd 200 mm:n etdisyytta tiedonsiirtohai-
rididen minimoimiseksi.

Vaihtosuuntaaja kayttaa tietoyhteyksia muiden sallittujen

tuotteiden kanssa kommunikointiin.

Vaihtosuuntaajalla on kolme tietoyhteysliitdntaa:

Ethernet [RJ45]
Yhteyden muodostaminen Internet-reitittimeen tietojen la-
hettdmiseksi verkkoportaaliin ja useiden aurinkosahkojar-
jestelman toimintojen kayttdmiseksi selaimen avulla.
— 2 x RS485-Bus [RJ45]
Yhteyden muodostaminen sallittuihin tuotteisiin, esimer-
kiksi energianhallintaa varten.
— Modbus [RJ10]
Yhteyden muodostaminen esimerkiksi energiamittariin.

» Asiakaspalvelusta saat lisatietoja tuotteista, jotka on sal-
littu yhteyden muodostamiseksi vaihtosuuntaajaan.

Seuraavassa kuvassa on esimerkki aurinkosahkojarjestel-
man tietoyhteyksistd kun dynaaminen sy6tdnhallinta.
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5 Asennus ja liitannat

Jy \

|

r_/

nmmn o@Ea oaen

C)///

1 Dynaaminen sy6ténhal- 4 Muut vaihtosuuntaajat
linta - 5 Internet-reititin
2 RS485-vaylan datakaa-
peli 6 Ethernet-datakaapeli
3 Ensimmainen vaihto- 7 Modbus-datakaapeli
suuntaaja o
8 Energiamittari

1) . g . .. .
Dynaamisen sy6tdnhallinnan yhteydessa ensimmainen
vaihtosuuntaaja saatelee sy6ton pienentamista koko aurin-

kosahkdjarjestelman vaaditun maksimiarvon mukaan.

Aurinkosahkojarjestelman vaihtosuuntaajan sy6tén pienenta-
mista (esimerkiksi 50 % tai 70 % aurinkosdhkdgeneraattorin
tehosta) varten tarvitaan Modbus-energiamittari.

» Lisatietoja dynaamisesta syétonhallinnasta saat tuotteen
sy6ténhallinnan ohjeista tai asiakaspalvelusta.

5.10.1 Ethernetin liittdminen

1. Vaihtoehto 1:

» Jotta laitteiston omistaja voi esimerkiksi maarittaa
tuottotietojen ja tapahtumaviestien lahetyksen verk-
koportaaliin, yhdista vaihtosuuntaaja Ethernet-liitan-
nan (RJ45) kautta Internet-reitittimeen.

Ohje

Jos yhdistat vaihtosuuntaajan DHCP-kel-
poiseen Internet-reitittimeen, vaihtosuun-
taaja aloittaa automaattisesti salaamatto-
man tiedonsiirron palvelimelle.

Li]

1.  Vaihtoehto 2:

XXXXXXXXXXX

1323 w

192.168. XXX XXX

©

» Voit muodostaa yhteyden vaihtosuuntaajan myds
yhdistamalla poytatietokoneen Internet-reitittimeen.
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— Vaihtosuuntaajan ja pdytéakoneen tulee olla yh-
distettynd samaan verkkoon. Heti kun vaihto-
suuntaaja on yhdistetty Internetiin, vaihtosuun-
taaja nayttdad oman IP-osoitteensa (1) jaksoit-
tain. Kun syo6téat kyseisen IP-osoitteen selaimen
syo6ttdkenttdan, vaihtosuuntaajan verkkopalvelin
avautuu.

2. Voit estda tietojen lahetyksen irrottamalla vaihtosuun-
taajan verkkokaapeli tai deaktivoimalla tiedonsiirto Et-
hernet-asetuksista (- sivu 91).

5.10.2 RS485-vdylan liittdminen

A1

i .

G1

I

A1 Data A (valkoi- B1
nen/oranssi)

Data B (oranssi)
G1  Maadoitus (ruskea)

1. Varmista, etta kaytat datakaapelina kaapeliluokan Cat-
5 johtosarjaa, jonka pituus on sopiva liitdnnan pituuteen
(100 m) nahden.

2. Varmista, etta datakaapelin pistokkeen napajarjestys on
ohjeiden mukainen:

Tuote Vaihtosuuntaaja Ulkoinen tuote
Liitanta RJ45-pistoke Liitantajarjestys
1" Data A (A1)”
Data B (B1)
Kontakti _

| Nl B~ W|DN

Maadoitus (G1)

K Vaihtosuuntaajan RS485-vaylatulon vaurioitumisvaara:
pistoketta ei ole liitetty 24 V DC -kontaktiin!

3. Liitéa datakaapeli vaihtosuuntaajan vaylaan RS485-Bus
(RJ45-liitin).

4. Liitd datakaapeli esimerkiksi sallittuun tuotteeseen dy-
naamista sy6tdnhallintaa varten.

5. Varmista tarvittaessa, ettd RS485-Bus on liitetty vaihto-
suuntaajaan.

5.10.2.1 Vaihtoehtoisen datakaapelin kayttd vaylan
RS485-Bus yhteydessa

1. Varmista, ettad vaylan RS485-Bus kokonaispituus ei ylita
100 m:a.

2. Varmista, etta ilmoitettua pistokkeen napajarjestysta
noudatetaan, kun ulkoinen tuote liitetaan vaihtoeh-
toisella datakaapelilla ensimmaisen vaihtosuuntaajan
RJ45-liittimeen.
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5.10.3 Modbus-vadylan liittaminen

D,/@

Bl

1 RJ10-pistoke

1. Varmista, ettd kaytat johtosarjaa, jonka pituus on sopiva
litdnnan pituuteen nahden.

2. Kayta mahdollisuuksien mukaan Schneider iEM3155 -
energiamittaria ja tuotteen valmistajan Modbus-data-
kaapelia.

3. Jos kaytat toista energiamittaria tai toista datakaapelia,
varmista, ettd pistokkeen napajarjestys on ohjeiden

mukainen:
Tuote Vaihtosuun- Schneid%{ Ulkoinen
Liitanta taaja iEM3155 energiamit-
RJ10- Liitantajar- tari
pistoke jestys Liitantajar-
jestys
1 D1/+ Data A
DO/- Data B
Kontakti -
3 ov Maadoitus
4" N N

Y Vaihtosuuntaajan Modbus-tulon vaurioitumisvaara:
vaihtosuuntaajan RJ10-liittimen kontakti 4 johtaa janni-
tettsd. Ala kayta kyseistd kontaktia!

2 Pyyda tuotteen valmistajan suositeltua Modbus-da-
takaapelia koskevia lisatietoja ammattilaiselta tai tarvit-
taessa asiakaspalvelusta.

4. Liita datakaapeli vaihtosuuntaajan vaylaan Modbus
(COM2) [RJ10].

5. Liith datakaapeli sallittuun tuotteeseen, esimerkiksi Sch-
neider iEM3155 -energiamittariin.

6. Tarkasta tarvittaessa tuotteen kayttdohjeiden kohdasta
Laitteiston omistajan toimintojen ja nayttétoimintojen
yleiskuvaus (- sivu 68), mitkd muut energiamittarit ovat
yhteensopivia.

7. Jos haluat lisatietoja sallituista tuotteista, ota yhteys
asiakaspalveluun.

8. Varmista, etta vaylan RS485-Bus kokonaispituus ei ylita
100 m:a.

6 Kaytto

» Noudata vaihtosuuntaajan kayttdohjeiden sisaltamia
kayttdkonseptia (- sivu 63) koskevia ohjeita.
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6.1 Huoltovalikon haku naytto6n

1. Avaa Paavalikko -~ Asetukset — Huolto.
2. Paina painikkeita & ja V samanaikaisesti 3 sekuntia.
3. Avaa haluttu valikon vaihtoehto ja muokkaa sita.

S\

i

Ohje

Kaikkien valikon vaihtoehtojen yleiskuvaus ja
huoltovalikon mahdollisia asetuksia koskevat
tiedot I0ytyvat liitteesta Ammattilaisen toimin-
tojen yleiskuvaus (- sivu 95).

4. Syota tarvittaessa 5-merkkinen salasana huoltovalikon
vaihtoehdon muokkausta varten.

5. Jos et tieda salasanaa, ota yhteys asiakaspalveluun.

7 Kayttoonotto

71 Ensikadyttoonotto

» Tee vaihtosuuntaajan Ensimmainen kayttoonottokerta
ohjatun asennuksen avulla.

7.1.1 Ohjatun asennuksen suorittaminen

» Liita tuote sahkdverkkoon.
< Ohjattu asennus kaynnistyy automaattisesti.

Ohjattu asennus avautuu nayttéon tuotteen ensimmaisen
paallekytkennan yhteydessa ja jatkuu, kunnes valikon vaih-
toehtojen kaikki tarvittavat asetukset on maaritetty taydelli-
sesti.

Kaikkia valikon vaihtoehtoja voidaan muokata myds jalki-
kateen lukuun ottamatta seuraavia: Paavalikko — Tieto —
Maa-asetukset.

Jos valikon vaihtoehto Maa-asetukset palautetaan jalkika-
teen, tiedot menetetaan.

i

Ohje

Vaihtoehdon Maa-asetukset muuttamista koske-
via lisatietoja 16ytyy kohdasta Ammattilaisen toi-
mintojen yleiskuvaus (- sivu 95) ja kayttdohjeista.

Ohjattu asennus nayttaa tarkastuslistan, joka sisaltaa ensi-
kayttddnoton tarvittavat asetukset.

Jos et ole viela maarittanyt valikon vaihtoehdon asetuksia,
valikon vaihtoehto ndytetdan tarkastuslistassa merkinnalla

a.

Jos olet maarittanyt valikon vaihtoehdon kaikki tarvittavat
asetukset taydellisesti, valikon vaihtoehto naytetdan tarkas-
tuslistassa merkinnalla &.

Ohjatun asennuksen valikkokohtien asetusvaihtoehtoja kos-
kevia lisatietoja I6ytyy kohdasta Ammattilaisen toimintojen
yleiskuvaus (- sivu 95) tai Laitteiston omistajatason ja nayt-
tétasojen yleiskuvaus (- sivu 68).
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7 Kayttoonotto

7.1.1.1 Valikon kielen asetus

1st commissioning

| ] Language

(0 Date format

(] Date

Avaa Kieli.

———\

i

Valitse haluttu valikon kieli painamalla & tai .

Kun olet valinnut halutun valikkokielen, ota valinta kayt-
toon painikkeella SET .

Paina ESC .

< Valikon vaihtoehdot naytetaan valitsemallasi kielella.

Ohje
Ensikayttdonoton yhteydessa naytetaan vali-
kon vaihtoehto Language.

7.1.1.2 Paivamaaran muodon asetus

1.
2.

Avaa Paivamaaran muoto.
Aseta haluttu paivamaaran muoto.

7.1.1.3 Paivayksen asetus

1.
2.

Avaa Paivamaara.
Aseta haluttu paivamaara.

7.1.1.4 Kellonajan muodon asetus

1.
2.

Avaa Kellonajan muoto.
Aseta haluttu kellonajan muoto.

7.1.1.5 Kellonajan asetus

1.
2.

Avaa Kellonaika.
Aseta haluttu kellonaika.

7.1.1.6 Maan asetus

S\

i

Ohje
Kohteen Maa-asetukset muutos onnistuu ainoas-

90

taan palauttamalla vaihtosuuntaajan tehdasase-
tukset, jolloin asetukset ja tiedot menetetaan.

Valitulla maalla ei ole mitdan vaikutusta asetet-
tuun ja ndytettyyn valikkokieleen.

Avaa Maa-asetukset.
Valitse vaihtosuuntaajan kayttémaa.

Jos haluttua maata ei voi valita, valitse vaihtoehtoinen
maa ja maarita tarkemmat asetukset.

Mikali sinulla on maa-asetukseen liittyvia lisdkysymyk-
sia, ota tarvittaessa yhteys asiakaspalveluun.
Vahvista valinta painikkeella SET .

Paina ESC.

< Naytdssa naytetaan vahvistuskehote: Ovatko syo-
tetyt tiedot oikein?.

7.

8.

Vastaa vahvistuskehotteeseen Kylla painamalla vahin-
taan 1 sekunti SET.

Paina ESC.

Edellytys: Maa-asetus on virheellinen.

>

>

Voit palauttaa maa-asetuksen noudattamalla liitteen
Ammattilaistaso (- sivu 95) ohjeita.

Tee ensikayttéonotto (- sivu 89) lopuksi uudelleen.

7.1.1.7 Loistehon asetus

1.

4.

Avaa Loisteho.

Valitse Tila ja paina SET.

Valitse haluttu loistehon saatékayran tyyppi ja paina
SET .

Paina ESC.

Ohje
Loistehoon liittyvia lisatietoja 16ytyy liitteesta
A.

Edellytys: Et ole valinnut kohdassa Tila loistehon saatokayran tyypiksi vaih-
toehtoa cosPhi = 1.

>

vVvyVvyVvYyy

v

Valitse kohdasta Ladataan malleja haluttu malli ja paina
SET .

Paina ESC .

Paina SET ja aseta Solmupisteiden lukumaara.

Paina SET .

Paina ESC .

Valitse ensimmainen Solmupiste, jonka haluat asettaa,
ja paina SET.

Aseta kohteen Solmupiste haluttu parametriarvo ja
paina SET .

Aseta kaikkien solmupisteiden parametrit ylla kuvatulla
tavalla.

Paina ESC.

3

7

NXXXXXXXXXXX

1,01

\"-F' /@

o9 \@
1 Y-akseli 4 Alimagnetoinnin nuoli-
X-akseli symboli _
5 Solmupisteet (esimer-

Ylimagnetoinnin nuoli-
symboli

kissa 4 solmupistetta)

Valitse Naytd ominaiskayra ja paina SET .

Kohteen Loisteho aiemmin asetettu ominaiskayra nay-
tetdan graafisesti esimerkin mukaan.

Paina ESC .
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7.1.1.8 Ensimmainen kayttoonottokerta
viimeisteleminen

1.  Avaa Lopeta.

Edellytys: Ohjatun asennuksen valikon vaihtoehtojen asetukset eivéat ole
taydellisia.

» Naytdssa naytetdan ilmoitus Asetukset eivat ole tay-
dellisia!.
» Korjaa asetukset painamalla SET .

» Viimeistele Ensimmainen kayttoonottokerta uudel-
leen.

Edellytys: Ohjatun asennuksen valikon vaihtoehtojen asetukset on maari-
tetty taydellisesti.

» Avaa Lopeta.

» Naytdssa naytetdan vahvistuskehote Ovatko kaikki
asetukset oikein?.

Edellytys: Ohjatun asennuksen valikon vaihtoehtojen asetukset ovat vir-
heellisia.

» Korjaa virheelliset asetukset painamalla ESC .
» Korjaa ohjatun asennuksen virheelliset asetukset.

» Viimeistele Ensimmadinen kayttoonottokerta lopuksi
uudelleen.

Edellytys: Ohjatun asennuksen valikon vaihtoehtojen asetukset ovat oikein.

» Paina vahintadan 1 sekunti SET .

< Vaihtosuuntaaja kdynnistyy uudelleen ja synkronoi-
tuu verkon kanssa.

» Kytke kuormanerotin asentoon (1) vaihtosuuntaajan
kytkemiseksi tasavirtaan.

» Ensimmainen kayttéonottokerta on valmis, ja vaihto-
suuntaaja on kaytdssa.
7.2 Tietoyhteysasetukset (valinnainen)
» Ota huomioon ulkoisten liitettyjen tuotteiden valmistajien
antamat tiedot.
7.2.1 Ethernet-liitinnan asetukset

1. Varmista, ettd vaihtosuuntaaja on yhdistetty Ethernet-
litdnnan (- sivu 88) kautta Internet-reitittimeen tai toi-
seen sallittuun tuotteeseen.

G ) Ohje

m Muuta vaihtosuuntaajan asetuksia vain, jos
2 halutun yhteyden muodostaminen ei onnistu

automaattisesti.

Edellytys: Verkkoyhteytta Internet-reitittimeen ei muodosteta automaatti-
sesti (ei DHCP-protokollaa).

» Avaa Paavalikko — Asetukset — Verkko.

» Noudata kayttdohjeiden kohdassa Laitteiston omistajan
toimintojen ja nayttétoimintojen yleiskuvaus (- sivu 68)
olevia valikon vaihtoehtoja koskevia ohjeita.

» Maarita vaihtosuuntaajan tietoyhteys Ethernet-liitdnnan
kautta liitettyyn tuotteeseen, esimerkiksi Internet-reititti-
meen.
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Edellytys: Verkkoyhteys pdytatietokoneen tai kannettava tietokoneen kautta
on muodostettu.

>

Ota huomioon, etta sisdisen palvelimen muutokset vai-
kuttavat suoraan vaihtosuuntaajan asetuksiin.

— Ohje

@ Kun yhdistat vaihtosuuntaajan poytatietoko-
= neeseen tai kannettavaan tietokoneeseen,

voit kayttaa vaihtosuuntaajan sisaista palve-

linta.

Kun verkkoyhteys on muodostettu, lue vaihtosuuntaajan
IP-osoite vaihtosuuntaajan perusnayton alaosassa va-
semmalla sijaitsevalta alueelta.

Syo6ta vaihtosuuntaajan IP-osoite selaimen osoitekent-
téan ja avaa vaihtosuuntaajan sisdinen palvelin.

7.2.2 Modbus-véyldn ja dynaamisen

syotonsaadon asetukset

Varmista, etta sallittu tuote on yhdistetty oikein

(- sivu 89) vaihtosuuntaajan Modbus-vaylaan.

Avaa Paavalikko — Asetukset — Energianhallinta —
Tila.

Valitse Energiamittari.

Avaa Asetukset, jotta voit esimerkiksi maarittaa ener-
giamittarin asetukset.

Noudata kayttdéohjeiden kohdassa Laitteiston omistajan
toimintojen ja nayttétoimintojen yleiskuvaus (- sivu 68)
olevia valikon vaihtoehtoja koskevia ohjeita.

Maarita vaihtosuuntaajan tietoyhteys sallittuun tuottee-
seen.

7.2.3 Raja-arvon PV-Ready asetukset

1.

2.

© N ok~

Varmista, etta sallittu tuote on yhdistetty oikein
(- sivu 88) vaihtosuuntaajan RS485-vaylaan.

Noudata kayttéohjeiden kohdassa Laitteiston omistajan
toimintojen ja nayttétoimintojen yleiskuvaus (- sivu 68)
olevia valikon vaihtoehtoja koskevia ohjeita.

Avaa Paavalikko — Asetukset —~ Energianhallinta -
Tila.

Tarkasta, onko Energiamittari valittuna.

Jos ei, valitse Energiamittari.

Vahvista valinta.

Palaa valikon vaihtoehtoon Energianhallinta.

Sovita Raja-arvo PV-Ready aurinkosahkéjarjestelman
mukaan.

Mikali sinulla on sallitun tuotteen maaritykseen liittyvia
lisdkysymyksia, ota tarvittaessa yhteys asiakaspalve-
luun.
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8 Tuotteen luovutus laitteiston omistajalle

7.3

1.
2.

92

Uudelleenkayttoonotto

Varmista, etta aurinkopaneelit on asennettu oikein.
Varmista, etta vaihtosuuntaajan asennus tayttaa luku-
jen Asennus (- sivu 85) ja Kokoaminen (- sivu 83) vaa-
timukset.

Varmista, etta kaikki maakohtaiset vaatimukset ja kaikki
energianjakeluyhtion vaatimukset tayttyvat.

Liita tuote kotitalouden sahkdliittyman vaihtovirtaan
(kytke sulake paalle).

Kytke kuormanerotin asentoon (1) vaihtosuuntaajan
kytkemiseksi tasavirtaan.

Odota pari minuuttia, kunnes perusnaytto tulee naky-
viin.

n

Ohje

Perusnaytdssa naytetdan nykyinen lahtéteho
vain, jos aurinkopaneeleihin kohdistuu riitta-
vasti auringonvaloa.

Jos nayttdon avautuu ohjattu asennus, tee Ensimmai-
nen kayttéonottokerta (— sivu 89).

< Vaihtosuuntaaja on nyt jalleen kaytossa.

Tuotteen luovutus laitteiston
omistajalle

Kerro laitteiston omistajalle, ettd hanen on huollatettava
tuote ilmoitettujen huoltovalien mukaan.

Selita laitteiston omistajalle varolaitteiden sijainti ja toi-
minta.

Opeta laitteiston omistajalle, kuinka tuotetta kaytetaan.

Painota erityisesti turvaohjeita, joita laitteiston omistajan
on noudatettava.

Luovuta laitteiston omistajalle kaikki ohjeet ja tuotetta
koskevat asiakirjat sailytettaviksi.

Hairididen korjaaminen

Noudata kayttdohjeiden sisaltdmia hairididen korjausta
(- sivu 66) koskevia ohjeita.

Tarkasta generaattorin saatokayra (- sivu 92).

Korjaa hairidt tai muut tapahtumaviestien syyt noudatta-
malla liitteen Hairididen korjaaminen ja tapahtumanay-
tot (— sivu 108) ohjeita.

Jos hairi6 ilmenee yli 5 kertaa paivan aikana tai jos et
osaa korjata hairiéta, ota yhteys asiakaspalveluun.

10 Huolto

Jatkuva kayttdvalmius ja kayttoturvallisuus, luotettavuus
seka pitka kayttoika edellyttavat, ettd valtuutettu ammatti-
lainen huoltaa koko aurinkosahkdjarjestelman sdannallisin
valiajoin. Tuotteen valmistaja suosittelee huoltosopimuksen
solmimista.

» Noudata huoltotdissa Turvallisuus-luvun siséltamia ylei-
sia turvaohjeita.
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» Tee huoltotyét liitteend olevan huolto-ohjelman mukai-
sesti.

Huolto-ohjelman noudattaminen

10.2 Aurinkosahkojarjestelmidn komponenttien

tarkastus

» Tarkasta aurinkosahkdjarjestelman kaikki komponentit
tarkastus- ja huolto-ohjeiden mukaan.

10.3 Vaihtosuuntaajan tarkastus
1. Tarkasta tapahtumaloki ja tarvittaessa korjaa hairiét
(- sivu 92).

2. Tarkasta nykyinen vuosituotto ja vertaa sité viimeisim-
man tarkastusraportin sisaltdmaan edellisvuoden vuosi-
tuottoon.

3. Jos havaitset nykyisessa vuosituotossa merkittavan
heikkenemisen edellisvuoden vuosituottoon verrattuna,
korjaa hairiot (- sivu 92).

10.4 Sijoituspaikan tarkastus

» Varmista, etta sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset
(- sivu 84) tayttyvat.

10.5

1. Avaa Paavalikko —~ Generaattorin saatokayra.

< Vaihtosuuntaaja vastaanottaa aurinkosahkégene-
raattorin saatdékayran ja nayttaa sen lopuksi.

2. Varmista, etta aurinkopaneelit eivat ole varjossa.

v Jos kayra on ylhaalla tasainen, vaihtosuuntaaja ei
ole mahdollisesti enda voinut syo6ttaa tehoa.

3. Varmista, ettd aurinkosahkéjarjestelma vastaa suunnit-
teluohjeita ja etta se on konfiguroitu oikein.

Generaattorin sdatokayran tarkastus

10.6

1. Poista aurinkosahkojarjestelma tilapaisesti kaytosta
(- sivu 93) huoltotéiden tekemista varten.

2. Noudata sdhkodasennusta (- sivu 87) koskevia vaati-
muksia ja turvaohjeita.

Sahkoasennuksen huoltotoiden valmistelu
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10.7 Sahkoasennuksen tarkastus

10.7.1 Suojamaadoituksen tarkastus

» Jos suojamaadoitus on asennettu, tarkasta suojamaadoi-
tuksen kaapeloinnin toiminta.

10.7.2 Kaapeloinnin eristyksen ja kiinnityksen
tarkastus

1. Tarkasta kaapeloinnin, eristyksen ja pistokeliitantdjen
puhtaus, eheys ja kestavyys.

2. Jos havaitset puutteita, dokumentoi ne ja korjaa ne va-
littdmasti.

10.8 Huoltoraportin kirjoittaminen

1. Dokumentoi tekemasi huoltotydt huoltoraporttiin.
2. Luovuta huoltoraportti laitteiston omistajalle.

3. Painota laitteiston omistajalle, ettda hanen on ehdotto-
masti salytettdva huoltoraportti itsellaan.

10.9 Vaihtosuuntaajan puhdistus

1. Tarkasta vaihtosuuntaajan mahdollinen likaantuminen.

2. Puhdista tuotteen pinta hieman kostutella liinalla ja pie-
nella maaralla liuotinaineetonta saippuaa.

3. Puhdista tuotteen kotelon takana olevat jdadhdytysrivat
ainoastaan paineilmalla ja kayttamalla painetta max. 2
bar.

10.10 Huoltotoiden lopettaminen

» Kun olet saanut huoltoty6t valmiiksi, ota aurinkosahkojar-
jestelma jalleen kayttddn (- sivu 89).

11 Kaytostapoisto

111  Tilapainen kédytostapoisto

Aurinkosahkdjarjestelma voidaan poistaa tilapaisesti kay-

tosta.

» Kytke vikavirtasuojakytkin pois paalta (sulake pois
paalta).

» Esta vikavirtasuojakytkimen tahaton paallekytkeytyminen
tai luvaton paallekytkenta.

» Kytke kuormanerotin asentoon (0) vaihtosuuntaajan vir-
ran katkaisemiseksi.

» Estd kuormanerottimen tahaton paallekytkeytyminen tai
luvaton paallekytkenta.
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Kaytostapoisto 11

11.1.1 SUNCLIX-tasavirtapistokeliitinnan irrotus

» Varmista, ettd mahdollisesti liitetty aurinkosdhkdgene-
raattori ei tuota virtaa.

» Irrota vaihtosuuntaajan pistokeliitdnnat kuvan mukaan.
— Kuvassa on kahden SUNCLIX-tasavirtapistokkeen (+
ja -) pistokeliitanta.
» Vapauta tasavirtapistokkeen jousi ruuvitaltalla.
» Irrota pistokeliitanta.

11.1.2 Vaihtovirtapistokeliitinnan irrotus

» Varmista pistokeliitinnan ja vaihtovirtakaapelin jannitteet-
tomyys.
» Irrota vaihtosuuntaajan pistokeliitdnnat kuvan mukaan.
— Kuvassa on kahden Wieland-vaihtovirtapistokkeen
pistokeliitanta.
» Avaa vaihtovirtapistokkeen lukitus ruuvitaltalla.
» Irrota pistokeliitanta.
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12 Kierratys ja havittaminen

11.1.3 Jannitteettomyyden varmistaminen

» Varmista tarkoitukseen soveltuvalla janniteilmaisimella,
ettd vaihtovirtapistokkeen kaikki navat ovat jannitteetto-
mia.

» Vaihtosuuntaaja on tilapaisesti pois kaytosta.

» Ota aurinkosahkogjarjestelma uudelleen kayttéon noudat-
tamalla kohdan Kayttéénotto (- sivu 65) ohjeita.

11.2

» Poista aurinkosahkéjarjestelma kaytosta. (- sivu 93)

» Odota vahintdan 10 minuuttia ennen kuin irrotat vaihto-
suuntaajan.

Lopullinen kaytostapoisto

1.3

11.3.1 Vaihtosuuntaajan irrotus

Vaihtosuuntaajan ja pistokkeen irrotus

» Poista vaihtosuuntaaja lopullisesti kaytosta.
» Katkaise kaikki vaihtosuuntaajan tietoyhteydet.

» Paina asennuslevyn lukituslevya kadelld noin 5 mm
asennuspintaa kohti.

» Nosta vaihtosuuntaajaa toisella kadella sen verran, etta
lukituslevy ei paase enaa lukittumaan.

» Vapauta lukituslevy.

» Pida vaihtosuuntaajasta kiinni molemmilla kasilla ja irrota
se asennuslevysta.

» Irrota asennuslevy asennuspinnasta.

11.3.2 Tasavirtapistokkeen avaaminen

1. Varmista, etta kaapeli on jannitteeton.
2. Kierra pistokekotelo auki ja irrota se pistokkeesta.

3. lIrrota sisdosa pistokeholkista tarkoitukseen soveltuvalla
tyokalulla.

4. Veda sisdosa ulos pistokeholkista.
5. Avaa jousi tarkoitukseen soveltuvalla tyékalulla.
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11.3.3 Tasavirtakaapelin irrotus
tasavirtapistokkeesta

> Irrota tasavirtakaapeli tasavirtapistokkeesta ja tarvit-
taessa erista johdin asianmukaisesti.

» Toista vaiheet tarvittaessa toiselle tasavirtapistokkeelle.

11.3.4 Vaihtovirtapistokkeen avaaminen

-

Varmista, etta kaapeli on jannitteeton.

2. Avaa mukana toimitettu vaihtovirtapistoke tarkoitukseen
soveltuvalla tydkalulla.

3. Avaa hattumutteri.

11.3.5 Vaihtovirtakaapelin irrotus
vaihtovirtapistokkeesta

v

Avaa ruuviliittimien ruuviliitos ja irrota vaihtovirtakaapeli
ruuviliittimista.

Tarvittaessa erista johtimet asianmukaisesti.

Avaa vaihtovirtapistokkeen kotelon hattumutteri.

Irrota vaihtovirtakaapeli vaihtovirtapistokkeen kotelosta.

vYyy

12 Kierratys ja havittaminen

Pakkauksen havittaminen
» Havita pakkaus asianmukaisella tavalla.
» Noudata kaikkia asiaa koskevia maarayksia.
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A Ammattilaisen toimintojen yleiskuvaus

Liite

)  Ohje
[I] Mainitut toiminnot ja kayttétavat eivat ole kaytettavissa kaikissa jarjestelmakonfiguraatioissa.

A Ammattilaistason huoltovalikko

Valikon vaihtoehtojen muutokset edellyttavat huoltokoodia.

)  Ohje
[I] Ota yhteys asiakaspalveluun, jos et tieda huoltokoodia.

Asetustaso

Arvot

min. ‘ maks.

Yksikko

Askelvili, valinta, selitys

Tehdasa-
setus

Paavalikko —» Asetukset -~ Huolto -

Syo6téa painikeyhdistelma

Ota yhteys asiakaspalveluun.

Loisteho

Nayttaa alavalikon Loisteho.

Kun poistut valikosta, ndytdssa naytetdan kysy-
mys:

Tallennetaanko muutokset?

Vahvista painamalla 1 sekunnin ajan SET

Poista maa-asetus

Salasana pyydetaan.

Ota yhteys asiakaspalveluun.
Poistetaanko maa-asetus?

Vahvista painamalla 1 sekunnin ajan SET

Kun maa-asetus on poistettu, laite kdynnistyy
uudelleen ja nayttaa ohjatun ensikayttéonoton.
Kaikki muut asetukset menetetdan sen myota.

Janniterajat

Salasana pyydetaan.

Ota yhteys asiakaspalveluun.

Seuraavat Janniterajat voidaan muuttaa:
- ylempi poiskytkentdarvo:

- alempi poiskytkentdarvo:

Poiskytkentaarvo viittaa aina jannitteen huippuar-
voon.

Taajuusrajat

Hz

Salasana pyydetaan.

Ota yhteys asiakaspalveluun.

Seuraavat Taajuusrajat voidaan muuttaa:
- alempi poiskytkentaarvo:

- Uudelleenkytkentdarvo:

- Raja-arvo Derating: (liian suuren taajuuden
vuoksi)

- ylempi poiskytkentdarvo:

Janniterajat @

Salasana pyydetaan.

Ota yhteys asiakaspalveluun.

Seuraavat Janniterajat @ voidaan muuttaa:

- ylempi poiskytkentdarvo:

- alempi poiskytkentdarvo:

Poiskytkentaarvo viittaa jannitteen keskiarvoon.

' Ei nayteta kun tila cosPhi = 1.

2 Naytetdaan ainoastaan, jos kohdassa Solmupisteiden lukumaara asetettu arvo > 2.
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Asetustaso Arvot _
Yksikkd | Askelvili, valinta, selitys Tehdasa
min. | maks. setus

Tehonrajoitus 500 w Vaihtosuuntaajan lahtétehoa voidaan rajoittaa -
saatamalld se manuaalisesti minimiarvoon

500 W. Jos tehoa rajoitetaan manuaalisesti,
tilanaytdssa naytetddn symboli Tehon pienen-
nys ja mittausarvo Tehon pienennys / Syy:
kayttdjamaaritykset.

Vakiojannite \% Salasana pyydetaan. -
Ota yhteys asiakaspalveluun.

Seuraavat asetukset voidaan maarittaa:

- Tila

- Arvo

Automaattinen MPPT (MPP-Tracking) kytketédan
taten pois paalta.

Tulojannitettad voidaan saatada maksimi- ja minimi-
tulojannitteen valilla 1 V:n saatéaskelin.

Tehdasasetus - - Salasana pyydetaan. -
Ota yhteys asiakaspalveluun.

Kun Tehdasasetus palautetaan, seuraavat tiedot
poistetaan:

- Tuottotiedot

- Tapahtumaviestit

- Paivamaara ja kellonaika
- Maa-asetus

- Nayton kieli

- Verkkoasetukset

Kun Tehdasasetus on palautettu, laite kdynnistyy
uudelleen ja nayttaa ohjatun ensikayttdonoton.

Kaikki parametrit - - Téassa valikon vaihtoehdossa ammattilainen voi -
muuttaa muita ENS-parametreja.

Paavalikko —» Asetukset -~ Huolto — Loisteho

Tila - - - Loistehon saatokayra: tyyppi -
Seuraavat valintavaihtoehdot ovat kaytettavissa:
- cosPhi =1

-Q(P)

- Q(U) lineaarinen

- Q(U) hystereesi

Ladataan malleja ' - - - Téassa voi valita vakiosaatokayran. -
-Q(P) > 3.680 W
- Q(P) > 13.800 W

Solmupisteiden lukumaara * - - - Solmupisteiden lukumaara asetus -

Ominaiskayra voidaan ohjelmoida vapaasti sol-
mupisteiden kautta.

Solmupiste 1 ' - - - Ensimmaisen ja viimeisen solmupisteen arvoa P -
(%) ei voi muuttaa (000 %, 100 %).

Solmupiste 2 ' - - - Ensimmaisen ja viimeisen solmupisteen arvoa P -
(%) ei voi muuttaa (000 %, 100 %).

Solmupiste n ' 2 - - - Ensimmaisen ja viimeisen solmupisteen arvoa P -
(%) ei voi muuttaa (000 %, 100 %).

Nédyta ominaiskayra - - - Aiemmin asetettu Loistehon saatokayra nayte- -

tdan naytossa.

' Ei nayteta kun tila cosPhi = 1.
2 Naytetdan ainoastaan, jos kohdassa Solmupisteiden lukuméaara asetettu arvo > 2.
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B Kayttoonoton tarkastuslista

Liite

Tarkastukset/tyot Huomautukset/asetukset

1 Vaihtosuuntaajan ilmantuonnin varmistaminen Vaihtosuuntaajan ymparistén vahimmaisetaisyyksia on nou-
datettu.

Vaihtosuuntaajan paalla ei ole mitaan ilmankiertoa estavia
esineita.

2 Onko vaihtosuuntaaja asennettu kunnolla kiinni? Vaihtosuuntaajan tulee olla lukittuna seinakiinnikkeeseen.

Onko vaihtovirtakaapelin vedonpoistin asennettu? Vaihtovirtapistokkeen hattumutterin tulee olla kiristettyna
kunnolla kiinni.

4 Onko vaihtovirtapistoke kiinnitetty kunnolla? Pistoke on kiinnitetty kunnolla vaihtosuuntaajan vaihtovirtalii-
tantaan.

5 Onko tasavirtapistoke kiinnitetty kunnolla ja napaisuus oikea? Pistokkeet on lukittu ja napaisuus tarkastettu.

Onko LAN-kaapeli (valinnainen) liitetty ja vaihtosuuntaaja yhdis- Pistoke on lukittu Ethernet-liitantaan.
tetty Internetiin? IP-osoite nakyy naytossa.

7 Onko energiamittari liitetty? Modbus-kontakti on liitetty vaihtosuuntaajaan, ja D1/+, DO/- ja
OV on liitetty mittariin (kaapeli saatavissa lisdvarusteena).

8 Onko sy6tdnhallinnan laajennusmoduuli liitetty? RS485-vaylan kontakti on liitetty vaihtosuuntaajaan ja A1, B1
ja G1 moduuliin (kaapeli toimitetaan moduulin mukana).

9 Onko kuormanerotin kytketty asentoon 1? Kytkimen silmamaarainen tarkastus
Vaihtosuuntaajan nayttd on paalla.

10 Vikoja ei olemassa? Nayttd ei vilku punaisena.

Naytdossa ei nayteta kuittaamattomia vikailmoituksia.

11 Toimiiko vaihtosuuntaajan ja sy6tdnhallinnan laajennusmoduulin | Modbus-pistokkeen vieressa olevan mittarin LED vilkkuu

valinen tiedonsiirto asianmukaisesti? yhtajaksoisesti.

12 Loistehon asetus Q(P) ja vastaava malli on valittu.

13 Tuottaako aurinkosahkdjarjestelmasta energiaa? Teho nakyy perusnaytdssa (auringonpaisteella).
Huomautus: 10 000 V tuotto tarkoittaa, ettd vaihtosuuntaa-
jassa on vika!

14 Onko asiakas rekisterditynyt verkkoportaaliin? Asiakas voi kirjautua sahkopostiosoitteella ja salasanalla.

15 Onko vaihtosuuntaaja maaritetty verkkoportaalissa asiakkaalle? Vaihtosuuntaaja ja sen sarjanumero nakyvat asiakastililla.

16 Onko tiedonsiirto reitittimen kanssa kaytettavissa? IP-osoite nakyy perusnaytdssa.

17 Onko tietojen vastaanotto verkkoportaalissa mahdollista? Verkkoportaalissa nékyy Online, ja tiedot kuten edellinen
paiva ovat nahtavilla.

C Huoltotyot — yleiskuvaus

Seuraavassa taulukossa luetellaan valmistajan vaatimukset koskien suositeltuja huoltovaleja.

Jos kansalliset maaraykset ja saadokset edellyttavat lyhempia huoltovaleja, noudata talldin kyseisia vaatimuksia.

Noudata aurinkosahkdgjarjestelman kaikkien komponenttien huoltotditd koskevia ohjeita.

# Huoltotyot Vili

1 Aurinkosahkdjarjestelman komponenttien tarkastus Vuosittain 92
2 Vaihtosuuntaajan puhdistus Vuosittain 93
3 Sijoituspaikan tarkastus Vuosittain 92
4 Suojamaadoituksen tarkastus Vuosittain 93
5 Vaihtosuuntaajan tarkastus Vuosittain 92
6 Generaattorin saatokayran tarkastus Vuosittain 92
7 Huoltoraportin kirjoittaminen Vuosittain 93
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D Kytkentakaaviot

Kuvissa on esimerkki kytkentékaavioista, kun vaihtosuuntaaja jossa 3-vaiheinen vaihtovirtaliitanta (400 V). Kayta 1-vaihei-
sella vaihtovirtaliitannalla (230 V) varustetulle vaihtosuuntaajalle sovitettua liitantaa.

1-vaiheisella vaihtovirtaliitdnnalla varustetun vaihtosuuntaajan asennus: liitd olemassa oleva lampépumppu ja 1-vaiheinen
vaihtosuuntaaja aina samaan vaiheeseen.
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Kytkentakaavio auroPOWER ja aroTHERM
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2 Lampdpumppu

12 Jarjestelmasaadin

12b Lamp&pumpun laajennusmoduuli
15a Virtamittari 3-vaiheinen

15b Syétonhallinnan laajennusmoduuli

D.1.1 Saatimen pakolliset asetukset
Monitoim. Tulo: PV

100

15¢
15d
16
17a
37

Vaihtosuuntaaja VPV |
Energiamittari
Aurinkopaneeli
Vikavirtasuojakytkin

Vikavirtasuojakytkin
(mikali tarpeen)
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Kytkentakaavio auroPOWER, aroTHERM ja eloPACK
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2 Lampdpumppu

12 Jarjestelmasaadin

12b Lamp&pumpun laajennusmoduuli

15 Energiavaraajajarjestelman virtamittari
15a Virtamittari 3-vaiheinen

15¢ Vaihtosuuntaaja VPV |

15d Energiamittari

D.2.1 Saatimen pakolliset asetukset
Monitoim. Tulo: PV
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15e
16
17a
17b
37

38

Energiavaraaja
Aurinkopaneeli
Vikavirtasuojakytkin
Rele

Vikavirtasuojakytkin

(mikali tarpeen)

Vikavirtasuojakytkin

(tarpeen TT-jarjestelmassa kun pienjanniteverkko)
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Kytkentakaavio auroPOWER ja flexoTHERM

D.3
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2 Lampdpumppu

12 Jarjestelmasaadin

15a Virtamittari 3-vaiheinen

15b Syétonhallinnan laajennusmoduuli
15¢ Vaihtosuuntaaja VPV |

D.3.1 Saatimen pakolliset asetukset
Monitoim. Tulo: PV
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15d
16
17a
37

Energiamittari
Aurinkopaneeli
Vikavirtasuojakytkin

Vikavirtasuojakytkin
(mikali tarpeen)
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15
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D.4.1

Lamp&pumppu

Jarjestelmasaadin
Energiavaraajajarjestelman virtamittari
Virtamittari 3-vaiheinen
Vaihtosuuntaaja VPV |

Energiamittari

Energiavaraaja

Saatimen pakolliset asetukset

Monitoim. Tulo: PV
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16
17a
17b
37

38

Aurinkopaneeli
Vikavirtasuojakytkin
Rele

Vikavirtasuojakytkin

(mikali tarpeen)

Vikavirtasuojakytkin

(tarpeen TT-jarjestelmassa kun pienjanniteverkko)
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Kytkentakaavio auroPOWER ja aroSTOR
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2a Lamp&pumppu 15e Energiavaraaja

15a Virtamittari 3-vaiheinen 16 Aurinkopaneeli

15b Syétonhallinnan laajennusmoduuli 17a Vikavirtasuojakytkin
15¢ Vaihtosuuntaaja VPV | 37 Vikavirtasuojakytkin
15d Energiamittari (mikali tarpeen)
D.5.1 aroSTORIn pakolliset asetukset

PV-TILA: ECO

E Tapahtumaviestien ja hairididen korjauksen yleiskuvaus

E.1

Tapahtumaviestit ja hairididen korjaaminen

Jos hairidn korjaaminen ei onnistu seuraavan taulukon avulla, ota yhteys asiakaspalveluun.

Tapahtumaviesti

Symboli

Syy

Toimenpide

Tiedonsiirto epaonnistui

)

Asetus epaonnistui, koska sita ei siirretty
oikein.

Tee asetus uudelleen.

Havaittiin siirtyminen

— Verkko ei johda jannitetta (vaihtosuun-

Tarkasta vaihtovirta-asennus (kotitalouden

&

Turvallisuussyista vaihtosuuntaaja ei saa
syottaa virtaa verkkoon.

saarekekayttoon @ taajan itsetoiminta). sahkdoliittyma):
- Tu_rjval!_isgussyisté vaihtosuuntaaja ei saa | _ Tarkasta vikavirtasuojakytkin (sulake) ja

syc.)ttaa virtaa \./erkkoon". B L kytke se tarvittaessa paalle.
V.glhtc.)Sl.J.unf[aa.ua kytkfetagn pois padlta — Tarkasta vikavirtasuojakytkin ja kytke se
niin pitkaksi aikaa kuin vika on olemassa tarvittaessa padlle
nayttd on pimed). )
(ndy P ) — Vaihda vialliset kytkimet.

FE ei liitetty Maadoitusta ei ole liitetty. — Varmista, etta vaihtovirta-asennus (koti-

talouden sahkéliittyma) on kunnossa.

— Varmista, ettd suojajohdin on liitetty
asianmukaisesti.

Vikavirta liian suuri

&

Plus- tai miinustulosta aurinkosahkégene-
raattorien kautta maahan kulkeva vikavirta
ylittda sallitun arvon.

Vaihtosuuntaaja kytketaan lakisdateisten
vaatimusten perusteella automaattisesti
pois paalta niin pitkaksi aikaa kuin vika on
olemassa.

— Varmista, etta tasavirtakaapeleita ei ole
maadoitettu.

— Varmista, etta kaytat ainoastaan tarkoi-
tukseen soveltuvia aurinkopaneeleja.

— Varmista, etta tasavirta-asennus on
kunnossa.

— Varmista aurinkosadhkoégeneraattorin toi-
minta tarkoitukseen soveltuvalla mittaus-
laitteella.

Nostavan hakkuritehon-
lahteen toimintahairio

Vaihtosuuntaajaan sisdinen komponentti on
viallinen.

Vaihtosuuntaaja ei sy6ta virtaa verkkoon tai
syottaa sita pienemmalla teholla.

Katso toimenpiteet: Sisdiset tiedot.

Laite on ylikuumentunut

Tehonalennuksesta huolimatta sallittu maksi-
mildmpdtila on ylitetty.

Vaihtosuuntaaja ei syo6ta virtaa verkkoon en-
nen kuin sallittu lampétila-alue on saavutettu.

Katso toimenpiteet: Sisdiset tiedot.

Nostavan hakkuritehon-
lahteen laitteistoversio
on virheellinen

Vaihtosuuntaaja ei pysty tunnistamaan si-
saistd komponenttia, tai se ei ole yhteenso-
piva muiden komponenttien kanssa.

Vaihtosuuntaaja ei sy6ta virtaa verkkoon.

Katso toimenpiteet: Sisdiset tiedot.

Nostavaa hakkuritehon-
lahdetta ei liitetty

Sisaisten komponenttien yhteys katkennut.
Vaihtosuuntaaja ei sy6ta virtaa verkkoon.

Katso toimenpiteet: Sisdiset tiedot.

Sisaiset tiedot

— Ota yhteys asiakaspalveluun.
— Vaihda vaihtosuuntaaja tarvittaessa.

Sisainen varoitus

Katso toimenpiteet: Sisdiset tiedot.

Sisainen vika

PO ® ® &

Katso toimenpiteet: Sisdiset tiedot.
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Tapahtumaviesti

Symboli

Syy

Toimenpide

virheellisia.

Sen vuoksi vaihtosuuntaaja ei voi sy6ttaa
virtaa verkkoon.

Eristysvika Plus- tai miinustulon ja maan valinen eristys- | Katso toimenpiteet: Vikavirta liian suuri.
vastus alittaa sallitun arvon.
Turvallisuussyista vaihtosuuntaaja ei saa
syo6ttaa virtaa verkkoon.

Ei brandia Vaihtosuuntaajan laitetiedot ovat vaaria tai Jos ilmoitus naytetaan yli 5 kertaa paivassa,

ota yhteys asiakaspalveluun.

Ei yhteytta energiamitta-
riin

Vaihtosuuntaajan ja energiamittarin valilla ei
ole kommunikaatioyhteytta tai oikeanlaista
kommunikaatioyhteytta.

— Varmista oikea yhteys energiamittariin.

— Varmista, etta valikon vaihtoehdon Paa-
valikko -~ Asetukset ~ Energianhal-
linta -~ Asetukset — kohdalla on valit-
tuna oikea energiamittari.

L ja N vaihtuneet

Vaihe- ja nollajohdin on liitetty vaarin pain.
Turvallisuussyista vaihtosuuntaaja ei saa
syo6ttaa virtaa verkkoon.

— Tarkasta vaihtovirtapistokkeen napajar-
jestys.

— Tarkasta vaihtovirta-asennus (kotitalou-
den sahkoliittyma).

Maaparametrit virheelli-
sia

Vaihtosuuntaaja ei voi sy6ttaa virtaa verk-
koon, koska silla ei ole kelvollisia paramet-
reja.

Jos ilmoitus naytetaan yli 5 kertaa, ota yh-
teys asiakaspalveluun.

Tehon pienennys lampo-
tilan vuoksi

Sallittu maksimilampétila saavutettiin.

Tarkasta, tayttyvatké asennusta koskevat
vaatimukset.

Maa-asetuksen lukuvirhe

R PO ® 6 ®

Vaihtosuuntaaja ei voinut lukea oikein muis-
tin maa-asetusta.

— Maa-asetuksen tarkastus

— Kytke vaihtosuuntaajan tasavirta- ja
vaihtovirtapuoli jannitteettémaksi. Tee
uudelleenkaynnistys.

— Pyyda huoltokoodin salasana. Poista
maa-asetus. Maaritd maa-asetus uudel-
leen.

Puhallin viallinen

Vaihtosuuntaajan sisdisessa puhaltimessa
on vika.

Vaihtosuuntaaja saattaa syéttaa virtaa verk-
koon pienemmalla teholla.

Jos ilmoitus naytetaan yli 5 kertaa, ota yh-
teys asiakaspalveluun.

Verkkotaajuus liian suuri
uudelleenkytkentaa
varten

® P

Paaltapoiskytkennan jalkeen vaihtosuuntaaja
ei voi enda syottaa virtaa, silla verkkotaajuus
ylittda lakisaateisesti maaritetyn paallekyt-
kentaarvon.

— Varmista, ettd maa-asetus on oikea.

— Ota tarvittaessa yhteys paikalliseen
energianjakeluyhtioon.

— Tarkastuta tarvittaessa verkon edellytyk-
set verkon siirtopisteeseen asti paikalli-
sella energianjakeluyhtidlla.

— Tee verkkoanalyysi suoraan vaihtosuun-
taajan tai vaihtosuuntaajien syé6ttopis-
teesta. Tee verkkoanalyysi verkon siir-
topisteesta. limoita testien tulokset tar-
vittaessa paikalliselle energianjakeluyh-
tidlle.

— Sovita tarvittaessa verkkojannitteen tai
verkkotaajuuden raja-arvot energianjake-
luyhtién luvalla. Sovitusta varten tarvitset
kayttokoodin (koodigeneraattorilta). Ota
sité varten yhteys asiakaspalveluun.

— Varmistuta paikallisella energianjakeluyh-
tiélla, ettd verkkojannitteen ja verkkotaa-
juuden asianmukaisia vaatimuksia nou-
datetaan.

Verkkotaajuus liian pieni
uudelleenkytkentaa
varten

Paaltapoiskytkennan jalkeen vaihtosuuntaaja
ei voi enda syo6ttaa virtaa, silla verkkotaajuus
alittaa lakisaateisesti maaritetyn paallekyt-
kentaarvon.

Katso toimenpiteet: Verkkotaajuus liian
suuri uudelleenkytkentaa varten.

Verkkotaajuus liian suuri

Vaihtosuuntaajan verkkotaajuus ylittaa salli-
tun arvon.

Vaihtosuuntaaja kytketadan lakisdateisten
vaatimusten perusteella automaattisesti
pois paalta niin pitkaksi aikaa kuin vika on
olemassa.

Katso toimenpiteet: Verkkotaajuus liian
suuri uudelleenkytkentéda varten.
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Toimenpide

Verkkotaajuus liian pieni

Vaihtosuuntaajan verkkotaajuus alittaa salli-
tun arvon.

Vaihtosuuntaaja kytketaan lakisdateisten
vaatimusten perusteella automaattisesti
pois paalta niin pitkaksi aikaa kuin vika on
olemassa.

Katso toimenpiteet: Verkkotaajuus lilan
suuri uudelleenkytkentda varten.

Verkon releen vika

Vaihtosuuntaaja on havainnut, ettd verkon
releessa on vika, eika sen vuoksi syota
virtaa verkkoon.

Jos ilmoitus naytetaan yli 5 kertaa, ota yh-
teys asiakaspalveluun.

Verkkojannite liian pieni
uudelleenkytkentaa
varten

Paaltapoiskytkennan jalkeen vaihtosuuntaaja
ei voi enda syo6ttaa virtaa, silla verkkojannite
alittaa lakisaateisesti maaritetyn paallekyt-
kentaarvon.

Katso toimenpiteet: Verkkotaajuus liian
suuri uudelleenkytkentéda varten.

Verkkojéannite @ liian
suuri

Lakisaateisen ajanjakson aikainen keskiar-
voinen lahtéjannite ylittda sallitun toleranssia-
lueen.

Vaihtosuuntaaja kytketdan automaattisesti
pois paalta niin pitkaksi aikaa kuin vikatila on
olemassa.

Katso toimenpiteet: Verkkotaajuus liian
suuri uudelleenkytkentaa varten.

Verkkojéannite @ liian
pieni

Lakisaateisen ajanjakson aikainen keskiar-
voinen lahtojannite alittaa sallitun tolerans-
sialueen.

Vaihtosuuntaaja kytketdan automaattisesti
pois paalta niin pitkaksi aikaa kuin vikatila on
olemassa.

Katso toimenpiteet: Verkkotaajuus liian
suuri uudelleenkytkentaa varten.

Verkkojénnite liian suuri

Vaihtosuuntaajan verkkojannite ylittaa salli-
tun arvon.

Vaihtosuuntaaja kytketaan lakisaateisten
vaatimusten perusteella automaattisesti
pois paalta niin pitkaksi aikaa kuin vika on
olemassa.

Katso toimenpiteet: Verkkotaajuus liian
suuri uudelleenkytkentaa varten.

Verkkojénnite liian suuri
uudelleenkytkentaa
varten

Paaltapoiskytkennan jalkeen vaihtosuuntaaja
ei voi enda syoéttaa virtaa, silla verkkojannite
ylittaa lakisaateisesti maaritetyn paallekyt-
kentaarvon.

Katso toimenpiteet: Verkkotaajuus liian
suuri uudelleenkytkentaa varten.

Verkkojannite liian pieni

Vaihtosuuntaajan verkkojannite alittaa salli-
tun arvon.

Vaihtosuuntaaja kytketaan lakisdateisten
vaatimusten perusteella automaattisesti
pois paalta niin pitkaksi aikaa kuin vika on
olemassa.

Katso toimenpiteet: Verkkotaajuus liian
suuri uudelleenkytkentda varten.

Verkkovirran DC-poik-
keama liian suuri

Vaihtosuuntaajan verkkoon syéttama tasa-
virta ylittda sallitun arvon.

Vaihtosuuntaaja kytketaan lakisaateisten
vaatimusten perusteella automaattisesti
pois paalta niin pitkaksi aikaa kuin vika on
olemassa.

Katso toimenpiteet: Verkkotaajuus lilan
suuri uudelleenkytkentda varten.

Aurinkosdhkojannite
lilan suuri

Vaihtosuuntaajan tulojannite ylittda sallitun
arvon.

— Varmista, etta aurinkosahkojannite on

tulojannite.

— Varmista, ettd aurinkosdhkdgeneraattori
on oikeankokoinen vaihtosuuntaajan
kanssa kayttéa varten.

Aurinkoséahkovirta liian
suuri

Vaihtosuuntaajan tulovirta ylittda sallitun
arvon.

Vaihtosuuntaaja rajaa virran sallittuun ar-
voon.

— Varmista, ettd aurinkosdhkdgeneraattori
on oikeankokoinen vaihtosuuntaajan
kanssa kayttéa varten.

¥ X ¥ ¥ ¥ ¥ & ¥R &

RS485-yhdyskaytava Kommunikaatio vaihtosuuntaajan kanssa ei Jos ilmoitus naytetaan yli 5 kertaa, ota yh-
aktiivinen onnistu RS485-liitdnnan kautta. teys asiakaspalveluun.
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Symboli
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Itsetesti epaonnistui

keskeytettiin.

&)

Itsetestin aikana tapahtui virhe, ja itsetesti

Voimassaolo: paitsi Italia
— Ohita ilmoitus ja tyhjenna tapahtumaloki.
Voimassaolo: Italia

— Toista itsetesti noin 10 minuutin kuluttua
tai voimakkaammalla auringonsateilylla.

— Jos itsetesti keskeytettiin uudelleen,
tarkasta maa-asetus ja toista itsetesti.

— Jos itsetesti keskeytettiin uudelleen, tar-
kasta vaihtovirta-asennus (kotitalouden
sahkoliittyma).

— Jos itsetesti keskeytettiin uudelleen, ota
yhteys asiakaspalveluun.

ENS-ohjelmisto yhteen-
sopimaton

teensopivia.

Laiteohjelmistopaivityksen jalkeen vaihto-
suuntaajan eri ohjelmaversiot eivat ole yh-

Jos ilmoitus naytetaan yli 5 kertaa, ota yh-
teys asiakaspalveluun.

PU-ohjelmisto yhteenso-
pimaton

teensopivia.

Laiteohjelmistopaivityksen jalkeen vaihto-
suuntaajan eri ohjelmaversiot eivat ole yh-

Jos ilmoitus naytetaan yli 5 kertaa, ota yh-
teys asiakaspalveluun.

Kellonaika/paivamaara
kadonnut

koska vaihtosuuntaaja on ollut liian
kauan irtikytkettynd verkosta.

XXX

viestit vain vaaralla paivamaaralla.

— Vaihtosuuntaajan kellonaika on havinnyt, | —

— Tuottotietoja ei voi tallentaa, tapahtuma-

Korjaa paivamaaran ja kellonajan ase-
tukset.

E.2

Hairididen korjaaminen

Ennen kuin teet mitdan seuraavista toimenpiteista, tarkasta, voidaanko hairi6 tunnistaa ja korjata tapahtumaviestien ja hai-
rididen korjauksen perusteella.

Hairié

Syy

Toimenpide

Nayttd on pimeadna, eikd lukuja
nayteta.

Vaihtovirta-asennus ei ole kunnossa.

Tarkasta vaihtovirta-asennus (kotitalouden séh-

koliittyma):

— Tarkasta vikavirtasuojakytkin (sulake) ja
kytke se tarvittaessa paalle.

— Tarkasta vikavirtasuojakytkin ja kytke se
tarvittaessa paalle.

Vaihtosuuntaajassa on vika.

Ota tarvittaessa yhteys asiakaspalveluun.
Vaihda vaihtosuuntaaja.

Vaihtovirtapistoke ei ole kunnossa.

Tarkasta vaihtovirtapistoke:

— Avaa pistoke.

— Varmista, etta ruuviliitokset ovat mekaani-
sesti ja sahkdisesti kunnossa.

Ei lahtétehoa
Ohje
Naytto: -- W

Aurinkosahkdgeneraattorin tehoa ei ole riittavasti
kaytettavissa.

Tarkasta seuraavat mahdolliset syyt ja poista tai
korjaa ne mahdollisuuksien mukaan:

Aurinkopaneelien paalla on lunta
Aurinkopaneelien aurinkosuojaus
- Voimakas pilvisyys

- Aamu-/iltahamara tai yo

Tasavirta-asennus ei ole kunnossa.

Tarkasta tasavirta-asennus ja korjaa se tarvit-
taessa:

— Tasavirtakaapeleiden hankaumat tai painau-
mat

— Tasavirtapistokeliitdnnat
—  Kutistumat

Tarkasta mahdolliset korroosiosta johtuvat ylime-
novastukset ja korjaa ne tarvittaessa.

Tasavirran kuormanerotin on kytketty asentoon
0.

Kytke tasavirran kuormanerotin asentoon 1 siten,
etta se lukittuu kuuluvasti paikalleen.
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Hairio Syy Toimenpide

Ei l1ahtétehoa Aurinkopaneelin jannite on pienempi kuin kysei- | Tarkasta aurinkopaneelin jannite suoraan vaihto-
Ohje sen vaihtosuuntaajan minimitulojannite. suuntaajan naytosta.

Naytto: -- W Varmista aurinkopaneelien yhteensopivuus. Ota

sité varten tarvittaessa yhteys asiakaspalveluun.

Miinus-tasavirtaliitanta ja plus-tasavirtaliitanta on
liitetty vaarin pain.

Mittaa linjan tai linjojen tyhjakayntijannite ja tar-
kasta kaapeleiden tai pistokkeiden napaisuus.
Liitd miinus-tasavirtaliitdnta ja plus-tasavirtalii-
tanta oikein.

Varmista oikea tasavirta-asennus.

Kyseistd minimitulojannitetta ei saavuteta.

Tarkasta jarjestelman mitoituksesta linjojen luku-
maara ja linjakohtainen paneelien lukumaara.
Sovita aurinkosahkdgeneraattori tarvittaessa
vaihtosuuntaajan vaatimusten mukaan.

Vaihtosuuntaajassa on vika.

Ota tarvittaessa yhteys asiakaspalveluun.
Vaihda vaihtosuuntaaja.

Lahtoteho liian pieni
Ohje
Naytt6: 0 W

Olemassa olevan aurinkosahkéjarjestelman muu-
tokset ovat aiheuttaneet vikoja tasavirta- tai vaih-
tovirta-asennukseen.

Tarkasta tasavirta- ja vaihtovirta-asennus.
Varmista oikea tasavirta- tai vaihtovirta-asennus.

Vaihtosuuntaajan naytéssa nakyy aurinkosdhko-
jannitteen arvo 10 000 V.

Vaihtosuuntaajassa on vika.

Ota tarvittaessa yhteys asiakaspalveluun.
Vaihda vaihtosuuntaaja.

Ulkoinen dataloggeri tai energiaohjaus lahettaa
tehonrajoitussignaalin.

Tarkasta tehonrajoituksen asetukset huoltovali-
kosta tai ulkoisen dataloggerin konfiguraatio ja
korjaa asetukset tarvittaessa.

Aurinkopaneeleissa on vika tai niiden napaisuus
on vaara, tai aurinkosahkogeneraattorin osien
napaisuus on vaara

Tarkasta generaattorin sdatékayra suoraan vaih-
tosuuntaajan naytosta.

Toimi hairididen korjausohjeiden mukaan, kun
ilmenee hairié "Ei lahtétehoa".

Vaihtosuuntaajassa on vika.

Ota tarvittaessa yhteys asiakaspalveluun.
Vaihda vaihtosuuntaaja.

F Tekniset tiedot

Tasavirran tulopuoli (aurinkosahko-generaattoriliitanta)

VPV | 3000/1 400V VPV | 4000/1 400V VPV | 5000/1 400V
Tasavirtatulojen lukumaara | 1 1 1
Maksimitulojédnnite <1000V <1000V <1000V
Kaynnistystulojannite 250 V 250 V 250V
Nimellistulojannite 770V 770 V 770V
MPPT-lukumaara 1 1 1
Kéyttotulojannitealue ni- 250 ... 800 V 250 ... 800 V 250 ... 800 V
mellisteholla
MPP-jannitealue 75...360V 75...360 V 75...360 V
Maksimitulovirta <11A <11A <11A
Maksimioikosulkuvirta 17 A 17 A 17 A
Nimellistulovirta 8 A 8 A 8 A
Maksimitakaisinsyo6ttovirta | <0 A <0A <0A
aurinkosahkodgeneraatto-
riin

VPV 1 6000/1 400V

mellisteholla

Tasavirtatulojen lukumaara | 1
Maksimitulojannite <1000V
Kaynnistystulojannite 250V
Nimellistulojannite 770V
MPPT-lukumaara 1
Kayttotulojannitealue ni- 250 ... 800 V
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VPV | 6000/1 400V

aurinkosahkogeneraatto-
riin

MPP-jannitealue 75 ...360 V
Maksimitulovirta <11A
Maksimioikosulkuvirta 17 A
Nimellistulovirta 8 A
Maksimitakaisinsyottovirta | <0 A

Vaihtosuuntaajan lahtopuoli (verkkoliitéanta)

Liite

VPV | 3000/1 400V

VPV 1 4000/1 400V

VPV | 5000/1 400V

Lahtoéjannite (riippuu maa- | 320 ... 480 V 320 ...480V 320 ...480V
asetuksesta)
Nimellislahtojannite 400 V 400 vV 400V
Maksimikytkentavirta 16 A (10 ms) 16 A (10 ms) 16 A (10 ms)
RMS-oikosulkuvirta 3,82 Agys (60 ms) 3,82 Agys (60 ms) 3,82 Agys (60 ms)
Nimellislahtovirta 7A 7A 72A
Nimellisteho 3200 W 4 000 W 5000 W
Maksimindennaisteho 3200 V-A 4 000 V-A 5000 V-A
Maksimiléhtovirta ST7TA <7A <10A
Nimellistaajuus - 50Hz - 50Hz - 50Hz

- 60Hz - 60Hz - 60Hz
Verkkotaajuus (riippuu 45 ... 65 Hz 45 ... 65 Hz 45 ... 65 Hz
maa-asetuksesta)
Tehohéavio yokaytossa <3W <3W <3W

Syottovaiheet

kolmivaiheinen

kolmivaiheinen

kolmivaiheinen

Harmoninen kokonaissaro
(cos ¢ =1)

<1%

<1%

<1%

Tehokerroin cos ¢

0,8 kapasitiivinen; 0,8 induktiivi-
nen

0,8 kapasitiivinen; 0,8 induktiivi-
nen

0,8 kapasitiivinen; 0,8 induktiivi-
nen

VPV | 6000/1 400V

Lahtojannite (riippuu maa- | 320 ... 480 V
asetuksesta)
Nimellislahtojannite 400 V
Maksimikytkentavirta 16 A (10 ms)
RMS-oikosulkuvirta 3,82 Agys (60 ms)
Nimellislahtovirta 8,7A
Nimellisteho 6 000 W
Maksimindennadisteho 6 000 V-A
Maksimildhtovirta <10A
Nimellistaajuus - 50Hz

- 60Hz
Verkkotaajuus (riippuu 45 ... 65 Hz
maa-asetuksesta)
Tehohéavio yokaytossa <3W

Syéttovaiheet

kolmivaiheinen

Harmoninen kokonaissaro
(cos ¢ =1)

<1%

Tehokerroin cos ¢

0,8 kapasitiivinen; 0,8 induktiivi-
nen
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Liite

Toiminnan tekniset tiedot

VPV 1 3000/1 400V

VPV | 4000/1 400V

VPV 1 5000/1 400V

Maksimihyotysuhde

<98,6 %

< 98,6 %

<98,7 %

Eurooppalainen hyoétysuh-
deluokitus

97,9 %

98,1 %

98,2 %

MPP-hyo6tysuhde

> 99,0 % dynaaminen; > 99,8 %
staattinen

> 99,0 % dynaaminen; > 99,8 %
staattinen

> 99,0 % dynaaminen; > 99,8 %
staattinen

Itse tuotetun energian ku- <8W <8W <8W
lutus

Tehon pienennys (Dera- 50 °Crame 50 °Cravs 50 °Cravs
ting) taysteholla alkaen

Kytkentiteho 10W 10W 10W
Katkaisuteho 8w 8W 8w

VPV 1 6000/1 400V

Maksimihyotysuhde

<98,7%

Eurooppalainen hyotysuh-
deluokitus

98,3 %

MPP-hyo6tysuhde

> 99,0 % dynaaminen; > 99,8 %
staattinen

Itse tuotetun energian ku- <8W
lutus

Tehon pienennys (Dera- 45 °Cramve
ting) taysteholla alkaen

Kytkentdateho 10w
Katkaisuteho 8w

Turvallisuus

VPV |1 3000/1 400V

VPV | 4000/1 400V

VPV | 5000/1 400V

Suojausluokka

Erotusperiaate

ei galvaanista erotusta, muunta-
jaton

ei galvaanista erotusta, muunta-
jaton

ei galvaanista erotusta, muunta-
jaton

Verkon valvonta

kylla, integroitu

kylla, integroitu

kylla, integroitu

Vikavirtavalvonta

kylla, integroitu (rakenteen
vuoksi vaihtosuuntaaja ei voi
aiheuttaa tasavirtavikaa)

kylla, integroitu (rakenteen
vuoksi vaihtosuuntaaja ei voi
aiheuttaa tasavirtavikaa)

kylla, integroitu (rakenteen
vuoksi vaihtosuuntaaja ei voi
aiheuttaa tasavirtavikaa)

Vaarinpdin liittdmisen
suoja

kylla

kylla

kylla

VPV 1 6000/1 400V

Suojausluokka

Erotusperiaate

ei galvaanista erotusta, muunta-
jaton

Verkon valvonta

kylla, integroitu

Vikavirtavalvonta

kylla, integroitu (rakenteen
vuoksi vaihtosuuntaaja ei voi
aiheuttaa tasavirtavikaa)

Vaarinpain liittdmisen
suoja

kylla

Kayttéolosuhteet

VPV 1 3000/1 400V

VPV | 4000/1 400V

VPV | 5000/1 400V

Kéyttotarkoitus Siséatiloissa Sisatiloissa Siséatiloissa
limastollisten olosuhtei- 3K3 3K3 3K3

den luokka standardin

IEC 60721-3-3 mukaan

Ympériston lampétila -15...60°C -15...60 °C -15...60°C
Varastointilampoétila -30...70°C -30...70°C -30...70°C
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Liite

Varustus ja malli

VPV | 3000/1 400V VPV | 4000/1 400V VPV | 5000/1 400V
Suhteellinen kosteus (kon- | 0 ... 95 % 0..95% 0..95%
densoimaton)
Sijoituskorkeus (merenpin- | <2 000 m <2000 m <2000 m
nan ylapuolella)
Likaantumisaste PD3 PD3 PD3
Melupéaasto 29 dB(A) 29 dB(A) 29 dB(A)
VPV |1 6000/1 400V
Kayttotarkoitus Siséatiloissa
limastollisten olosuhtei- 3K3
den luokka standardin
IEC 60721-3-3 mukaan
Ympariston lampéotila -15...60 °C
Varastointilampétila -30...70°C
Suhteellinen kosteus (kon- | 0 ... 95 %
densoimaton)
Sijoituskorkeus (merenpin- | <2 000 m
nan ylapuolella)
Likaantumisaste PD3
Melupéaasto 29 dB(A)

VPV | 3000/1 400V

VPV 1 4000/1 400V

VPV | 5000/1 400V

Suojausluokka

IP 21 (kotelo: IP 51;
naytto: IP 21)

IP 21 (kotelo: IP 51;
naytto: IP 21)

IP 21 (kotelo: IP 51;
naytto: IP 21)

Ylijanniteluokka

Il (AC), Il (DC)

Il (AC), Il (DC)

Il (AC), Il (DC)

Tasavirtaliitanta

Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x pari)

Johtimen poikkileikkaus 2,5 -
6 mm?

Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x pari)

Johtimen poikkileikkaus 2,5 -
6 mm?

Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x pari)

Johtimen poikkileikkaus 2,5 -
6 mm?

Vaihtovirtaliitéanta

Pistoke Wieland RST25i5

Johdon poikkileikkaus 10 -
14 mm?

Johtimen poikkileikkaus 1,5 -
4 mm?

Pistoke Wieland RST25i5

Johdon poikkileikkaus 10 -
14 mm?

Johtimen poikkileikkaus 1,5 -
4 mm?

Pistoke Wieland RST25i5

Johdon poikkileikkaus 10 -
14 mm?

Johtimen poikkileikkaus 1,5 -
4 mm?

Mitat ilman pakkausta - 340 mm - 340 mm - 340 mm

(KxLxS) - 608 mm - 608 mm - 608 mm
- 222 mm - 222 mm - 222 mm

Paino ilman pakkausta 10 kg 10 kg 10 kg

Naytto

Grafiikkanayttd 128 x 64 pikselia

Grafiikkanayttd 128 x 64 pikselia

Grafiikkanayttd 128 x 64 pikselia

Kommunikaatioliitannat

RS-485 (2 x RJ45-liitin)
Ethernet-liitdnta (1 x RJ45)

Modbus RTU (1 x RJ10 liitin:
litnté energiamittariin)

RS-485 (2 x RJ45-liitin)
Ethernet-liitanta (1 x RJ45)

Modbus RTU (1 x RJ10 liitin:
litdntd energiamittariin)

RS-485 (2 x RJ45-liitin)
Ethernet-liitdnta (1 x RJ45)

Modbus RTU (1 x RJ10 liitin:
litnté energiamittariin)

Integroitu tasavirran kuor-
manerotin

kylla, standardin DIN VDE 0100-
712 mukaan

kylla, standardin DIN VDE 0100-
712 mukaan

kylla, standardin DIN VDE 0100-
712 mukaan

Jaahdytysperiaate

lampétilaohjattu puhallin
nopeussaatodinen
sisdinen (polysuojattu)

lampétilaohjattu puhallin
nopeussaatdinen
sisdinen (polysuojattu)

lampétilaohjattu puhallin
nopeussaatodinen
sisdinen (polysuojattu)

VPV | 6000/1 400V

Suojausluokka

IP 21 (kotelo: IP 51;
naytto: 1P 21)

Ylijanniteluokka

Il (AC), Il (DC)

Tasavirtaliitanta

Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x pari)

Johtimen poikkileikkaus 2,5 -
6 mm?
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Liite

VPV 1 6000/1 400V

Vaihtovirtaliitanta

— Pistoke Wieland RST25i5

— Johdon poikkileikkaus 10 -
14 mm?

— Johtimen poikkileikkaus 1,5 -
4 mm?

Mitat ilman pakkausta
(KxLxS)

- 340 mm
- 608 mm
- 222 mm

Paino ilman pakkausta

10 kg

Naytto

Grafiikkanayttd 128 x 64 pikselia

Kommunikaatioliitinnat

— RS-485 (2 x RJ45-liitin)
— Ethernet-liitdnta (1 x RJ45)

— Modbus RTU (1 x RJ10 liitin:
litantad energiamittariin)

Integroitu tasavirran kuor-
manerotin

kylla, standardin DIN VDE 0100-
712 mukaan

Jaahdytysperiaate — lampétilaohjattu puhallin
— nopeussaatdinen
— sisainen (polysuojattu)
116

Asennus- ja huolto-ohjeet VPV | 0020273406_01



Hakemisto
A
Ammattilaingn.........ccoviiiiiiiii e 80
ASIAKIMAL.....ceiiiiie e 82
C
CE-merkinta ... 83
E
Ensimmadinen kadyttoonottokerta viimeisteleminen.......... 91
Eristys, tarkastus ..o 93
H
Huoltoraportti, kirjoittaminen............ccccoceeiiiiiniiieee 93
Huoltoty6t, lopettaminen..........cccooviiiiiie e 93
Huoltoty6t, valmistelu ...........cccoeiiiiiiii e 92
Havittdminen, pakkaus ...........ccccooiiiiiii e 94
J
JANNITE ... 80
K
Kaapelointi, tarkastus ...........cccccoiiiiiei e, 93
6T 1 T T PSR 81
Kellonaika, @Setus ...........ouuueeiiiiieiiiiieieeee e 90
Kellonajan muoto, asetus.........cccocceeeiiiiiiiiieeeeee e 90
Komponentit, tarkastus...........ccccovveeeeiiee e 92
L
LoisStenon @Setus ......cccvvveeiiiiiieee e 90
Luovutus laitteiston omistajalle.............ccocceiiiiiiiiiinns 92
M
Maan @SEIUS .......uuiiiiiiiieee e 90
ML, ..o 83
MEEIAYKSEL ... 81
P
PaINO ..o 84
Pakkauksen havittaminen ............cccccceoveiiiii i, 94
PAIVAMAEAEra, asetusS..........ooooiiiiiiiieeeeeeee e 90
Paivamaaran muoto, asetus............eevveeeecieeeeeiieeiieeeeeeeeeees 90
PAEVYYS ..t 80
S
SaAMANUMEIO ....ceiiiiiiiee et e nnaee s 83
SUOJAKYLKIN ....eeeiieiieee e 85
Suojamaadoitus, tarkastus .............cccceeiiiiiii e, 93
SANKO ...eeeiiieee e 80
T
Tarkoituksenmukainen Kayttd.............ccccvveeviiiereeiiiieee e, 80
Toimitukseen sisaltyvat osat ..........cccceeviiiiiiine, 83
JLILE o] (=T o To 1 (o T 93
TUOLENUMEIO ..ot 83
TYOKAIU ....ceeiiiiieee e e 81
\)
Vaihtosuuntaajan tarkastus ..........ccccceoeeiiiiiiiiec e 92
Valikon kielen asetus...........ccccovuieieieeiieiiieiccceeeeeeeeeee, 90
Varolaite .......cccuuiiiiiiieie e 81
Voimassaolo

L0 3] 1=T Y BRSSP 82
VaAhIMMAISELAISYYS......vveieeiiiiiie ettt 84

0020273406_01 VPV | Asennus- ja huolto-ohjeet

Hakemisto

117



Inhoudsopgave

Gebruiksaanwijzing

Inhoudsopgave
1 Veiligheid.........cccveiiiiiriieererre e 119
11 Reglementair gebruik............ccccooeiiiiiiniiinnen. 119
1.2 Algemene veiligheidsinstructies ........................ 119
2 Aanwijzingen bij de documentatie.................. 120
2.1 Aanvullend geldende documenten in acht

NEMEN ...ttt 120
22 Documenten bewaren ............ccocoeeeviiiinieeinnenn. 120
2.3 Geldigheid van de handleiding ..............c........... 120
3 Productbeschrijving........ccccocciiiiiiiniiciennnnne 120
3.1 Gegevens op het kenplaatje............cccoeeeeennnenn. 120
3.2 SEreNUMMET .....ooiiiiiiiieeie e 120
3.3 Productoverzicht...........cccccoviiiiiiiiiiec e 120
3.4 Netbewaking ........ccccooviiiiiin e 121
3.5 KOEBIING et 121
3.6 CE-markering.........cceeeeiiiiiieiiiiee e 121
4 Bedrijf ...ocoeeviirerirnn 121
41 Bedieningsconcept ........cccoeeeeiiiieiiiiiie e 121
4.2 In bedrijf stellen...........ccccooovieiiiiii e 123
4.3 Basisfuncties bedienen............cccccoeiiiniiinnen. 123
5 Verhelpen van storingen............cccocoeeiriiiiinns 124
5.1 Wat te doen bij zichtbare beschadigingen......... 124
5.2 Storing verhelpen..........ccoovviiiiiiieneeee e 124
6 Oonderhoud .........ccccinerminininni e 124
6.1 Onderhoud.........cooieiiiiii e 124
6.2 Product onderhouden .............ccooeeiviiiineninnenn. 124
7 Uitbedrijfname.........ccccoeecmieiiirccirccnrceeeneee 125
71 Tijdelijk buiten bedrijf stellen...............cccccceee.. 125
7.2 Definitief buiten bedrijf stellen............................ 125
8 Recycling en afvoer.........cccccovvievciinniennninnen, 125
=1 = T = 126
A Overzicht bedrijfs- en weergavefuncties....... 126
A.1 Bedrijfs- en weergavefuncties ..............ccccceee.... 126
B Overzicht van gebeurtenismeldingen en

storingsoplossing........cccccrviccimriinrcinee e 132
B.1 Gebeurtenismelding en storingsoplossing......... 132
C Technische informatie m.b.t. het invullen

van het ingebruiknemingsprotocol van de

energieleverancier (energiebedrijf)................ 134
Trefwoordenlijst ........cccvecvimricccre e 136
118

Gebruiksaanwijzing VPV 1 0020273406_01



1  Veiligheid
1.1

Er kan bij ondeskundig of oneigenlijk gebruik
gevaar ontstaan voor lijf en leven van de ge-
bruiker of derden resp. schade aan het pro-
duct en andere voorwerpen.

Reglementair gebruik

Het product is bedoeld voor het omvormen
van de gelijkstroom van de fotovoltaische
module in een netconforme wisselstroom.

Het reglementaire gebruik houdt in:

— het naleven van de meegeleverde ge-
bruiksaanwijzingen van het product als-
ook van alle andere componenten van de
installatie

— het naleven van alle in de handleidingen
vermelde inspectie- en onderhoudsvoor-
waarden.

Een ander gebruik dan het in deze handlei-
ding beschreven gebruik of een gebruik dat
van het hier beschreven gebruik afwijkt, geldt
als niet reglementair. Als niet reglementair
gebruik geldt ook ieder direct commercieel of
industrieel gebruik.

Attentie!
leder misbruik is verboden.

1.2

1.2.1 Levensgevaar door een elektrische
schok

Algemene veiligheidsinstructies

In een fotovoltaische installatie kan al bij ge-
ringe lichtinval een hoge gelijkspanning ont-
staan.

» Raak geen stroomvoerende componenten
aan.

1.2.2 Gevaar door foute bediening

Door foute bediening kunt u zichzelf en ande-
ren in gevaar brengen en materiéle schade
veroorzaken.

» Lees deze handleiding en alle andere do-
cumenten die van toepassing zijn zorgvul-
dig, vooral het hoofdstuk "Veiligheid" en de
waarschuwingen.

» Voer alleen de werkzaamheden uit waar-
over deze gebruiksaanwijzing aanwijzin-
gen geeft.

0020273406_01 VPV | Gebruiksaanwijzing

1.2.3 Verwondingsgevaar en gevaar voor
materiéle schade door ondeskundig
of niet-uitgevoerd onderhoud en
ondeskundige of niet-uitgevoerde
reparatie

» Probeer nooit om zelf onderhoudswerk of
reparaties aan uw product uit te voeren.

» Laat storingen en schade onmiddellijk door
een installateur verhelpen.

» Neem de opgegeven onderhoudsinterval-
len in acht.
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2 Aanwijzingen bij de documentatie

2 Aanwijzingen bij de documentatie 3.2  Serienummer

Het zevende tot 16e cijfer van het serienummer vormen het

21 Aanvullend geldende documenten in acht artikelnummer.

nemen ) ) ) )
Het serienummer bevindt zich op een typeplaatje aan de

> Neem absoluut alle gebruiksaanwijzingen die bij de com-  |inkerkant van het product.

ponenten van de installatie worden meegeleverd in acht.

3.3 Productoverzicht
2.2 Documenten bewaren

o . 3.3.1  Opbouw van het product
» Bewaar deze handleiding alsook alle documenten die
van toepassing zijn voor het verdere gebruik.
23 Geldigheid van de handleiding SmE
|
Deze handleiding geldt uitsluitend voor: @/ 1
Productartikelnummer
Geldigheid: Duitsland, Belgié€, Belgi€, Zwitserland, Nederland, Noorwegen, ‘//®
Finland, Finland, Zweden
VPV | 3000/1 400V 0010024722
VPV | 4000/1 400V 0010024723
VPV | 5000/1 400V 0010024724
VPV | 6000/1 400V 0010024725 I
G 1 ///@
3  Productbeschrijving pazg |
3.1 Gegevens op het kenplaatje \ =
Gegevens op het typeplaatje | Betekenis \@
Serienummer. Serienummer
VPV | xxxx/1 xx0 V. Typeaanduiding 1 Afdekkap Typeplaatje
VPV Vaillant fotovoltaisch 2 Display 6 Koelribben (voor- en
L achterkant van het
3 Bedieningselementen
| Ondulator product)
- 4 Bedieningselementen
XXXX Vermogenscategorie en aansluitingen (onder-
Il Productgeneratie kant van het product)
DC-PV input:
Voltage Gelikspanning 3.3.2 Display met bedieningselementen
MPP voltage Spanning bij maximaal vermo- 7
genspunt XXXXXXXXXXX T ’
Current Stroomsterkte

Short circuit current

Kortsluitstroomsterkte

Overvoltage Category

Overspanningscategorie

AC output:

Voltage Wisselspanning
Power factor Vermogensfactor
Current Stroomsterkte
Power Vermogen

Overvoltage Category

Overspanningscategorie

IP classification

Beschermingsklasse

O

Beschermingsklasse |
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1 Display (voorbeeld met 3 V-toets
basisweergave)
4 N-toets
2 SET -toets

5 ESC -toets
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3.3.3 Bedieningselementen en aansluitingen aan

de onderkant van het product

1 Ethernetinterface
(RJ45)
3.4 Netbewaking

Tijdens de invoer controleert de ondulator voortdurend de

netparameters.

Als het net de wettelijke specificaties niet naleeft, wordt de
ondulator automatisch uitgeschakeld.

Als weer wordt voldaan aan de wettelijke specificaties, wordt

2

Lastscheider gelijk-
stroom

de ondulator automatisch ingeschakeld.

3.5

De interne temperatuurregeling verhindert te hoge werktem-

Koeling

peraturen.

Als zijn binnentemperatuur te hoog is, past de ondulator het
opgenomen vermogen uit de fotovoltaische generator auto-
matisch aan, zodat warmteafgifte en werktemperatuur dalen.

De ondulator wordt via de behuizing door convectie gekoeld.

Binnen de afgesloten behuizing verdeelt een onderhouds-
vrije ventilator de afvalwarmte gelijkmatig over het opperviak

van de behuizing.

CE-markering

C€

Met de CE-markering wordt aangegeven dat de producten
conform de conformiteitsverklaring aan de fundamentele

eisen van de desbetreffende richtlijnen voldoen:.

De conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant geraadpleegd

worden.
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Bedrijf 4

4 Bedrijf

41 Bedieningsconcept

Bedienings- | Functies
element

ESC - Wijziging van een instelwaarde afbreken
— Dialoog met Nee beantwoorden

— Een keuzeniveau hoger gaan

— Displayverlichting inschakelen

— Gebeurtenismelding bevestigen

SET — Wijziging van een instelwaarde bevestigen

— Dialoog met Ja beantwoorden (gedurende
> 1 seconde indrukken)

— Instelwaarde selecteren

— Een keuzeniveau lager gaan

— Menu oproepen

— Displayverlichting inschakelen
— Gebeurtenismelding bevestigen

\V — Instelwaarde verlagen of verhogen
of — Door menupunten scrollen

Ay — Tussen instelwaarden schakelen
— Displayverlichting inschakelen

— Gebeurtenismelding bevestigen

Instelbare waarden worden altijd knipperend weergegeven.

De actuele selectie is op het display geaccentueerd door
witte letters op een zwarte ondergrond.

Symbool Betekenis
O Menupunt niet geselecteerd
© Menupunt geselecteerd (enkelvoudige selectie)
Menupunt in de checklist afgehandeld
of
Menupunt geselecteerd (meervoudige selectie)

» Bevestig altijd de wijziging van een waarde. Pas dan
wordt de nieuwe instelling opgeslagen.

XXXXXXXXXX —— |

XXXXXXX

XXXXXXXXXX?

Y b

1 Titel van de dialoog 3 Symbool van de toets

2 Symbool van de toets :Felt funcie voor deze
met functie voor deze laloog .
dialoog 4 Inhoud van de dialoog

Als er een dialoog op het display verschijnt, dan is ter beant-
woording een invoer vereist.

41.1 Bedienings- en weergaveniveaus

Het product heeft twee bedienings- en weergaveniveaus.
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4 Bedrijf

Op het exploitantniveau vindt u informatie en instelmogelijk-
heden die u als exploitant nodig hebt:

Het installateurniveau is voor de vakman bedoeld. Dit niveau
is met een code beveiligd. Alleen installateurs mogen instel-
lingen in het installateurniveau wijzigen:

Hoofdmenu — overzicht (- Pagina 126)

4.1.1.1 Startscherm

p—
XXXXXXXXXX )% T

1323w

W |
210120171 [ o 01 ¥ F 0825

o b

® ®O O
1 Aanduiding van de 6 Vermogensreductie
weergegeven meet- Dataverbinding
waarde
Loopbalk 8 Symbool voor niet-be-
vestigde gebeurtenis-
Waarde van de aange- meld?ng 9
duide meetwaarde met . .
heid 9 Afwisselend: actuele

eennel " datum of IP-adres van
Actuele tijd de ondulator
Vastespanningsmodus
ingeschakeld

Druk minstens 1 seconde lang op ESC om naar de basis-
weergave te gaan.

In de basisweergave worden actuele meetwaarden van de
fotovoltaische installatie weergegeven (- bedrijfs- en indica-
tiefuncties in de bijlage).

4.1.1.2 Basisweergave

Xxxxxxxxxx//””’//’//’/(l
XXXXXXX

XXXXXXX

®

® ¢

S
XXXXXXX |

1 Keuzeniveau 3 Loopbalk

2 Geselecteerd menupunt 4 Andere selecteerbare

menupunten

» Druk in de basisweergave op de toets SET om naar het
hoofdmenu te gaan.

Het hoofdmenu bevat menupunten voor basisinstellingen en
informatie aangaande de ondulator.

122

4.1.1.3 Gebeurtenismelding

R U A

= 5. 05,2011 I.1.\.“,““5
}( 09:59
C)\\\ XXXXXXXXXX
ois0oe
O o XXXXXXX
: | _—ME
1 Gebeurtenistype 5 Actualiteit
2 Datum en tijd van optre- Knippert, als FHEW!
den 6 Som van alle gebeurte-
3 Status van de gebeurte- nismeldingen in het ge-
nis beurtenisprotocol
7 Nummer van de ge-

Knippert, als ACTIUE
4 Tekst van de gebeurte-
nismelding

beurtenismelding in het
gebeurtenisprotocol

Er zijn 3 gebeurtenistypes:

Symbool Gebeurtenistype Betekenis

Informatie Geen maatregel vereist.
Het systeem gaat door met

opwekken van vermogen.

Waarschuwing Maatregel vereist.
Systeem wekt vermogen
op, vermogensbegrenzin-

gen zijn mogelijk.

i
/N
&

Welke maatregel bij een waarschuwing of een fout vereist
is, vindt u in het Overzicht van de gebeurtenismeldingen en
storingsoplossing (-» Pagina 132) in de bijlage.

Fout Maatregel vereist.
Systeem wekt geen vermo-

gen op.

Gebeurtenismeldingen met een waarschuwing of een fout
worden verder door een rood knipperende displayverlichting
gemeld.

Gebeurtenismeldingen met een waarschuwing of een fout
kunnen optioneel ook nog door een akoestisch alarm worden
gemeld. Informatie over de configuratie van het akoestische
alarm vindt u in het Overzicht van de bedrijfs- en weergave-
functies (- Pagina 126) in de bijlage.

De displayverlichting knippert rood tot alle oorzaken van de
gebeurtenismeldingen van het type Waarschuwing of Fout
zijn verholpen.

— 2 Tonen: waarschuwing
— 3 tonen: Fout

Een nieuwe gebeurtenismelding wordt op het display weer-
gegeven tot deze wordt bevestigd, de oorzaak ervan verhol-
pen is of een nieuwere gebeurtenismelding optreedt.

Als de status (3) op RETINE staat, dan is de oorzaak van de
gebeurtenismelding nog niet verholpen.

Als de oorzaak verholpen is, dan staat als status (3) de da-
tum van het verhelpen van de oorzaak.

Een volledig overzicht van de gebeurtenismeldingen
(- Pagina 132) vindt u in de bijlage.
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4.1.1.4 Grafische weergave — voorbeeld
opbrengstweergave

Dag-, maand- en jaaropbrengsten kunnen grafisch in een
diagram worden weergegeven.

Een volledig overzicht van de opbrengstweergaven vindt
u in het Overzicht van de exploitant- en weergavefuncties
(- Pagina 126).

De afbeelding toont als voorbeeld een dagopbrengst:

Hoofdmenu - Opbrengst —~ Dagopbrengst

1 /@)
y4 04.11.201B6 15,6 |
] —®
g
! @
B 21
1 Y-as 3 Som van de in het dia-

gram weergegeven af-

. 1)
Opbrengst in kWh zonderlijke opbrengsten

2 Periode van een afzon-

- in kWh
d.erluke opbrengst 4 X-as
hier dagopbrengst 2)
Tijd, hier in h

Y Als op het display bij de Y-as een M verschijnt, dan wordt
de opbrengst in MWh weergegeven.

2 Afhankelijk van het soort weergegeven opbrengst.
De scalering verandert afhankelijk van de maximale waarde.

Neem de maximale opslagduur voor opbrengsten in acht:

Soort opbrengst Opslagduur
Dagopbrengst 13 maanden
Maandopbrengst 30 jaar
Jaaropbrengst 30 jaar
Totale opbrengst onbegrensd

4.2 In bedrijf stellen

Laat de ondulator door een installateur in bedrijf stellen.

4.3 Basisfuncties bedienen

4.3.1 Meetwaarden voor de basisweergave

vastleggen

U vindt in het Overzicht van de bedrijfs- en weergavefuncties
in de bijlage welke meetwaarden in de basisweergave weer-
gegeven kunnen worden.

Leg indien nodig de meetwaarden vast die in de basisweer-
gave moeten worden weergegeven.

» Ga naar het hoofdmenu.
> Selecteer het menupunt Instellingen en druk op SET.
» Selecteer Meetwaarden en druk op SET.

0020273406_01 VPV | Gebruiksaanwijzing
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» Selecteer met N of V de meetwaarde die in de basis-
weergave moet worden weergegeven en druk op SET .

» Druk op ESC.

» Selecteer evt. meer meetwaarden, zoals hierboven be-
schreven.

» Druk minstens 1 seconde lang op ESC om naar de basis-
weergave te gaan.
< De geselecteerde meetwaarden worden nu in de ba-

sisweergave weergegeven.

4.3.2 Meetwaarden in de basisweergave aangeven

1. Druk evt. 1 seconde op ESC om naar de basisweergave
te gaan.

2.  Kies met O of V de gewenste meetwaarde.

3. De gewenste meetwaarde wordt op het display weerge-
geven.

4. Als er geen of een verkeerde waarde voor de geselec-
teerde meetwaarde wordt weergegeven, neem dan de
informatie m.b.t. de storingsoplossing (- Pagina 124) in
acht.

4.3.3

1. Ga naar het hoofdmenu.

2. U vindtin het Overzicht van de exploitant- en weerga-
vefuncties (— Pagina 126) in de bijlage welke menupun-
ten in het hoofdmenu weergegeven of gewijzigd kunnen
worden.

3. Kies met & of V het gewenste menupunt.

4.  Wijzig menupunten of laat waarden weergeven zoals
in het hoofdstuk Bedieningsconcept (-~ Pagina 121)
beschreven.

Instellingen in het hoofdmenu uitvoeren

4.3.4 Gebeurtenismelding bevestigen

1. Als er geen actuele gebeurtenismelding op het display
verschijnt, roep dan bestaande gebeurtenisweergaven
op via Hoofdmenu - Gebeurtenisprotocol.

L]

2. Open de gebeurtenismelding uit Gebeurtenisprotocol
en druk op SET.

3. Erwordt nu een gebeurtenismelding op het display
weergegeven.

4. Om de gebeurtenismelding te bevestigen, drukt u op
een van de volgende toetsen:

Aanwijzing
Maximaal de 60 laatste gebeurtenisweerga-
ven worden opgeslagen.

Toets Functie

VA Gebeurtenismelding wordt bevestigd.

Weergave springt naar de vorige gebeurte-
nismelding in het gebeurtenisprotocol.

\V, Gebeurtenismelding wordt bevestigd.

Weergave springt naar de eerste gebeurte-
nismelding van het gebeurtenisprotocol.

SET Gebeurtenismelding wordt bevestigd.

ESC Gebeurtenismelding wordt bevestigd.
Weergave springt een niveau over het me-
nupunt dat voor de gebeurtenismelding als
laatste werd weergegeven.
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5 Verhelpen van storingen

5.  Om een gebeurtenismelding te verhelpen, volgt u
de instructies in het hoofdstuk Storingsoplossing
(-~ Pagina 124) op.

4.3.5 Webportaal gebruiken

In het webportaal kunt u de actuele status, opbrengst en
meetwaarden van het fotovoltaisch systeem in een web-
browser laten weergeven en analyseren.

Aanwijzing

Via een openbaar netwerk overgedragen gege-
vens zijn niet tegen mogelijke toegang door der-
den beveiligd. Het overdragen van gegevens via
een openbaar netwerk kan extra kosten met zich
meebrengen.

fm\
7

» Informeer voor gebruik van een openbaar netwerk naar
mogelijk optredende kosten.

» Gebruik van een openbaar netwerk gebeurt op eigen
risico.

» Als u meer informatie over het webportaal wilt verkrijgen,
neem dan contact op met het serviceteam.

» Verbind de ethernetinterface van uw ondulator met een
internetrouter (patchkabel RJ45).

» Als de ondulator niet automatisch verbinding maakt met
de internetrouter, dan stelt u de ondulator voor het ge-
bruik met de internetrouter handmatig onder Hoofdmenu
- Instellingen - Netwerk in.

» Raadpleeg evt. een installateur als de ondulator nog
steeds geen verbinding maakt met de internetrouter.

» Open de website https://auropower.vaillant.com voor de
registratie in een internetbrowser.

Voorwaarde: U hebt nog geen gebruikersaccount aangemaakt.

» Maak een gebruikersaccount aan.
< Op het einde van de registratie ontvangt u een beves-
tigings-e-mail.
» Log in het webportaal in met uw e-mailadres en uw
wachtwoord.

Voorwaarde: De installateur heeft de installatie voor u in zijn gebruikers-
account al geregistreerd en heeft de toegang via e-mail naar u gestuurd.,
Het e-mailadres dat u aan uw installateur hebt gegeven, moet hetzelfde zijn
waarmee u zich op de website hebt geregistreerd.

U ziet uw omvormer nu in uw gebruikersportaal.

Verder kunt u dan beslissen of uw installateur verder toe-
gang tot uw installatie moet hebben of niet.

Voorwaarde: De installatie is nog niet geregistreerd.

» Voeg uw gebruikersaccount aan uw fotovoltaische instal-
latie toe (+ nieuwe installatie). Hiervoor hebt u het serie-
nummer van de omvormer nodig.

» Controleer af en toe de communicatie van de omvormer
met het portaal. Controleer hiervoor of in het portaal ac-
tuele gegevens en gegevens van de laatste dagen voor-
handen zijn.

» Bij vragen over het gebruik van het webportaal gebruikt
u de help-pagina in het webportaal of informeert u evt. bij
het serviceteam.
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5 Verhelpen van storingen
» Verhelp de storing conform de tabel in de bijlage.

5.1 Wat te doen bij zichtbare beschadigingen

1.  Bij zichtbare beschadigingen van componenten van het
fotovoltaische systeem, bijv. stormschade of bliksem-
inslag, schakelt u de ondulator onmiddellijk stroomloos
(- Pagina 125).

2. Neem de aanwijzingen m.b.t. het onderhoud
(- Pagina 124) in acht.

5.2

1.  Storingen worden door gebeurtenismeldingen op het
display weergegeven.

2. Lees de gebeurtenismelding op het display en neem
evt. maatregelen conform het Overzicht van gebeurte-
nismeldingen en storingsoplossing (— Pagina 132).

i

Storing verhelpen

Aanwijzing

Als u een gebeurtenismelding bevestigt
(- Pagina 123), dan hebt u daardoor de
storing nog niet verholpen.

3.  Bij volledige uitval van de ondulator of van het display
neemt u contact op met een installateur.

4. Als een storing vaker optreedt of als u de storing niet

kunt verhelpen, neem dan contact op met een installa-
teur.

6 Onderhoud

6.1 Onderhoud

Een jaarlijks onderhoud van het product door een installateur
is een voorwaarde voor de continue inzetbaarheid en ge-
bruiksveiligheid, betrouwbaarheid en lange levensduur van
het product.

6.2

» Reinig de mantel met een vochtige doek en een beetje
oplosmiddelvrije zeep.

» Gebruik geen sprays, geen schuurmiddelen, afwasmid-
delen, oplosmiddel- of chloorhoudende reinigingsmidde-
len.

Product onderhouden
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Uitbedrijfname 7
7 Uitbedrijfname

71 Tijdelijk buiten bedrijf stellen

» Laat de ondulator door een vakman tijdelijk uit bedrijf
nemen.

7.2 Definitief buiten bedrijf stellen

» Laat het fotovoltaische systeem door een installateur
definitief buiten bedrijf stellen.

8 Recycling en afvoer

» Laat de verpakking door de installateur afvoeren die het
product geinstalleerd heeft.

mmm Als het product met dit teken is aangeduid:

» Gooi het product in dat geval niet met het huisvuil weg.

» Geeft het product in plaats daarvan af bij een inzamel-
punt voor oude elektrische of elektronische apparaten.

mmm Als het product batterijen bevat die met dit teken ge-
kenmerkt zijn, kunnen de batterijen substanties bevatten die
schadelijk zijn voor gezondheid en milieu.

» Breng de batterijen in dat geval naar een inzamelpunt
voor batterijen.
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Bijlage

Bijlage

A Overzicht bedrijfs- en weergavefuncties

Aanwijzing

f@\
7

De vermelde functies en modi staan niet voor alle systeemconfiguraties ter beschikking.

AA Bedrijfs- en weergavefuncties

De waarde wordt aan de hand van de bespaarf-
actor 508 g/kWh berekend.

Instelniveau Waarden Een- . . Fabrieksin-
.y p— heid Stappengrootte, selectie, uitleg stelling
Startscherm -
Uitgangsvermogen 2 Actuele w Uitgangsvermogen van de ondulator -
waarde
Huidige dagopbrengst * Actuele kWh Dagopbrengst sinds 00:00 -
waarde
PV-spanning * Actuele Vv Door de PV-generator geleverde spanning -
waarde
PV-stroom ' Actuele A Door de PV-generator geleverde stroom -
waarde
Netspanning 2 Actuele \' Spanning op ondulatoraansluiting -
waarde
Netstroom ' Actuele A In het net gevoerde stroom -
waarde
Netfrequentie ' Actuele Hz Frequentie van het openbare elektriciteitsnet -
waarde
Binnentemperatuur ’ Actuele °C Binnentemperatuur van de ondulator -
waarde
Vermogensreductie ' actuele - Mogelijke weergaven: -
toestand . .
— niet actief
— Reden: te hoge temperatuur
— Reden: frequentie
— Reden: extern
— Reden: herstart
— Reden: blindvermogen
— Reden: gebruikersinstelling
— Reden: frequentie te hoog
— Reden: frequentie te laag
Maximaal dagvermogen opgetre- Actuele w Hoogste vermogen van de lopende dag -
den: '3 waarde
Abs. maximaal vermogen opgetre- Actuele w Hoogste gevoerde vermogen -
den: '3 waarde
Maximale dagopbrengst opgetre- Actuele kWh Max. bereikte dagopbrengst -
den: '3 waarde
Bedrijfsuren * Totale waarde uur Bedrijfsuren aan het elektriciteitsnet (inclusief -
nachturen)
Totale opbrengst ' Totale waarde kWh Opbrengst sinds inbedrijfstelling -
CO?-besparing * Totale waarde kg CO,-besparing sinds inbedrijfstelling -

Hoofdmenu -

Opbrengst

Geeft de lijst met opbrengstperioden weer.

Vergoeding *

Geeft de lijst met opbrengstperioden (Vergoe-
ding) weer.

de firmwareversie.

2 Dit menupunt wordt altijd weergegeven. Uitschakelen is niet mogelijk.
3 Op 0 te resetten via Hoofdmenu - Instellingen — Gebeurt.-protocol wissen.

' Dit menupunt wordt niet altijd weergegeven. Of het aanwezig is, hangt af van het toesteltype, van de instellingen van de ondulator en
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Bijlage

Instelniveau

Waarden

min. max.

Een-
heid

Stappengrootte, selectie, uitleg

Fabrieksin-

stelling

Eigen verbruik *

Autarkie level ’

Instellingen

Geeft het submenu Instellingen weer.

Zelftest *

Voert een zelftest uit.
SET 1 seconde indrukken om te bevestigen.
Mogelijke weergaven:

— Te weinig zoninstraling

— Netvoorwaarden ongeldig
— ENS niet gereed

— Geen land geselecteerd

— Eris een fout vastgesteld
— Zelftest geslaagd

- Zelftest mislukt

— Zelftest in bewerking

— Zelftest niet uitgevoerd

Generatorcurve

Geeft de PV-generatorkarakteristiek als diagram
weer.

Gebeurtenisprotocol

Toont de gebeurtenismeldingen in chronologische
volgorde.

Informatie

Geeft het submenu Informatie weer.

Hoofdmenu —» Opbrengst —

Dagopbrengst

Actuele
waarde

kWh

Afzonderlijke opbrengsten van de opbrengstperi-
ode

— Afzonderlijke opbrengst markeren en op SET
drukken om de opbrengst als diagram te laten
weergeven.

Maandopbrengst

Actuele
waarde

kWh

Afzonderlijke opbrengsten van de opbrengstperi-
ode

— Afzonderlijke opbrengst markeren en op SET
drukken om de opbrengst als diagram te laten
weergeven.

Jaaropbrengst

Actuele
waarde

kWh

Afzonderlijke opbrengsten van de opbrengstperi-
ode

— Afzonderlijke opbrengst markeren en op SET
drukken om de opbrengst als diagram te laten
weergeven.

Totale opbrengst

Actuele
waarde

kWh

Totale opbrengst sinds start van de registratie

Hoofdmenu - Vergoeding —

Dagvergoeding

Actuele
waarde

€ £ kr,
geen

Afzonderlijke opbrengsten van de opbrengstperi-
ode

- Afzonderlijke opbrengst markeren en op SET
drukken om de opbrengst als diagram te laten
weergeven.

Maandvergoeding

Actuele
waarde

€, £, kr,
geen

Afzonderlijke opbrengsten van de opbrengstperi-
ode

— Afzonderlijke opbrengst markeren en op SET
drukken om de opbrengst als diagram te laten
weergeven.

de firmwareversie.

2 Dit menupunt wordt altijd weergegeven. Uitschakelen is niet mogelijk.
3 Op 0 te resetten via Hoofdmenu - Instellingen -~ Gebeurt.-protocol wissen.

' Dit menupunt wordt niet altijd weergegeven. Of het aanwezig is, hangt af van het toesteltype, van de instellingen van de ondulator en
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Bijlage

Instelniveau

Waarden

min. max.

Een-
heid

Stappengrootte, selectie, uitleg

Fabrieksin-
stelling

Jaarvergoeding

Actuele
waarde

€, £, kr,
geen

Afzonderlijke opbrengsten van de opbrengstperi-
ode

- Afzonderlijke opbrengst markeren en op SET
drukken om de opbrengst als diagram te laten
weergeven.

Totale vergoeding

Actuele
waarde

€ £ kr,
geen

Totale opbrengst sinds start van de registratie

Hoofdmenu - Instellingen —

Tijd/datum

Geeft het submenu Tijd/datum weer.

Vergoeding

Compensatiefactor/valuta selecteren

Energiemanagement

Geeft het submenu Energiemanagement weer.

Meetwaarden

Voor de statusweergave selecteerbare meetwaar-
den:

- Uitgangsvermogen

— Act. dagopbrengst

— PV-spanning

— PV-stroom

— Netspanning

— Netstroom

— Netfrequentie

— Binnentemperatuur

— Vermogensreductie

— Maximaal dagvermogen
— Abs. maximaal vermogen
— Maximale dagopbrengst
— Bedrijfsuren

— Totale opbrengst

— CO?-besparing

Max. waarden resetten

Reset alle maximale waarden
SET 1 seconde indrukken om te bevestigen.

Gebeurt.-protocol wissen

Wist het gebeurtenisprotocol
SET 1 seconde indrukken om te bevestigen.

Taal

Display- Taal selecteren

— english

— deutsch

- frangais

— espaiol

— italiano

— Portugués
—  EMnvika

— Dansk

— polski

— nederlands

Contrast

0 100

%

Display- Contrast instellen

RS485-adres

ledere ondulator een eigen RS485-adres toewij-
zen, als meerdere ondulators via de RS485-Bus
worden verbonden.

Netwerk

Geeft het submenu Netwerk weer.

Alarm

Selectiemogelijkheden:

- Aan
- Uit

' Dit menupunt wordt niet altijd weergegeven. Of het aanwezig is, hangt af van het toesteltype, van de instellingen van de ondulator en

de firmwareversie.

2 Dit menupunt wordt altijd weergegeven. Uitschakelen is niet mogelijk.
3 Op 0 te resetten via Hoofdmenu - Instellingen - Gebeurt.-protocol wissen.
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Bijlage

Instelniveau

Waarden

de modus Energiemeter is geselecteerd.

Het menupunt maakt de gerichte voeding van
een warmtepomp met overtollige fotovoltaische
energie mogelijk.

Als de overtollige fotovoltaische energie de
grenswaarde PV-Ready overschrijdt, dan stuurt
de uitbreidingsmodule voor voedingsmanagement
een inschakelsignaal naar de warmtepomp.
Aanwijzing

De functie Grenswaarde PV-ready kan alleen in
combinatie met een energieteller en een uitbrei-
dingsmodule voor voedingsmanagement worden
gebruikt.

Bij het vastleggen van de grenswaarde PV-Ready
moet met alle in het huis aanwezige elektrische
verbruikers rekening worden gehouden. Als een
warmtepomp is geinstalleerd, dan kan bijv. een
instelwaarde voor de grenswaarde PV-Ready zin-
vol zijn die ongeveer 200 W boven het elektrische
aansluitvermogen van de warmtepomp ligt.

Een- | stappengrootte, selectie, uitle Fabrieksin-
min. | max. | heid ppengrootie, e stelling
Achtergrondverlichting - - Selectiemogelijkheden: -
- Uit
— Automatisch
— Teruglevermodus
Service - - Toetsencombinatie invoeren om instellingen in -
het submenu Service uit te voeren.
Hoofdmenu - Instellingen - Tijd/datum —
Tijd 00:00 | 23:99 - Tijd instellen -
Datum 01.01.| 3112 - Datum instellen -
2015 | 2079
Tijdformaat - - Selectiemogelijkheden: -
- 12h
- 24h
Datumformaat - - Selectiemogelijkheden: -
- JJJJ-MM-DD
- DD.MM.JJJJ
- MM/DDIJJJ
Hoofdmenu - Instellingen — Energiemanagement —
Mode * - - Selectiemogelijkheden: -
- uit
— Energiemeter
Dynamische beperking ’ 0 - w Dit submenupunt wordt alleen weergegeven als -
de modus Energiemeter is geselecteerd.
Maakt het instellen van in het net gevoerd vermo-
gen in stappen van 10 W mogelijk
Grenswaarde PV-ready 300 | 5000 w Dit submenupunt wordt alleen weergegeven als 1000

de firmwareversie.

2 Dit menupunt wordt altijd weergegeven. Uitschakelen is niet mogelijk.
3 Op 0 te resetten via Hoofdmenu - Instellingen - Gebeurt.-protocol wissen.

' Dit menupunt wordt niet altijd weergegeven. Of het aanwezig is, hangt af van het toesteltype, van de instellingen van de ondulator en
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Instelniveau

Waarden

min. max.

Een-
heid

Stappengrootte, selectie, uitleg

Fabrieksin-
stelling

Configuratioin *

Dit submenupunt wordt alleen weergegeven als
de modus Energiemeter is geselecteerd.

Maakt de instelling van de Soort meter mogelijk.

Fabrieksinstelling is de door de fabrikant aanbe-
volen Schneider iEM3155.

Selectiemogelijkheden:

— Schneider iEM3155
— Herholdt ECS3

- Janitza ECS3

— Herholdt ECS1

— Janitza ECS1

- B+G SDM630

- B+G SDM220

— Carlo Gavazzi EM24

Schneider
iIEM3155

Hoofdmenu - Instellingen -~ Netwerk

DHCP

automatische integratie in een bestaand netwerk
Selectiemogelijkheden:

- Aan
- Uit

Aan

IP-adres

IP-adres van de ondulator

Subnetmasker

Subnetmasker van de ondulator

Gateway

IP-adres van de netwerkgateway

DNS

IP-adres van de DNS-server

Webportaal

Geeft het submenu Webportaal weer.

Discovery Service

Selectiemogelijkheden:

- Aan
- Uit

Aan

Hoofdmenu - Instellingen -~ Netwerk

- Webportaal —

Oprichten

Selectiemogelijkheden:

— Meteocontrol

— SolarWorld

— Solar Frontier

— PIKO Solar Portal

Informeer voor meer opties bij het serviceteam.

Hernieuwde overdracht

In de ondulator aanwezige gegevens nogmaals
overdragen.

Duur ca. 2 minuten Werkelijk uitvoeren?
SET 1 seconde indrukken om te bevestigen.
- Hernieuwde overdracht geslaagd

of

- Hernieuwde overdracht mislukt

' Dit menupunt wordt niet altijd weergegeven. Of het aanwezig is, hangt af van het toesteltype, van de instellingen van de ondulator en

de firmwareversie.

2 Dit menupunt wordt altijd weergegeven. Uitschakelen is niet mogelijk.
3 Op 0 te resetten via Hoofdmenu - Instellingen — Gebeurt.-protocol wissen.
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- Verbonden
of
- Doelhost niet bereikbaar

— Doeladres:
— Hostnaam:
- Poort:

Instelniveau Waarden Een- . . Fabrieksin-
T heid Stappengrootte, selectie, uitleg stelling
Verbindingstest - - Controleert de internetverbinding en geeft resula- Doeladres:
ten m.b.t. de volgende punten weer: 23.102.16.32
— Internetstatus: Hostnaam:
vaillant.

readingnodes.
powerdoo.com
Poort: 8383

Hoofdmenu - Informatie —

Contactgegevens

Contactgegevens als QR-code

Systeeminformatie

Naast de productbenaming en informatie over
de soft- en hardwareversies van de ondulator
worden volgende punten weergegeven:

— Serienummer:

— Landinstelling

— Adres:

— Platform:

— Webportaal:

— Nominaal vermogen:

— Vermogensbegrenzing:
— Land limiet:

Landinstelling

Ingesteld land en landspecifieke netparameters

Blindvermogenscurve

Diagram van de Blindvermogenscurve (alleen
indien voor het ingestelde land voorgeschreven)

— DHCP-status: DHCP aan/uit

- Aan

- Uit

— Link-status: Toestand van de netwerkverbin-
ding

- Verbonden

— Geen verbinding

— IP-adres: IP-adres van de ondulator

— Subnetmasker: Subnetmasker van de ondu-
lator

— Gateway: IP-adres van de netwerkgateway
— DNS-adres: IP-adres van de DNS-server

— MAC-adres: Hardware-adres van de ondula-
tor

Zelftest - - Resultaten van de laatste Zelftest (alleen indien -
in de landinstelling Italié is ingesteld)
Netwerk - - — Hostnaam: Eenduidige naam in het netwerk -

de firmwareversie.

2 Dit menupunt wordt altijd weergegeven. Uitschakelen is niet mogelijk.
3 Op 0 te resetten via Hoofdmenu - Instellingen - Gebeurt.-protocol wissen.

' Dit menupunt wordt niet altijd weergegeven. Of het aanwezig is, hangt af van het toesteltype, van de instellingen van de ondulator en
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B Overzicht van gebeurtenismeldingen en storingsoplossing

Toelichting bij de symbolen en bij de gebeurtenistypes vindt u in het hoofdstuk Gebeurtenismelding (- Pagina 122).

B.1

Gebeurtenismelding en storingsoplossing

Gebeurtenismelding

Symbool

Oorzaak

Maatregel

Gegevensovername
mislukt

Een instelling tijdens de eerste ingebruikne-
ming is mislukt omdat deze niet correct werd
overgedragen.

Voer de instelling opnieuw uit.

Neem contact op met een installateur als de
fout blijft optreden.

Eilandvorming herkend

Het elektriciteitsnet voert geen spanning
(automatische werking van de ondulator).
De ondulator mag om veiligheidsredenen
niet in het elektriciteitsnet invoeren.

De ondulator wordt uitgeschakeld zolang de
fout bestaat (display donker).

Schakel een vakman in, wanneer de fout
meer dan 5 keer binnen één dag optreedt.

FE niet aangesloten

De functieaarde is niet aangesloten.

De ondulator mag om veiligheidsredenen
niet in het elektriciteitsnet invoeren.

Neem contact op met een installateur.

Foutstroom te hoog

De lekstroom, die van de plus- of min-in-
gang via de PV-generatoren naar de aarde
stroomt, overschrijdt de toegestane waarde.
De ondulator wordt vanwege normatieve
voorschriften automatisch uitgeschakeld
zolang de fouttoestand bestaat.

Neem contact op met een installateur.

Storing omhoogomvor-
mer

Een interne component van de ondulator is
defect.

De ondulator voedt geen of slechts met
verminderd vermogen in het elektriciteitsnet.

Neem contact op met een installateur.

Toestel is oververhit

Ondanks vermogensreductie is de maximaal
toegestane temperatuur overschreden.

De ondulator voedt niet in het elektriciteitsnet
tot het toegestane temperatuurbereik is
bereikt.

Controleer of er voorwerpen op het product
liggen of de luchtcirculatie bij de koelribben
belemmerd is.

Reinig het product.

Schakel een vakman in, wanneer de melding
meer dan 5 keer binnen één dag optreedt.

Omhoogomvormer heeft
verkeerde HW-versie

De ondulator kan een interne component
niet herkennen of ze past niet bij de andere
componenten.

De ondulator voedt niet in het elektriciteits-
net.

Neem contact op met een installateur.

Omhoogomvormer niet
aangesloten

De verbinding van de interne componenten
is onderbroken.

De ondulator voedt geen stroom in het elek-
triciteitsnet.

Neem contact op met een installateur.

Interne info

Schakel een vakman in, wanneer de melding
meer dan 5 keer binnen één dag optreedt.

Interne waarschuwing

Schakel een vakman in, wanneer de melding
meer dan 5 keer binnen één dag optreedt.

Interne fout

Schakel een vakman in, wanneer de melding
meer dan 5 keer binnen één dag optreedt.

Isolatiefout

De isolatieweerstand tussen plus- of min-
ingang en aarde is tot onder de toegestane
waarde gedaald.

De ondulator mag om veiligheidsredenen
niet in het elektriciteitsnet invoeren.

Neem contact op met een installateur.

Geen branding

De ondulator heeft onjuiste of foutieve appa-
raatgegevens.

Hij kan daarom niet in het elektriciteitsnet
invoeren.

Neem contact op met een installateur.

Geen verbinding met de
energiemeter

®® ¥ ® & ®

Er bestaat tussen de ondulator en de ener-
giemeter geen of geen correcte dataverbin-
ding.

Neem contact op met een installateur.
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Gebeurtenismelding Symbool

Oorzaak

Maatregel

L en N verwisseld

Buiten- en neutraalgeleiders zijn bij de aan-
sluiting verwisseld.

De ondulator mag om veiligheidsredenen
niet in het elektriciteitsnet invoeren.

Neem contact op met een installateur.

Landparameter ongeldig

De ondulator kan niet in het elektriciteitsnet
invoeren, omdat hij geen geldige parameters
heeft.

Neem contact op met een installateur.

Vermogensreductie door
temperatuur

De ondulator reduceert zijn uitgangsvermo-
gen, omdat de maximaal toegestane tempe-
ratuur is bereikt.

Zorg ervoor dat de ondulator niet bedekt of
sterk vervuild is.

Schakel een vakman in, wanneer de fout
meer dan 5 keer binnen één dag optreedt.

Lezen van de landinstel-
ling mislukt

De ondulator kon het ingestelde land niet
correct uit het geheugen lezen.

Neem contact op met een installateur.

Ventilator defect

De interne ventilator van de ondulator is
defect.

De ondulator voert mogelijk met verminderd
vermogen in het elektriciteitsnet.

Neem contact op met een installateur.

Netfrequentie te hoog
voor opnieuw inschake-
len

De ondulator kan na het uitschakelen niet
opnieuw invoeren, omdat de elektriciteitsnet-
frequentie de normatief voorgeschreven in-
schakelwaarde overschrijdt.

Schakel een vakman in, wanneer de fout
meer dan 5 keer binnen één dag optreedt.

Netfrequentie te laag
voor opnieuw inschake-
len

De ondulator kan na het uitschakelen niet
opnieuw invoeren, omdat de elektriciteitsnet-
frequentie de normatief voorgeschreven in-
schakelwaarde onderschrijdt.

Schakel een vakman in, wanneer de fout
meer dan 5 keer binnen één dag optreedt.

Netfrequentie te hoog

De op de ondulator aanwezige elektriciteits-
netfrequentie overschrijdt de toegestane
waarde.

De ondulator wordt vanwege normatieve
voorschriften automatisch uitgeschakeld
zolang de fouttoestand bestaat.

Schakel een vakman in, wanneer de fout
meer dan 5 keer binnen één dag optreedt.

Netfrequentie te laag

De op de ondulator aanwezige elekiriciteits-
netfrequentie is tot onder de toegestane
waarde gedaald.

De ondulator wordt vanwege normatieve
voorschriften automatisch uitgeschakeld
zolang de fouttoestand bestaat.

Schakel een vakman in, wanneer de fout
meer dan 5 keer binnen één dag optreedt.

Netrelais defect

De ondulator heeft herkend dat een elektrici-
teitsnet-relais defect is en voedt daarom niet
in het elektriciteitsnet.

Neem contact op met een installateur.

Netspanning te laag
voor opnieuw inschake-
len

De ondulator kan na het uitschakelen niet
opnieuw invoeren, omdat de elektriciteitsnet-
spanning de normatief voorgeschreven in-
schakelwaarde onderschrijdt.

Schakel een vakman in, wanneer de fout
meer dan 5 keer binnen één dag optreedt.

Netspanning @ te hoog

De over een normatief voorgeschreven pe-
riode gemiddelde uitgangsspanning over-
schrijdt het toegestane tolerantiebereik.

De ondulator wordt automatisch uitgescha-
keld zolang de fouttoestand bestaat.

Schakel een vakman in, wanneer de fout
meer dan 5 keer binnen één dag optreedt.

Netspanning @ te laag

De over een normatief voorgeschreven pe-
riode gemiddelde uitgangsspanning onder-
schrijdt het toegestane tolerantiebereik.

De ondulator wordt automatisch uitgescha-
keld zolang de fouttoestand bestaat.

Schakel een vakman in, wanneer de fout
meer dan 5 keer binnen één dag optreedt.

Netspanning te hoog

De op de ondulator aanwezige elektrici-
teitsnetspanning overschrijdt de toegestane
waarde.

De ondulator wordt vanwege normatieve
voorschriften automatisch uitgeschakeld
zolang de fouttoestand bestaat.

Schakel een vakman in, wanneer de fout
meer dan 5 keer binnen één dag optreedt.

Netspanning te hoog
voor opnieuw inschake-
len

® ® O ®OR® ® ® & P> > ®

De ondulator kan na het uitschakelen niet
opnieuw invoeren, omdat de elektriciteitsnet-
spanning de normatief voorgeschreven in-
schakelwaarde overschrijdt.

Schakel een vakman in, wanneer de fout
meer dan 5 keer binnen één dag optreedt.
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Gebeurtenismelding

Symbool

Oorzaak

Maatregel

Netspanning te laag

De op de ondulator aanwezige elektrici-
teitsnetspanning is tot onder de toegestane
waarde gedaald.

De ondulator wordt vanwege normatieve
voorschriften automatisch uitgeschakeld
zolang de fouttoestand bestaat.

Schakel een vakman in, wanneer de fout
meer dan 5 keer binnen één dag optreedt.

Netstroom DC offset te
hoog

Het gelijkstroomaandeel dat door de ondu-
lator in het elektriciteitsnet wordt gevoerd,
overschrijdt de toegestane waarde.

De ondulator wordt vanwege normatieve
voorschriften automatisch uitgeschakeld
zolang de fouttoestand bestaat.

Neem contact op met een installateur.

PV-spanning te hoog

De op de ondulator aanwezige ingangsspan-
ning overschrijdt de toegestane waarde.

Schakel de lastscheider van de ondulator
op positie 0 en breng een installateur op de
hoogte.

PV-stroom te hoog

De ingangsstroom op de ondulator over-
schrijdt de toegestane waarde.

De ondulator begrenst de stroom tot de
toegestane waarde.

Schakel een vakman in, wanneer de melding
meer dan 5 keer binnen één dag optreedt.

RS485-gateway actief

Via de RS485-interface kan niet met de
ondulator worden gecommuniceerd.

Neem contact op met een installateur.

Zelftest mislukt

Tijdens de zelftest treedt een fout op, de
zelftest werd afgebroken.

Geldigheid: behalve ltalié

— Negeer de melding en wis het gebeurte-
nissenprotocol.

Geldigheid: Italié

— Neem contact op met een installateur.

ENS software incompati-
bel

Na een update van de firmware passen
de verschillende softwarestanden in de
ondulator niet meer bij elkaar.

Neem contact op met een installateur.

PU software incompati-
bel

Na een update van de firmware passen
de verschillende softwarestanden in de
ondulator niet meer bij elkaar.

Neem contact op met een installateur.

Tijd/datum verloren

>R®® O ®® ® ©®

De ondulator heeft de tijd verloren, omdat hij
te lang niet op het elektriciteitsnet is aange-
sloten geweest.

Opbrengstgegevens kunnen niet opgeslagen
worden, gebeurtenismeldingen alleen met
verkeerde datum.

Corrigeer de tijd.

Schakel een vakman in, wanneer de melding
meer dan 5 keer binnen één dag optreedt.

C Technische informatie m.b.t. het invullen van het ingebruiknemingsprotocol van
de energieleverancier (energiebedrijf)

De elektriciteitsleveranciers in Duitsland eisen bij de aansluiting van een fotovoltaische installatie op het openbare net een
ingebruiknemingsprotocol of een zogenaamde "gereedmelding".

In de volgende lijst vindt u technische gegevens en aanwijzingen die u bij het invullen van het ingebruiknemingsprotocol hel-

pen.

Vraag

Antwoord

Opmerkingen

1-fasige voeding

aankruisen bij: VPV | 2000/1 230V

3-fasige voeding

aankruisen bij: VPV | 3000/1 400V -
VPV | 6000/1 400V

geschikt voor eilandbedrijf nee
Eilandbedrijf mogelijk nee
Gemotoriseerd opstarten mogelijk nee
Overtollige elektriciteit mogelijk jalnee Beide zijn mogelijk

Indien eigen verbruik mogelijk is: ja,
anders nee
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Vraag

Antwoord

Opmerkingen

Volledige voeding mogelijk

jalnee

Beide zijn mogelijk
Indien eigen verbruik mogelijk is: nee,
anders ja

Verbindingspunt

Laagspanning

De technische voorwaarden voor een
aansluiting op de middenspanning wor-
den niet vervuld.

Compensatie blind vermogen

0,8 capacitief ... 0,8 inductief

Verzegeld

ja

Alleen wisselstroomaansluiting

Waarde juist geactiveerd/visuele controle
van de instelwaarde

Moet door installateur worden gecontroleerd
en worden ingevoerd

Activeringstijd 0,2 s (200 ms)
Frequentieterugvalbeveiliging f < 47,5 Hz
Frequentieverhogingsbeveiliging f > 51,5 Hz

Spanningsterugvalbeveiliging U <

184,0V /0,8 U,

Spanningsverhogingsbeveiliging U >

2530V /11U,

Geintegreerde net- en installatiebeveili-
ging (NA-beveiliging)

Spanningsverhogingsbeveiliging U >>

264,5V /1,15 U,

Maximaal schijnvermogen

- VPV 12000/1 230V: 2100VA
- VPV 13000/1 400V: 3200VA
- VPV 14000/1 400V: 4000VA
- VPV 15000/1 400V: 5000VA
- VPV 16000/1 400V: 6000VA

Vermogensgegevens van de volledig nieuw
te installeren opwekkingsinstallatie

Som uit de vermogens van de verschillende
omvormers

Vermogensgegevens van de opwekkingsunit

Vermogen van de individuele omvormer

Dimensioneringsstroom voor vermogensvei-
ligheidsschakelaar

16 A

Kortsluitgedrag van de opwekkingsunit /
begin-kortsluitwisselstroom I," conform DIN
60909-0

— VPV 12000/1 230V: 27 A (0,027 kA)

— VPV 13000/1 400V, PV | 4000/1 400V:
15 A (0,015 kA)

— VPV 1 5000/1 400V, VPV | 6000/1 400V:
24 A (0,024 kA)

Aantal pulsen/pulsfrequentie

- VPV 12000/1 230V: 35 kHz

- VPV 13000/1 400V - VPV | 6000/1 400V:
37 kHz

Omvormer/besturing

zelfgeleid

Startstroom |,

Geen informatie geven

niet relevant

Eigen behoefte (stand-by nacht)

<3W

Harmonische ftrillingen

DIN VDE 0838 deel 2
DIN EN 61000-3-2
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1  Veiligheid

1.1

Classificatie van de waarschuwingen bij
handelingen

De waarschuwingen bij handelingen zijn als
volgt door waarschuwingstekens en signaal-
woorden aangaande de ernst van het potenti-
éle gevaar ingedeeld:

Waarschuwingen bij handelingen

Waarschuwingstekens en signaalwoorden
Gevaar!

Direct levensgevaar of gevaar voor
ernstig lichamelijk letsel

Gevaar!
Levensgevaar door een elektrische
schok

Waarschuwing!
Gevaar voor licht lichamelijk letsel

Opgelet!

Kans op materiéle schade of milieu-
schade

=D B P

1.2

Er kan bij ondeskundig of oneigenlijk gebruik
gevaar ontstaan voor lijf en leven van de ge-
bruiker of derden resp. schade aan het pro-
duct en andere voorwerpen.

Reglementair gebruik

Het product is bedoeld voor het omvormen
van de gelijkstroom van de fotovoltaische
module in een netconforme wisselstroom.

Het reglementaire gebruik houdt in:

— het naleven van de meegeleverde instal-
latie-, onderhouds-, bedienings- en mon-
tagehandleidingen van het product en van
alle andere componenten van het systeem
en

— het naleven van alle in de handleidingen
vermelde inspectie- en onderhoudsvoor-
waarden.

Het reglementaire gebruik omvat bovendien
de installatie conform de IP-klasse.

Een ander gebruik dan het in deze handlei-
ding beschreven gebruik of een gebruik dat
van het hier beschreven gebruik afwijkt, geldt
als niet reglementair. Als niet reglementair
gebruik geldt ook ieder direct commercieel of
industrieel gebruik.
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Attentie!
leder misbruik is verboden.

1.3

1.3.1 Gevaar door ontoereikende
kwalificatie

Algemene veiligheidsinstructies

De volgende werkzaamheden mogen alleen
vakmannen met voldoende kwalificaties uit-
voeren:

— Montage

— Demontage

— Installatie

— Ingebruikname

— Inspectie en onderhoud
— Reparatie

— Buitenbedrijfstelling

» Ga te werk conform de actuele stand der
techniek.

1.3.2 Levensgevaar door een elektrische
schok

Foutieve bekabeling kan levensgevaarlijke
elektrische schokken of brandwonden tot
gevolg hebben.

» Verbind kabels met de ondulator uitslui-
tend in de volgorde die in de gebruiksaan-
wijzing beschreven staat.

» Gebruik uitsluitend geschikte kabels.

» Gebruik uitsluitend door de fabrikant van
het product toegestaan connectoren.

» Sluit op RJ45-bussen uitsluitend SELV-
stroomkringen aan.

» Leg de kabels zo dat verbindingen niet
onbedoeld los kunnen raken.

» Leg de kabels zo dat veiligheidsmaatre-
gelen in het gebouw, bijvoorbeeld m.b.t.
brandpreventie, niet nadelig beinvioed
worden.

» Zorg ervoor dat er geen licht ontvlambare
materialen of gassen op de opstelplaats
aanwezig zijn.

» Zorg ervoor dat alle eisen van de lokale
elektriciteitsleverancier aan de veilige wer-
king van een fotovoltaisch systeem wor-
den nageleefd.

Als u spanningsvoerende componenten aan-
raakt, bestaat levensgevaar door elektrische
schok.
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Voor u aan het product werkt:

» Schakel het product spanningsvrij door alle
stroomvoorzieningen over alle polen uit te
schakelen (elektrische scheidingsinrichting
met minstens 3 mm contactopening, bijv.
zekering of leidingbeveiligingsschakelaar).

» Beveilig tegen herinschakelen.

» Wacht minstens 3 min tot de condensato-
ren ontladen zijn.

» Controleer op spanningsloosheid.

Het verbinden of loskoppelen van stroomvoe-
rende stekkerverbindingen kan leiden tot een
levensgevaarlijke schok of verbrandingen.

» Gelijkstroom-stekkerverbindingen niet los-
koppelen of verbinden bij sterke zonne-
straling op de fotovoltaische modules.

» Bedek voor het loskoppelen of verbinden
van stekkerverbindingen de fotovoltaische
modules evt. met een lichtdichte folie of
een lichtdicht vlies.

» Draag veiligheidshandschoenen en ge-
bruik geschikt geisoleerd gereedschap.

» Open nooit de behuizing van de ondulator.

Bij een stroomloos geschakelde en geaarde
fotovoltaische module kan een hoge span-
ning ontstaan.

» Verwijder de aarding op de fotovoltaische
module voordat u elektrische werkzaamhe-
den aan de fotovoltaische module, aan de
gelijkstroomkabel of aan de gelijkstroom-
stekker uitvoert.

1.3.3 Levensgevaar door ontbrekende
veiligheidsinrichtingen

De in dit document opgenomen schema's ge-
ven niet alle voor een deskundige installatie
vereiste veiligheidsinrichtingen weer.

» Installeer de nodige veiligheidsinrichtingen
in de installatie.

» Neem de betreffende nationale en inter-
nationale wetten, normen en richtlijnen in
acht.

1.3.4 Verbrandingsgevaar door hete
componenten

» Voer werkzaamheden aan deze onderde-
len pas uit als deze zijn afgekoeld.
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1.3.5 Verwondingsgevaar en materiéle
schade als gevolg
van ondeskundig onderhoud en
ondeskundige reparatie

Onderhoud en reparaties die niet of ondes-
kundig uitgevoerd worden, kunnen verwon-
dingen of schade aan het fotovoltaische sys-
teem veroorzaken.

» Zorg ervoor dat uitsluitend een geautori-
seerde installateur het onderhoud en even-
tuele reparaties uitvoert.

1.3.6 Verwondingsgevaar door scherpe
snijranden

Transport, montage of werkzaamheden aan
de montageplaat kunnen tot snijwonden lei-
den.

» Draag geschikte veiligheidshandschoenen.

1.3.7 Kans op materiéle schade door
ongeschikt gereedschap

» Gebruik geschikt gereedschap.

1.4 Voorschriften (richtlijnen, wetten,
normen)

» Neem de nationale voorschriften, normen,
richtlijnen, verordeningen en wetten in
acht.
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2 Aanwijzingen bij de documentatie

2 Aanwijzingen bij de documentatie

21 Aanvullend geldende documenten in acht

nemen

» Neem absoluut alle bedienings- en installatiehandleidin-
gen die bij de componenten van de installatie worden
meegeleverd in acht.

2.2

» Gelieve deze handleiding alsook alle aanvullend gel-
dende documenten aan de gebruiker van de installatie
te geven.

Documenten bewaren

23

Deze handleiding geldt uitsluitend voor:

Geldigheid van de handleiding

Productartikelnummer

Geldigheid: Duitsland, Belgi€, Belgié, Zwitserland, Nederland, Noorwegen,
Finland, Finland, Zweden

VPV | 3000/1 400V 0010024722
VPV | 4000/1 400V 0010024723
VPV | 5000/1 400V 0010024724
VPV | 6000/1 400V 0010024725

3  Productbeschrijving

3.1
3.11

Productoverzicht

Overzicht fotovoltaisch systeem

t /@
TR (>

T
-

— o4

A
L
5

1 Randaarding (indien no- 7 Gelijkstroomkabel (niet
dig, niet meegeleverd) meegeleverd)
2 Meterkast (niet meege- 8 Ondulator
Ieverq) ) Fotovoltaische genera-
3 c:::)lng (niet meegele- tor (niet meegeleverd)
4 Wisselstroomkabel (niet Bestaat uit meerdere

fotovoltaische modules.

10  Stekkerverbindingen ge-
lijkstroom (niet meege-
leverd)

meegeleverd)

5 Stekkerverbinding wis-
selstroom (Wieland)

6 Stekkerverbinding ge-
lijkstroom (Phoenix
SUNCLIX)
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3.1.2 Overzicht aansluitingen

u

TAE

51
AN

bo b

1 Modbus (RJ10) 6

2 Ethernet (RJ45)

3 RS485-Bus (RJ45)

4 Elektriciteitsnet wissel- 7
stroomaansiluiting voor
Wieland RST25i5

5 zonder functie g

9

3.1.3 Overzicht stekkers

Fotovoltaische genera-
tor gelijkstroomaanslui-
ting (-) voor Phoenix
SUNCLIX
Fotovoltaische genera-
tor gelijkstroomaanslui-
ting (+) voor Phoenix
SUNCLIX

zonder functie

Lastscheider gelijk-
stroom

1 Wieland RST25i5 wis- 3
selstroomstekker

2 Phoenix Contact
SUNCLIX PV-
CM-S 2,5-6 (-)

gelijkstroomstekker

Phoenix Contact
SUNCLIX PV-
CF-S 2,5-6 (+)
gelijkstroomstekker
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Ondulator monteren 4

3.1.4 Overzicht montageplaat 4.2 Leveringsomvang controleren

» Controleer de leveringsomvang op volledigheid en be-
I schadigingen.
AN—"° -
421 Leveringsomvang
N
Hoe-
Q @ veel- Omschrijving

heid

& 1 Ondulator

Q Montageplaat

Q @/ Wieland RST25i5 wisselstroomstekker
Phoenix SUNCLIX (+) gelijkstroomstekker

| S & 1 Phoenix SUNCLIX (-) gelijkstroomstekker
) 1 Zakje met documentatie

Afmetingen

Al Al A

1 e/

Ny
»
w

k/ﬂ

1 Montageplaat 3 Gaten voor bevesti-
gingsschroeven

2 Borgplaat

3.2 Gegevens op het typeplaatje

— Gebruiksaanwijzing

3.3 Serienummer

— Gebruiksaanwijzing

3.4 CE-markering

C€

Met de CE-markering wordt aangegeven dat de producten
conform de conformiteitsverklaring aan de fundamentele
eisen van de desbetreffende richtlijnen voldoen:.

De conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant geraadpleegd
worden.

4  Ondulator monteren

4.1 Product uitpakken

1. Verwijder voorzichtig verpakking en beschermmateriaal,
zonder daarbij onderdelen van het product te beschadi-
gen.

2. Voer de verpakking reglementair af.
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4 Ondulator monteren

4.4 Minimumafstanden
o
o
N
60 60
BEED
B O
o
o
N
o
+
<C
142

4.5

Eisen aan de opstellingsplaats

» Waarborg, dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

4.6

Aanhouden van de minimale afstanden

Installeerbaarheid van de gelijkstroomkabel van de
fotovoltaische modulen naar de ondulator

Installeerbaarheid van de wisselstroomkabel naar de
meterkast

Opstelplaats is vast, verticaal en vlak
De directe montage-omgeving is moeilijk ontvlambaar
Opstelplaats is vrij van permanente frillingen

Opstelplaats voldoet aan de eisen van klimaatklasse
3K3 conform IEC 60721-3-3

Voor het gebruik van het webportaal is een internet-
router beschikbaar

Installeerbaarheid van de dataverbindingen voor aan-
sluiting van andere toegestane producten op de on-
dulator

Product ophangen

Controleer het draagvermogen van de muur.
Neem het totale gewicht van het product in acht.

Gebruik alleen voor de wand toegestaan bevestigings-
materiaal.

Voorwaarde: Draagvermogen van de wand volstaat

\/<D

» Lijn de montageplaat horizontaal met een waterpas te-
gen de wand uit, zoals op de afbeelding getoond.

» Bevestig de montageplaat met 4 schroeven aan de
wand.
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» Hang het product van boven aan de montageplaat, zoals
op de afbeelding getoond.

» Let erop, dat het product hoorbaar op de montageplaat
vastklikt (borglip aan de achterzijde borgt in de borgplaat

(1))
Voorwaarde: Draagvermogen van de wand volstaat niet

» Zorg evt. voor een ophanginrichting met voldoende
draagvermogen.

» Gebruik bijv. afzonderlijke staanders of een voorwand.

» Hang het product op, zoals beschreven.

5 Installatie

De elektrische installatie mag alleen door een elektromon-
teur worden uitgevoerd.

Let er bij de stekkerbezetting op dat u de stekkers van de
correcte contacten voorziet.

5.1 Planningsrichtlijnen van het fotovoltaische

systeem in acht nemen

1. Zorg ervoor dat de planningsrichtlijnen van het fotovol-
taische systeem in acht genomen worden.
2. Neem het aansluitschema in de - bijlage in acht.

Eisen aan de fotovoltaische modules in acht
nemen

1. Neem de installatiehandleiding van de fotovoltaische
modules in acht.

2. Gebruik alleen fotovoltaische modules waarvan de aan-
sluitingen niet geaard hoeven te worden.

3. Gebruik alleen fotovoltaische modules die voldoen aan
de eisen van klasse A conform IEC 61730.

4. Gebruik alleen toegestane en geschikte fotovoltaische
modules, om beschadigingen aan de ondulator te voor-
komen.

5. Neem de richtlijnen m.b.t. bliksembeveiliging van de
fotovoltaische modules in acht.
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Voorwaarde: De maximale wisselstroom-bedrijfsspanning is groter dan de
nominale systeemspanning van de PV-generator.

» Zorg ervoor dat de maximale nominale systeem-
spanning van de PV-generator hoger ligt dan de
wisselstroom-netspanning.

Eisen van de elektriciteitsleverancier in acht
nemen

5.3

1. Zorg ervoor dat met de inbedrijfstelling aan alle eisen
van uw elektriciteitsleverancier wordt voldaan.

2. Vraag de stroomleverancier naar contractuele of land-
specifieke eisen aan het gebruik van de ondulator.

Aardlekschakelaars installeren

1. De dimensionering van de leidingveiligheidsschakelaar
kan afhankelijk van het installatietype van de voedings-
kabel variéren. Installeer in het huiselektriciteitsnet een
leidingveiligheidsschakelaar conform de volgende tabel,

indien nodig.

Ondulator Kabel- Verlies- Contact-
door- vermo- verbre-
snede gen ker

Wissel- bij
stroom- | nominaal
leiding vermo-
gen en
kabel-
lengte
10 m
2,5 mm2 4w
VPV | 3000/1 400V 5 B16
4,0 mm 3w
2,5 mm2 W
VPV | 4000/1 400V 2 B16
4,0 mm 4w
2,5 mm2 1w
VPV | 5000/1 400V 3 B16
4,0 mm W
2,5 mm2 14 W
VPV | 6000/1 400V 3 B16
4,0 mm 8w

2. Installeer, indien dit voor de installatieplaats is voorge-
schreven, een aardlekschakelaar type A.

3. Zorg ervoor dat de toegang tot de netaansluiting altijd
gegarandeerd is en niet afgedekt is.

4. Informeer de exploitant over de functie en de bediening
van de aardlekschakelaar.

5.5

1.  Gebruik uitsluitend geschikte kabels voor het gebruik
met de meegeleverde of andere toegestane connec-
tors.

2. Neem de productspecifieke informatie m.b.t. de ge-
lijkstroomaansluiting en wisselstroomaansluiting in de
Technische gegevens (- Pagina 170) in acht.

3. Neem de informatie van de fabrikant en de legvoor-
schriften m.b.t. de bekabeling en stekkerverbinding in
acht.

4. Vermijd bij de montage zowel trek- als drukbelasting op
stekkerverbindingen en de bekabeling.

5. Buig de kabels aan een stekkerverbinding op zijn
vroegst 4 cm na het punt waar de leiding naar buiten
komt uit de stekkerverbinding of een aansluitkast.

Bekabeling en connectors voorbereiden
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5 Installatie

6. Voer de aansluitleidingen van de aan te sluiten compo-
nenten naar de onderkant van het product.

7. Verkort de aansluitleidingen indien nodig.

5.6 Aansluiting wisselstroom voorbereiden

Wisselstroom connectors aanbrengen

1. Gebruik voor de stekkerverbinding alleen de meege-
leverde wisselstroomstekker (Wieland) of een andere,
door de fabrikant van het product toegestane stekker-
verbinding.

2. Als de meegeleverde wisselstroomstekker niet geopend
aanwezig is, neem dan de informatie m.b.t. hetopenen
van de wisselstroomstekker (- Pagina 152) in acht.

3. Draai evt. de wartelmoer op.

4. Schuif de behuizing over de geisoleerde wisselstroom-
kabel.

5. Beschadig bij het isoleren van de uitwendige omhulling
van de leiding niet de isolatie van de inwendige aders.

y (PE)

S

N,L

Y N, 4

6. Isoleer de uitwendige omhulling en de inwendige ge-
leiders zoals op de afbeelding getoond conform de vol-

7. Neem de gegevens m.b.t. de buigradius (3) voor de
wisselstroomkabel (1) in acht.

1 Aarddraad PE 4
2 Buitendraad 3 5
3 Buitendraad 2

Buitendraad 1
Nulleider N

8. Voer de geisoleerde inwendige aders conform de stek-
kerbezetting in de schroefklemmen.

9. Schroef de schroefklemmen vast.

10. Controleer of alle aders mechanisch vast in de schroef-
klemmen van de stekker zijn bevestigd.

gende tabel:
Afstri- Trekontlasting 2 [mm]
plengte (geleider)
6...10 10...14 13...18 13...18
(PE) (N, L) (PE) (N, L)
y [mm] 30 25 55 50
x [mm] 8 8 8 8

1 Geisoleerde wissel- 2 Stekkerhuis wissel-
stroomkabel stroomstekker
met diameter D 3 Buigradius
24xD
144

11. Schuif de stekker in het stekkerhuis.

12. Zorg ervoor dat de stekker hoorbaar in het stekkerhuis
vastklikt.

13. Draai de wartelmoer vast.

Wisselstroomkabel met huisaansluiting verbinden
14. Schakel de zekering op de huisaansluiting uit.
15. Verbind de wisselstroomkabel met de huisaansluiting.

Installatie- en onderhoudshandleiding VPV | 0020273406_01



5.7 Aansluiting gelijkstroom voorbereiden

Gevaar!
Levensgevaar door elektrische schok!

Gelijkstroomkabels aan fotovoltaische modu-
les voeren al bij lichte lichtinval stroom.

» Zorg ervoor dat de gelijkstroomkabel niet
met de fotovoltaische generator verbon-
den is, voordat u daaraan werkt.

» Vermijd contact met stroomvoerende on-
derdelen.

» Draag geschikte veiligheidshandschoe-
nen.

Gelijkstroom connectors aanbrengen

1. Zorg ervoor dat er geen spanning op de kabel staat.

2.  Gebruik alleen de meegeleverde gelijkstroomstekker of
een andere, door de fabrikant van het product toege-
stane connector.

— De afbeelding toont als voorbeeld de SUNCLIX ge-
lijkstroomstekker "+".

3. Als de meegeleverde gelijkstroomstekker niet geopend
aanwezig is, neem dan de informatie m.b.t. het openen
van de gelijkstroomstekker (- Pagina 152) in acht.

4. Zorg ervoor dat de gebruikte gelijkstroomstekker bij de
poling van de gelijkstroomkabel past.

5. Beschadig bij het isoleren van de uitwendige omhulling
van de kabel niet de inwendige ader.

6. Isoleer de inwendige ader ca. 15 mm.

1 Veer

7. Voer de ontmantelde inwendige ader met gevlochten
litzedraden conform de afbeelding in de achterkant van
de gelijkstroomstekker tot aan de aanslag (A).
< De uiteinden van de litzedraden zijn in de veer (1)

zichtbaar.

8.  Sluit de veer (B).

9. Controleer of de ader mechanisch vast in de stekker
gestoken zit. Corrigeer evt.

10. Schuif het stekkerhuis over de stekker (C).

11. Draai de behuizing van de gelijkstroomstekker dicht
(D).

12. Breng op dezelfde manier de tweede gelijkstroomstek-
ker op de tweede gelijkstroomkabel aan.

0020273406_01 VPV I Installatie- en onderhoudshandleiding

Installatie 5

Gelijkstroomkabel met fotovoltaische generator
verbinden

13. Zorg ervoor dat de fotovoltaische generator geen of
slechts zeer weinig stroom opwekt.

n

Aanwijzing

Bedek bijv. de fotovoltaische modules met
een vlies of voer de gelijkstroominstallatie 's
nachts uit.

14. Verbind de gelijkstroomkabel met een fotovoltaische
generator.

5.8 Ondulator installeren

1. Zorg ervoor dat de lastscheider op de ondulator op (0)
staat.

2. Zorg ervoor dat er geen wisselstroom op de ondulator is
aangesloten.

3. Zorg ervoor dat de leidingveiligheidsschakelaar uitge-
schakeld is.

4. Zorg ervoor dat de fotovoltaische generator bij de aan-
sluiting op de ondulator geen of slechts zeer geringe
stroom opwekt.

5. Controleer evt. de poling van de gelijkstroombekabeling
van de fotovoltaische generator.

6. Verbind de gelijkstroomkabels met de ondulator.

7. Verbind de wisselstroomkabel met de ondulator.

8. Zorg ervoor dat aan de landspecifieke eisen aan het
gebruik van een fotovoltaisch systeem is voldaan.

9. Breng de stroomtoevoer naar de ondulator tot stand
(leidingveiligheidsschakelaar inschakelen).

5.9 Energieopslagsysteem (optioneel)
» Neem de installatiehandleiding van het energieopslag-
systeem in acht.

5.10 Dataverbinding aansluiten (optioneel)

» Neem de handleidingen in acht van de producten die
met een dataverbinding op de ondulator moeten worden
aangesloten.

» Zorg ervoor dat aan de eisen aan bekabeling, aansluiting
en adressering van de extern aangesloten producten
wordt voldaan.

» Houd tussen dataverbindingskabels en gelijkstroom- en
wisselstroomkabels een afstand van 200 mm aan, om
storingen in de gegevensoverdracht tot een minimum te
beperken.

Via dataverbindingen communiceert de ondulator met an-
dere toegestane producten.

De ondulator heeft drie interfaces voor dataverbindingen:

— Ethernet [RJ45]
Voor de verbinding met een internetrouter, om gegevens
naar het webportaal te sturen en een groot aantal func-
ties van het fotovoltaische systeem via een browser te
bedienen.

— 2 keer RS485-Bus [RJ45]
Voor de verbinding met toegestane producten, bijv. voor
energiemanagement.

— Modbus [RJ10]
Voor de verbinding met bijv. een energiemeter.
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5 Installatie

» Vraag bij het serviceteam welke producten voor de ver-
binding met de ondulator zijn toegestaan.

De volgende afbeelding toont als voorbeeld de dataverbin-
dingen in een fotovoltaisch systeem met dynamisch invoer-
management.

Internetrouter

1 Dynamisch invoermana- 5
6 Ethernet datakabel
7
8

gement
2 RS485-Bus datakabel
Modbus datakabel

3 Eerste ondulator K .
Energiemeter

4 Andere ondulators

1 . . .

) Bij dynamisch invoermanagement regelt de eerste ondu-
lator het verminderen van de invoer overeenkomstig de ver-
eiste maximale waarde voor het volledige fotovoltaische sys-
teem.

Voor een reducering van de voeding van de fotovoltaische
ondulator (bijv. 50% of 70% van het fotovoltaisch generator-
vermogen) is de Modbus-energiemeter nodig.

» Raadpleeg de handleiding van het invoermanagement-
product of informeer bij het serviceteam voor meer infor-
matie over het dynamische invoermanagement.

5.10.1 Ethernet aansluiten

1. Alternatief 1:

» Om te zorgen dat de exploitant bijv. de overdracht
van opbrengstgegevens en gebeurtenismeldingen
op het webportaal kan instellen, verbindt u de ondu-
lator aan de ethernet-interface (RJ45) met een inter-
netrouter.

Aanwijzing

Als u de ondulator met een DHCP-inter-
netrouter verbindt, dan begint de ondu-
lator automatisch met de onversleutelde
gegevensoverdracht naar de server.

i
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1. Alternatief 2:

XXXXXXXXXXX

1323 w

192.168. XXX. XXX

©

» De verbinding met de ondulator kunt u ook tot stand
brengen door een pc eveneens met de internetrou-
ter te verbinden.

— De ondulator en de pc moeten zich in hetzelfde
netwerk bevinden. Zodra de ondulator met het
internet is verbonden, geeft de ondulator zijn
eigen IP-adres (1) cyclisch weer. Als u dit IP-
adres in het invoerveld van de browser invoert,
verschijnt de webserver van de ondulator.

2. Om de overdracht van gegevens te verhinderen, verwij-
dert u de netwerkkabel van de ondulator of deactiveert
u de gegevensoverdracht in de instellingen voor ether-
net (» Pagina 149).

5.10.2 RS485-Bus aansluiten

A1

| 01

G1

I

A1 Data A (wit/oranje) G1
B1 Data B (oranje)

Ground (bruin)

1. Zorg ervoor dat u als datakabel een Cat-5 patchkabel
gebruikt die voor de lengte van de verbinding (100 m)
geschikt is.

2. Zorg ervoor dat de stekkerbezetting van de datakabel
voldoet aan de richtlijnen:

Product Ondulator Extern product
aansluiting RJ45-stekker Aansluitbezetting
1" Data A (A1)"
Data B (B1)
Contact _

Ol N[O A W|IDN

Ground (G1)

Y Gevaar voor vernietiging van de RS485-Bus-ingang op de
ondulator: stekker niet aan een 24 V DC-contact toewijzen!

3. Sluit de datakabel op de RS485-Bus (RJ45-bus) op de
ondulator aan.

4. Sluit de datakabel bijv. aan een toegestaan product
voor dynamisch invoermanagement aan.

5. Zorg er evt. voor dat de RS485-Bus op de ondulator
getermineerd is.
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5.10.2.1 Alternatieve datakabel voor RS485-Bus
gebruiken

1. Zorg ervoor dat de totale lengte van de RS485-Bus niet
meer dan 100 m is.

2. Zorg ervoor dat bij het gebruik van de alternatieve da-
takabel voor de verbinding van een extern product met
de RJ45-bus op de eerste ondulator de voorgeschreven
stekkerbezetting wordt gebruikt.

5.10.3 Modbus aansluiten

D,/@

=N

1 RJ10 stekker

1. Zorg ervoor dat u een datakabel gebruikt die voor de
lengte van de verbinding geschikt is.

2. Gebruik het best de energieteller Schneider iEM3155
met de Modbus-datakabel van de fabrikant van het pro-
duct.

3. Als u een andere energiemeter of een andere datakabel
gebruikt, zorg er dan voor dat de stekkerbezetting aan
de richtlijnen voldoet:

Product Ondulator Schneidgr Externe
aanslui- RJ10- iEM3155” energieme-
ting stekker Aansluitbe- ter
zetting Aansluitbe-
zetting
1 D1/+ Data A
DO/- Data B
Contact
3 oV Ground
4" L L

Y Gevaar voor vernietiging van de Modbus-ingang op de
ondulator: contact 4 van de RJ10-bus van de ondulator
voert spanning. Dit contact niet gebruiken!

2 Vraag uw vakman of evt. het serviceteam naar de aan-
bevolen Modbus-datakabel van de fabrikant van het pro-
duct.

4. Sluit de datakabel op de Modbus (COM2) [RJ10] op de
ondulator aan.

5.  Sluit de datakabel op een toegestaan product aan, bijv.
de Schneider iEM3155 energiemeter.

6. Zoek evt. in het Overzicht van de exploitant- en weer-
gavefuncties (- Pagina 126) in de gebruiksaanwijzing
bij dit product, welke andere energiemeters compatibel
zijn.

7. Als u meer informatie over toegestane producten wilt
verkrijgen, neem dan contact op met het serviceteam.

8. Zorg ervoor dat de totale lengte van de RS485-Bus niet
meer dan 100 m is.
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6 Bediening

» Neem de informatie m.b.t. het Bedieningsconcept
(- Pagina 121) in de gebruiksaanwijzing van de
ondulator in acht.

6.1 Servicemenu oproepen

1.  Open Hoofdmenu - Instellingen — Service.

2. Druk de toetsen & en 7 gedurende 3 seconden tegelij-
kertijd in.

3. Open en bewerk het gewenste menupunt.

Aanwijzing

Een overzicht van alle menupunten en infor-
matie over de mogelijke instellingen van het
servicemenu vindt u in het Overzicht van de
functies voor de installateur (-~ Pagina 153)

in de bijlage.

4. Voer indien nodig het 5-cijferige wachtwoord in, om een
menupunt in het servicemenu te bewerken.

5.  Als u het wachtwoord niet kent, informeer dan bij het
serviceteam.

7 Ingebruikname

71 Voor de eerste keer in bedrijf stellen

» Voer de Eerste inbedrijfstelling voor de ondulator uit
met behulp van de installatieassistent.

7.1.1 Installatieassistent doorlopen

» Sluit het product op het stroomnet aan.
< De installatieassistent start automatisch.

De installatieassistent verschijnt bij het inschakelen van het
product, tot alle vereiste menupunten volledig zijn ingesteld.

Alle menupunten behalve Hoofdmenu - Informatie —
Landinstelling kunnen ook achteraf worden gewijzigd.

Het menupunt Landinstelling kan achteraf alleen met data-
verlies worden teruggezet.

i

Aanwijzing

Meer informatie over het wijzigen van Landinstel-
ling vindt u in het Overzicht van de functies voor
de installateur (-~ Pagina 153) en in de gebruiks-
aanwijzing.

De installatieassistent geeft een checklist weer met de ver-
eiste instellingen voor de eerste inbedrijfstelling.

Als u een menupunt nog niet hebt ingesteld, dan wordt het
menupunt in de checklist met een O weergegeven.

Als u een menupunt volledig hebt ingesteld, dan wordt het
menupunt in de checklist met een 4 weergegeven.

Meer informatie over de instelmogelijkheden van de menu-
punten van de installatieassistent vindt u in het overzicht van
de functies voor de vakman (- Pagina 153) of in het over-
zicht exploitant- en weergaveniveaus (- Pagina 126).
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7 Ingebruikname

7.1.1.1 Menutaal instellen

1st commissioning

| ] Language

(0 Date format

(] Date

1.  Open Taal.

———\

i

Aanwijzing
Bij de eerste ingebruikneming wordt het me-
nupunt Language weergegeven.

2. Stel met & of V de gewenste taal voor het menu in.

3. Als u de gewenste menutaal hebt geselecteerd, dan
neemt u de selectie over met SET .

4. Druk op ESC.

< De weergegeven menupunten worden nu in de door
u geselecteerde taal weergegeven.

7.1.1.2 Datumformaat instellen
1. Open Datumformaat.

2. Stel het gewenste datumformaat in.
7.1.1.3 Datum instellen

1. Open Datum.

2. Stel de gewenste datum in.
7.1.1.4 Tijdformaat instellen

1.  Open Tijdformaat.

2. Stel het gewenste tijdformaat in.
7.1.1.5 Tijd instellen

1.  Open Tijd.

2. Stel de gewenste tijd in.

7.1.1.6 Land instellen

Aanwijzing

Een wijziging van de Landinstelling is alleen mo-
gelijk door de ondulator naar de fabrieksinstellin-
gen terug te zetten, waardoor instellingen en ge-
gevens verloren gaan.

fm\
\ ”)

Het geselecteerde land heeft geen invloed op de
ingestelde en weergegeven menutaal.

1.  Open Landinstelling.
2. Selecteer het land waarin de ondulator wordt gebruikt.

3. Als het gewenste land niet kan worden geselecteerd,
dan kiest u als alternatief een land met strengere richtlij-
nen.

4. Neem bij vragen over de landinstelling evt. contact op
met het serviceteam.

5. Bevestig de keuze met SET .
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6. Drukop ESC.
< Op het display verschijnt de controlevraag: Invoer
juist?.
7. Beantwoord de controlevraag met Ja, door minstens 1
seconde lang op SET te drukken.

8. Drukop ESC.
Voorwaarde: De landinstelling is verkeerd.

» Om de landinstelling te resetten, volgt u de instructies
m.b.t. het Installateurniveau (— Pagina 153) in de bijlage
op.

» Voer vervolgens de eerste inbedrijfstelling
(- Pagina 147) opnieuw uit.

7.1.1.7 Blindvermogen instellen

1. Open Blindvermogen.

Aanwijzing
Meer informatie over het onderwerp blindver-
mogen vindt u in bijlage A.

Li]

2. Selecteer Mode en druk op SET.

3. Selecteer de gewenste soort blindvermogenkarakteris-
tiek en druk op SET.

4. Druk op ESC.

Voorwaarde: U hebt bij Mode niet cosPhi = 1 als soort blindvermogenkarak-
teristiek geselecteerd.

» Selecteer in Laden stand.-wrden het gewenste model
en druk op SET.

Druk op ESC.

Druk op SET en stel de Aantal steunpunten in.

Druk op SET.

Druk op ESC.

Selecteer de eerste Steunpunt die u wilt instellen en
druk op SET.

Stel de gewenste parameterwaarde voor de Steunpunt
in en druk op SET.

» Stel de parameters voor alle steunpunten in, zoals hier-
boven beschreven.

vVvyVvyyVvYyy

v

» Druk op ESC.

)\XXXXXXXXXXX

u.a\r:' (3
1,0 ST TN e

[I.Hl / E-P:‘l\

®

1 Y-as 4 Pijlsymbool onderbe-
X-as krachtiging .
B 5 Steunpunten (in het
Pijlsymbool overbe- voorbeeld 4 steunpun-
krachtiging ten)
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5. Selecteer Curve weergeven en druk op SET .

6. De eerder ingestelde karakteristiek van de Blindver-
mogen wordt nu grafisch weergegeven, zoals in het
voorbeeld weergegeven.

7. Drukop ESC.

7.1.1.8 Eerste inbedrijfstelling afsluiten
1. Open Afsluiten.

Voorwaarde: De menupunten van de installatieassistent zijn onvolledig in-
gesteld.

» De melding De instellingen zijn onvolledig! verschijnt.

» Druk dan op SET om de instellingen te corrigeren.

» Sluit de Eerste inbedrijfstelling opnieuw af.
Voorwaarde: De menupunten van de installatieassistent zijn volledig inge-
steld.

» Open Afsluiten.

» De controlevraag Zijn alle instellingen juist?
verschijnt.

Voorwaarde: De menupunten van de installatieassistent zijn niet correct
ingesteld.

» Om verkeerde instellingen te corrigeren, drukt u op ESC.

» Corrigeer de verkeerde instelling in de installatieassis-
tent.

» Sluit vervolgens de Eerste inbedrijfstelling opnieuw af.

Voorwaarde: De menupunten van de installatieassistent zijn correct inge-
steld.

» Druk minstens 1 seconde lang op SET.
< De ondulator start opnieuw en synchroniseert met
het net.
» Schakel de lastscheider op positie (1), om de ondulator
onder gelijkstroom te schakelen.
» De Eerste inbedrijfstelling is afgesloten en de ondula-
tor is in bedrijf.

7.2 Instellingen voor dataverbindingen
(optioneel)

» Neem de informatie van de fabrikant van extern aange-
sloten producten in acht.

7.21 Instellingen voor ethernetaansluiting

1. Zorg ervoor dat de ondulator met een internetrouter of
een ander toegestaan product aan de ethernetinterface
verbonden (- Pagina 146) is.

Aanwijzing

Wijzig instellingen van uw ondulator alleen
als de gewenste verbinding niet automatisch
tot stand kan worden gebracht.

i

Voorwaarde: Netwerkverbinding met internetrouter wordt niet automatisch
tot stand gebracht (geen DHCP).

» Open Hoofdmenu - Instellingen - Netwerk.

» Neem de informatie m.b.t. de menupunten in het
Overzicht van de exploitant- en weergavefuncties
(- Pagina 126) in de gebruiksaanwijzing in acht.
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» Stel de ondulator in voor de dataverbinding via de ether-
netinterface met het verbonden product, bijv. een inter-
netrouter.

Voorwaarde: Netwerkverbinding met pc of notebook is tot stand gebracht.

» Houd er rekening mee dat wijzigingen in de interne ser-
ver directe effecten hebben op de instellingen van de
ondulator.

i

Aanwijzing

Als u de ondulator met een pc of notebook
verbindt, dan hebt u toegang tot de interne
server van de ondulator.

» Lees het IP-adres van de ondulator bij een bestaande
netwerkverbinding linksonder in de basisweergave van
de ondulator af.

» Voer het IP-adres van de ondulator in de adresbalk van
uw webbrowser in en open de interne server van de
ondulator.

7.2.2 Instellingen voor Modbus en dynamische
voedingsregeling
1. Zorg ervoor dat met de ModBus van de ondulator een

toegestaan product correct verbonden (- Pagina 147)
is.

2. Open Hoofdmenu - Instellingen -~ Energiemanage-
ment -~ Mode.

3. Selecteer Energiemeter.

4. Om bijv. een energieteller in te stellen, opent u Confi-
guratioin.

5.  Neem de informatie m.b.t. de menupunten in het
Overzicht van de exploitant- en weergavefuncties
(- Pagina 126) in de gebruiksaanwijzing in acht.

6. Stel de ondulator in voor de dataverbinding met een
toegestaan product.

7.23

1. Zorg ervoor dat met de RS485-Bus van de ondu-
lator een toegestaan product correct verbonden
(- Pagina 146) is.

2. Neem de informatie m.b.t. de menupunten in het
Overzicht van de exploitant- en weergavefuncties
(- Pagina 126) in de gebruiksaanwijzing in acht.

Open Hoofdmenu - Instellingen -~ Energiemanage-
ment -~ Mode.

Controleer of Energiemeter is geselecteerd.

Indien niet, selecteer dan Energiemeter.

Bevestig de keuze.

Ga terug naar het menupunt Energiemanagement.
Pas de Grenswaarde PV-ready overeenkomstig uw
fotovoltaische installatie aan.

9. Neem bij vragen over de instelling van het toegestane
product evt. contact op met het serviceteam.

Instellingen voor grenswaarde PV-Ready

© N ok~

149



8 Product aan de gebruiker opleveren

7.3 Opnieuw in bedrijf stellen

1. Zorg ervoor dat de fotovoltaische modules correct ge-
monteerd en geinstalleerd zijn.

2. Zorg ervoor dat de installatie en montage van de ondu-
lator voldoen aan de eisen in de hoofdstukken Installa-
tie (- Pagina 143) en Montage (- Pagina 141).

3. Zorg ervoor dat aan alle landspecifieke eisen en aan
alle eisen van de netexploitant wordt voldaan.

4. Verbind het product met de wisselstroom aan de huis-
aansluiting (zekering inschakelen).

5. Schakel de lastscheider op positie (1), om de ondulator
onder gelijkstroom te schakelen.

6. Wacht enkele minuten tot de basisweergave verschijnt.

Aanwijzing

De basisweergave geeft het actuele
uitgangsvermogen alleen weer als er
voldoende zonlicht op de fotovoltaische
modules schijnt.

n

7. Als de installatieassistent wordt weergegeven, dan
voert u de Eerste inbedrijfstelling (- Pagina 147) uit.

< De ondulator is nu weer in bedrijf.

8 Product aan de gebruiker opleveren

» Informeer de gebruiker erover dat het product volgens de
opgegeven intervallen dient te worden onderhouden.

» Geef aan de gebruiker uitleg over positie en werking van
de veiligheidsinrichtingen.

» Instrueer de gebruiker over de bediening van het product.

» Wijs de gebruiker vooral op de veiligheidsvoorschriften
die hij in acht moet nemen.

» Overhandig de gebruiker alle handleidingen en product-
papieren, zodat hij/zij deze kan bewaren.

9 Storingen verhelpen

1.  Neem de informatie m.b.t. de storingsoplossing
(- Pagina 124) in de gebruiksaanwijzing in acht.

2. Controleer de generatorkarakteristiek (-~ Pagina 150).

3. Om storingen en andere oorzaken van gebeurte-
nismeldingen te verhelpen, volgt u de informatie
m.b.t. Storingsoplossing en gebeurtenisweergaven
(- Pagina 166) in de bijlage op.

4. Als de storing meer dan 5 keer per dag optreedt of als
u de storing niet kunt verhelpen, neem dan contact op
met het serviceteam.
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10 Onderhoud

Regelmatig onderhoud van het volledige fotovoltaische sys-
teem, uit te voeren door een gekwalificeerde installateur,

is een voorwaarde voor de permanente inzetbaarheid, be-
trouwbaarheid en hoge levensduur. De fabrikant van het pro-
duct adviseert een onderhoudscontract af te sluiten.

» Neem bij onderhoudswerkzaamheden de algemene vei-
ligheidsvoorschriften in het veiligheidshoofdstuk in acht.

101

» Voer de onderhoudswerkzaamheden volgens het onder-
houdsschema in de bijlage uit.

Onderhoudsschema in acht nemen

10.2 Componenten van het fotovoltaische

systeem controleren

» Controleer alle componenten van het fotovoltaische sys-
teem conform uw inspectie- en onderhoudshandleidin-
gen.

10.3 Ondulator controleren

1. Controleer het gebeurtenisprotocol en voer indien nodig
een storingsoplossing (- Pagina 150) uit.

2. Controleer de actuele jaaropbrengst en vergelijk deze
met de opbrengst van het voorgaande jaar uit het laat-
ste testrapport.

3. Als u een duidelijke verslechtering van de jaaropbrengst
in vergelijking met de opbrengst van het voorgaande
jaar vaststelt, dan voert u een storingsoplossing
(- Pagina 150) uit.

10.4 Opstelplaats controleren
» Zorg ervoor dat de eisen aan de opstelplaats
(- Pagina 142) worden nageleefd.

10.5 Generatorkarakteristiek controleren

1.  Open de Hoofdmenu — Generatorcurve.
< De ondulator registreert de karakteristiek van de
fotovoltaische generator en geeft deze vervolgens
weer.
2. Zorg ervoor dat de fotovoltaische modules niet deels
worden overschaduwd.
v Als de curve van boven is afgevlakt, kon de ondula-
tor mogelijk niet meer vermogen invoeren.
3. Zorg ervoor dat het fotovoltaische systeem voldoet aan
de planningsrichtlijnen en correct geconfigureerd is.
10.6 Onderhoudswerkzaamheden aan de
elektrische installatie voorbereiden

1.  Stel het fotovoltaische systeem voor onderhoudswerk-
zaamheden tijdelijk buiten bedrijf (-~ Pagina 151).

2. Neem bij onderhoudswerkzaamheden de eisen en
veiligheidsinstructies m.b.t. de elektrische installatie
(- Pagina 145) in acht.
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10.7 Elektrische installatie controleren

10.7.1 Randaarding controleren

» Indien een randaarding geinstalleerd is, controleert u of
de bekabeling van de randaarding goed functioneert.

10.7.2 Isolatie en bevestiging van de bekabeling
controleren

1. Controleer of de bekabeling, de isolatie en de stekker-
verbindingen schoon, intact en stevig zijn.

2. Als u gebreken vaststelt, documenteert u deze dan en
verhelp ze onmiddellijk.

10.8 Onderhoudsrapport schrijven

1. Documenteer de uitgevoerde onderhoudswerkzaamhe-
den in een onderhoudsrapport.

2. Draag het onderhoudsrapport over aan de exploitant
van het systeem.

3.  Wijs de exploitant van het systeem erop dat het nood-
zakelijk is dat deze het onderhoudsrapport permanent
bewaart.

10.9 Ondulator reinigen

1. Controleer de ondulator op verontreinigingen.

2. Reinig het oppervlak met een vochtige doek en een
beetje oplosmiddelvrije zeep.

3. Reinig de koelribben achter de productmantel alleen
met perslucht van max. 2 bar.

10.10 Onderhoudswerkzaamheden afsluiten

» Stel het fotovoltaische systeem na het afsluiten
van de onderhoudswerkzaamheden weer in bedrijf
(- Pagina 147).

11 Uitbedrijfname

11.1  Tijdelijk buiten bedrijf stellen

Het fotovoltaische systeem kan tijdelijk buiten bedrijf gesteld
worden.
» Schakel de leidingveiligheidsschakelaar uit (zekering uit).

» Beveilig de leidingveiligheidsschakelaar tegen onbedoeld
of onbevoegd herinschakelen.

» Schakel de lastscheider op positie (0), om de ondulator
stroomloos te schakelen.

» Beveilig de lastscheider tegen onbedoeld of onbevoegd
herinschakelen.
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11.1.1 SUNCLIX-stekkerverbinding gelijkstroom
loskoppelen

» Zorg ervoor dat de evt. verbonden fotovoltaische genera-
tor geen stroom opwekt.

» Koppel stekkerverbindingen op de ondulator los zoals op
de afbeelding.

— De afbeelding toont een stekkerverbinding van twee
SUNCLIX gelijkstroomstekkers (+) en (-).

» Ontgrendel de veer op de gelijkstroomstekker met een
schroevendraaier.

» Koppel de stekkerverbinding los.

11.1.2 Stekkerverbinding wisselstroom
loskoppelen

» Zorg ervoor dat de stekkerverbinding en de wissel-
stroomkabel spanningvrij zijn.

» Koppel stekkerverbindingen op de ondulator los zoals op
de afbeelding.

151




12 Recycling en afvoer

— De afbeelding toont een stekkerverbinding van twee
Wieland wisselstroomstekkers.

» Ontgrendel de afsluiting op de wisselstroomstekker met
een schroevendraaier.

» Koppel de stekkerverbinding los.

11.1.3 Spanningvrijheid vaststellen

» Stel met een geschikte spanningtester vast of alle polen
van de wisselstroomstekker vrij zijn van spanning.

» De ondulator is nu tijdelijk buiten bedrijf.

» Om het fotovoltaische systeem weer in bedrijf te
stellen, volgt u de informatie m.b.t. de inbedrijfstelling
(- Pagina 123) op.

11.2  Definitief buiten bedrijf stellen

» Stel de fotovoltaische installatie buiten bedrijf.
(- Pagina 151)

» Wacht minstens 10 minuten voordat u de ondulator de-
monteert.

11.3 Ondulator en stekkers demonteren

11.3.1 Ondulator demonteren

» Stel de ondulator definitief buiten bedrijf.
» Koppel alle dataverbindingen van de ondulator los.

» Duw de borgplaat aan de montageplaat met één hand
ca. 5 mm in de richting van het montagevlak.

» Til met de andere hand de ondulator zo ver op dat de
borgplaat niet meer kan vergrendelen.

» Laat de borgplaat los.

» Neem de ondulator met beide handen van de montage-
plaat af.

» Neem de montageplaat van het montagevlak af.

11.3.2 Gelijkstroomstekker openen

1. Zorg ervoor dat er geen spanning op de kabel staat.

2. Draai het stekkerhuis open en trek het van de stekker
af.
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3. Maak de verbinding van inzetstuk en stekkerhuls met
geschikt gereedschap los.

4. Trek het inzetstuk uit de stekkerhuls.
5. Open de veer met geschikt gereedschap.

11.3.3 Gelijkstroomkabel van de
gelijkstroomstekker loskoppelen

v

Verwijder de gelijkstroomkabel uit de gelijkstroomstekker
en isoleer evt. de aders vakkundig.

Herhaal de stappen evt. voor de tweede gelijkstroom-
stekker.

v

11.3.4 Wisselstroomstekker openen

—_

Zorg ervoor dat er geen spanning op de kabel staat.

2. Open de meegeleverde wisselstroomstekker met ge-
schikt gereedschap.

3. Draai de wartelmoer open.

11.3.5 Wisselstroomkabel van de
wisselstroomstekker loskoppelen

v

Maak de schroefverbinding van de schroefklemmen los
en trek de wisselstroomkabel uit de schroefklemmen.

Isoleer evt. de aders vakkundig.

Draai de wartelmoer op de behuizing van de wissel-
stroomstekker los.

Verwijder de wisselstroomkabel uit de behuizing van de
wisselstroomstekker.

vy

v

12 Recycling en afvoer

Verpakking afvoeren
» Voer de verpakking reglementair af.
» Neem alle relevante voorschriften in acht.
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A Overzicht van de functies voor de installateur

Bijlage

\  Aanwijzing
[I] De vermelde functies en modi staan niet voor alle systeemconfiguraties ter beschikking.

A Installateurniveau servicemenu

Voor het wijzigen van enkele menupunten is een servicecode vereist.

Y\  Aanwijzing
[I] Informeer bij het serviceteam indien u de servicecode niet kent.

Instelniveau

Waarden

min. ‘ max.

Eenheid

Stappengrootte, selectie, uitleg

Fabrieks-
instelling

Hoofdmenu - Instellingen — Service -

Toetsencombinatie invoeren ‘

Neem contact op met het serviceteam.

Blindvermogen

Geeft het submenu Blindvermogen weer.

Bij het verlaten van het menu verschijnt de vraag:

Wijzigingen opslaan?
SET 1 seconde indrukken om te bevestigen

Landinst. wissen

Wachtwoord wordt opgevraagd.

Neem contact op met het serviceteam.
Landinstelling wissen?

SET 1 seconde indrukken om te bevestigen

Nadat de landinstelling is gewist, start het appa-
raat opnieuw en geeft de uitgevoerde eerste in-
bedrijfstelling weer. Alle andere instellingen gaan
daardoor verloren.

Spanningsgrenzen

Wachtwoord wordt opgevraagd.
Neem contact op met het serviceteam.

De volgende Spanningsgrenzen kunnen gewij-
zigd worden:

- Bovenste uitschakelwaarde:
— Onderste uitschakelwaarde:

De uitschakelwaarde heeft steeds betrekking op
de piekwaarde van de spanning.

Frequentiegrenzen

Hz

Wachtwoord wordt opgevraagd.
Neem contact op met het serviceteam.

De volgende Frequentiegrenzen kunnen gewij-
zigd worden:

— Onderste uitschakelwaarde:
- Herinschakelwaarde:

- Drempelwaarde derating: (vanwege te hoge
frequentie)

- Bovenste uitschakelwaarde:

Spanningsgrenzen @

Wachtwoord wordt opgevraagd.
Neem contact op met het serviceteam.

De volgende Spanningsgrenzen @ kunnen ge-
wijzigd worden:

- Bovenste uitschakelwaarde:
- Onderste uitschakelwaarde:

De uitschakelwaarde heeft betrekking op de ge-
middelde waarde van de spanning.

' Wordt bij modus cosPhi = 1 niet weergegeven.
2 Wordt alleen weergegeven indien onder Aantal steunpunten een waarde > 2 is ingesteld.
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Instelniveau Waarden

min. max.

Eenheid

Stappengrootte, selectie, uitleg

Fabrieks-
instelling

Vermogensbegrenzing 500

w

Het uitgangsvermogen van de ondulator kan
handmatig tot minimaal 500 W begrenst worden.
Als het vermogen handmatig begrensd is, worden
in de statusweergave het symbool Vermogensre-
ductie en de meetwaarde Vermogensreductie /
Reden: gebruikersinstelling weergegeven.

Vaste spanning

Wachtwoord wordt opgevraagd.
Neem contact op met het serviceteam.

De volgende instellingen kunnen uitgevoerd wor-
den:

- Toestand
- Waarde

Automatische MPP-tracking wordt hierdoor uitge-
schakeld.

De ingangsspanning kan in het bereik tussen
max. en min. ingangsspanning in stappen van
1V worden ingesteld.

Fabrieksinstelling -

Wachtwoord wordt opgevraagd.
Neem contact op met het serviceteam.

Bij het resetten naar de Fabrieksinstelling wor-
den de volgende gegevens gewist:

- Opbrengstgegevens

- Gebeurtenismeldingen
- Datum en tijd

- Landinstelling

- Displaytaal

- Netwerkinstellingen

Na het resetten naar de Fabrieksinstelling start
het apparaat opnieuw en geeft de uitgevoerde
eerste inbedrijfstelling weer.

Alle parameters -

Onder dit menupunt kan de installateur bijko-
mende ENS-parameters veranderen.

Hoofdmenu - Instellingen - Service - Blindvermogen

Mode - -

Soort Blindvermogenscurve
De volgende selectiemogelijkheden zijn aanwe-
zig:

- cosPhi = 1
-Q(P)
- Q(U) lineair

- Q(U) hysterese

Laden stand.-wrden ’ - _

Hier kan een standaardkarakteristiek worden ge-
selecteerd.

-Q(P) > 3.680 W
-Q(P) > 13.800 W

Aantal steunpunten * - _

Aantal steunpunten instellen

Via de steunpunten kan een karakteristiek vrij
geprogrammeerd worden.

Steunpunt 1* - _

P (%) kan bij het eerste en laatste steunpunt niet
gewijzigd worden (000% ,100%).

Steunpunt 2 ' - _

P (%) kan bij het eerste en laatste steunpunt niet
gewijzigd worden (000% ,100%).

Steunpunt n ' 2 - -

P (%) kan bij het eerste en laatste steunpunt niet
gewijzigd worden (000% ,100%).

Curve weergeven - -

De eerder ingestelde Blindvermogenscurve
wordt weergegeven.

" Wordt bij modus cosPhi = 1 niet weergegeven.

2 Wordt alleen weergegeven indien onder Aantal steunpunten een waarde > 2 is ingesteld.

154

Installatie- en onderhoudshandleiding VPV | 0020273406_01




Bijlage

B Ingebruiknemingschecklist
Controles/werkzaamheden Opmerkingen/instellingen

1 Ventilatie van de ondulator garanderen Minimumafstanden rond de ondulator zijn in acht genomen.
Op de ondulator liggen geen voorwerpen die de luchtcircula-
tie hinderen.

2 Ondulator vast gemonteerd? De ondulator moet in de wandhouder zijn vastgeklikt.

3 Trekontlasting voor wisselstroomkabel voorhanden? Wartelmoer van de wisselstroomstekker moet stevig aange-
trokken zijn.

4 Wisselstroomstekker goed aangesloten? Stekker is aan de wisselstroomaansluiting van de ondulator
vergrendeld.

5 Gelijkstroomstekker goed aangesloten en polariteit correct? Stekkers zijn vergrendeld en polariteit is gecontroleerd.

6 LAN-kabel (optioneel) aangesloten en ondulator met het internet | Stekker is aan ethernetaansluiting vergrendeld.

verbonden? IP-adres wordt op het display weergegeven.

7 Energiemeter aangesloten? Verbinding tussen Modbuscontact aan de ondulator en D1/+,
DO0/-, OV aan de meter is tot stand gebracht (kabel als toebe-
horen beschikbaar).

8 Uitbreidingsmodule voedingsmanagement aangesloten? Verbinding tussen RS485-buscontact aan de ondulator en
A1, B1, G1 aan de module is tot stand gebracht (kabel is bij
de module geleverd).

9 Lastscheidingsschakelaar op positie 1?7 Visuele controle van de schakelaar
Display van de ondulator is aan.

10 Geen storingen voorhanden? Display knippert niet rood.

Er wordt geen onbevestigde foutmelding weergegeven.

11 Communicatie tussen ondulator en uitbreidingsmodule voedings- | LED aan de teller naast Modbusstekker knippert permanent.

management functioneert?

12 Blindvermogen instellen Q(P) en betreffend model is gekozen.

13 Fotovoltaische installatie levert opbrengst? Vermogen is op het display in de basisweergave zichtbaar
(indien zonnestraling voorhanden).

Aanwijzing: opbrengst van 10000 V betekent dat de ondulator
defect is!

14 Klant in het webportaal geregistreerd? Klant kan zich met e-mailadres en wachtwoord aanmelden.

15 Ondulator in het webportaal aan de klant toegewezen? In de klantaccount is de ondulator met het serienummer
zichtbaar.

16 Communicatie met router voorhanden? IP-adres wordt op het display in de basisweergave weergege-
ven.

17 Dataontvangst in het webportaal mogelijk? In het webportaal wordt Online weergegeven en gegevens,
bijv. vorige dag, zijn zichtbaar.

C Onderhoudswerkzaamheden — Overzicht

De volgende tabel vermeldt de vereisten van de fabrikant m.b.t. de aanbevolen onderhoudsintervallen.

Als nationale voorschriften en richtlijnen kortere onderhoudsintervallen vereisen, houd dan in plaats daarvan de vereiste in-
tervallen aan.

Neem de aanwijzingen m.b.t. onderhoudswerkzaamheden aan alle componenten van het fotovoltaische systeem in acht.

# Onderhoudswerk Interval

1 Componenten van het fotovoltaische systeem controleren Jaarlijks 150
2 Ondulator reinigen Jaarlijks 151
3 Opstelplaats controleren Jaarlijks 150
4 Randaarding controleren Jaarlijks 151
5 Ondulator controleren Jaarlijks 150
6 Generatorkarakteristiek controleren Jaarlijks 150
7 Onderhoudsrapport schrijven Jaarlijks 151
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D Bedradingsschema's

De afbeeldingen tonen als voorbeeld aansluitschema's voor ondulators met driefasige wisselstroomaansluiting (400 V). Ge-
bruik de aansluiting aangepast voor een ondulator met eenfasige wisselstroomaansiuiting (230 V).

Bij installatie van een ondulator met 1-fasige wisselstroomverbinding: sluit een voorhanden warmtepomp en de 1-fasige on-
dulator altijd op dezelfde fase aan.
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Bedradingsschema auroPOWER met aroTHERM

D.1
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2 Warmtepomp

12 Systeemregelaar

12b Warmtepomp uitbreidingsmodule

15a Stroommeter driefasig

15b Uitbreidingsmodule invoermanagement

D.1.1 Vereiste instellingen in de thermostaat
Multifunct. uitg.: PV

158

15¢
15d
16
17a
37

Ondulator VPV |
Energiemeter
Fotovoltaische module
Contactverbreker

Aardlekschakelaar
(indien nodig)
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2 Warmtepomp

12 Systeemregelaar

12b Warmtepomp uitbreidingsmodule

15 Stroommeter voor energieopslagsysteem
15a Stroommeter driefasig

15¢ Ondulator VPV |

15d Energiemeter

D.2.1 Vereiste instellingen in de thermostaat
Multifunct. uitg.: PV

160

15e
16
17a
17b
37

38

Energieopslag
Fotovoltaische module
Contactverbreker
Relais

Aardlekschakelaar

(indien nodig)
Aardlekschakelaar

(nodig in TT-systeem met laagspanningsnet)
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Bedradingsschema auroPOWER met flexoTHERM
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2 Warmtepomp

12 Systeemregelaar

15a Stroommeter driefasig

15b Uitbreidingsmodule invoermanagement
15¢ Ondulator VPV |

D.3.1 Vereiste instellingen in de thermostaat
Multifunct. uitg.: PV

162

15d
16
17a
37

Energiemeter
Fotovoltaische module
Contactverbreker

Aardlekschakelaar
(indien nodig)
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Bedradingsschema auroPOWER met flexoTHERM en eloPACK
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2 Warmtepomp

12 Systeemregelaar

15 Stroommeter voor energieopslagsysteem
15a Stroommeter driefasig

15¢ Ondulator VPV |

15d Energiemeter

15e Energieopslag

D.4.1 Vereiste instellingen in de thermostaat
Multifunct. uitg.: PV

164

16
17a
17b
37

38

Fotovoltaische module
Contactverbreker
Relais

Aardlekschakelaar

(indien nodig)
Aardlekschakelaar

(nodig in TT-systeem met laagspanningsnet)
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2a Warmtepomp 15e Energieopslag

15a Stroommeter driefasig 16 Fotovoltaische module
15b Uitbreidingsmodule invoermanagement 17a Contactverbreker

15¢ Ondulator VPV | 37 Aardlekschakelaar
15d Energiemeter (indien nodig)

D.5.1 Vereiste instellingen in de aroSTOR

PV MODE: ECO

E Overzicht van gebeurtenismeldingen en storingsoplossing

E.A Gebeurtenismeldingen en storingsoplossing

Als u een storing aan de hand van de volgende tabel niet kunt verhelpen, neem dan contact op met het serviceteam.

Gebeurtenismelding

Symbool

Oorzaak

Maatregel

Gegevensovername
mislukt

)

Een instelling is mislukt omdat deze niet
correct werd overgedragen.

Voer de instelling opnieuw uit.

Eilandvorming herkend

&

— Het net voert geen spanning (automati-
sche werking van de ondulator).

— De ondulator mag om veiligheidsredenen
niet in het net invoeren.
De ondulator wordt uitgeschakeld zolang
de fout bestaat (display donker).

Controleer de wisselstroominstallatie (huis-
aansluiting):

— Controleer de leidingveiligheidsschake-
laar (zekering) en schakel deze evt. in.

— Controleer de aardlekschakelaar en
schakel deze evt. in.

— Vervang defecte schakelaars.

FE niet aangesloten

&

De functieaarde is niet aangesloten.

De ondulator mag om veiligheidsredenen
niet in het net invoeren.

— Zorg ervoor dat de gelijkstroominstallatie
(huisaansluiting) in orde is.

— Zorg ervoor dat de aarddraad op des-
kundige wijzig is aangesloten.

Foutstroom te hoog

&

De lekstroom, die van de plus- of min-in-
gang via de PV-generatoren naar de aarde
stroomt, overschrijdt de toegestane waarde.
De ondulator wordt vanwege wettelijke voor-
schriften automatisch uitgeschakeld zolang
de fouttoestand bestaat.

— Zorg ervoor dat geen van de gelijk-
stroomkabels geaard is.

— Zorg ervoor dat er alleen geschikte
fotovoltaische modules worden gebruikt.

— Zorg ervoor dat de gelijkstroominstallatie
in orde is.

— Stel het functioneren van de fotovolta-
ische generator vast met een geschikt
meettoestel.

Storing omhoogomvor-
mer

Een interne component van de ondulator is
defect.

De ondulator voedt geen of verminderd
vermogen in het net.

Zie maatregelen m.b.t. Interne info.

Toestel is oververhit

Ondanks vermogensreductie is de maximaal
toegestane temperatuur overschreden.

De ondulator voedt niet in het net tot het
toegestane temperatuurbereik is bereikt.

Zie maatregelen m.b.t. Interne info.

Omhoogomvormer heeft
verkeerde HW-versie

De ondulator kan een interne component
niet herkennen of ze past niet bij de andere
componenten.

De ondulator voedt geen stroom in het net.

Zie maatregelen m.b.t. Interne info.

Omhoogomvormer niet
aangesloten

De verbinding van de interne componenten
is onderbroken.

De ondulator voedt geen stroom in het net.

Zie maatregelen m.b.t. Interne info.

Interne info

— Neem contact op met het serviceteam.
— Vervang evt. de ondulator.

Interne waarschuwing

Zie maatregelen m.b.t. Interne info.

Interne fout

®P>HO ® ® ®

Zie maatregelen m.b.t. Interne info.
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Gebeurtenismelding

Symbool

Oorzaak

Maatregel

Isolatiefout

De isolatieweerstand tussen plus- of min-
ingang en aarde is tot onder de toegestane
waarde gedaald.

De ondulator mag om veiligheidsredenen
niet in het net invoeren.

Zie maatregelen m.b.t. Foutstroom te hoog.

Geen branding

De ondulator heeft onjuiste of foutieve appa-
raatgegevens.

De ondulator kan daarom niet in het net
voeden.

Als de melding meer dan 5 keer per dag
optreedt, neem dan contact op met het
serviceteam.

Geen verbinding met de
energiemeter

Er bestaat tussen de ondulator en de ener-
giemeter geen of geen correcte communica-
tieverbinding.

— Waarborg een correcte verbinding met
de energiemeter.

— Zorg ervoor dat in het menupunt Hoofd-
menu - Instellingen -~ Energiemana-
gement - Configuratioin — de juiste
energiemeter geselecteerd is.

L en N verwisseld

Buiten- en neutraalgeleiders zijn bij de aan-
sluiting verwisseld.

De ondulator mag om veiligheidsredenen
niet in het net invoeren.

— Controleer de pinbezetting in de wissel-
stroomstekker.

— Controleer de wisselstroominstallatie
(huisaansluiting).

Landparameter ongeldig

De ondulator kan niet in het net invoeren,
omdat hij geen geldige parameters heeft.

Als de melding meer dan 5 keer optreedt,
neem dan contact op met het serviceteam.

Vermogensreductie door
temperatuur

De maximaal toegestane temperatuur werd
bereikt.

Controleer of aan de montagevoorwaarden
is voldaan.

Lezen van de landinstel-
ling mislukt

R PO ® ® 8 ®

De ondulator kon het ingestelde land niet
correct uit het geheugen lezen.

— Landinstelling controleren

— Schakel de ondulator aan gelijkstroom-
en wisselstroomzijde spanningsloos.
Voer een herstart uit.

— Vraag het wachtwoord voor de service-
code aan. Wis de landinstelling. Stel de
landinstelling opnieuw in.

Ventilator defect

De interne ventilator van de ondulator is
defect.

De ondulator voert mogelijk met verminderd
vermogen in het net.

Als de melding meer dan 5 keer optreedt,
neem dan contact op met het serviceteam.

Netfrequentie te hoog
voor opnieuw inschake-
len

® P

De ondulator kan na het uitschakelen niet
opnieuw invoeren, omdat de netfrequentie
de wettelijk voorgeschreven inschakelwaarde
overschrijdt.

— Zorg ervoor dat de juiste landinstelling is
ingesteld.

— Breng evt. het lokale energiebedrijf op
de hoogte.

— Laat evt. de voorwaarden van het net tot
en met het netoverdrachtspunt van het
fotovoltaische systeem controleren door
het lokale energiebedrijf.

— Voer direct bij het invoerpunt van de on-
dulator(s) een netanalyse uit. Voer een
netanalyse aan het netoverdrachtpunt
uit. Informeer evt. het lokale energiebe-
drijf over de resultaten van de tests.

— Pas in overleg met het energiebedrijf evt.
de drempelwaarden voor netspanning
resp. netfrequentie aan. Voor de aan-
passing hebt u een toegangscode nodig
(van de codegenerator). Neem hiervoor
contact op met het serviceteam.

— Laat het lokale energiebedrijf het aan-
houden van de betreffende specificatie
voor de netspanning en netfrequentie
waarborgen.

Netfrequentie te laag
voor opnieuw inschake-
len

®

De ondulator kan na het uitschakelen niet
opnieuw invoeren, omdat de netfrequen-
tie tot onder de wettelijk voorgeschreven in-
schakelwaarde is gedaald.

Zie maatregelen m.b.t. Netfrequentie te
hoog voor opnieuw inschakelen.
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Gebeurtenismelding

Symbool

Oorzaak

Maatregel

Netfrequentie te hoog

De op de ondulator aanwezige netfrequentie
overschrijdt de toegestane waarde.

De ondulator wordt vanwege wettelijke voor-
schriften automatisch uitgeschakeld zolang
de fouttoestand bestaat.

Zie maatregelen m.b.t. Netfrequentie te
hoog voor opnieuw inschakelen.

Netfrequentie te laag

De op de ondulator aanwezige netfrequentie
is tot onder de toegestane waarde gedaald.
De ondulator wordt vanwege wettelijke voor-
schriften automatisch uitgeschakeld zolang
de fouttoestand bestaat.

Zie maatregelen m.b.t. Netfrequentie te
hoog voor opnieuw inschakelen.

Netrelais defect

De ondulator heeft herkend dat een netrelais
defect is en voert daarom niet in het net.

Als de melding meer dan 5 keer optreedt,
neem dan contact op met het serviceteam.

Netspanning te laag
voor opnieuw inschake-
len

De ondulator kan na het uitschakelen niet
opnieuw invoeren, omdat de netspanning tot
onder de wettelijk voorgeschreven inschakel-
waarde is gedaald.

Zie maatregelen m.b.t. Netfrequentie te
hoog voor opnieuw inschakelen.

Netspanning @ te hoog

De over een wettelijk voorgeschreven pe-
riode gemiddelde uitgangsspanning over-
schrijdt het toegestane tolerantiebereik.

De ondulator wordt automatisch uitgescha-
keld zolang de fouttoestand bestaat.

Zie maatregelen m.b.t. Netfrequentie te
hoog voor opnieuw inschakelen.

Netspanning @ te laag

De over een wettelijk voorgeschreven peri-
ode gemiddelde uitgangsspanning is tot on-
der het toegestane tolerantiebereik gedaald.
De ondulator wordt automatisch uitgescha-
keld zolang de fouttoestand bestaat.

Zie maatregelen m.b.t. Netfrequentie te
hoog voor opnieuw inschakelen.

Netspanning te hoog

De op de ondulator aanwezige netspanning
overschrijdt de toegestane waarde.

De ondulator wordt vanwege wettelijke voor-
schriften automatisch uitgeschakeld zolang
de fouttoestand bestaat.

Zie maatregelen m.b.t. Netfrequentie te
hoog voor opnieuw inschakelen.

Netspanning te hoog
voor opnieuw inschake-
len

De ondulator kan na het uitschakelen niet
opnieuw invoeren, omdat de netspanning de
wettelijk voorgeschreven inschakelwaarde
overschrijdt.

Zie maatregelen m.b.t. Netfrequentie te
hoog voor opnieuw inschakelen.

Netspanning te laag

De op de ondulator aanwezige netspanning
is tot onder de toegestane waarde gedaald.
De ondulator wordt vanwege wettelijke voor-
schriften automatisch uitgeschakeld zolang
de fouttoestand bestaat.

Zie maatregelen m.b.t. Netfrequentie te
hoog voor opnieuw inschakelen.

Netstroom DC offset te
hoog

Het DC-stroomaandeel, dat door de ondula-
tor in het net wordt gevoerd, overschrijdt de
toegestane waarde.

De ondulator wordt vanwege wettelijke voor-
schriften automatisch uitgeschakeld zolang
de fouttoestand bestaat.

Zie maatregelen m.b.t. Netfrequentie te
hoog voor opnieuw inschakelen.

PV-spanning te hoog

De op de ondulator aanwezige ingangsspan-
ning overschrijdt de toegestane waarde.

— Zorg ervoor dat de fotovoltaische span-
ning kleiner is dan de maximale in-
gangsspanning van de ondulator.

— Zorg ervoor dat de fotovoltaische gene-
rator voor het gebruik met de ondulator
correct gedimensioneerd is.

PV-stroom te hoog

De ingangsstroom op de ondulator over-
schrijdt de toegestane waarde.

De ondulator begrenst de stroom tot de
toegestane waarde.

— Zorg ervoor dat de fotovoltaische gene-
rator voor het gebruik met de ondulator
correct gedimensioneerd is.

RS485-gateway actief

¥ ¥ ¥ X ¥ X ¥ ¥IR & &

Via de RS485-interface kan niet met de
ondulator worden gecommuniceerd.

Als de melding meer dan 5 keer optreedt,
neem dan contact op met het serviceteam.
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Gebeurtenismelding Symbool

Oorzaak Maatregel

Zelftest mislukt @

Tijdens de zelftest treedt een fout op, de Geldigheid: behalve ltalié

zelftest werd afgebroken. . .
— Negeer de melding en wis het gebeurte-

nissenprotocol.
Geldigheid: Italié

— Herhaal de zelftest na ca. 10 minuten of
bij meer zonnestraling.

— Als de zelftest opnieuw werd afgebroken,
controleer dan de landinstelling en her-
haal de zelftest.

— Als de zelftest opnieuw werd afgebroken,
controleer dan de wisselstroominstallatie
(huisaansluiting).

— Als de zelftest opnieuw werd afgebroken,
neem dan contact op met de klantenser-

vice.
ENS software incompati- Na een update van de firmware passen Als de melding meer dan 5 keer optreedt,
bel @ de verschillende softwarestanden in de neem dan contact op met het serviceteam.
ondulator niet meer bij elkaar.
PU software incompati- Na een update van de firmware passen Als de melding meer dan 5 keer optreedt,
bel @ de verschillende softwarestanden in de neem dan contact op met het serviceteam.
ondulator niet meer bij elkaar.
Tijd/datum verloren — De ondulator heeft de tijd verloren, om- — Corrigeer de instellingen voor datum en
@ dat hij te lang niet op het net is aange- tijd.

sloten geweest.

— Opbrengstgegevens kunnen niet opge-
slagen worden, gebeurtenismeldingen al-
leen met verkeerde datum.

E.2 Verhelpen van storingen

Controleer voor het uitvoeren van een van de volgende maatregelen of de storing aan de hand van gebeurtenismeldingen en
storingsoplossing kan worden geidentificeerd en verholpen.

Storing Oorzaak Maatregel

cijffers weer.

Display is donker en geeft geen Wisselstroominstallatie niet in orde. Controleer de wisselstroominstallatie (huisaan-

sluiting):
— Controleer de leidingveiligheidsschakelaar
(zekering) en schakel deze evt. in.

— Controleer de aardlekschakelaar en schakel
deze evt. in.

Ondulator defect. Neem evt. contact op met het serviceteam.

Vervang de ondulator.

Wisselstroomstekker niet in orde. Controleer de wisselstroomstekker:

— Open de stekker.

— Zorg ervoor dat de schroefverbindingen me-
chanisch en elektrisch in orde zijn.

Displayweergave: -- W

Geen uitgangsvermogen Er is niet genoeg vermogen van de fotovoltai- Controleer of bijv. de volgende oorzaken be-
Aanwijzing sche generator beschikbaar. staan en verhelp deze, indien mogelijk:

— Sneeuw op de fotovoltaische modules

— Overschaduwing van de fotovoltaische mo-
dules

— Zware bewolking

— Ochtend-/avondschemering of nacht

Gelijkstroominstallatie niet in orde. Controleer de gelijkstroominstallatie en repareer

deze eventueel:

—  Schuur- en drukplekken op gelijkstroomka-
bels

—  Gelijkstroomstekkerverbindingen
—  Krimping

Controleer of er overgangsweerstanden door
corrosie bestaan en verhelp deze.
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Storing

Oorzaak

Maatregel

Geen uitgangsvermogen
Aanwijzing
Displayweergave: -- W

De lastscheider voor gelijkstroom staat op stand
0.

Zet de lastscheider voor gelijkstroom op positie
1, tot deze hoorbaar vastklikt.

De spanning van de fotovoltaische module is
kleiner dan de minimale ingangsspanning van de
betreffende ondulator.

Controleer de spanning van de fotovoltaische

module direct op het display van de ondulator.
Waarborg de compatibiliteit van de fotovoltai-

sche modules. Neem hiervoor evt. contact op

met het serviceteam.

Gelijkstroomaansluiting min en gelijkstroomaan-
sluiting plus zijn verwisseld.

Meet de nullastspanning van de leiding(en) en
controleer de polariteit van de kabels resp. van
de stekkers.

Sluit gelijkstroomaansluiting min en gelijkstroom-
aansluiting plus correct aan.

Waarborg een correcte gelijkstroominstallatie.

De betreffende minimale ingangsspanning wordt
niet bereikt.

Controleer de systeemdimensionering op het
aantal leidingen en het aantal modules per lei-
ding.

Pas evt. de fotovoltaische generator aan de ei-
sen van de ondulator aan.

Ondulator defect.

Neem evt. contact op met het serviceteam.
Vervang de ondulator.

Te weinig uitgangsvermogen
Aanwijzing
Displayweergave: 0 W

Wijzigingen in een bestaand fotovoltaisch sys-
teem hebben geleid tot defecten in de gelijk-
stroom- of wisselstroominstallatie.

Controleer de gelijkstroom- en wisselstroomin-
stallatie.

Waarborg een correcte gelijkstroom- of wissel-
stroominstallatie.

De ondulator geeft een fotovoltaische spanning
van 10.000 V aan.

Ondulator defect.

Neem evt. contact op met het serviceteam.
Vervang de ondulator.

Externe datalogger of energiemanager zendt een
signaal voor een vermogensbegrenzing.

Controleer de instellingen van de vermogensbe-
grenzing in het servicemenu of de configuratie
van de externe datalogger en corrigeer de instel-
lingen eventueel.

Defecte of onjuist gepoolde fotovoltaische modu-
les of onjuist gepoolde fotovoltaische generator-
onderdelen

Controleer de generatorkarakteristiek direct op
het display van de ondulator.

Voer de aanwijzingen voor het oplossen van sto-
ringen bij de storing "Geen uitgangsvermogen"
uit.

Ondulator defect.

Neem evt. contact op met het serviceteam.
Vervang de ondulator.

F Technische gegevens

Gelijkstroom-ingangszijde (aansluiting fotovoltaische generator)

VPV | 3000/1 400V VPV 1 4000/1 400V VPV 1 5000/1 400V
Aantal gelijkstroomingan- 1 1 1
gen
Max. ingangsspanning <1.000 V <1.000 V <1.000 V
Start-ingangsspanning 250V 250V 250V
Nominale ingangsspanning | 770 V 770V 770V
Aantal MPP-trackers 1 1 1
Bedrijfsingangsspannings- | 250 ... 800 V 250 ... 800 V 250 ... 800 V
bereik bij nominaal vermo-
gen
MPP-spanningsbereik 75 ...360 V 75 ...360 V 75 ...360 V
Max. ingangsstroom <11A <11A <11A
Max. kortsluitstroom 17 A 17 A 17 A
Nominale ingangsstroom 8 A 8 A 8 A
Max. terugvoerstroom naar | <0 A <0A <0A
de PV-generator
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VPV | 6000/1 400V

Aantal gelijkstroomingan-
gen

1

de PV-generator

Max. ingangsspanning <1.000 V
Start-ingangsspanning 250V
Nominale ingangsspanning | 770 V
Aantal MPP-trackers 1
Bedrijfsingangsspannings- | 250 ... 800 V
bereik bij nominaal vermo-

gen

MPP-spanningsbereik 75 ...360 V
Max. ingangsstroom <11A
Max. kortsluitstroom 17 A
Nominale ingangsstroom 8A

Max. terugvoerstroom naar | <0 A

Ondulator-uitgangszijde

(netaansluiting)

Bijlage

VPV | 3000/1 400V

VPV | 4000/1 400V

VPV | 5000/1 400V

ning

Uitgangsspanning (afhan- | 320 ... 480 V 320 ...480V 320 ...480V
kelijk van de landinstel-

ling)

Nominale uitgangsspan- 400V 400 V 400 V

Max. inschakelstroom

16 A (gedurende 10 ms)

16 A (gedurende 10 ms)

16 A (gedurende 10 ms)

RMS-kortsluitstroom

3,82 Arys (gedurende 60 ms)

3,82 Agwys (gedurende 60 ms)

3,82 Arys (gedurende 60 ms)

Nominale uitgangsstroom

7A

7A

72A

=1)

Nominaal vermogen 3.200 W 4.000 W 5.000 W
Max. schijnvermogen 3.200 V-A 4.000 V-A 5.000 V-A
Max. uitgangsstroom <S7TA <7A <10A
Nominale frequentie - 50Hz - 50Hz - 50Hz
- 60Hz - 60Hz - 60Hz
Netfrequentie (afhankelijk 45 ... 65 Hz 45 ... 65Hz 45 ... 65 Hz
van de landinstelling)
Verliesvermogen in nacht- | <3 W <3W <3WwW
bedrijf
Invoerfasen driefasig driefasig driefasig
Vervormingsfactor (cos ¢ <1% <1% <1%

Vermogensfactor cos ¢

0,8 capacitief; 0,8 inductief

0,8 capacitief; 0,8 inductief

0,8 capacitief; 0,8 inductief

VPV | 6000/1 400V

ning

Uitgangsspanning (afhan- | 320 ... 480 V
kelijk van de landinstel-

ling)

Nominale uitgangsspan- 400 V

Max. inschakelstroom

16 A (gedurende 10 ms)

RMS-kortsluitstroom

3,82 Arys (gedurende 60 ms)

Nominale uitgangsstroom

8,7 A

van de landinstelling)

Nominaal vermogen 6.000 W
Max. schijnvermogen 6.000 V-A
Max. uitgangsstroom <10A
Nominale frequentie - 50Hz
- 60 Hz
Netfrequentie (afhankelijk 45 ... 65 Hz
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VPV 1 6000/1 400V

=1)

Verliesvermogen in nacht- | <3 W
bedrijf

Invoerfasen driefasig
Vervormingsfactor (cos ¢ <1%

Vermogensfactor cos ¢

0,8 capacitief; 0,8 inductief

Karakterisering van het

werkgedrag

VPV | 3000/1 400V VPV | 4000/1 400V VPV | 5000/1 400V
Max. rendement < 98,6 % < 98,6 % <98, 7 %
Europees rendement 97,9 % 98,1 % 98,2 %

MPP rendement

> 99,0% dynamisch; > 99,8%
statisch

> 99,0% dynamisch; > 99,8%
statisch

> 99,0% dynamisch; > 99,8%
statisch

Eigen verbruik <8W <8W <8W
Vermogensderating bij 50 °Crave 50 °Cravs 50 °Crave
volledig vermogen vanaf

Inschakelvermogen 10w 10w 10W
Uitschakelvermogen 8w 8w 8 W

VPV 1 6000/1 400V

Max. rendement

<987 %

Europees rendement

98,3 %

MPP rendement

> 99,0% dynamisch; > 99,8%
statisch

Eigen verbruik <8W
Vermogensderating bij 45 °Crame
volledig vermogen vanaf
Inschakelvermogen 10w
Uitschakelvermogen 8w

Veiligheid

VPV 1 3000/1 400V

VPV | 4000/1 400V

VPV | 5000/1 400V

Veiligheidscategorie

Scheidingsprincipe

geen galvanische scheiding,
trafoloos

geen galvanische scheiding,
trafoloos

geen galvanische scheiding,
trafoloos

Netbewaking

ja, geintegreerd

ja, geintegreerd

ja, geintegreerd

Lekstroombewaking

ja, geintegreerd (de ondulator
kan vanwege de constructie
geen gelijkstroomfouten veroor-
zaken)

ja, geintegreerd (de ondulator
kan vanwege de constructie
geen gelijkstroomfouten veroor-
zaken)

ja, geintegreerd (de ondulator
kan vanwege de constructie
geen gelijkstroomfouten veroor-
zaken)

Verpolingsbescherming

ja

ja

ja

VPV 1 6000/1 400V

Veiligheidscategorie

Scheidingsprincipe

geen galvanische scheiding,
trafoloos

Netbewaking

ja, geintegreerd

Lekstroombewaking

ja, geintegreerd (de ondulator
kan vanwege de constructie
geen gelijkstroomfouten veroor-
zaken)

Verpolingsbescherming

ja
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Gebruiksomstandigheden

Bijlage

VPV | 3000/1 400V

VPV 1 4000/1 400V

VPV | 5000/1 400V

Toepassingsgebied

In binnenruimtes

In binnenruimtes

In binnenruimtes

Klimaatklasse volgens 3K3 3K3 3K3

IEC 60721-3-3

Omgevingstemperatuur -15...60 °C -15...60 °C -15...60°C
Opslagtemperatuur -30...70°C -30...70°C -30...70°C
Relatieve luchtvochtigheid | 0 ... 95 % 0...95% 0...95%
(niet condenserend)

Opstelhoogte boven NAP <2.000 m <2.000 m <2.000 m
Vervuilingsgraad PD3 PD3 PD3
Geluidsemissie 29 dB(A) 29 dB(A) 29 dB(A)

VPV | 6000/1 400V

Toepassingsgebied

In binnenruimtes

Klimaatklasse volgens 3K3

IEC 60721-3-3

Omgevingstemperatuur -15...60 °C
Opslagtemperatuur -30...70°C
Relatieve luchtvochtigheid | 0 ... 95 %
(niet condenserend)

Opstelhoogte boven NAP <2.000 m
Vervuilingsgraad PD3
Geluidsemissie 29 dB(A)

Uitrusting en uitvoering

VPV | 3000/1 400V

VPV 1 4000/1 400V

VPV | 5000/1 400V

Beschermingsklasse

IP 21 (behuizing: IP 51;

IP 21 (behuizing: IP 51;

IP 21 (behuizing: IP 51;

display: IP 21) display: IP 21) display: IP 21)
Overspanningscategorie Il (AC), Il (DC) 1l (AC), Il (DC) Il (AC), Il (DC)
Gelijkstroomaansluiting — Phoenix Contact SUNCLIX — Phoenix Contact SUNCLIX — Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x paar) (1 x paar) (1 x paar)
— Geleiderdiameter — Geleiderdiameter — Geleiderdiameter
2,5...6 mm? 2,5...6 mm? 2,5..6 mm?

Wisselstroomaansluiting

— Stekker Wieland RST25i5
— Kabeldiameter 10 ... 14 mm?
— Geleiderdiameter

Stekker Wieland RST25i5
Kabeldiameter 10 ... 14 mm?
Geleiderdiameter

Stekker Wieland RST25i5
Kabeldiameter 10 ... 14 mm?
Geleiderdiameter

1,5 ... 4 mm? 1,5 ... 4 mm? 1,5 ... 4 mm?
Afmetingen onverpakt - 340 mm - 340 mm - 340 mm
(hxbxd) - 608 mm - 608 mm - 608 mm
- 222 mm - 222 mm - 222 mm
Gewicht onverpakt 10 kg 10 kg 10 kg

Weergave

Grafisch display 128 x 64 pixels

Grafisch display 128 x 64 pixels

Grafisch display 128 x 64 pixels

Communicatie-interfaces

— RS-485 (2 x RJ45-bussen)
— Ethernetinterface (1 x RJ45)

— Modbus RTU (1 x RJ10-bus:
aansluiting op energiemeter)

RS-485 (2 x RJ45-bussen)
Ethernetinterface (1 x RJ45)

Modbus RTU (1 x RJ10-bus:
aansluiting op energiemeter)

RS-485 (2 x RJ45-bussen)
Ethernetinterface (1 x RJ45)

Modbus RTU (1 x RJ10-bus:
aansluiting op energiemeter)

Geintegreerde lastscheider
gelijkstroom

ja, conform DIN VDE 0100-712

ja, conform DIN VDE 0100-712

ja, conform DIN VDE 0100-712

Koelprincipe

— temperatuurgestuurde venti-
lator

— variabel toerental
— intern (stofdicht)

temperatuurgestuurde venti-
lator

variabel toerental
intern (stofdicht)

temperatuurgestuurde venti-
lator

variabel toerental
intern (stofdicht)

VPV | 6000/1 400V

Beschermingsklasse

IP 21 (behuizing: IP 51;
display: IP 21)

Overspanningscategorie

Il (AC), Il (DC)
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VPV 1 6000/1 400V

Gelijkstroomaansluiting

Phoenix Contact SUNCLIX
(1 x paar)
Geleiderdiameter

2,5...6 mm?

Wisselstroomaansluiting

Stekker Wieland RST25i5
Kabeldiameter 10 ... 14 mm?
Geleiderdiameter

1,5 ... 4 mm?
Afmetingen onverpakt - 340 mm
(hxbxd) - 608 mm
- 222 mm
Gewicht onverpakt 10 kg

Weergave

Grafisch display 128 x 64 pixels

Communicatie-interfaces

RS-485 (2 x RJ45-bussen)
Ethernetinterface (1 x RJ45)

Modbus RTU (1 x RJ10-bus:
aansluiting op energiemeter)

Geintegreerde lastscheider
gelijkstroom

ja, conform DIN VDE 0100-712

Koelprincipe

temperatuurgestuurde venti-
lator

variabel toerental
intern (stofdicht)
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1 Sikkerhet

1.1 Tiltenkt bruk

Ved feil eller ikke tiltenkt bruk kan det opp-
sta fare for brukerens eller tredjeparts liv og
helse eller skader pa produktet eller andre
materielle skader.

Produktet brukes til & omforme solcelle-
modulenes likestram til vekselstroam i
overensstemmelse med nettet.

Den tiltenkte bruken innebeerer:

— & overholde bruksanvisningene som falger
med produktet og alle andre komponenter i
anlegget

— & overholde alle inspeksjons- og
servicebetingelsene som er oppfart i
veiledningene.

Annen bruk enn den som er beskrevet i
denne veiledningen, gjelder som ikke-
forskriftsmessig. Ikke-forskriftsmessig er ogsa
enhver umiddelbar kommersiell og industriell
bruk.

Obs!
Alt misbruk er forbudt!

1.2 Generelle sikkerhetsanvisninger
1.2.1 Livsfare pa grunn av elektrisk stot

| et solcelleanlegg kan det oppsta hgy like-
spenning allerede ved lavt lysinnfall.

» lkke bergr noen stremfgrende
komponenter.

1.2.2 Fare pa grunn av feilbetjening

Ved feilbetjening kan du utsette deg selv og
andre for fare, og du kan forarsake materielle
skader.

» Sgrg for a lese denne handboken og
all gjeldende dokumentasjon for gvrig,
spesielt kapitlet "Sikkerhet" og advarslene.
» Utfar arbeidene som er angitt i denne
driftsveiledningen.

1.2.3 Fare for personskader og materiell
skade ved ikke-forskriftsmessig eller
forsemt vedlikehold og reparasjon

» Forsgk aldri a utfgre vedlikeholdsarbeid
eller reparasjoner pa produktet pa egen
hand.

0020273406_01 VPV | Bruksanvisning

» Fa feil og skader utbedret av en installatgr

omgaende.
» Overhold de angitte vedlikeholds-
intervallene.
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2 Merknader om dokumentasjonen

2 Merknader om dokumentasjonen

21 Annen dokumentasjon som ogsa gjelder og

ma folges

» Fglg alle bruksanvisninger som er vedlagt komponentene

i anlegget.

2.2 Oppbevaring av dokumentasjonen

3.2 Serienummer

Det 7. til 16. sifferet i serienummeret utgjer artikkel-
nummeret.

Serienummeret er angitt pa en merkeplate pa venstre side
av produktet.

3.3 Produktoversikt

- ) 3.3.1 Produktets oppbygning
» Oppbevar denne veiledningen og all gjeldende
dokumentasjon for gvrig, for senere bruk.
23 Veiledningens gyldighet SmE
|
Denne veiledningen gjelder utelukkende for: @// 1
Produkt - artikkelnummer
Gyldighet: Germany, Belgium, Belgium, Switzerland, Netherlands, Norge, ‘//®
Finland, Finland, Sweden
VPV | 3000/1 400V 0010024722
VPV | 4000/1 400V 0010024723
VPV | 5000/1 400V 0010024724
VPV |1 6000/1 400V 0010024725 I
G 1 ///@
3  Produktbeskrivelse oasg |
3.1 Opplysninger pa typeskiltet \ =
Opplysninger pa typeskiltet | Betydning \@
Serienr. Serienummer
VPV 1 x0x/1 xx0 V Typebetegnelse 1 Beskyttelsesdeksel Typeskilt
VPV Vaillant solcelleanlegg 2 Display 6 KJQIeIarr)eIIer (forsiden
I og baksiden av
3 Betjeningselementer
| Vekselretter produktet)
- 4 Betjeningselementer og
XXXX Effektkategori koblinger (undersiden
Il Produktgenerasjon av produktet)
DC-PV Input:
Voltage Likespenning 3.3.2 Display og betjeningselementer
MPP Voltage Spenning ved maksimalt 7
effektpunkt ’
XXXXXXXXXXX
Current Stromstyrke T

Short circuit current

Kortslutningsstrem

Overvoltage Category

Overspenningskategori

AC Output:

Voltage Vekselspenning
Power factor Effektfaktor
Current Stremstyrke
Power Ytelse

Overvoltage category

Overspenningskategori

IP classification

Beskyttelsesgrad

O

Beskyttelsesklasse Il
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—_—

1323 w

210120171 = g 01 08:25

= [ ) =

1 Display (eksempel med 3
hovedbilde)
2 SET -knapp

-knapp
4 O-knapp
5 ESC -knapp
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3.3.3 Betjeningselementer og koblinger pa
undersiden av produktet

1 Ethernet-grensesnitt 2 Lastutkoblingsbryter for
(RJ45) likestram
3.4 Nettovervaking

Under matingen kontrollerer vekselretteren nettparameterne
kontinuerlig.

Hvis ikke nettet overholder lovkravene, kobler vekselretteren
automatisk ut.

Nar lovkravene igjen er oppfylt, kobler vekselretteren
automatisk inn.

3.5

Den interne temperaturreguleringen hindrer for hgy drifts-
temperatur.

Kjoeling

Hvis den indre temperaturen er for hay, tilpasser veksel-
retteren automatisk effektforbruket fra solcellegeneratoren,
slik at varmeavgivelsen og driftstemperaturen synker.

Huset til vekselretteren serger for at den avkjgles av
konveksjon.

INNe i det lukkede huset fordeler en vedlikeholdsfri ventilator
overskuddsvarmen jevnt pa husoverflaten.
CE-merking

C€

CE-merkingen dokumenterer at produktene ifglge samsvars-
erklaeringen oppfyller de grunnleggende kravene i gjeldende
direktiver.

Samsvarserklaeringen kan skaffes ved henvendelse til
produsenten.
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Drift 4
4  Drift

41 Betjeningskonsept

Betjenings-
element
ESC — Avbryte endring av en innstillingsverdi
— Svare nei i dialog

— Ga ett valgniva opp

— Sla pa lys pa skjermen

— Kvittere hendelsesmelding

SET — Bekrefte endring av en innstillingsverdi
— Svare Ja i dialogen (trykk i 2 1 sekund)
— Velge innstillingsverdi

— Ga ett valgniva ned

- Apne meny

— Sla pa lys pa skjermen

— Kuvittere hendelsesmelding

Funksjoner

Redusere eller gke innstillingsverdi
Rulle i menypunkter

Veksle mellom innstillingsverdier

— Sla pa lys pa skjermen

— Kuvittere hendelsesmelding

eller -

Verdier som kan stilles inn, blinker alltid.

Det som er valgt, utheves med hvit skrift pa svart bakgrunn
pa skjermen.

Symbol Betydning
O Menypunkt ikke valgt
© Menypunkt valgt (enkeltvalg)
Menypunkt utfert i sjekkliste
eller
Menypunkt valgt (flervalg)

» Bekreft alltid endringen av en verdi. Fgrst deretter er den
nye innstillingen lagret.

XXXXXXXXXX —— |

XXXXXXX

XXXXXXXXXX?

@

EE\TJ

1 Dialogoverskrift 3 Symbolet til knappen
2 Symbolet til knappen ”?ed funksjon for denne
. dialogen
med funksjon for denne -
4 Innhold i dialogen

dialogen

Nar en dialog vises pa displayet, er det nadvendig a skrive
inn et svar.

4.1.1 Betjenings- og visningsnivaer

Produktet har to betjenings- og visningsnivaer.
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4 Drift

Pa brukernivaet finner du informasjon og innstillings-
muligheter du trenger som bruker:

Installatarnivaet er forbeholdt installatgren. Det er beskyttet
med en kode. Bare installatgrer kan endre innstillinger pa
installatgrnivaet:

Hovedmeny — Oversikt (— Side 184)

4.1.1.1 Hovedbilde

Xxxxxxxxxxx~/”””’i
1323w

210120171 [ o 01 ¥ F 0825

o b

®» ® O ®OU

1 Betegnelse pa den viste 6 Effektreduksjon

maleverdien Dataforbindelse
Rullefelt

8 Symbol for hendelses-
melding som ikke er
kvittert

Vekselvis: Gjeldende
dato eller IP-adressen til
vekselretteren

Verdien til den viste
maleverdien med enhet
Gjeldende klokkeslett 9

KonstantspeNNingsdrift
slatt pa

Trykk i minst ett sekund pa ESC for & komme til hovedbildet.

| hovedbildet vises gjeldende maleverdier for solcelle-
anlegget (— Betjenings- og visningsfunksjoner i vedlegget).

4.1.1.2 Hovedmeny

4.1.1.3 Hendelsesmelding

R U A

= i5.05. 2011 ..\.,I..E
@) 09:59 ol
XXXXXXXXXX

(e
| rew XXXXXXX
1 Hendelsestype 5 Aktualitet

2 Oppstod dato og Blinker nar HEW

klokkeslett 6 Summen av alle
3 Status for hendelsen hendelsesmeldingene i
Blinker nar ACTIVE hendelsesloggen
. 7 Nummeret til hendelses-
4 Teksten i hendelses- ldi i hendel
meldingen meldingen i hendelses-
loggen
Det finnes 3 hendelsestyper:
Symbol Hendelsestype Betydning
o Informasjon Ingen tiltak kreves.
l Anlegget fortsetter &
produsere strgm.
Advarsel Tiltak kreves.
A Anlegget produserer strem,

effektbegrensning er mulig.

Tiltak kreves.

Anlegget produserer ikke
strem.

® Feil

Xxxxxxxxxx//’/””/////’(z
XXXXXXX

XXXXXXX

®

® ¢

S
XXXXXXX ‘

1 Valgniva 3 Rullefelt

2 Valgt menypunkt 4 Andre menypunkter

som kan velges

» For a komme til hovedmenyen trykker du pa knappen
SET i hovedbildet.

Hovedmenyen inneholder menypunkter for grunnleggende
innstillinger og informasjon om vekselretteren.
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Hvilket tiltak som er ngdvendig ved en advarsel eller feil, kan
du se i Oversikt over feilmeldinger og feilsgking (- Side 189)
i vedlegget.

Hendelsesmeldinger med en advarsel eller feil signaliseres i
tillegg av et radt blinkende lys pa displayet.

Hendelsesmeldinger med en advarsel eller feil kan i tillegg
signaliseres med en lydalarm. Du finner informasjon om
konfigurasjonen av lydalarmen i Oversikt over betjenings-
og visningsfunksjoner (- Side 184) i vedlegget.

Displaylyset blinker radt helt til alle arsakene til hendelses-
meldingene av typen advarsel eller feil er korrigert.

— 2 xlyd: advarsel
- 3 xlyd: feil

En ny hendelsesmelding vises pa displayet helt til den
kvitteres, feilen er korrigert eller en nyere hendelsesmelding
oppstar.

Hvis statusen (3) angis som RCTIUE er feilen som er
arsaken til feilmeldingen, ikke utbedret enna.

Nar feilen er korrigert, angis datoen for korrigeringen som
status (3).

Du finner en fullstendig oversikt over hendelsesmeldingene
(- Side 189) i vedlegget.
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4.1.1.4 Grafikk — Eksempel pa visning av utbytte
Dags-, maneds- og arsutbytte kan vises i et diagram.

Du finner en fullstendig oversikt over utbyttevisningene
i Oversikt over betjenings- og visningsfunksjoner
(- Side 184).

Bildet viser et dagsutbytte som eksempel:

Hovedmeny — Produksjon — Dagsproduksjon

1 /@)
y} 04.11.2016 15,6

; h

d

‘ PO

1 Y-akse 3 Summen av de enkelte

Utbytte | KWh 1) u_tbytte_,-ve_zrdlene som

) vises i diagrammet, i

2 Tidsrom for et enkelt-

utbytte kWh

y 4 X-akse
her utbytte/dag 2)
Tid, heri h

" Hvis en M vises pa Y-aksen pa displayet, vises utbyttet i
MWh.

2 Avhengig av utbyttetypen som vises.
Skaleringen endres avhengig av maksimumsverdien.

Veer oppmerksom pa maksimal tid for lagring av utbytte:

Type utbytte Lagringstid
Dagsutbytte 13 maneder
Méanedsutbytte 30 ar
Arsutbytte 30 ar
Totalt utbytte Ubegrenset

4.2 Ta i drift

Overlatt idriftsettingen av vekselretteren til en installater.

43 Betjene grunnleggende funksjoner
4.3.1 Bestemme verdier for hovedbildet

| Oversikt over betjenings- og visningsfunksjoner i vedlegget
kan du se hvilke maleverdier som kan vises i hovedbildet.

Bestem om ngdvendig maleverdiene som skal vises i hoved-

bildet.

» G4 til hovedmenyen.

» Velg menypunktet Innstillinger, og trykk pa SET .

» Velg Maleverdi, og trykk pa SET .

» Velg maleverdien som skal vises i hovedbildet, med &
eller V7, og trykk pa SET .

Trykk pa ESC.

> Velg eventuelt flere maleverdier som beskrevet over.

v
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Drift 4

» Trykk i minst ett sekund pa ESC for & komme til hoved-
bildet igjen.

< De valgte maleverdiene vises na i hovedbildet.

4.3.2 Vis maleverdier i hovedbildet

1. Trykk eventuelt pa ESC i ett sekund for & komme til
hovedbildet.

2. Velg ensket maleverdi med O eller /.

Den gnskede maleverdien vises pa displayet.

4. Se informasjon om feilsgking (- Side 182) hvis det ikke
vises noen verdi for den valgte maleverdien, eller den
som vises, er feil.

i

4.3.3 Foreta innstillinger i hovedmenyen

1.  Gatil hovedmenyen.

2. | Oversikt over betjenings- og visningsfunksjoner
(- Side 184) i vedlegget kan du se hvilke menypunkter
som kan vises eller endres i hovedmenyen.

3. Velg gnsket menypunkt med O eller V.

4. Endre menypunktene eller hent frem visningen
av verdiene som vist i kapitlet Betjeningskonsept
(- Side 179).

4.3.4 Kvittere hendelsesmelding

1. Hvis det ikke vises noen aktuell hendelsesmelding pa
displayet, henter du frem eksisterende hendelses-
informasjon via Hovedmeny - Hendelselogg.

Merknad
m Maksimalt de 60 siste hendelsesvisningene
~—  lagres.

2. Apne en hendelsesmelding fra Hendelselogg, og trykk
pa SET.
3. Na vises hendelsesmeldingen pa displayet.

4. For a kvittere hendelsesmeldingen trykker du pa en av
felgende knapper:

Knapp Funksjon

VA Hendelsesmeldingen kvitteres.
Visningen skifter til forrige hendelsesmelding
i hendelsesloggen.

\V, Hendelsesmeldingen kvitteres.

Visningen skifter til den forste hendelses-
meldingen i hendelsesloggen.

SET Hendelsesmeldingen kvitteres.

ESC Hendelsesmeldingen kvitteres.

Visningen skifter til ett niva far menypunktet
som sist ble vist for hendelsesmeldingen.

5. For afjerne en hendelsesmelding falger du
anvisningene i kapitlet Feilsgking (- Side 182).

4.3.5 Bruke nettportalen

| nettportalen kan du se og vurdere gjeldende status, utbytte
og maleverdier for solcelleanlegget i en nettleser.
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5 Feilsoking

Merknad

Data som overfares via et offentlig nettverk er ikke
beskyttet mot tilgang fra tredjepart. Overfgring av
data via et offentlig nettverk kan medfgare tilleggs-
kostnader.

» Undersgk om det medfarer kostnader fgr du bruker et
offentlig nettverk.

» Du bruker et offentlig nettverk pa egen risiko.

» Kontakt kundeservice hvis du gnsker mer informasjon om
nettportalen.

» Koble Ethernet-grensesnittet til vekselretteren, til en
internettruter (patchkabel RJ45).

» Hvis vekselretteren ikke kobler seg til internettruteren
automatisk, stiller du inn vekselretteren manuelt for bruk
med internettruteren under Hovedmeny - Innstillinger
- Nettverk.

» Kontakt eventuelt en installatar hvis vekselretteren
fortsatt ikke kobler seg til internettruteren.

» Apne nettsiden https://auropower.vaillant.com for
registrering i en nettleser.

Betingelse: Du har eNNa ikke opprettet en brukerkonto.

» Opprett en brukerkonto.

< Nar registreringen er ferdig, mottar du en
bekreftelses-e-post.

» Logg deg pa i nettportalen med e-postadressen din og
passordet ditt.

Betingelse: Installatgren har allerede registrert anlegget for deg pa sin
brukerkonto, og har sendt deg tilgangsopplysningene via e-post., E-post-
adressen du har oppgitt til installateren, ma veere den samme som den du
brukte da du registrerte deg pa nettsiden.

Na ser du vekselretteren din i din brukerportal.

Du kan ogsa bestemme om installataren fortsatt skal ha
tilgang til anlegget ditt eller ikke.

Betingelse: Anlegget er ikke registrert eNNa.

» Legg til solcelleanlegget i brukerkontoen din (+ Nytt
anlegg). Da trenger du serienummeret til vekselretteren.

» Kontroller nd og da kommunikasjonen fra vekselretteren
til portalen. Dette gjor du ved & sjekke om det er aktuelle
data og data fra de siste dagene i portalen.

» Bruk hjelp-siden i nettportalen eller kontakt kundeservice
hvis du har spgrsmal om bruk av nettportalen.

5 Feilsgking

» Utbedre feilen som beskrevet i tabellen i vedlegget.
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5.1

1. Ved synlige skader pa komponenter i solcelleanlegget,
for eksempel skader pa grunn av storm eller lyn-
nedslag, ma du omgaende koble vekselretteren fra
stremforsyningen (- Side 182).

2. Se anvisningene om pleie og vedlikehold (— Side 182).

Fremgangsmate ved synlige skader

5.2 Feilsgking

1. Feil vises av hendelsesmeldinger pa displayet.

2. Les hendelsesmeldingen pa displayet, og iverksett
eventuelt tiltak som angitt i Oversikt over hendelses-
meldinger og feilsgking (- Side 189).

Merknad

Nar du kvitterer en hendelsesmelding
(— Side 181), betyr ikke det at du har
utbedret feilen.

Li]

3. Kontakt en installatgr hvis vekselretteren eller displayet
ikke fungerer i det hele tatt.

4. Kontakt en installater hvis en feil oppstar ofte eller du
ikke kan utbedre feilen.

6 Pleie og vedlikehold

6.1 Vedlikehold

Kontinuerlig driftsberedskap og -sikkerhet, palitelighet og
lang levetid forutsetter arlig vedlikehold av produktet, utfert
av en installater.

6.2

» Rengjer panelet med en fuktig klut og sépe uten lgse-
midler.

» Bruk ikke spray, skuremidler, oppvaskmidler eller lgse-
middel- eller klorholdige rengjaringsmidler.

Rengjering av produktet

7 Ta ut av drift

71 Ta ut av drift midlertidig

» Fa en installater til & ta vekselretteren midlertidig ut av
drift.

7.2 Ta ut av drift permanent

» Overlat arbeidet med a ta solcelleanlegget permanent ut
av drift til en installater.
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Resirkulering og kassering 8

8 Resirkulering og kassering

» La vedkommende som har installert produktet ta seg av
kasseringen av transportemballasjen.

hi¢

mmm Hvis produktet er merket med dette symbolet:

» Produktet ma ikke kastes som husholdningsavfall.

» Lever produktet til et innsamlingssted for brukt elektrisk
og elektronisk utstyr.

mmm Hvis produktet inneholder batterier som er merket med
dette symbolet, kan batteriene inneholde helse- og miljg-
skadelige stoffer.

» Du ma da levere batteriene til et innsamlingssted for
batterier.
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Tillegg

Tillegg
A Oversikt over betjenings- og visningsfunksjoner
G )  Merknad
m Funksjonene og driftsmatene som er beskrevet i dette kapitlet, er ikke tilgjengelige for alle system-
= konfigurasjonene.
A1 Betjenings- og visningsfunksjoner
Innstillingsniva Verdier ek
Enhet | Trinn, valg, forklaring !:ab".klf
min. | maks. innstilling
Hovedbilde —
Utgangseffekt 2 Gjeldende w Vekselretterens utgangseffekt -
verdi
faktisk dagsproduksjon * Gjeldende kWt Dagens utbytte fra kl. 00.00 -
verdi
PV-spenning * Gjeldende Vv Spenning levert av solcellegeneratoren -
verdi
PV-strom ' Gjeldende A Strem levert av solcellegeneratoren -
verdi
Nettspenning 2 Gjeldende v Spenning pa vekselrettertilkoblingen -
verdi
Nettstrem * Gjeldende A Stregm som er matet inn i nettet -
verdi
Nettfrekvens ’ Gjeldende Hz Frekvensen til det offentlige streamnettet -
verdi
Innvendig temperatur ’ Gjeldende °C Den indre temperaturen til vekselretteren -
verdi
Lastreduksjon ' Gjeldende - Mulige visninger: -
tilstand i i
— ikke aktiv
— Arsak: Overtemperatur
- Arsak: Frekvens
- Arsak: ekstern
- Arsak: Restart
- Arsak: Blindeffekt
- Arsak: Retningslinjer for bruker
- Arsak: Frekvens for hay
- Arsak: Frekvens for lav
Daglig forbrukt maks.effekt: * * Gjeldende w Den hgyeste i effekten den aktuelle dagen -
verdi
Abs. maks.effekt forbrukt: * 3 Gjeldende w Maks. strem som er matet inn -
verdi
Maks. dagsproduksjon oppsto: ' 3 Gjeldende kWt Maks. oppnadd utbytte/dag -
verdi
Driftstimer * Totalt Timer | Driftstimer pa stremnettet (inkludert natt) -
Totalproduksjon * Totalt kWt Utbytte siden igangkjgring -
CO2?-innsparing ' Totalt kg CO,-reduksjon siden igangkjering -
Verdien regnes ut ved bruk av innsparings-
faktoren 508 g/kWh.
Hovedmeny -
Produksjon - - Viser listen med utbyttetidsrom. -
Godtgjerelse * - - Viser listen med utbyttetidsrom (Godtgjerelse). -
Eget forbruk ’ - - - -
' Dette menypunktet vises ikke alltid. Om dette vises eller ikke, avhenger av apparattypen, innstillingene pa vekselretteren og fastvare-
versjonen.
2 Dette menypunktet vises alltid. Det er ikke mulig & sla det av.
3 Kan nullstilles via Hovedmeny - Innstillinger — Slett hendelselogg.
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Innstillingsniva

Verdier

min.

maks.

Enhet

Trinn, valg, forklaring

Fabrikk-
innstilling

Selvforsyningsgrad ’

Innstillinger

Viser undermenyen Innstillinger.

Selvtest '

Utfgrer en selvtest.
Trykk pa SET i ett sekund for & bekrefte.
Mulige visninger:

— Solinnstraling for lav

— Nettbetingelser ugyldig

— ENS ikke klar

— land ikke valgt

— Det ble oppdaget en feil

— [Egentest bestatt

— Feilaktig egentest

— Bearbeider egentest

— Egentest ikke gjennomfort

Generatorkarakteristika

Viser solcellegenerator-karakteristikken som
diagram.

Hendelselogg

Viser hendelsesmeldingene i kronologisk rekke-
folge.

Informasjon

Viser undermenyen Informasjon.

Hovedmeny - Produksjon —

Dagsproduksjon

Gjeldende
verdi

kWt

Utbytte enkeltvis i utbyttetidsrommet

— Marker enkeltutbytte, og trykk pa SET for & se
diagrammet.

Manedsproduksjon

Gjeldende
verdi

kWt

Utbytte enkeltvis i utbyttetidsrommet

- Marker enkeltutbytte, og trykk pa SET for & se
diagrammet.

Arsproduksjon

Gjeldende
verdi

kWt

Utbytte enkeltvis i utbyttetidsrommet

- Marker enkeltutbytte, og trykk pa SET for & se
diagrammet.

Totalproduksjon

Gjeldende
verdi

kWt

Utbytte totalt siden registreringen startet

Hovedmeny - Godtgjerelse —

Dagsproduksjon

Gjeldende
verdi

€ £, kr,
ingen

Utbytte enkeltvis i utbyttetidsrommet

- Marker enkeltutbytte, og trykk pa SET for & se
diagrammet.

Manedsproduksjon

Gjeldende
verdi

€ £, kr,
ingen

Utbytte enkeltvis i utbyttetidsrommet

— Marker enkeltutbytte, og trykk pa SET for & se
diagrammet.

Arsproduksjon

Gjeldende
verdi

€ £, kr,
ingen

Utbytte enkeltvis i utbyttetidsrommet

— Marker enkeltutbytte, og trykk pa SET for & se
diagrammet.

Totalproduksjon

Gjeldende
verdi

€, £, kr,
ingen

Utbytte totalt siden registreringen startet

Hovedmeny - Innstillinger -

Klokkeslett/dato

Viser undermenyen Klokkeslett/dato.

Godtgjorelse

Velg godtgjerelsesfaktor/valuta

Energistyring

Viser undermenyen Energistyring.

versjonen.

2 Dette menypunktet vises alltid. Det er ikke mulig a sla det av.
3 Kan nullstilles via Hovedmeny - Innstillinger — Slett hendelselogg.

' Dette menypunktet vises ikke alltid. Om dette vises eller ikke, avhenger av apparattypen, innstillingene pa vekselretteren og fastvare-
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Innstillingsniva

Verdier

min.

maks.

Enhet

Trinn, valg, forklaring

Fabrikk-
innstilling

Maleverdi

Maleverdier som kan velges for statusvisningen:

- Utgangseffekt

— fakt. dagsproduksjon
— PV-spenning

-  PV-strem

— Nettspenning

— Nettstrom

— Nettfrekvens

— Innvendig temperatur
— Lastreduksjon

— Maksimal dagseffekt
— Avs. maksimaleffekt
— Maksimal dagsproduksjon
—  Driftstimer

Totalproduksjon
CO2-innsparing

Tilbakestiller alle maksimalverdier -
Trykk pa SET i ett sekund for & bekrefte.

Tilb.still. maks.verdi - —

Slett hendelselogg - - Sletter hendelsesloggen -

Trykk pa SET i ett sekund for a bekrefte.

Sprak

Velge display- Sprak

english
deutsch
frangais
espaiiol
italiano
Portugués
EAANVIKG
Dansk
polski
nederlands

Kontrast

0 100

%

Stille inn display- Kontrast

RS485-Adresse

Tilordne en egen RS485-Adresse til hver av

vekselretterne hvis flere vekselrettere kobles til
via RS485-bussen.

Nettverk - - Viser undermenyen Nettverk. -
Alarm - - Valgmuligheter: -
- Pa
- Av

Bakgrunnsbelysning - - Valgmuligheter: -

- av
— automatisk
— Matedrift

Service - - Angi tastekombinasjon for & foreta innstillinger i -

undermenyen Service.

Hovedmeny - Innstillinger — Klokkeslett/dato —

Klokkeslett 00:00 | 23:59 - Stille inn Klokkeslett -
Dato 01.01.| 3112 - Stille inn Dato -

' Dette menypunktet vises ikke alltid. Om dette vises eller ikke, avhenger av apparattypen, innstillingene pa vekselretteren og fastvare-
versjonen.

2 Dette menypunktet vises alltid. Det er ikke mulig a sla det av.
3 Kan nullstilles via Hovedmeny - Innstillinger — Slett hendelselogg.
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Innstillingsniva Verdier ks
Enhet | Trinn, valg, forklaring !:ab".klf
min. | maks. innstilling
Klokkeslettsformat - - Valgmuligheter: -
- 12t
- 24t
Datoformat - - Valgmuligheter: -
- AAAA-MM-DD
- DD.MM.AAAA
- MM/DD/AAAA
Hovedmeny - Innstillinger -~ Energistyring -
Modus ' - - Valgmuligheter: -
- av
— Energimaler
Dyn. Innmatingsordning * 0 - w Dette undermenypunktet vises bare nar modusen -
Energimaler er valgt.
Gir mulighet til innstilling av effekten som mates
inn i nettet i trinn pa 10 W
Grenseverdi PV-Ready 300 | 5000 w Dette undermenypunktet vises bare nar modusen | 1000
Energimaler er valgt.
Menypunktet gir mulighet til separat forsyning
av en varmepumpe med overskuddsenergi fra
solcelleanlegg.
Hvis overskuddet av solenergi overskrider
grenseverdien PV-Ready, sender utvidelses-
modulen for matingsstyring et innkoblingssignal til
varmepumpen.
Merknad
Funksjonen Grenseverdi PV-Ready kan bare
brukes i kombinasjon med en energimaler og en
utvidelsesmodul for matingsstyring.
Ved fastsettelsen av grenseverdien PV-Ready
ma det alltid tas hensyn til alle stramforbrukerne i
huset. Hvis en varmepumpe er installert, kan det
for eksempel vaere hensiktsmessig & bruke en
innstillingsverdi for grenseverdien PV-Ready som
er 200 W over den elektriske tilkoblingseffekten til
varmepumpen.
Konfigurasjon * - - Dette undermenypunktet vises bare nar modusen | Schneider
Energimaler er valgt. iIEM3155

Gir mulighet til innstilling av Malertype.

Fabrikkinnstillingen er Schneider iEM3155 som
anbefales av produsenten.

Valgmuligheter:

— Schneider iEM3155
— Herholdt ECS3

— Janitza ECS3

— Herholdt ECS1

- Janitza ECS1

- B+G SDM630

- B+G SDM220

— Carlo Gavazzi EM24

Hovedmeny - Innstillinger -~ Nettverk -

versjonen.

2 Dette menypunktet vises alltid. Det er ikke mulig a sla det av.
3 Kan nullstilles via Hovedmeny - Innstillinger — Slett hendelselogg.

' Dette menypunktet vises ikke alltid. Om dette vises eller ikke, avhenger av apparattypen, innstillingene pa vekselretteren og fastvare-
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Verdier

- Pa
- Av

innstillingsniva e Enhet | Trinn, valg, forklaring ::nanbsrtiiltll?r-\g
DHCP - - Automatisk integrering i et eksisterende nettverk Pa

Valgmuligheter:

- Pa

- Av
IP-adresse - - Vekselretterens IP-adresse -
Nettverksmaske - - Vekselretterens subnettmaske -
Gateway - - Nettverksgatewayens IP-adresse -
DNS - - DNS-serverens |P-adresse -
Webportal - - Viser undermenyen Webportal. -
Discovery Service - - Valgmuligheter: Pa

Hovedmeny - Innstillinger -~ Nettverk — Webportal -

Opprette

Valgmuligheter:

— Meteocontrol

— SolarWorld

— Solar Frontier

— PIKO Solar Portal

Kontakt kundeservice for informasjon om flere
alternativer.

Videresending

Overfor data i vekselretteren pa nytt.
Tar ca. 2 minutter Skal dette utfores?
Trykk pa SET i ett sekund for & bekrefte.
- Vellykket videresending

eller

- Mislykket videresending

Tilkoblingstest

Kontrollerer internettforbindelsen og viser
resultater som gjelder fglgende punkter:

— Internettstatus:

- Tilkoblet
eller
- Kan ikke na malvert

— Maladresse:
— Vertsnavn:
- Port:

Maladresse:
23.102.16.32

Vertsnavn:
vaillant.
readingnodes.
powerdoo.com
Port: 8383

Hovedmeny - Informasjon —

Kontaktdata

Kontaktopplysninger som QR-kode

Systeminformasjon

| tillegg til produktbetegnelsen og informasjon
om vekselretterens programvare og maskinvare-
versjon vises fglgende punkter:

— Serienummer:

— Landsinnstilling
— Adresse:

- Plattform:

— Webportal:

— Nominell effekt:
— Effektgrense:

— Landsgrense:

versjonen.

2 Dette menypunktet vises alltid. Det er ikke mulig a sla det av.
3 Kan nullstilles via Hovedmeny - Innstillinger — Slett hendelselogg.

' Dette menypunktet vises ikke alltid. Om dette vises eller ikke, avhenger av apparattypen, innstillingene pa vekselretteren og fastvare-
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Innstillingsniva Verdier

Fabrikk-
innstilling

Enhet | Trinn, valg, forklaring

min. | maks.

Landsinnstilling - - Innstilt land og landsspesifikke nettparametere -

Karakteristika blindeffekt - -

Diagrammet for Karakteristika blindeffekt (bare -
hvis foreskrevet for det innstilte landet)

Resultatene fra den siste Selvtest (bare hvis -
Italia er angitt i landsinnstillingen)

Nettverk - - — Vertsnavn: Entydig navn i nettverket -
— DHCP-status: DHCP pa/av

Selvtest - _

- Pa
- Av

— Link-status Tilstanden til nettverks-
forbindelsen

- Tilkoblet
- Ingen forbindelse

— IP-adresse: Vekselretterens IP-adresse

— Nettverksmaske: Vekselretterens subnett-
maske

— Gateway: Nettverksgatewayens |P-adresse
— DNS-adresse: DNS-serverens IP-adresse

— MAC-adresse: Vekselretterens maskinvare-
adresse

' Dette menypunktet vises ikke alltid. Om dette vises eller ikke, avhenger av apparattypen, innstillingene pa vekselretteren og fastvare-
versjonen.

2 Dette menypunktet vises alltid. Det er ikke mulig a sla det av.

3 Kan nullstilles via Hovedmeny - Innstillinger — Slett hendelselogg.

B Oversikt over hendelsesmeldinger og feilsgking
Du finner forklaringer til symbolene og hendelsestypene i kapitlet Hendelsesmelding (- Side 180).

B.1 Hendelsesmelding og feilsgking

Hendelsesmelding

Symbol

Arsak

Tiltak

Dataoverfgring mislyktes

En innstilling mislyktes under den farste
igangkjgringen, ettersom den ikke ble riktig
overfort.

Foreta innstillingen pa nytt.
Kontakt en installatgr hvis feilen gjentar seg.

Oyeffekt oppdaget

Stremnettet forer ikke spenning (autonom
vekselretter).

Vekselretteren far av sikkerhetsgrunner ikke
mate inn i stremnettet.

Vekselretteren kobler seg ut mens feilen
foreligger (markt display).

Kontakt en installater hvis feilen oppstar mer
enn 5 ganger pa én dag.

FE ikke tilknyttet

Funksjonsjordingen er ikke tilkoblet.

Vekselretteren far av sikkerhetsgrunner ikke
mate inn i stremnettet.

Kontakt en installatgr.

Feilstroam for hoy

Feilstremmen som gar fra pluss- hhv. minus-
inngangen til jord via solcellegeneratoren,
overskrider den tillatte verdien.

Pa grunn av lovkrav kobles vekselretteren
automatisk ut mens feilen foreligger.

Kontakt en installatgr.

Feil pa boost-konverter

En intern komponent i vekselretteren er
defekt.

Vekselretteren mater ikke inn i stramnettet
eller mater inn med redusert effekt.

Kontakt en installatgr.

Apparatet er
overopphetet

¥ X ¥ K

Den maksimalt tillatte temperaturen er over-
skredet til tross for effektreduksjon.
Vekselretteren mater ikke inn i stremnettet
for tillatt temperaturomrade er nadd.

Kontroller om gjenstander ligger oppa
produktet eller luftsirkulasjonen er redusert
pa kjglelamellene.

Rengjar produktet.

Kontakt en installatgr hvis meldingen fore-
kommer mer enn 5 ganger pa én dag.
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Hendelsesmelding

Symbol

Arsak

Tiltak

Boost-konverter har feil
HW-versjon

Vekselretteren kan ikke gjenkjenne en intern
komponent, eller den passer ikke til de andre
komponentene.

Vekselretteren mater ikke inn i stramnettet.

Kontakt en installatgr.

Boost-konverter ikke til-
koplet

Forbindelsen til de interne komponentene er
brutt.

Vekselretteren mater ikke inn i stramnettet.

Kontakt en installatgr.

Intern info

Kontakt en installatgr hvis meldingen fore-
kommer mer enn 5 ganger pa én dag.

Intern advarsel

Kontakt en installater hvis meldingen fore-
kommer mer enn 5 ganger pa én dag.

Intern feil

Kontakt en installatgr hvis meldingen fore-
kommer mer enn 5 ganger pa én dag.

Isolasjonsfeil

Isolasjonsmotstanden mellom pluss- hhv.
minus-inngang og jord er under den tillatte
verdien.

Vekselretteren far av sikkerhetsgrunner ikke
mate inn i stramnettet.

Kontakt en installatgr.

Ingen branding

Vekselretteren har feil enhetsdata, eller
dataene inneholder feil.

Den kan derfor ikke mate strgm inn i strgm-
nettet.

Kontakt en installater.

Ingen forbindelse til
energimaler

Det er ingen dataforbindelse mellom
vekselretteren og energimaleren, eller
dataforbindelsen er ikke riktig.

Kontakt en installater.

L og N byttet ut

Tilkoblingen av ytterleder og ngytralleder er
forvekslet.

Vekselretteren far av sikkerhetsgrunner ikke
mate inn i stremnettet.

Kontakt en installatgr.

Landsparametere
ugyldig

Vekselretteren kan ikke mate strgm inn i
stromnettet, ettersom den ikke har gyldige
parametere.

Kontakt en installatgr.

Effektsreduk- sjon pga.
temperatur

Vekselretteren reduserer sin utgangseffekt,
ettersom den maksimailt tillatte temperaturen
er nadd.

Kontroller at vekselretteren ikke er tildekket
eller sveert skitten.

Kontakt en installatgr hvis feilen oppstar mer
enn 5 ganger pa én dag.

Leser landsinnstillinger
feil

Vekselretteren kunne ikke lese det innstilte
landet riktig fra minnet.

Kontakt en installater.

Vifte defekt

Den interne viften til vekselretteren er defekt.

Det kan hende at vekselretteren mater inn i
stremnettet med redusert effekt.

Kontakt en installatgr.

Nettfrekvens for hay for
gjeninnkobling

Vekselretteren kan ikke mate inn i stram-
nettet igjen etter utkoblingen, ettersom
strgmnettspenningen overskrider den lov-
bestemte innkoblingsverdien.

Kontakt en installater hvis feilen oppstar mer
enn 5 ganger pa én dag.

Nettfrekvens for lav for
gjeninnkobling

Vekselretteren kan ikke mate inn i strem-
nettet igjen etter utkoblingen, ettersom
stremnettspenningen underskrider den lov-
bestemte innkoblingsverdien.

Kontakt en installatgr hvis feilen oppstar mer
enn 5 ganger pa én dag.

Nettfrekvens for hgy

Stremnettfrekvensen pa vekselretteren over-
skrider den tillatte verdien.

Pa grunn av lovkrav kobles vekselretteren
automatisk ut mens feilen foreligger.

Kontakt en installater hvis feilen oppstar mer
enn 5 ganger pa én dag.

Nettfrekvens for lav

Stregmnettfrekvensen pa vekselretteren
underskrider den tillatte verdien.

Pa grunn av lovkrav kobles vekselretteren
automatisk ut mens feilen foreligger.

Kontakt en installatgr hvis feilen oppstar mer
enn 5 ganger pa én dag.

Nettrelé defekt

® IO PR X ® ®QPH® ®

Vekselretteren har registrert at et
stremnettrelé er defekt, og mater derfor ikke
strgm inn i stremnettet.

Kontakt en installatgr.
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Hendelsesmelding

Arsak

Tiltak

Nettspenning for lav for
gjeninnkobling

Vekselretteren kan ikke mate inn i strom-
nettet igjen etter utkoblingen, ettersom
strgmnettspenningen underskrider den lov-
bestemte innkoblingsverdien.

Kontakt en installater hvis feilen oppstar mer
enn 5 ganger pa én dag.

Nettspenning @ for hoy

Den gjennomsnittlige utgangsspenningen i et
tidsrom som er fastsatt normativt, overskrider
det tillatte toleranseomradet.

Vekselretteren kobles automatisk ut mens
feiltilstanden foreligger.

Kontakt en installater hvis feilen oppstar mer
enn 5 ganger pa én dag.

Nettspenning @ for lav

Den gjennomsnittlige utgangsspenningen i
et tidsrom som er fastsatt normativt, under-
skrider det tillatte toleranseomradet.

Vekselretteren kobles automatisk ut mens
feiltilstanden foreligger.

Kontakt en installater hvis feilen oppstar mer
enn 5 ganger pa én dag.

Nettspenning for hay

Stremnettspenningen pa vekselretteren
overskrider den tillatte verdien.

Pa grunn av lovkrav kobles vekselretteren
automatisk ut mens feilen foreligger.

Kontakt en installater hvis feilen oppstar mer
enn 5 ganger pa én dag.

Nettspenning for hay for
gjeninnkobling

Vekselretteren kan ikke mate inn i stram-
nettet igjen etter utkoblingen, ettersom
stremnettspenningen overskrider den lov-
bestemte innkoblingsverdien.

Kontakt en installater hvis feilen oppstar mer
enn 5 ganger pa én dag.

Nettspenning for lav

Stremnettspenningen pa vekselretteren
underskrider den tillatte verdien.

Pa grunn av lovkrav kobles vekselretteren
automatisk ut mens feilen foreligger.

Kontakt en installater hvis feilen oppstar mer
enn 5 ganger pa én dag.

Vekselstrem DC-Offset
for hay

Likestramandelen som mates inn i stram-
nettet av vekselretteren overskrider den
tillatte verdien.

Pa grunn av lovkrav kobles vekselretteren
automatisk ut mens feilen foreligger.

Kontakt en installater.

PV-spenning for hay

Inngangsspenningen pa vekselretteren over-
skrider den tillatte verdien.

Sett vekselretterens lastutkoblingsbryter i
stillingen 0, og kontakt en installater.

PV-strem for hgy

Inngangsstremmen pa vekselretteren over-
skrider den tillatte verdien.

Vekselretteren begrenser strammen til den
tillatte verdien.

Kontakt en installater hvis meldingen fore-
kommer mer enn 5 ganger pa én dag.

RS485-Gateway aktiv

Det er ikke mulig & kommunisere med
vekselretteren via RS485-grensesnittet.

Kontakt en installatgr.

Feilaktig egentest

Under selvtesten oppstod det en feil, selv-
testen ble avbrutt.

Gyldighet: Unntatt Italia

— Ignorer meldingen og slett hendelses-
protokollen.

Gyldighet: ltalia

— Kontakt en installater.

ENS Software
inkompatibel

Etter en fastvareoppdatering passer ikke
de forskjellige programvareversjonene i
vekselretteren sammen lenger.

Kontakt en installater.

ENS Software
inkompatibel

Etter en fastvareoppdatering passer ikke
de forskjellige programvareversjonene i
vekselretteren sammen lenger.

Kontakt en installatgr.

Klokkeslett/dato borte

>R® R Q® ® Q1 ® ® ® ®F

Vekselretteren har mistet klokkeslettet,
ettersom den har veert koblet fra stramnettet
for lenge.

Utbyttedata kan ikke lagres, og hendelses-
meldinger bare med feil dato.

Korriger klokkeslettet.

Kontakt en installater hvis meldingen fore-
kommer mer enn 5 ganger pa én dag.
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C Teknisk informasjon for utfylling av igangkjeringsrapporten til stramleverandgren

Stremleverandgrene i Tyskland krever en igangkjgringsrapport eller en sakalt ferdigmelding ved tilkobling av et solcelle-
anlegg til det offentlige nettet.

I listen nedenfor finner du teknisk informasjon og anvisninger som hjelper deg ved utfyllingen av igangkjgringsrapporten.

Spegrsmal

Svar

Merknader

1-faset forsyning

Kryss av ved: VPV | 2000/1 230 V

3-faset forsyning

Kryss av ved: VPV | 3000/1 400 V -
VPV | 6000/1 400 V

Jydriftkompatibel Nei

Beregnet for gydrift Nei

Beregnet for start med motor Nei

Overskuddsinnmating beregnet Ja/nei Begge er mulig
Hvis egenforbruk er beregnet: ja, ellers
nei

Full innmating beregnet Ja/nei Begge er mulig

Hvis egenforbruk er beregnet: nei, ellers
ja

Tilkoblingspunkt

Lavspenning

De tekniske forutsetningene for tilkobling
til mellomspenning blir ikke oppfylt.

Kompensering av reaktiv effekt

0,8 kapasitiv ... 0,8 induktiv

Plombert

Ja

Bare vekselstrgmskobling

Verdi riktig utlast / Visuell kontroll av
innstillingsverdien

Installater ma kontrollere og fere inn

Utlgsingstid 0,2 s (200 ms)
Beskyttelse mot frekvensfall f < 47,5 Hz
Beskyttelse mot frekvensgkning f > 51,5 Hz

Beskyttelse mot spenningsfall U <

184,0V /0,8 U,

Beskyttelse mot spenningsgkning U >

2530V/11U,

Integrert nett- og anleggsvern (NA-vern)

Beskyttelse mot spenningsgkning U >>

264,5V /1,15 U,

Maksimal tilsynelatende effekt

- VPV 12000/1 230V: 2100VA

— VPV 13000/1 400 V: 3200 VA
— VPV 14000/1 400 V: 4000 VA
- VPV 15000/1 400 V: 5000 VA
- VPV 16000/1 400 V: 6000 VA

Effektangivelser for hele det nye
produksjonsanlegget som skal opprettes

Summen av effekten til de enkelte veksel-
retterne

Effektangivelser for produksjonsenheten

Effekt per vekselretter

Merkestrgm for automatsikring

16 A

Kortslutningsegenskapene til produksjons-
enheten / start-kortslutningsvekselstrgm |," i
henhold til DIN 60909-0

— VPV 12000/1 230 V: 27 A (0,027 kA)

— VPV 13000/1 400 V, PV | 4000/1 400 V:
15 A (0,015 kA)

— VPV 15000/1 400 V, VPV | 6000/1 400
V: 24 A (0,024 KA)

Pulstall/pulsfrekvens

- VPV 12000/1 230 V: 35 kHz

- VPV 13000/1 400 V - VPV | 6000/1 400
V: 37 kHz

Omformer/styring selvstyrt
Startstrem |, Ikke angi noe Ikke relevant
Eget behov (beredskap natt) <3W

Harmonisk forvrengning

DIN VDE 0838 del 2
DIN EN 61000-3-2
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1 Sikkerhet

1.1 Farehenvisninger som gjelder

handlinger

Klassifisering av de handlingsrelaterte
advarslene

De handlingsrelaterte advarslene er
klassifisert ved bruk av varselsymboler
og signalord som angir hvor alvorlig den
potensielle faren er:

Varselsymboler og signalord

Umiddelbar livsfare eller fare for
alvorlige personskader

Fare!
Livsfare pa grunn av elektrisk stgt

Advarsel!
Fare for lette personskader

Forsiktig!

Risiko for materielle skader eller
miljgskader

=P P P

1.2  Tiltenkt bruk

Ved feil eller ikke tiltenkt bruk kan det opp-
sta fare for brukerens eller tredjeparts liv og
helse eller skader pa produktet eller andre
materielle skader.

Produktet brukes til & omforme solcelle-
modulenes likestream til vekselstrgm i
overensstemmelse med nettet.

Den tiltenkte bruken iNNebaerer:

— a felge drifts-, installasjons- og
vedlikeholdsveiledningene for produktet og
for alle andre komponenter i anlegget og

— aoverholde alle inspeksjons- og
servicebetingelsene som er oppfart i
veiledningene.

Tiltenkt bruk omfatter dessuten installasjon i
henhold til IP-klasse.

Annen bruk enn den som er beskrevet i
denne veiledningen, gjelder som ikke-
forskriftsmessig. Ikke-forskriftsmessig er ogsa
enhver umiddelbar kommersiell og industriell
bruk.

Obs!
Alt misbruk er forbudt!
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1.3

1.3.1 Fare pa grunn av utilstrekkelige
kvalifikasjoner

Generelle sikkerhetsanvisninger

Folgende arbeider ma kun utfgres av
godkjente handverkere med nadvendig
kompetanse:

— Montering

— Demontering

— Installasjon

— Oppstart

— Inspeksjon og vedlikehold
— Reparasjoner

— Taut av drift

» Utfar arbeidene i samsvar med det
aktuelle teknologiske nivaet.

1.3.2 Livsfare pa gruNN av elektrisk stot

Feil ved kablingen kan fgre til livsfarlig
elektrisk stgt eller brannskader.

» Koble kablene til vekselretteren i
ngyaktig den rekkefglgen som er oppgitt i
veiledningen.

» Bruk bare egnede ledninger.

» Bruk bare plugger som er godkjent av
produsenten av produktet.

» Koble bare SELV-stramkretser til RJ45-
kontakter.

» Legg ledningene slik at forbindelsene ikke
kan lgsne utilsiktet.

» Legg ledningene slik at de ikke svekker
sikkerhetstiltak i bygningen, f.eks. med
hensyn til braNNvern.

» Kontroller at det ikke fiNNes lett
anteNNelige stoffer eller gasser pa
installasjonsstedet.

» Kontroller at alle kravene fra den lokale
stramleverandgren vedrgrende sikker drift
av et solcelleanlegg overholdes.

Bergring av stramfgrende komponenter er
forbundet med livsfare pa gruNN av elektrisk
stot.

For du arbeider pa produktet:

» Gjgr produktet speNNingsfritt ved at
du kobler fra all streamforsyning allpolet
(elektrisk utkoblingsanordning med minst
3 mm kontaktapning, f.eks. sikring eller
automatsikring).

» Sikre mot ny iNNkobling.
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» Vent minst 3 min til kondensatorene er
utladet.
» Kontroller at det ikke foreligger speNNing.

Til- eller frakobling av stremfgrende plugg-
forbindelser kan fare til livsfarlige stat eller
braNNskader.

» Koble aldri pluggforbindelser for likestrgm
til eller fra ved sterkt sollys pa solcelle-
modulene.

» Dekk eventuelt solcellemodulene med
lystett folie eller ikke-vevd materiale far
fra- eller tilkobling av pluggforbindelser.

» Bruk vernehansker og egnet isolert
verktgy.

» Apne aldri huset til vekselretteren.

Det kan oppsta hay speNNing i en solcelle-
modul som er koblet fra streamforsyningen og
jordet.

» Fjern jordingen pa solcellemodulen far
du utfgrer elektriske arbeider pa sol-
cellemodulen, likestreamskabelen eller
likestremspluggen.

1.3.3 Livsfare pa grunn av manglende
sikkerhetsinnretninger

Skjemaene i dette dokumentet viser ikke alle
sikkerhetsinnretninger som kreves for en
forskriftsmessig installasjon.

» Installer de ngdvendige sikkerhets-
innretningene pa anlegget.

» Fglg gjeldende nasjonale og internasjonale
forskrifter, normer og direktiver.

1.3.4 Fare for forbrenning eller skalding pa
grunn av varme komponenter

» lkke begynn a arbeide pa komponentene
for de er avkjglt.

1.3.5 Fare for personskader og materielle
skader ved feil utfert vedlikehold og
reparasjoner

Forsgmt eller ikke korrekt utfart vedlikehold
og reparasjon kan fare til personskader eller
skader pa solcelleanlegget.

» Sgarg for at kun en autorisert fagperson
utfgrer vedlikeholds- og reparasjons-
arbeider.
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1.3.6 Fare for personskader pa gruNN av
skarpe kuttkanter

Transport, montering eller arbeid pa
monteringsplate an fare til kuttskader.

» Bruk egnede vernehansker.

1.3.7 Risiko for materielle skader pa grunn
av uegnet verktoy

» Bruk riktig verktay.

1.4

» Folg nasjonale forskrifter, normer,
direktiver, forordninger og lov-
bestemmelser.

Forskrifter (direktiver, lover, normer)
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Merknader om dokumentasjonen 2

2  Merknader om dokumentasjonen 3.1.2 Oversikt over koblinger

21 Annen dokumentasjon som ogsa gjelder og
ma folges

» Foglg alle bruks- og installasjonsanvisninger som er
vedlagt komponentene i anlegget.
2.2 Oppbevaring av dokumentasjonen

» Gi denne bruksanvisningen og alle andre gjeldende
dokumenter videre til eieren av anlegget.

23 Veiledningens gyldighet

Denne veiledningen gjelder utelukkende for:

Produkt - artikkelnummer

Gyldighet: Germany, Belgium, Belgium, Switzerland, Netherlands, Norge,

Finland, Finland, Sweden ot (2 @®

VPV | 3000/1 400V 0010024722 o / 5)

VPV 1 4000/1 400V 0010024723 / i F \
VPV 1 5000/1 400V 0010024724 . 1 A~ \ ’ \
VPV 1 6000/1 400V 0010024725 /\jq /4\} M\DUN

3  Produktbeskrivelse

bo b

3.1 Produktoversikt

1 Modbus (RJ10) 6 Solcellegenerator,
3.1.1 Oversikt over solcelleanle likestremskobling (-)
99 2 Ethemet (RJ45) for Phoenix SUNCLIX
3 RS485-buss (RJ45) 7 Solcellegenerator,
4 Stremnett, vekselstrgm- likestrgmkobling (+)

for Phoenix SUNCLIX
ingen funksjon

kobling for Wieland
RST25i5
ingen funksjon

: —\.
5
©=
I\
AN n /@

Al

Lastutkoblingsbryter for
likestram

LT
A —

3.1.3 Oversikt over stopsler

P?

T
@Jé@

o4

1 Beskyttelsesjording Pluggforbindelse for
(hvis n@dvendig, felger likestrem (Phoenix
ikke med ved levering) SUNCLIX)

2 Malerskap (falger ikke
med ved levering)

7 Likestreamskabel (falger
ikke med ved levering)

Wieland RST25i5 3
vekselstramsplugg

Phoenix Contact
SUNCLIX PV-CF-S 2,5-

3 Jording (felger ikke med 8 Vekselretter 2 Phoenix Contact 6 (+) likestremsplugg
ved levering) 9 Solcellegenerator SUNQLIX PV-CM-S 2,5-

4 Vekselstremskabel (folger ikke med ved 6 (-) likestremsplugg
(felger ikke med ved levering)
levering) .

5 Pluggforbindelse for iiséjtslre?v flere solcelle-

vekselstrgm (Wieland)

10  Pluggforbindelser for
likestrom (folger ikke
med ved levering)
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4 Montere vekselretter

3.1.4 Oversikt over monteringsplate

®\

1/ e/

N\

\/Q‘J

1
2

3.2

Monteringsplate 3 Hull for festeskruer

Laseplate

Opplysninger pa typeskiltet

- Instruksjonsbok

3.3

Serienummer

— Instruksjonsbok

3.4

(

CE-merking

€

CE-merkingen dokumenterer at produktene ifglge samsvars-
erkleeringen oppfyller de grunnleggende kravene i gjeldende
direktiver.

Samsvarserkleeringen kan skaffes ved henvendelse til
produsenten.

4

41
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Montere vekselretter

Pakke ut produktet

Fjern forsiktig emballasjen og polstringen uten & skade
produktdeler.

Kast emballasjen i samsvar med gjeldende
bestemmelser.

4.2

Kontrollere leveransen

» Kontroller at leveransen er fullstendig og at ingen deler
mangler.

4.21

Leveranse

Mengde

Betegnelse

1

Vekselretter

1

Monteringsplate

1

Wieland RST25i5 vekselstramsplugg

Phoenix SUNCLIX (+) likestremsplugg

Phoenix SUNCLIX (-) likestremsplugg

Dokumentasjonspakke

Mal
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4.4 Minsteavstander
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4.5

Montere vekselretter 4

Krav til monteringsstedet

» Kontroller at falgende krav er oppfylt:

4.6

1.
2.
3.

Overholdelse av minimumsavstandene

Mulighet til & legge likestrgmkablene fra solcelle-
modulene til vekselretteren

Mulighet til & legge vekselstreamkablingen til maler-

skapet
Monteringsstedet er fast, loddrett og jevnt

De umiddelbare monteringsomgivelsene er tungt
antennelige

Monteringsstedet er uten konstante vibrasjoner

Monteringsstedet oppfyller kravene til klimaklasse
3K3 ifglge IEC 60721-3-3

En internettruter er tilgjengelig for bruk av
nettportalen

Det er mulig & plassere dataforbindelsene for
tilkobling av ytterligere godkjente produkter til
vekselretteren

Montere produktet

Kontroller veggens baereevne.
Ta hensyn til produktets totalvekt.
Bruk bare festemidler som er godkjent for veggen.

Betingelse: Veggens bzereevne er tilstrekkelig

\/<u

» Juster monteringsplaten slik at den star vannrett pa
veggen ved bruk av et vater, som vist pa bildet.

» Fest monteringsplaten med 4 skruer pa veggen.
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5 Installasjon

» Heng produktet pa monteringsplaten ovenfra, som vist
pa bildet.

» Kontroller at produktet festes hgrbart pa monterings-
platen (sperrestiften pa baksiden lases i sikringsplaten

(1))
Betingelse: Veggens baereevne er ikke tilstrekkelig

» Sgrg eventuelt for opphengsanordning med tilstrekkelig
beereevne.

» Bruk for eksempel frittstdende stativ eller en mur.
» Monter produktet som beskrevet.

5 Installasjon

Elektroinstallasjonen ma kun utferes av godkjent elektriker.

Nar det gjelder pinkonfigurasjonen, ma du passe pa at du
tilordner pluggene til de rette kontaktene.

5.1 Overhold kravene i planen for

solcelleanlegget

1. Kontroller at kravene til planleggingen av solcelle-
anlegget blir overholdt.

2. Se koblingsskjemaet i -~ Vedlegg.

Overhold kravene til solcellemoduler

1. Foelg installasjonsveiledningen for solcellemodulene.

2. Bruk bare solcellemoduler med koblinger som ikke ma
jordes.

3. Bruk bare solcellemoduler som oppfyller kravene til
klasse A i henhold til IEC 61730.

4. Bruk bare godkjente og egnede solcellemoduler, slik at
du unngar skader pa vekselretteren.

5.  Overhold kravene til lynvern for solcellemodulene.

Betingelse: Den maksimale vekselstrem-driftsspenningen er stgrre enn den
nominelle systemspenningen til solcellegeneratoren.

» Kontroller at den maksimale nominelle system-
spenningen til solcellegeneratoren er hgyere enn
vekselstram-nettspenningen.
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5.3

5.5

Overhold kravene fra stremleveranderen

Kontroller at alle kravene til stremleverandaren blir
oppfylt ved igangkjgringen.

Radfer deg med strgmleverandgren om nasjonale krav
eller krav i henhold til kontrakten vedragrende driften av
vekselretteren.

Montere vernebryter

Dimensjoneringen av automatsikringen kan variere
avhengig av plasseringsmaten til tilfarselsledningen.
Installer om n@dvendig en automatsikring i husets
streamnett som angitt i tabellen nedenfor.

Vekselretter Kabelt- Taps- Automat-
verrsnitt effekt sikring
Veksel- Ved
strom- merke-
ledning | effekt og
kabel-
lengde
10 m
2,5 mm2 4w
VPV 1 3000/1 400V 3 B16
4,0 mm 3w
2,5 mm2 TW
VPV 1 4000/1 400V 3 B16
4,0 mm 4w
2,5 mmz 1w
VPV |1 5000/1 400V 3 B16
4,0 mm TW
2,5 mm2 14 W
VPV | 6000/1 400V 5 B16
4,0 mm 8w

Installer en feilstramvernebryter av type A dersom dette
er foreskrevet for installasjonsstedet.

Kontroller ngye at tilgangen til nettilkoblingen til enhver
tid er sikret og ikke er tildekket eller stengt.

Informer brukeren om betjeningen av og funksjonen til
vernebryterne.

Forberede kabling og pluggforbindelser

Bruk utelukkende egnede kabler for bruk med plugg-
forbindelsene som fglger med eller andre godkjente
pluggforbindelser.

Se produktspesifikk informasjon om likestrgmtilkobling
og vekselstrgmtilkobling i Tekniske data (- Side 227).
Folg produsentens anvisninger og installasjons-
anvisningene for kabling og pluggforbindelser.

Unngéa bade strekk- og trykkbelastning pa plugg-
forbindelser og kabling ved monteringen.

Boy kablene pé en pluggforbindelse tidligst 4 cm etter
punktet der ledningen kommer ut av pluggforbindelsen
eller en koblingsboks.

Legg tilkoblingsledningene til komponentene som skal
kobles til, pa produktets underside.

Forkort tilkoblingsledningene etter behov.
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5.6 Forberede tilkobling av vekselstram

Sette pa pluggforbindelsene for vekselstrem

1. Bruk bare vekselstremspluggen (Wieland) som
fulgte med, til pluggforbindelsen, eller en annen
pluggforbindelse som er godkjent av produsenten av
produktet.

2. Hvis vekselstreamspluggen som fulgte med, ikke
er dpnet, ma du fglge fremgangsmaten i Apne
vekselstreamspluggen (- Side 209).

3. Skru eventuelt Igs overfalsmutteren.

Skyv huset over den isolerte vekselstremskabelen.

5. Pass pa at du ikke skader isoleringen til de indre
lederne nar du fierner den ytre mantelen.

&

y (PE)

N,L

J/(M L

6. Avisoler den ytre mantelen og de indre lederne i
samsvar med tabellen nedenfor, som vist pa bildet:

Av- Strekkavlasting 2 [mm]

isolerings- (Leder)

ERHEE 6..10 | 10.14 | 13.18 | 13..18
(PE) (N, L) (PE) (N, L)

y [mm] 30 25 55 50

x [mm] 8 8 8 8

1 Isolert vekselstroms- 2 Plugghus for veksel-
kabel stremsplugg
med diameter D 3 Boyeradius
24xD

7. Overhold spesifikasjonene nar det gjelder bgyeradius
(3) for vekselstrgmkabelen (1).
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Installasjon 5

N

Beskyttelsesleder PE 4 Ytterleder 1
Ytterleder 3 5

3 Ytterleder 2

N

Naytralleder N

8. For de avisolerte indre lederne inn i skruklemmene i
samsvar med pinkonfigurasjonen.

9. Stram skruklemmene.

10. Kontroller om alle lederne sitter mekanisk fast i skru-
klemmene pa pluggen.

11. Skyv pluggen inn i plugghuset.
12. Forviss deg om at pluggen lases hgrbart i plugghuset.
13. Skru fast overfalsmutteren.

Koble vekselstremskabel til tilkoblingspunkt pa
huset
14. Sla av sikringen pa tilkoblingen pa huset.

15. Koble vekselstremskabelen til tilkoblingspunktet pa
huset.
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5 Installasjon

5.7 Forberede tilkobling til likestrom

Fare!
Livsfare pa grunn av elektrisk stot!

Likestremkabler pa solcellemoduler farer
strgm allerede ved lett lysinnfall.

» Kontroller at likestramskabelen ikke er
koblet til solcellegeneratoren fagr du
arbeider pa den.

» Unngé kontakt med stremfarende deler.

» Bruk egnede vernehansker.

Sette pa pluggforbindelsene for likestrem

1. Kontroller at det ikke er spenning pa kabelen.

2. Bruk bare likestreamspluggen som fulgte med, eller
en annen pluggforbindelse som er godkjent av
produsenten av produktet.

— Bildet viser SUNCLIX likestreamsplugg "+" som
eksempel.

3. Huis likestramspluggen som fulgte med, ikke er apnet,
ma du fglge fremgangsmaten i Apne likestrgms-
pluggene (— Side 209).

4. Kontroller at likestramspluggen som brukes, passer til
polariteten til likestremskabelen.

5. Pass pa at du ikke skader den indre lederen nar du
avisolerer den ytre mantelen til kabelen.

6. Avisoler den indre lederen ca. 15 mm.

1 Fjeer

7. Forden avisolerte indre lederen med tvunnede
ledninger, inn pa baksiden av likestremspluggen til den
stopper, som vist pa bildet (A).
< Ledningsendene er synlige i fjzeren (1).

8.  Lukk fjeeren (B).

9. Kontroller om lederen sitter fast mekanisk i pluggen.
Utbedre ved behov.

10. Skyv plugghuset over pluggen (C).
11. Skru fast huset til likestramspluggen (D).

12. Sett den andre likestremspluggen pa den andre
likestrgamskabelen pa samme mate.

Koble likestromskabelen til solcellegeneratoren

13. Forviss deg om at solcellegeneratoren ikke produserer
strgm eller produserer sveert lite strgm.
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Merknad

Dekk for eksempel solcellemodulene
med ikke-vevd stoff, eller utfar likestram-
installasjonen om natten.

i

14. Koble likestremskabelen til en solcellegenerator.

5.8 Installere vekselretteren

1. Kontroller at lastutkoblingsbryteren pa vekselretteren
star pa (0).

2. Kontroller at ikke vekselstrgm er tilkoblet pa veksel-
retteren.

3. Kontroller at automatsikringen er slatt av.

4. Kontroller at solcellegeneratoren genererer sveert lite
eller ingen strgm ved tilkoblingen til vekselretteren.

5. Kontroller polariteten til solcellegeneratorens likestrgm-
kabling.

6. Koble likestremkablene sammen med vekselretteren.

7. Koble vekselstramskabelen sammen med veksel-
retteren.

8. Kontroller at de landsspesifikke kravene til drift av et
solcelleanlegg er oppfylt.

9. Opprett stramforsyningen til vekselretteren (sla pa
automatsikringen).

5.9 Energilagringssystem (tilleggsutstyr)

» Folg installasjonsveiledningen for energilagrings-
systemet.

5.10

» Foglg veiledningene for produktene som skal kobles til
vekselretteren med en dataforbindelse.

» Kontroller at kravene til kabling, terminering og
adressering av de eksternt tilkoblede produktene blir
oppfylt.

» Overhold en avstand pa 200 mm mellom data-
forbindelseskablene og likestrem- og vekselstram-
kablene, slik at forstyrrelser pa dataoverfgringen
minimeres.

Koble til dataforbindelse (tilleggsutstyr)

Vekselretteren kommuniserer med andre godkjente
produkter via dataforbindelser.

Vekselretteren har tre grensesnitt for dataforbindelser:

Ethernet [RJ45]

For forbindelse med en internettruter for & sende data
til nettportalen og betjene mange av funksjonene til sol-
celleanlegget via en nettleser.

— 2 ganger RS485-Bus [RJ45]
For forbindelse med godkjente produkter, for eksempel
for energistyring.

— Modbus [RJ10]
For forbindelse med for eksempel en energimaler.

» Sper kundeservice hvilke produkter som er godkjent for
forbindelse med vekselretteren.

Bildet nedenfor viser et eksempel pa dataforbindelsene i et
solcelleanlegg med dynamisk matingsstyring.
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1 Dynamisk matings- 5 Ruter
styring 6 Ethernet-datakabel
2 RS485-buss-datakabel
" 7 Modbus datakabel
3 Forste vekselretter .
8 Energimaler
4 Andre vekselrettere

Y Ved dynamisk matingsstyring regulerer den forste veksel-
retteren reduksjonen av matingen i samsvar med den
ngdvendige maksimumsverdien for hele solcelleanlegget.

For en reduksjon av solcelle-vekselretterens mating (f.eks.
50 % eller 70 % av solcelle-generatoreffekten) kreves Mod-
bus-energimaleren.

» Se veiledningen for produktet for matingsstyring, eller
kontakt kundeservice for mer informasjon om dynamisk
matingsstyring.

5.10.1 Koble til Ethernet

1. Alternativ 1:

» For at brukeren for eksempel skal kunne opprette
overfgring av utbyttedata og hendelsesmeldinger til
nettportalen, kobler du vekselretteren pa Ethernet-
grensesnittet (RJ45) til en internettruter.

Merknad

Hvis du kobler vekselretteren til en
DHCP-kompatibel internettruter, starter
vekselretteren automatisk den ukrypterte
dataoverfgringen til serveren.

1. Alternativ 2:

XX XXX XXX XXX

1323 w

192.168. XXX. XXX

©

» Du kan ogsa opprette forbindelse med veksel-
retteren ved & koble en datamaskin til internett-
ruteren.
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Installasjon 5

— Vekselretteren og datamaskinen ma befinne
seg i samme nettverk. Sa snart vekselretteren
er koblet til internett, vises vekselretterens IP-
adresse (1). Nar du skriver inn denne IP-adresse
i nettleserens adressefelt, apnes vekselretterens
nettserver.

2. For a hindre overfaring av data tar du ut vekselretterens
nettverkskabel, eller du deaktiverer dataoverfgringen i
Innstillinger for Ethernet (- Side 206).

5.10.2 Koble til RS485-bussen

Al

I m

G1

A1 Data A (hvit/oransje) G1
B1  Data B (oransje)

Ground (gods, brun)

1. Pass pa at du bruker en Cat-5-patch-kabel som er
egnet for lengden pa forbindelsen (100 m), som
datakabel.

2. Kontroller at datakabelens pinkonfigurasjon er i
samsvar med spesifikasjonene:

Produkt Vekselretter Eksternt produkt
Tilkobling RJ45-plugg Pinkonfigurasjon
1" Data A (A1)”
2 Data B (B1)
3 -
4 _
Kontakt
5 -
6 -
7 -
8 Ground (G1)
" Fare for at RS485-buss-inngangen pa vekselretteren blir
gdelagt: Ikke bruk pluggen med en 24 V DC-kontakt!

3. Koble datakabelen til RS485-Bus (RJ45-kontakt) pa
vekselretteren.

Koble datakabelen for eksempel til et godkjent produkt
for dynamisk matingsstyring.

Kontroller eventuelt at RS485-Bus er terminert pa
vekselretteren.

5.10.2.1 Bruke alternativ datakabel for RS485-Bus

1. Kontroller at den totale lengden pa RS485-Bus ikke
overstiger 100 m.

2. Kontroller at den spesifiserte pinkonfigurasjonen over-
holdes ved bruk av den alternative datakabelen for
tilkobling av et eksternt produkt til RJ45-kontakten pa
den farste vekselretteren.
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6 Betjening

5.10.3 Koble til Modbus

Bl

1 RJ10-plugg

6.1

1. Apne Hovedmeny - Innstillinger - Service.
2. Trykk samtidig pa knappene & og Vi tre sekunder.

D ,/@ 3. Apne og endre gnsket menypunkt.

Apne servicemenyen

——\

i

Merknad

Du finner en oversikt over alle menypunkter
og informasjon om mulige innstillinger i
servicemenyen i Oversikt over funksjoner for
installategr (- Side 210) i vedlegget.

1. Pass pa at du bruker en datakabel som er egnet for
lengden pa forbindelsen. 4
2. Bruk hvis mulig energitelleren Schneider iEM3155
sammen med Modbus-datakabelen fra produsenten av 5
produktet.
3. Hvis du bruker en annen energimaler eller en annen
datakabel, ma du forvisse deg om at pinkonfigurasjonen

Om ngdvendig oppgir du passordet med 5 tegn for &
endre et menypunkt i servicemenyen.

Kontakt kundeservice hvis du ikke kjenner passordet.

er i samsvar med spesifikasjonen: 7  Oppstart
Produkt | Vekselretter | Schneider Ekstern 7.1 : dri
. i drift for n
Tilkobling| RJ10-plugg | iEM3155" | energimaler Sette i drift forste gang
Pin- Pin- » Utfor Forste igangkjering for vekselretteren ved hjelp av
konfigurasjon konfigurasjon installasjonsveiviseren.
1 D1/+ Data A
D) DOL- Data B 7.1.1 Bla gjennom installasjonsveiviseren
Kontakt 3 oV Ground » Koble produktet til stramnettet.
(gods) < Installasjonsveiviseren starter automatisk.
1) B D)
4 - - Installasjonsveiviseren vises nar produktet slas pa helt til alle

K Fare for at Modbus-inngangen péa vekselretteren blir
gdelagt: Kontakt 4 pa RJ10-pluggen til vekselretteren
farer spenning. Denne kontakten mé ikke brukes!

2 Serg for & bruke anbefalt Modbus-datakabel fra
produsenten av produktet. Kontakt installatgren eller
kundeservice.

ngdvendige punkter er stilt inn.

Alle menypunktene med unntak av Hovedmeny - Infor-
masjon - Landsinnstilling kan ogsa endres senere.

Det er mulig a tilbakestille menypunktet Landsinnstilling
senere, men det medfarer tap av data.

4. Koble datakabelen til Modbus (COM2) [RJ10] pa
vekselretteren. ) Merknad
5. Koble datakabelen til et godkjent produkt, for eksempel [I] Du finner mer informasjon om endring av
energimaleren Schneider iEM3155. .Landsinnstillir)g i Over3|kF over fuonkSJoner for
6. | Oversikt over betjenings- og visningsfunksjoner installatar (-~ Side 210) og i driftshandboken.
(— Side 184) i driftshandboken for dette produktet kan
du se hvilke andre energimalere som er kompatible. Installasjonsveiviseren viser en sjekkliste for de ngdvendige
7. Kontakt kundeservice hvis du gnsker mer informasjon innstillingene for forste igangkjering.
om godkjente produkier. . ) Hvis du ikke har stilt inn et menypunkt enna, vises meny-
8. Kontrqller at den totale lengden pa RS485-Bus ikke punktet med O i sjekklisten.
overstiger 100 m.
Nar du har fullfert innstillingen av menypunktet, markeres
menypunktet med M i sjekklisten.
6 Betjening Du finner mer ir?f'ormasjo'n om ir?r!stillingsmulig.hetene til
menypunktene i installasjonsveiviseren Oversikt over
» Se informasjonen om betjeningskonseptet (- Side 179) i funksjoner for installatar (— Side 210) eller i Oversikt over

driftshandboken for vekselretteren.
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bruker- og visningsnivaer (- Side 184).
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7.1.1.1 Stille inn menysprak

1st commissioning

' ] Language

(0] Date format

() Date

1. Apne Sprak.

i

2. Still inn spraket som skal brukes i menyen, med O eller
<.

3. Nar du har valgt ensket menysprak, bekrefter du valget
med SET .

4. Trykk pa ESC.

< De viste menypunktene blir na vist pa spraket du
har valgt.

Merknad

Ved forste igangkjgring vises menypunktet
Language.

7.1.1.2 Stille inn datoformatet

1. Apne Datoformat.
2.  Still inn gnsket datoformat.

7.1.1.3 Stille inn dato

1. Apne Dato.
2. Still inn gnsket dato.

7.1.1.4 Stille inn tidsformatet

1. Apne Klokkeslettsformat.
2. Still inn gnsket tidsformat.

7.1.1.5 Stille inn klokkeslett

1. Apne Klokkeslett.
2. Still inn gnsket klokkeslett.

7.1.1.6 Stille inn land

i

Merknad

Det er bare mulig & endre Landsinnstilling ved
a tilbakestille vekselretteren til fabrikkinnstillingen,
noe som medferer tap av innstillinger og data.

Valget av land pavirker ikke det innstilte og viste
menyspraket.

1. Apne Landsinnstilling.
2. Velg landet der vekselretteren brukes.

3. Huvis det gnskede landet ikke kan velges, velger du
alternativt et land med strengere krav.

4. Kontakt eventuelt kundeservice hvis du har sparsmal
om landsinnstillingen.

5.  Bekreft valget med SET .
Trykk pa ESC.
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Oppstart 7

< Sikkerhetssparsmalet vises pa displayet: Korrekt
inndata?.

7. Besvar sikkerhetsspgrsmalet med Ja ved a trykke pa
SET i minst ett sekund.

8. Trykk pa ESC.
Betingelse: Landsinnstillingen er feil.

» Les informasjonen om installaternivaet (— Side 210) i
vedlegget for tilbakestilling av landsinnstillingen.

» Utfar deretter farste igangkjering (- Side 204) pa nytt.
7.1.1.7 Stille inn reaktiv effekt
1. Apne Blindeffekt.

i

2.  Velg Modus, og trykk pa SET .

3. Velg ansket type karakteristikk for reaktiv effekt, og
trykk pa SET.

4.  Trykk pa ESC.

Merknad

Du finner mer informasjon om relativ effekt i
vedlegg A.

Betingelse: Du har ikke valgt cosPhi = 1 som type karakteristikk for reaktiv
effekt ved Modus.

» Velg gnsket standardinnstilling i Legg inn maler, og

trykk pa SET.

Trykk pa ESC.

Trykk pa SET, og still inn Antall interpoleringspkt..

Trykk pa SET.

Trykk pa ESC.

Velg den farste Interpoleringspunkt du gnsker 3 stille

inn, og trykk pa SET.

» Still inn gnsket parameterverdi for Interpoleringspunkt,
og trykk pa SET.

» Still inn parameterne for alle nettpunktene som
beskrevet over.
> Trykk pa ESC.

vVvyVvyTyvyy

v 7

)\XXXXXXXXXXX /@
Lo

1,0 T I Tr— ¥

Wl T8

®

2 X-akse

1 Y-akse 4 Pilsymbol for under-
magnetisering
5 Punkter (4 punkter i

Pilsymbol for over- eksempelet)

magnetisering

5. Velg Vis karakteristika, og trykk pa SET.
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7 Oppstart

6. Karakteristikken til Blindeffekt som var stilt inn
tidligere, vises na med grafikk, som vist i eksempelet.

7. Trykk pa ESC.

7.1.1.8 Avslutte Farste igangkjoring
1. Apne Avslutte.

Betingelse: Innstillingen av menypunktene i installasjonsveiviseren er ikke
fullfart.

» Meldingen Innstillingene er ufullstendig! vises.

» Trykk pa SET for & korrigere innstillingene.

» Auvslutt Ferste igangkjering pa nytt.

Betingelse: Innstillingen av menypunktene i installasjonsveiviseren er
fullfart.

» Apne Avslutte.

» Sikkerhetsspgrsmalet Er alle innstillinger korrekt?
vises.

Betingelse: Innstillingen av menypunktene i installasjonsveiviseren er ikke
riktig.

» Trykk pa ESC for a korrigere innstillinger som er feil.

» Korriger innstillingen som er feil i installasjonsveiviseren.

» Auvslutt deretter Forste igangkjering pa nytt.
Betingelse: Innstillingen av menypunktene i installasjonsveiviseren er riktig.

» Trykk pa SET i minst ett sekund.
< Vekselretteren starter pa nytt og synkroniseres med
nettet.
» Sett lastutkoblingsbryteren pa (1) for a koble veksel-
retteren pa likestrgm.

» Foarste igangkjering er avsluttet, og vekselretteren er
satt i drift.
7.2 Innstillinger for dataforbindelser
(tilleggsutstyr)

» Fglg anvisningene fra produsentene av eksternt
tilkoblede produkter.

7.21 Innstillinger for Ethernet-kobling

1. Kontroller at vekselretteren er koblet til Ethernet-
grensesnittet (— Side 203) med en internettruter eller et
annet godkjent produkt.

Merknad

Du ma bare endre innstillingene pa veksel-
retteren hvis den gnskede forbindelsen ikke
kan opprettes automatisk.

i

Betingelse: Nettverksforbindelse med internettruter opprettes ikke
automatisk (ikke DHCP).

» Apne Hovedmeny - Innstillinger - Nettverk.

» Les informasjonen om menypunktene i Oversikt over
betjenings- og visningsfunksjoner (- Side 184) i drifts-
handboken.

» Still inn vekselretteren med det tilkoblede produktet,
for eksempel en internettruter, for dataforbindelse via
Ethernet-grensesnittet.
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Betingelse: Nettverksforbindelse med stasjoneer eller beerbar datamaskin er
opprettet.

» Merk at endringer i den interne serveren har direkte
konsekvenser for innstillingene til vekselretteren.

I\

i

Merknad

Hvis du bruker vekselretteren med en
stasjoneer eller baerbar datamaskin, har
du tilgang til den interne serveren til
vekselretteren.

» Les av IP-adressen til vekselretteren i nede i hovedbildet
til vekselretteren ved opprettet nettverksforbindelse.

» Skriv inn vekselretterens |IP-adresse i adressefeltet i
nettleseren, og apne den interne serveren til veksel-
retteren.

7.2.2 Innstillinger for Modbus og dynamisk
matingsregulering
1. Kontroller at et godkjent produkt er koblet riktig til Mod-

bus pa vekselretteren (- Side 204).

2. Apne Hovedmeny - Innstillinger -~ Energistyring —

Modus.

3. Velg Energimaler.
4. Hvis du for eksempel skal stille inn en energimaler,

apner du Konfigurasjon.

5. Les informasjonen om menypunktene i Oversikt over

7.2.3
1.

2.

© N oA

betjenings- og visningsfunksjoner (- Side 184) i drifts-
handboken.

Still inn vekselretteren for dataforbindelse med et
godkjent produkt.

Innstillinger for grenseverdi PV-Ready

Kontroller at et godkjent produkt er koblet riktig til
RS485-bussen pa vekselretteren (- Side 203).

Les informasjonen om menypunktene i Oversikt over
betjenings- og visningsfunksjoner (- Side 184) i drifts-
handboken.

Apne Hovedmeny - Innstillinger - Energistyring -
Modus.

Kontroller om Energimaler er valgt.

Hvis ikke, velger du Energimaler.

Bekreft valget.

Ga tilbake til menypunktet Energistyring.

Tilpass Grenseverdi PV-Ready etter solcelleanlegget
ditt.

Kontakt eventuelt kundeservice hvis du har spgrsmal
om installasjon av det godkjente produktet.
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7.3 Sette i drift igjen

1. Kontroller at solcellemodulene er riktig montert og
installert.

2. Kontroller at installasjonen og monteringen av
vekselretteren er i samsvar med kravene i kapitlene
Installasjon (- Side 200) og Montering (- Side 198).

3. Kontroller at alle nasjonale krav og alle kravene til nett-
eieren blir oppfylt.

4. Koble produktet til vekselstrgm pa husets tilkoblings-
punkt (sla pa sikringen).

5.  Sett lastutkoblingsbryteren pa (1) for & koble veksel-
retteren pa likestram.

6. Vent noen minutter til hovedbildet vises.

Merknad

Hovedbildet viser den gjeldende utgangs-
effekten bare nar sollyset pa solcelle-
modulene er tilstrekkelig sterkt.

7. Nar installasjonsveiviseren vises, utfgrer du Ferste
igangkjering (- Side 204).
< Na er vekselretteren satt i drift igjen.

8 Overlevere produktet til brukeren

» Gjar eieren oppmerksom pa at produktet ma
vedlikeholdes i henhold til de angitte intervallene.

» Forklar brukeren funksjon og plassering for sikkerhets-
innretningene.

» Informer brukeren om hvordan produktet skal behandles.

» Gjar brukeren szerlig oppmerksom pa sikkerhets-
anvisningene, og understrek at de ma felges.

» Lever alle produktpapirene og anvisningene til brukeren,
slik at han/hun kan ta vare pa dem.

9 Rette opp feil

1. Se Feilsgking (- Side 182) i driftshandboken.

2. Kontroller generatorkarakteristikken (— Side 207).

3. Felg anvisningene i Feilsgking og hendelsesmeldinger
(- Side 223) i vedlegget for a fjerne feil eller andre
arsaker til feilmeldinger.

4. Kontakt kundeservice hvis feilen oppstar mer enn 5
ganger per dag eller du ikke kan utbedre feilen.

10 Vedlikehold

Kontinuerlig driftsberedskap, palitelighet og lang levetid
forutsetter regelmessig vedlikehold av hele solenergi-
anlegget, utfert av en kvalifisert installater. Produsenten av
produktet anbefaler at man inngar en servicekontrakt.

» Fglg de generelle sikkerhetsanvisningene i sikkerhets-
kapitlet i forbindelse med vedlikeholdsarbeid.
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10.1 Overhold vedlikeholdsplanen

» Sarg for at vedlikeholdsarbeidene utfgres i samsvar med
vedlikeholdsplanen i vedlegget.

10.2 Kontrollere komponentene til

solcelleanlegget

» Kontroller alle komponentene til solcelleanlegget som
beskrevet i anleggets inspeksjons- og vedlikeholds-
handbok.

10.3

1. Kontroller hendelsesloggen, og foreta om ngdvendig en
feilsgking (- Side 207).

2. Kontroller det aktuelle arlige utbyttet, og sammenlign
det med utbyttet aret far i den siste testrapporten.

3. Hvis du fastslar en betydelig reduksjon i det arlige
utbyttet sammenlignet med aret for, utfgrer du en
feilsgking (- Side 207).

Kontrollere vekselretteren

10.4 Kontrollere installasjonsstedet

» Kontroller at kravene til installasjonsstedet (— Side 199)
overholdes.

10.5 Kontrollere generatorkarakteristikken

1. Apne Hovedmeny - Generatorkarakteristika.

< Vekselretteren registrerer generatorkarakteristikken
til solcelleanlegget og viser deNNe.

2. Kontroller at det ikke er delvis skygge pa solcelle-
modulene.

v Hvis kurven er flat oppe, kan det hende at veksel-
retteren ikke kuNNe mate iINN mer effekt.

3. Kontroller at solcelleanlegget er i samsvar med kravene
i planen og er riktig konfigurert.

10.6 Forberede vedlikehold pa

elektroinstallasjonen
1. Ta solcelleanlegget midlertidig ut av drift (-~ Side 208)
for vedlikehold.

2. Ved vedlikeholdsarbeid ma kravene og sikkerhets-
anvisningene for elektroinstallasjon (- Side 202) over-
holdes.

10.7
10.7.1 Kontrollere beskyttelsesjording

Kontrollere elektrisk installasjon

» Hovis det er installert beskyttelsesjording, kontrollerer du
at kablingen til beskyttelsesjordingen er som den skal.

10.7.2 Kontrollere isoleringen og festet av
kablingen

1. Kontroller at kablingen, isoleringen og plugg-
forbindelsene er rene, uskadde og sitter fast.

2. Hvis du konstaterer feil, ma du dokumentere disse og
utbedre dem omgaende.
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11 Ta ut av drift

10.8

1.

2. Gi vedlikeholdsrapporten til anleggsoperataren.

3. Informer anleggsoperatgren om ngdvendigheten av & ta
vare pa vedlikeholdsrapporten.

10.9 Rengjore vekselretteren

1. Kontroller om vekselretteren er skitten.

2. Rengjer overflaten med en lett fuktet klut og litt sape
uten lgsemidler.

3. Rengjer kjglelamellene bak kledningen med trykkluft

Skrive vedlikeholdsrapport

Dokumenter det utfgrte vedlikeholdet i en vedlikeholds-
rapport.

med max. 2 bar.

10.10 Avslutte vedlikeholdsarbeider

>

Sett solcelleanlegget i drift igjen (— Side 204) etter
avsluttet vedlikehold.

11 Ta ut av drift

1.1

Ta ut av drift midlertidig

Solcelleanlegget kan tas ut av drift midlertidig.

>
>

| 4

| 4

Sla av automatsikringen.

Serg for at automatsikringen ikke kan slas pa igjen
utilsiktet eller slas pa av uvedkommende.

Sett lastutkoblingsbryteren pa (0) for & koble veksel-
retteren fra stramforsyningen.

Sarg for at lastutkoblingsbryteren ikke kan slas pa igjen
utilsiktet eller slas pa av uvedkommende.

11.1.1 Koble fra SUNCLIX-pluggforbindelse for

likestrem

>
>

— Bildet viser en pluggforbindelse med to SUNCLIX
likestreamsplugger (+) og (-).

Lasne fiseren pa likestramspluggen med en skrutrekker.

Koble fra pluggforbindelsen.

11.1.2 Koble fra pluggforbindelsen for vekselstream

| 4

>

Kontroller at solcellegeneratoren som eventuelt er koblet
til, ikke produserer strgm.

Koble fra pluggforbindelsene pa vekselretteren som vist
pa bildet.

208
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>
>

Kontroller at det ikke er spenning pa pluggforbindelsen

og vekselstremskabelen.

Koble fra pluggforbindelsene pa vekselretteren som vist

pa bildet.

— Bildet viser en pluggforbindelse med to vekselstrgms-
plugger fra Wieland.

Apne lasen pa vekselstrsmspluggen med en skrutrekker.

Koble fra pluggforbindelsen.

.1.3 Fastsla at det ikke foreligger spenning

Kontroller med en egnet spenningstester at vekselstrgm-
spluggen er allpolet frakoblet fra spenningen.

Vekselretteren er na tatt ut av drift midlertidig.

Se informasjonen om igangkjering (— Side 181) nar du
skal sette solcelleanlegget i drift igjen.

.2 Taut av drift permanent

Ta solcelleanlegget ut av drift. (— Side 208)
Vent minst 10 minutter fer du demonterer vekselretteren.
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11.3 Demonter vekselretter og stopsler

11.3.1 Demontere vekselretteren

» Ta vekselretteren ut av drift permanent.
» Koble alle dataforbindelsene fra vekselretteren.

> Trykk laseplaten med monteringsplaten ca. 5 mm i
retning monteringsflaten med den ene handen.

» Loft vekselretteren med den andre handen, slik at lase-
platen ikke kan lases lenger.

» Slipp laseplaten.

» Lasne vekselretteren fra monteringsplaten. Bruk begge
hendene.

» Ta monteringsplaten fra monteringsflaten.

11.3.2 Apne likestreamspluggen

1. Kontroller at det ikke er spenning pa kabelen.
2. Skru lgs plugghuset, og trekk det av pluggen.

3. Lasne forbindelsen mellom innsats og plugghylse med
et egnet verktay .

4. Trekk innsatsen ut av plugghylsen.
5. Apne fjseren med et egnet verktay.

11.3.3 Koble likestramskabelen fra
likestreamspluggen

> Ta likestramskabelen ut av likestramspluggen, og isoler
eventuelt lederen forskriftsmessig.

» Gjenta eventuelt prosedyren for likestramsplugg nummer
to.

0020273406_01 VPV I Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

Resirkulering og kassering 12

11.3.4 Apne vekselstremspluggen

1. Kontroller at det ikke er spenning pa kabelen.

2. Apne vekselstremspluggen som fulgte med, med et
egnet verktgy.

3.  Skru lgs overfalsmutteren.

11.3.5 Koble vekselstremskabelen fra
vekselstremspluggen

» Lgsne skruforbindelsen til skruklemmene, og trekk

vekselstrgmskabelen ut av skruklemmene.

Isoler eventuelt lederne forskriftsmessig.

Lasne overfalsmutteren pa huset til vekselstrams-

pluggen.

» Ta vekselstramskabelen ut av huset til vekselstrams-
pluggen.

vy

12 Resirkulering og kassering

Kassere emballasjen

» Kast emballasjen i samsvar med gjeldende
bestemmelser.

» Fglg alle relevante forskrifter.
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Tillegg
A Oversikt over funksjoner for installateren

G )  Merknad
m Funksjonene og driftsmatene som er beskrevet i dette kapitlet, er ikke tilgjengelige for alle system-
= konfigurasjonene.

A1 Installaterniva servicemeny

Endringer pa enkeltpunkter i menyen krever en servicekode.

T Y  Merknad
m Kontakt kundeservice hvis du ikke kjenner servicekoden.

\~ =

Innstillingsniva Verdier ks
Enhet Trinn, valg, forklaring !:ab".k k
innstilling

min. ‘ maks.

Hovedmeny - Innstillinger — Service -

Angi tastekombinasjon ‘ - ‘ - ‘ - Kontakt kundeservice. -

Blindeffekt - - Viser undermenyen Blindeffekt. -
Nar menyen lukkes, vises spgrsmalet:
Lagre endringer?

Trykk pa SET i ett sekund for & bekrefte

Slett landsinnst. - - Spersmal om Passord. -
Kontakt kundeservice.

Slette landsinnstillinger?

Trykk pa SET i ett sekund for & bekrefte

Etter at landsinnstillingen er slettet, starter
enheten pa nytt, og viser fgrste igangkjgring med
veiledning. Alle andre innstillinger gar da tapt.

Spenningsgrenser \") Spersmal om Passord. -
Kontakt kundeservice.

Folgende Spenningsgrenser kan endres:
- gvre utkoplingsverdi:

- nedre utkoplingsverdi:

Utkoblingsverdien er basert pa den hgyeste
verdien for spenningen.

Frekvensgrenser Hz Spersmal om Passord. -
Kontakt kundeservice.

Folgende Frekvensgrenser kan endres:

- nedre utkoplingsverdi:

— Gjeninnkoplingsverdi:

- Grenseverdi Derating: (pa grunn av for hgy
frekvens)

— gvre utkoplingsverdi:

Spenningsgrenser @ v Spersmal om Passord. -
Kontakt kundeservice.

Felgende Spenningsgrenser @ kan endres:
- gvre utkoplingsverdi:

- nedre utkoplingsverdi:

Utkoblingsverdien er basert pa gjennomsnitts-
verdien for spenningen.

' Vises ikke ved modus cosPhi = 1.
2 Vises bare hvis en verdi over 2 er stilt inn i Antall interpoleringspkt..
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Innstillingsniva

Verdier

min.

maks.

Enhet

Trinn, valg, forklaring

Fabrikk-
innstilling

Effektbegrensning

500

Vekselretterens utgangseffekt kan begrenses
manuelt til minimum 500 W. Hvis effekten

er begrenset manuelt, vises symbolet Last-
reduksjon og maleverdien Lastreduksjon /
Arsak: Retningslinjer for bruker i status-
visningen.

Fastspenning

Spersmal om Passord.

Kontakt kundeservice.

Folgende innstillinger kan foretas:
- Tilstand

- Verdi

Dette farer til at automatisk MPP Tracking blir
slatt av.

Inngangsspenningen kan stilles inn i omradet
mellom maks. og min. inngangsspenning i trinn
pa1tV.

Fabrikkinnstilling

Spersmal om Passord.
Kontakt kundeservice.

Ved tilbakestilling til Fabrikkinnstilling slettes
felgende data:

- Utbyttedata

- Hendelsesmeldinger
- Dato og tid

- Landsinnstilling

- Displaysprak

- Nettverksinnstillinger

Etter tilbakestilling til Fabrikkinnstilling starter
enheten pa nytt og viser farste igangkjering med
veiledning.

Alle parametre

Under dette menypunktet kan installatgren endre
flere ENS-parametere.

Hovedmeny - Innstillinger — Service - Blindeffekt

Modus

Type Karakteristika blindeffekt
Mulige alternativer:

- cosPhi =1

-Q((P)

- Q(U) lineaer

- Q(U) hysterese

Legg inn maler *

Her kan en standardkarakteristikk velges.
- Q(P) > 3680 W
-Q(P)> 13 800 W

Antall interpoleringspkt. *

Stille inn Antall interpoleringspkt.

Karakteristikken kan programmeres fritt via nett-
punktene.

Interpoleringspunkt 1 *

P (%) kan ikke endres ved det ferste og siste
nettpunktet (000 % ,100 %).

Interpoleringspunkt 2 *

P (%) kan ikke endres ved det fgrste og siste
nettpunktet (000 % ,100 %).

Interpoleringspunkt n * 2

P (%) kan ikke endres ved det forste og siste
nettpunktet (000 % ,100 %).

Vis karakteristika

Karakteristika blindeffekt som er stilt inn
tidligere, blir vist.

" Vises ikke ved modus cosPhi = 1.

2 Vises bare hvis en verdi over 2 er stilt inn i Antall interpoleringspkt..
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B Sjekkliste for igangkjoring

Kontroller/arbeider

Merknader/innstillinger

Kontrollere ventilasjonen til vekselretteren

Minimumsavstandene rundt vekselretteren er overholdt.

Ingen gjenstander som kan hindre luftsirkulasjonen, ligger
oppa vekselretteren.

2 Er vekselretteren fast montert? Vekselretteren ma veere festet i veggholderen.

3 Er strekkavlastning for vekselstremskabelen pa plass? Overfalsmutteren til vekselstremspluggen ma vaere trukket til
ordentlig.

4 Er vekselstreamspluggen riktig tilkoblet? Stapselet er Iast pa plass pa vekselstrgmkoblingen til veksel-
retteren.

Er likestramspluggen koblet til ordentlig, og er polariteten riktig? | Stepselet er last pa plass, og polariteten er sjekket.

6 Er nettverkskabelen (tilleggsutstyr) tilkoblet og vekselretteren Stapselet er last pa plass pa Ethernet-koblingen.

koblet til internett? IP-adressen vises pa displayet.

7 Er energimalere tilkoblet? Forbindelse opprettet mellom Modbus-kontakt pa veksel-
retteren og D1/+, DO/-, OV pa maleren (kabel kan fas som
tilbehear).

8 Er utvidelsesmodul for matingsstyring koblet til? Forbindelse er opprettet mellom RS485-buss-kontakt pa
vekselretteren og A1, B1, G1 pa modulen (kabel falger med
modulen).

9 Star lastutkoblingsbryteren pa posisjon 1? Visuell kontroll av bryteren
Vekselretterens display er pa.

10 Foreligger ingen feil? Displayet blinker ikke radt.

Det vises ingen feilmelding som ikke er kvittert.

11 Fungerer kommunikasjonen mellom vekselretter og utvidelses- LED pa maleren ved Modbus-pluggen blinker kontinuerlig.

modul for matingsstyring?

12 Stille inn reaktiv effekt Q(P) og tilsvarende spesifikasjon er valgt.

13 Genererer solcelleanlegget utbytte? Effekt er synlig pa displayet og i hovedbildet (hvis sollys).
Merknad: Utbytte pa 10 000 V betyr at vekselretteren er
defekt!

14 Er kunden registrert i nettportalen? Kunden kan logge seg pa med e-postadresse og passord.

15 Er vekselretteren tilordnet kunden i nettportalen? Vekselretteren vises med serienummer i kundekontoen.

16 Er det kommunikasjon med ruteren? IP-adressen vises pa displayet i hovedbildet.

17 Er datamottak mulig i nettportalen? | nettportalen vises Online, og data, f.eks. dagen far, er

synlige.

C Vedlikehold - Oversikt

Tabellen nedenfor inneholder produsentenes minimumskrav til anbefalte vedlikeholdsintervaller.

Folg nasjonale forskrifter og retningslinjer hvis disse krever kortere vedlikeholdsintervaller.

Folg anvisningene om vedlikehold av alle komponenter i solcelleanlegget.

# Vedlikeholdsarbeid Intervall

1 Kontrollere komponentene til solcelleanlegget Arlig 207
2 Rengjare vekselretteren Arlig 208
3 Kontrollere installasjonsstedet Arlig 207
4 Kontrollere beskyttelsesjording Arlig 207
5 Kontrollere vekselretteren Arlig 207
6 Kontrollere generatorkarakteristikken Arlig 207
7 Skrive vedlikeholdsrapport Arlig 208
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D Koblingsskjemaer

Bildene viser som eksempel koblingsskjemaene for vekselretter med 3-faset vekselstrgmtilkobling (400 V). Bruk tilkoblingen
tilpasset for en vekselretter med 1-faset vekselstramtilkobling (230 V).

Ved installasjon av en vekselretter med 1-faset vekselstrgmtilkobling: Koble en eksisterende varmepumpe og den 1-fasede
vekselretteren alltid til samme fase.
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Koblingsskjema for auroPOWER med aroTHERM
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12

12b
15a
15b

D.1.1

Varmepumpe
Systemregulator
Varmepumpe-utvidelsesmodul
Stremmaler 3-faset

Utvidelsesmodul matingsstyring

Nodvendige innstillinger pa regulatoren

Multifunksjonsinng.: PV
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15¢
15d
16
17a
37

Tillegg

Vekselretter VPV |
Energimaler
Solcellemodul
Automatsikring

Feilstramvernebryter
(hvis n@dvendig)
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Koblingsskjema for auroPOWER med aroTHERM og eloPACK

Tillegg
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12
12b
15
15a
15¢
15d

D.2.1

Varmepumpe

Systemregulator
Varmepumpe-utvidelsesmodul
Stremmaler for energilagringssystem
Strgmmaler 3-faset

Vekselretter VPV |

Energimaler

Nodvendige innstillinger pa regulatoren

Multifunksjonsinng.: PV
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15e
16
17a
17b
37

38

Tillegg

Energilagringsenhet
Solcellemodul
Automatsikring

Relé

Feilstramvernebryter

(hvis n@dvendig)
Feilstramvernebryter

(ngdvendig i TT-system med lavspenningsnett)
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Koblingsskjema for auroPOWER med flexoTHERM
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2 Varmepumpe

12 Systemregulator

15a Stremmaler 3-faset

15b Utvidelsesmodul matingsstyring
15¢ Vekselretter VPV |

D.3.1 Ngadvendige innstillinger pa regulatoren

Multifunksjonsinng.: PV
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15d
16
17a
37

Tillegg

Energimaler
Solcellemodul
Automatsikring

Feilstramvernebryter
(hvis n@dvendig)
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Koblingsskjema for auroPOWER med flexoTHERM og eloPACK

D.4
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2 Varmepumpe

12 Systemregulator

15 Stremmaler for energilagringssystem
15a Stremmaler 3-faset

15¢ Vekselretter VPV |

15d Energimaler

15e Energilagringsenhet

D.4.1 Ngadvendige innstillinger pa regulatoren

Multifunksjonsinng.: PV
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16
17a
17b
37

38

Tillegg

Solcellemodul
Automatsikring
Relé

Feilstramvernebryter

(hvis n@dvendig)

Feilstramvernebryter

(ne@dvendig i TT-system med lavspenningsnett)
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Koblingsskjema for auroPOWER med aroSTOR
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15e Energilagringsenhet
16 Solcellemodul

17a Automatsikring

37 Feilstramvernebryter

(hvis n@dvendig)

2a Varmepumpe

15a Strgmmaler 3-faset

15b Utvidelsesmodul matingsstyring

15¢ Vekselretter VPV |

15d Energimaler

D.5.1 Ngdvendige innstillinger pa aroSTOR

PV-MODUS: ECO

E Oversikt over hendelsesmeldinger og feilsgking

E.1 Hendelsesmeldinger og feilsgking

Kontakt kundeservice hvis du ikke kan utbedre feilen ved hjelp av tabellen nedenfor.

Hendelsesmelding

Symbol

Arsak

Tiltak

Dataoverfering mislyktes

En innstilling var mislykket, ettersom den
ikke ble overfart riktig.

Foreta innstillingen pa nytt.

Oyeffekt oppdaget

)
&

— Nettet farer ikke spenning (autonom
vekselretter).

— Vekselretteren far av sikkerhetsgrunner
ikke mate inn i nettet.
Vekselretteren kobler seg ut mens feilen
foreligger (markt display).

Kontroller vekselstrgminstallasjonen
(tilkoblingspunkt pa huset):

— Kontroller automatsikringen, og sla den
eventuelt pa.

— Kontroller feilstramvernebryteren, og sla
den eventuelt pa.

—  Skift ut defekte brytere.

FE ikke tilknyttet

)

Funksjonsjordingen er ikke tilkoblet.

Vekselretteren far av sikkerhetsgrunner ikke
mate inn i nettet.

— Kontroller at vekselstreminstallasjonen
(hustilkobling) er i orden.

— Kontroller at vernejordingen er tilkoblet
fagmessig.

Feilstram for hoy

)

Feilstremmen som gar fra pluss- hhv. minus-
inngangen til jord via solcellegeneratoren,
overskrider den tillatte verdien.

Pa grunn av lovkrav kobles vekselretteren
automatisk ut mens feilen foreligger.

— Kontroller at ingen av likestremkablene
er jordet.

— Kontroller at det bare brukes egnede
solcellemoduler.

— Kontroller at likestrgminstallasjonen er i
orden.

— Kontroller funksjonen til sol-
cellegeneratoren med et egnet
maleinstrument.

Feil pa boost-konverter

En intern komponent i vekselretteren er
defekt.

Vekselretteren mater ikke inn i nettet eller
mater inn med redusert effekt.

Se tiltak Intern info.

Apparatet er
overopphetet

Den maksimalt tillatte temperaturen er over-
skredet til tross for effektreduksjon.
Vekselretteren mater ikke inn i nettet for
tillatt temperaturomrade er nadd.

Se tiltak Intern info.

Boost-konverter har feil
HW-versjon

Vekselretteren kan ikke gjenkjenne en intern
komponent, eller den passer ikke til de andre
komponentene.

Vekselretteren mater ikke inn i nettet.

Se tiltak Intern info.

Boost-konverter ikke til-
koplet

Forbindelsen til de interne komponentene er
brutt.

Vekselretteren mater ikke inn i nettet.

Se tiltak Intern info.

Intern info

— Kontakt kundeservice.
—  Skift eventuelt ut vekselretteren.

Intern advarsel

Se tiltak Intern info.

Intern feil

R PO ® ® ®

Se tiltak Intern info.
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Hendelsesmelding

Symbol

Arsak

Tiltak

Isolasjonsfeil

Isolasjonsmotstanden mellom pluss- hhv.
minus-inngang og jord er under den tillatte
verdien.

Vekselretteren far av sikkerhetsgrunner ikke
mate inn i nettet.

Se tiltak Feilstrem for hoy.

Ingen branding

Vekselretteren har feil enhetsdata, eller
dataene inneholder feil.

Vekselretteren kan derfor ikke mate stream
inn i nettet.

Kontakt kundeservice hvis meldingen fore-
kommer mer enn 5 ganger per dag.

Ingen forbindelse til
energimaler

Det er ingen kommunikasjonsforbindelse
mellom vekselretteren og energimaleren,
eller kommunikasjonsforbindelsen er ikke
riktig.

— Kontroller at det er riktig forbindelse med
energimaleren.

— Kontroller at riktig energimaler er
valgt i menypunktet Hovedmeny —
Innstillinger ~ Energistyring —
Konfigurasjon —.

L og N byttet ut

Tilkoblingen av ytterleder og ngytralleder er
forvekslet.

Vekselretteren far av sikkerhetsgrunner ikke
mate inn i nettet.

— Kontroller kontakttilordningen i veksel-
stremspluggen.

— Kontroller vekselstrgminstallasjonen
(tilkoblingspunkt pa huset).

Landsparametere
ugyldig

Vekselretteren kan ikke mate strem inn
i nettet, ettersom den ikke har gyldige
parametere.

Kontakt kundeservice hvis meldingen fore-
kommer flere enn 5 ganger.

Effektsreduk- sjon pga.
temperatur

Maksimal tillatt temperatur er nadd.

Kontroller om monteringsbetingelsene er
oppfylt.

Leser landsinnstillinger
feil

KPP ® & &

Vekselretteren kunne ikke lese det innstilte
landet riktig fra minnet.

— Kontroller landsinnstillingen

— Koble vekselretteren fra spenningen pa
likestram- og vekselstrgmsiden. Utfar en
ny start.

— Be om passordet for servicekoden.

Slett landsinnstillingen. Foreta lands-
innstillingen pa nytt.

Vifte defekt

Den interne viften til vekselretteren er defekt.

Det kan hende at vekselretteren mater inn i
nettet med redusert effekt.

Kontakt kundeservice hvis meldingen fore-
kommer flere enn 5 ganger.

Nettfrekvens for hay for
gjeninnkobling

®|[>

Vekselretteren kan ikke mate inn i stram-
nettet igjen etter utkoblingen, ettersom nett-
frekvensen overskrider den lovfastsatte inn-
koblingsverdien.

— Kontroller at landsinnstillingen er riktig.

— Informer eventuelt den lokale energi-
leverandgren.

— Be eventuelt den lokale strgm-
leverandgren kontrollere nett-
forholdene frem til solcelleanleggets
overfgringspunkt til nettet.

— Utfer en nettanalyse direkte pa
matepunktet til vekselretteren eller
vekselretterne. Utfgr en nettanalyse pa
overfgringspunktet til nettet. Informer
eventuelt den lokale energileverandgren
om resultatene av testene.

— Tilpass eventuelt grenseverdiene for
nettspenning hhv. nettfrekvens i samrad
med energileverandgren. For denne
tilpassingen trenger du en adgangskode
(fra kodegeneratoren). Kontakt kunde-
service.

— Be den lokale energileverandgren
kontrollere at spesifikasjonen for
nettspenningen og nettfrekvensen
overholdes.

Nettfrekvens for lav for
gjeninnkobling

Vekselretteren kan ikke mate inn i stram-
nettet igjen etter utkoblingen, ettersom nett-
frekvensen underskrider den lovfastsatte inn-
koblingsverdien.

Se tiltak Nettfrekvens for hay for gjen-
innkobling.

Nettfrekvens for hgy

Nettfrekvensen pa vekselretteren overskrider
den tillatte verdien.

Pa grunn av lovkrav kobles vekselretteren
automatisk ut mens feilen foreligger.

Se tiltak Nettfrekvens for hgy for gjen-
innkobling.
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Tillegg

Hendelsesmelding

Arsak

Tiltak

Nettfrekvens for lav

Nettfrekvensen pa vekselretteren under-
skrider den tillatte verdien.

Pa grunn av lovkrav kobles vekselretteren
automatisk ut mens feilen foreligger.

Se tiltak Nettfrekvens for hay for gjen-
innkobling.

Nettrelé defekt

Vekselretteren har registrert at et nettrelé
er defekt, og mater derfor ikke strgm inn i
nettet.

Kontakt kundeservice hvis meldingen fore-
kommer flere enn 5 ganger.

Nettspenning for lav for
gjeninnkobling

Vekselretteren kan ikke mate inn i nettet
igjen etter utkoblingen, ettersom nett-
spenningen underskrider den lovfastsatte
innkoblingsverdien.

Se tiltak Nettfrekvens for hey for gjen-
innkobling.

Nettspenning @ for hey

Den gjennomsnittlige utgangsspenningen i et
tidsrom som er fastsatt ved lov, overskrider
det tillatte toleranseomradet.

Vekselretteren kobles automatisk ut mens
feiltilstanden foreligger.

Se tiltak Nettfrekvens for hay for gjen-
innkobling.

Nettspenning @ for lav

Den gjennomsnittlige utgangsspenningen i et
tidsrom som er fastsatt ved lov, underskrider
det tillatte toleranseomradet.

Vekselretteren kobles automatisk ut mens
feiltilstanden foreligger.

Se tiltak Nettfrekvens for hey for gjen-
innkobling.

Nettspenning for hay

Nettspenningen pa vekselretteren over-
skrider den tillatte verdien.

Pa grunn av lovkrav kobles vekselretteren
automatisk ut mens feilen foreligger.

Se tiltak Nettfrekvens for hay for gjen-
innkobling.

Nettspenning for hay for
gjeninnkobling

Vekselretteren kan ikke mate inn i nettet
igjen etter utkoblingen, ettersom nett-
spenningen overskrider den lovfastsatte
innkoblingsverdien.

Se tiltak Nettfrekvens for hay for gjen-
innkobling.

Nettspenning for lav

Nettspenningen pa vekselretteren under-
skrider den tillatte verdien.

Pa grunn av lovkrav kobles vekselretteren
automatisk ut mens feilen foreligger.

Se tiltak Nettfrekvens for hey for gjen-
innkobling.

Vekselstrem DC-Offset
for hoy

Likestramandelen som mates inn i nettet
av vekselretteren overskrider den tillatte
verdien.

Pa grunn av lovkrav kobles vekselretteren
automatisk ut mens feilen foreligger.

Se tiltak Nettfrekvens for hey for gjen-
innkobling.

PV-spenning for hoy

Inngangsspenningen pa vekselretteren over-
skrider den tillatte verdien.

— Kontroller at solcelleanleggets spenning
er mindre enn den maksimale inngangs-
spenningen til vekselretteren.

— Kontroller at solcellegeneratoren er
riktig dimensjonert for bruk med veksel-
retteren.

PV-strem for hoy

Inngangsstremmen pa vekselretteren over-
skrider den tillatte verdien.

Vekselretteren begrenser strammen til den
tillatte verdien.

— Kontroller at solcellegeneratoren er
riktig dimensjonert for bruk med veksel-
retteren.

RS485-Gateway aktiv

RO ® R B ®RR® ]

Det er ikke mulig & kommunisere med
vekselretteren via RS485-grensesnittet.

Kontakt kundeservice hvis meldingen fore-
kommer flere enn 5 ganger.
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Hendelsesmelding

Symbol

Arsak

Tiltak

Feilaktig egentest

Under selvtesten oppstod det en feil, selv-
testen ble avbrutt.

Gyldighet: Unntatt Italia

— Ignorer meldingen og slett hendelses-
protokollen.

Gyldighet: ltalia

— Gjenta selvtesten etter ca. 10 minutter
eller ved hgyere solinnstraling.

— Huvis selvtesten ble avbrutt pa nytt, ma
du kontrollere landsinnstillingen og
gjenta selvtesten.

— Huvis selvtesten ble avbrutt pa nytt, ma
du kontrollere vekselstrgmsinstallasjonen
(hustilkobling).

— Huvis selvtesten ble avbrutt pa nytt, ma
du ringe til kundeservice.

ENS Software
inkompatibel

Etter en fastvareoppdatering passer ikke
de forskjellige programvareversjonene i
vekselretteren sammen lenger.

Kontakt kundeservice hvis meldingen fore-
kommer flere enn 5 ganger.

ENS Software
inkompatibel

Etter en fastvareoppdatering passer ikke
de forskjellige programvareversjonene i
vekselretteren sammen lenger.

Kontakt kundeservice hvis meldingen fore-
kommer flere enn 5 ganger.

Klokkeslett/dato borte

¥

— Vekselretteren har mistet klokkeslettet,
ettersom den har veert koblet fra nettet
for lenge.

— Utbyttedata kan ikke lagres, og

hendelsesmeldinger bare med feil dato.

— Korriger innstillingene for dato og tid.

E.2 Feilsgking

Far et av de folgende tiltakene iverksettes, ma du kontrollere om feilen kan identifiseres og utbedres ved hjelp av hendelses-

meldinger og feilsgking.

Feil

Arsak

Tiltak

Displayet er magrkt og viser ingen
sifre.

Noe er galt med vekselstrgminstallasjonen.

Kontroller vekselstrgminstallasjonen (tilkoblings-
punkt pa huset):

— Kontroller automatsikringen, og sla den
eventuelt pa.

— Kontroller feilstremvernebryteren, og sla den
eventuelt pa.

Vekselretteren er defekt.

Kontakt eventuelt kundeservice.
Skift ut vekselretteren.

Noe er galt med vekselstramspluggen.

Kontroller vekselstramspluggen:

—  Apne stgpselet.

— Kontroller at skruforbindelsene er i orden
mekanisk og elektrisk.

Ingen utgangseffekt
Merknad
Visning pa displayet: -- W

Det foreligger ikke tilstrekkelig effekt fra solcelle-
generatoren.

Kontroller om f.eks. falgende kan vaere arsak til
problemet, og utbedre om mulig:

— Sng péa solcellemodulene

— Skygge pa solcellemodulene
- Overskyet

— Demring/skumring eller natt

Noe er galt med likestreminstallasjonen.

Kontroller likestrgminstallasjonen, og reparer den
eventuelt:

— Gnisse- eller trykkpunkter pa likestrem-
kablene

— Likestrempluggforbindelser
—  Krympeforbindelser

Kontroller om det finnes overgangsmotstand pa
grunn av korrosjon, og utbedre.

Lastutkoblingsbryteren for likestrem star pa 0.

Sett lastutkoblingsbryteren for likestrgm pa 1.
Det skal hgres at den lases i deNNe posisjonen.
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Tillegg

Feil

Arsak

Tiltak

Ingen utgangseffekt
Merknad
Visning pa displayet: -- W

vekselretteren.

Solcellemodulens speNNing er lavere eNN
minimumsiNNgangsspeNNingen til en aktuelle

Kontroller speNNingen til solcellemodulen direkte
pa displayet til vekselretteren.

Kontroller kompatibiliteten til solcellemodulene.
Kontakt eventuelt kundeservice.

pluss er forvekslet.

Likestrgmtilkobling minus og likestrgmtilkobling

Mal tomgangsspeNNingen til strengen eller
strengene, og kontroller polariteten til kablene
eller stgpslene.

Koble til likestramkobling minus og likestrem-
kobling pluss riktig.

Kontroller at likestrgminstallasjonen er korrekt.

Den minste iINNgangsspeNNingen oppnas ikke.

Kontroller systemdimensjoneringen med hensyn
til antall strenger og antall moduler per streng.
Tilpass eventuelt solcellegeneratoren til kravene
til vekselretteren.

Vekselretteren er defekt.

Kontakt eventuelt kundeservice.
Skift ut vekselretteren.

For liten utgangseffekt
Merknad
Visning pa displayet: 0 W

installasjonen.

Endringer i et eksisterende solcelleanlegg
har fort til feil i likestram- eller vekselstrgm-

Kontroller likestrem- og vekselstram-
installasjonen.

Kontroller at likestrem- eller vekselstrgm-
installasjonen er korrekt.

000 V.
Vekselretteren er defekt.

Vekselretteren viser en solcellespeNNing pa 10

Kontakt eventuelt kundeservice.
Skift ut vekselretteren.

Ekstern datalogger eller energistyring sender et
signal om effektbegrensning.

Kontroller iNNstillingene for effektbegrensningen
i servicemenyen eller konfigurasjonen av den
eksterne dataloggeren, og korriger eventuelt
iNNstillingene.

Defekte eller feilpolede solcellemoduler eller feil-
polede solcellegeneratordeler

Kontroller generatorkarakteristikken direkte pa
displayet til vekselretteren.

Falg anvisningene for "Ingen utgangseffekt" i
feilsgkingsoversikten.

Vekselretteren er defekt.

Kontakt eventuelt kundeservice.
Skift ut vekselretteren.

F Tekniske data

Likestram-iNNgangsside (generatortilkobling solcelleanlegg)

VPV | 3000/1 400V VPV | 4000/1 400V VPV | 5000/1 400V
Antall likestreminnganger 1 1 1
Maks. inngangsspenning <1000V <1000V <1000V
Start-inngangsspenning 250 V 250 V 250V
Nominell 770 V 770V 770 V
inngangsspenning
Antall MPP-Tracker 1 1 1
Driftsinngangsspenning 250 ... 800 V 250 ... 800 V 250 ... 800 V
ved merkeeffekt
MPP-spenningsomrade 75 ...360 V 75...360V 75 ...360V
Maks. iNNgangsstrom <11A <11A <11A
Maks. kortslutningsstrem 17 A 17 A 17 A
Nominell inngangsstrem 8A 8A 8A
Maks. tilbakematingsstrem | <0 A <0A <0A
til solcellegeneratoren

VPV | 6000/1 400V

Antall likestreminnganger

1

inngangsspenning

Maks. inngangsspenning <1000V
Start-inngangsspenning 250 V
Nominell 770 V

0020273406_01 VPV I Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

227



Tillegg

VPV 1 6000/1 400V

Antall MPP-Tracker

1

til solcellegeneratoren

Driftsinngangsspenning 250 ... 800 V
ved merkeeffekt

MPP-spenningsomrade 75...360V
Maks. iNNgangsstrem <11A
Maks. kortslutningsstrom 17 A
Nominell inngangsstrem 8 A

Maks. tilbakematingsstrem | <0 A

Vekselretterens utgangsside (nettilkobling)

VPV 1 3000/1 400V

VPV | 4000/1 400V

VPV 1 5000/1 400V

Utgangsspenning 320 ...480V 320...480V 320 ... 480V
(avhengig av

landsinnstillingen)

Nominell utgangsspenning | 400 V 400 V 400 V

Maks. innkoblingsstrem 16 A (i 10 ms) 16 A (i 10 ms) 16 A (i 10 ms)

RMS-kortslutningsstrem

3,82 Agus (i 60 ms)

3,82 Arus (i 60 ms)

3,82 Agus (i 60 ms)

Nominell utgangsstrom

7A

7A

72A

Merkeeffekt 3200 W 4 000 W 5000 W
Maks. tilsynelatende effekt | 3 200 V-A 4 000 V-A 5000 V-A
Maks. utgangsstrom <TA <T7TA <10 A
Nominell frekvens - 50Hz - 50Hz - 50Hz
- 60Hz - 60Hz - 60Hz
Nettfrekvens (avhengig av | 45 ... 65 Hz 45 ... 65 Hz 45 ... 65 Hz
landsinnstillingen)
Tapseffekt ved nattdrift <3W <3WwW <3WwW
Matingsfaser Trefaset Trefaset Trefaset
Klirrfaktor (cos @ = 1) <1% <1% <1%

Effektfaktor cos ¢

0,8 kapasitiv; 0,8 induktiv

0,8 kapasitiv; 0,8 induktiv

0,8 kapasitiv; 0,8 induktiv

VPV 1 6000/1 400V

Utgangsspenning 320 ...480V
(avhengig av

landsinnstillingen)

Nominell utgangsspenning | 400 V

Maks. innkoblingsstrem 16 A (i 10 ms)

RMS-kortslutningsstrem

3,82 Agus (i 60 ms)

Nominell utgangsstrom

8,7A

Merkeeffekt 6 000 W
Maks. tilsynelatende effekt | 6 000 V-A
Maks. utgangsstrem <10A
Nominell frekvens - 50Hz
- 60Hz
Nettfrekvens (avhengig av | 45 ... 65 Hz
landsinnstillingen)
Tapseffekt ved nattdrift <3W
Matingsfaser Trefaset
Klirrfaktor (cos @ = 1) <1%

Effektfaktor cos ¢

0,8 kapasitiv; 0,8 induktiv
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Karakterisering av driftsegenskapene

Tillegg

VPV | 3000/1 400V

VPV 1 4000/1 400V

VPV | 5000/1 400V

Maks. virkningsgrad

< 98,6 %

< 98,6 %

<98,7 %

Europeisk virkningsgrad

97,9 %

98,1 %

98,2 %

MPP-virkningsgrad

> 99,0 % dynamisk; > 99,8 %
statisk

> 99,0 % dynamisk; > 99,8 %
statisk

> 99,0 % dynamisk; > 99,8 %
statisk

Egenforbruk <8W <8W <8W
Effektreduksjonsfaktor ved | 50 °Ciavs 50 °Cravs 50 °Crave
full effekt fra

Innkoblingseffekt 10w 10w 10W
Utkoblingseffekt 8w 8w 8w

VPV | 6000/1 400V

Maks. virkningsgrad

<987 %

Europeisk virkningsgrad

98,3 %

MPP-virkningsgrad

> 99,0 % dynamisk; > 99,8 %
statisk

Egenforbruk <8W
Effektreduksjonsfaktor ved | 45 °Craus
full effekt fra

Innkoblingseffekt 10w
Utkoblingseffekt 8w

Sikkerhet

VPV | 3000/1 400V

VPV 1 4000/1 400V

VPV | 5000/1 400V

Beskyttelsesklasse

Separasjonsprinsipp

Ingen galvanisk separasjon, uten
transformator

Ingen galvanisk separasjon, uten
transformator

Ingen galvanisk separasjon, uten
transformator

Nettovervaking

Ja, integrert

Ja, integrert

Ja, integrert

Feilstremovervaking

Ja, integrert (Vekselretteren kan
pa grunn av konstruksjonen ikke
forarsake noen likestremfeil)

Ja, integrert (Vekselretteren kan
pa grunn av konstruksjonen ikke
forarsake noen likestremfeil)

Ja, integrert (Vekselretteren kan
pa grunn av konstruksjonen ikke
forarsake noen likestrgmfeil)

Beskyttelse mot feilpoling

Ja

Ja

Ja

VPV | 6000/1 400V

Beskyttelsesklasse

Separasjonsprinsipp

Ingen galvanisk separasjon, uten
transformator

Nettovervaking

Ja, integrert

Feilstremovervaking

Ja, integrert (Vekselretteren kan
pa grunn av konstruksjonen ikke
forarsake noen likestremfeil)

Beskyttelse mot feilpoling

Ja

Bruksbetingelser

VPV | 3000/1 400V

VPV 1 4000/1 400V

VPV | 5000/1 400V

Bruksomrade Innenders Innendgrs Innenders
Klimaklasse iht. IEC 60721- | 3K3 3K3 3K3

3-3

Omgivelsestemperatur -15...60 °C -15...60 °C -15...60°C
Lagringstemperatur -30...70°C -30...70°C -30...70°C
Relativ fuktighet (ikke 0..95% 0..95% 0..95%
kondenserende)

Installasjonshoyde over <2000 m <2000 m <2000 m
havet

Forurensningsgrad PD3 PD3 PD3
Stoyemisjon 29 dB(A) 29 dB(A) 29 dB(A)
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VPV 1 6000/1 400V

Bruksomrade Innenders
Klimaklasse iht. IEC 60721- | 3K3

3-3

Omgivelsestemperatur -15...60°C
Lagringstemperatur -30...70°C
Relativ fuktighet (ikke 0...95%
kondenserende)

Installasjonshoyde over <2000 m
havet

Forurensningsgrad PD3
Stoyemisjon 29 dB(A)

Utstyr og utforelse

VPV |1 3000/1 400V

VPV 1 4000/1 400V

VPV |1 5000/1 400V

Beskyttelsesgrad

IP 21 (hus: IP 51; display: IP 21)

IP 21 (hus: IP 51; display: IP 21)

IP 21 (hus: IP 51; display: IP 21)

— Ledertverrsnitt 2,5 ... 6 mm?

— Ledertverrsnitt 2,5 ... 6 mm?

Overspenningskategori Il (AC), Il (DC) Il (AC), Il (DC) Il (AC), Il (DC)
Likestromskobling — Phoenix Contact SUNCLIX — Phoenix Contact SUNCLIX — Phoenix Contact SUNCLIX
(1 par) (1 par) (1 par)

— Ledertverrsnitt 2,5 ... 6 mm?

Vekselstreamskobling

— Plugg Wieland RST25i5
— Ledningsdiameter

— Plugg Wieland RST25i5
— Ledningsdiameter

— Plugg Wieland RST25i5
— Ledningsdiameter

10 ... 14 mm? 10 ... 14 mm? 10 ... 14 mm?
— Ledertverrsnitt 1,5 ... 4 mm? — Ledertverrsnitt 1,5 ... 4 mm? — Ledertverrsnitt 1,5 ... 4 mm?
Mal uten emballasje - 340 mm - 340 mm - 340 mm
(HxBxD) - 608 mm - 608 mm - 608 mm
- 222 mm - 222 mm - 222 mm
Vekt uten emballasje 10 kg 10 kg 10 kg

Visning

Grafikkdisplay 128 x 64 piksler

Grafikkdisplay 128 x 64 piksler

Grafikkdisplay 128 x 64 piksler

Kommunikasjonsgrense-
snitt

— RS-485 (2 x RJ45-kontakter)
— Ethernet-grensesnitt
(1 x RJ45)

— Modbus RTU (1 x RJ10-
kontakt: tilkobling til energi-
maler)

— RS-485 (2 x RJ45-kontakter)
— Ethernet-grensesnitt
(1 x RJ45)

— Modbus RTU (1 x RJ10-
kontakt: tilkobling til energi-
maler)

— RS-485 (2 x RJ45-kontakter)
— Ethernet-grensesnitt
(1 x RJ45)

— Modbus RTU (1 x RJ10-
kontakt: tilkobling til energi-
maler)

Integrert lastutkoblings-
bryter for likestrom

Ja, samsvar med DIN VDE
0100-712

Ja, samsvar med DIN VDE
0100-712

Ja, samsvar med DIN VDE
0100-712

Kjoleprinsipp

— Temperaturstyrt vifte
— Justerbart turtall
— Intern (stavbeskyttet)

— Temperaturstyrt vifte
— Justerbart turtall
— Intern (stavbeskyttet)

— Temperaturstyrt vifte
— Justerbart turtall
— Intern (stevbeskyttet)

VPV 1 6000/1 400V

Beskyttelsesgrad

IP 21 (hus: IP 51; display: IP 21)

Overspenningskategori Il (AC), Il (DC)
Likestremskobling — Phoenix Contact SUNCLIX
(1 par)

— Ledertverrsnitt 2,5 ... 6 mm?

Vekselstremskobling

— Plugg Wieland RST25i5
— Ledningsdiameter

10 ... 14 mm?
— Ledertverrsnitt 1,5 ... 4 mm?
Mal uten emballasje - 340 mm
(Hx B x D) - 608 mm
- 222 mm
Vekt uten emballasje 10 kg

Visning

Grafikkdisplay 128 x 64 piksler
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Tillegg

VPV | 6000/1 400V

Kommunikasjonsgrense- — RS-485 (2 x RJ45-kontakter)
snitt - Ethernet-grensesnitt
(1 x RJ45)

— Modbus RTU (1 x RJ10-
kontakt: tilkobling til energi-

maler)
Integrert lastutkoblings- Ja, samsvar med DIN VDE
bryter for likestream 0100-712
Kjosleprinsipp — Temperaturstyrt vifte
— Justerbart turtall

— Intern (stgvbeskyttet)
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Stikkordregister

Stikkordregister
A
ArtiKKEINUMMET ..o 198
Avslutte Farste igangkjaring ...............ccccooiiiiiiienenns 206
B
Beskyttelsesjording, kontrollere.............ccccooiiiiieiininennen. 207
C
CE-MErKiNG ....veeiiiieiieee s 198
D
Dato, Stille INN....eeeeeeeeeeeeeeeceeee e, 205
Datoformat, stille inn............o.oovmmimiiiiieeeeeeeee e, 205
DoKumeNtasjon ........ccooviiiiiiieeiieee e 197
E
Elektrisitet.......cccuieeieeeeeee e 195
F
FOrsSKIfter .....oooeiieiee e 196
G
Gyldighet

Veiledning ... 197
|
INStallat@r.........cee e 195
Isolering, kontrollere ... 207
K
Kabling, kontrollere...........cccoecveviieiiiee e 207
Kassere emballasjen...........ccccoeeeeeiiiieiieciie e 209
Kassering av emballasje ..........ccceevveeeieiiiiee e 209
Klokkeslett, stille iNN...........ouveieeiieeeeeeeeeeeeee, 205
Komponenter, kontrollere ..........c.ccocoveeeieciiee e 207
Kontrollere vekselretteren ............cccccceeeeeiiiee e, 207
Kvalifikasjoner ..........cooooiiiiiie e 195
L
LEVEIANSE.......coe ettt 198
M
Minsteavstand ... 199
1= SO RUSUURRPPRR 198
(0]
Overlevering til brukeren ... 207
P
Produkt, PlEI€ .......uveeeieieieii i 208
S
SErENUMMET .....ciiiiiiiiic ettt 198
SIKKerhetSUtStYr.......oooveeeeeeee e 196
ST 4= - 196
SPENNING ..ot 195
Stille iNN land ... 205
Stille iNN MENYSPraK ........cocueeeiiieeie e 205
Stille inn reaktiv effekt ........ccceeveeeeeiiii 205
T
Tidsformat, stille inn .........ccccooooiiiiiie e 205
TIENKE DrUK ..eeveeeeeeeee e 195
Vv
Vedlikeholdsarbeid, forberede...........ccccoeeeeeeiiiiiiiiiiiiiinnnne, 207
Vedlikeholdsarbeider, avsiutte ............ccccooeeeiiiiiiiieiiiiiins 208
Vedlikeholdsrapport, SKFVe ..........cccevvveeeiiiiiiiciiiiieeeeeeen, 208
VEKE .. e 199
VEIKIBY ... 196
VerNEDIYIEr . ..o i 200
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1 Sakerhet

1.1 Avsedd anvandning

Vid olamplig eller ej avsedd anvandning kan
fara for halsa och liv hos anvandare eller
tredje part uppsta, liksom skador pa produk-
ten och andra materiella varden.

Produkten ar avsedd for omvandling av lik-
strom i fotovoltaikmodulen till natkompatibel
vaxelstrom.

Avsedd anvandning innefattar:

— Produktens medfdljande driftinstruktioner
ska beaktas samt alla ytterligare kompo-
nenter i anlaggningen

— att alla besiktnings- och underhallsvillkor
som anges i anvisningarna uppfylls.

All anvandning utom sadan som beskrivs i
dessa anvisningar eller som utgar fran sadan
galler som ej avsedd anvandning. All direkt
kommersiell och industriell anvandning galler
ocksa som ej avsedd anvandning.

Obs!
Missbruk ar ej tillatet.

1.2 Allmanna sakerhetsanvisningar
1.2.1 Livsfara pga. elektrisk stot

| en fotovoltaisk anlaggning kan en hdg lik-
spanning uppsta redan vid litet ljusinslapp.

» Beroér inte nagra stromférande komponen-
ter.

1.2.2 Fara pa grund av felaktig
handhavande

Pa grund av felaktig handhavande kan du
fororsaka dig sjalv och andra personskador
och materiella skador.

» Las den foreliggande anvisningen och
alla ytterligare gallande underlag noga
och framfor allt kapitlet "Sakerhet" och
varningar.

» Utfér endast de uppgifter som finns an-
givna i driftsanvisningen.

1.2.3 Risk for personskador och materiell
skada pga. felaktigt eller forsummat
underhall och reparationsarbete

» Forsok aldrig sjalv utféra underhallsarbe-
ten eller reparationer pa produkten.

234

» Lat en installator atgarda stérningar och
skador omedelbart.

» FO&lj de angivna underhallsintervallen.
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2 Hanvisningar till dokumentation

21

Fo6lj anvisningarna i 6vrig dokumentation

» Anvisningarna i alla de bruksanvisningar som féljer med

komponenterna ska foljas.

2.2

Forvaring av dokumentation

» Forvara dessa anvisningar samt all évrig dokumentation

for framtida anvandning.

23

Anvisningens giltighet

Denna anvisning galler endast for:

Produkt - artikelnummer

Giltighet: Tyskland, Belgien, Belgien, Schweiz, Nederlanderna, Norge, Fin-

land, Finland, Sverige

VPV | 3000/1 400V 0010024722
VPV | 4000/1 400V 0010024723
VPV 1 5000/1 400V 0010024724
VPV 1 6000/1 400V 0010024725

3  Produktbeskrivning

31

Uppgifter pa typskylten

Uppgift pa typskylten

Betydelse

Serienr. Serienummer

VPV | xxxx/1 xx0 V Typbeteckning

VPV Vaillant Photovoltaik

| Véaxelriktare

XXXX Effektkategori

" Produktgeneration

DC-PV Input:

Voltage Likspanning

MPP Voltage Spanning vid maximal effekt-
punkt

Current Stromstyrka

Short circuit current

Kortslutningsstrémstyrka

Overvoltage Category

Overspanningskategori

AC Output:

Voltage Vaxelspanning
Power factor Effektfaktor
Current Stromstyrka
Power Effekt

Overvoltage Category

Overspanningskategori

IP classification

Skyddsklass

O

Skyddsklass Il

0020273406_01 VPV | Bruksanvisning

Hanvisningar t

3.2 Serienummer

ill dokumentation 2

Den 7:e till 16:e siffran i serienumret utgér artikelnumret.

Serienumret finns pa en typskylt pa produktens vanstra sida.

3.3 Produktoversikt
3.3.1  Produktens uppbyggnad
/EsTarararaiaiaTAES
@,//"1 AN | \
oz |
*TH\@
1 Téackhuv 4 Mandverelement och
. anslutningar (produk-
Display tens undersida)
Manéverelement 5 Typskylt

6 Kylflansar (produktens
fram- och baksida)

3.3.2 Display och mandverelement

XXXXXXXXXXX

1323 w

0

—_—

21012017 = g 01

| [o] [o] [

1 Display (exempel med
grundvisning)
2 SET -knapp

3 V-knapp
4 O-knapp
5 ESC -knapp
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4 Drift

3.3.3 Manoverelement och anslutningar pa
produktens undersida

1 Ethernetgranssnitt 2 Lastfranskiljningsbrytare
(RJ45) likstrém
34 Natovervakning

Under inmatningen kontrollerar véxelriktaren standigt natpa-
rametrarna.

Om natet inte ligger inom de lagstadgade vardena stangs
vaxelriktaren automatiskt av.

Nar de lagstadgade vardena iakttas igen satts vaxelriktaren
pa automatiskt igen.

3.5

Den interna temperaturregleringen forhindrar alltfér hoga
driftstemperaturer.

Kylning

Om innertemperaturen ar for hdg anpassar vaxelriktaren
automatiskt ineffekten fran den fotovoltaiska generatorn sa
att varmeavgivning och driftstemperatur sjunker.

Vaxelriktaren kyls med konvektion tack vare sitt holje.

Inne i det slutna huset fordelar en underhallsfri flakt den av-
givna varmen jamnt dver husets yta.
CE-maérkning

C€

CE-markningen dokumenterar att produkten i enlighet med
férsékran om dverensstammelse uppfyller de grundlaggande
krav som stalls av tillampliga direktiv.

Forsakran om 6verensstammelse finns hos tillverkaren.
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4  Drift

4.1 Manévreringssatt

Manoverele- | Funktioner

ment
ESC — Avbryt &ndring av ett installningsvarde

— Besvara dialog med Nej

— Komma ett urvalsomrade hogre

— Téanda displaybelysning

— Kvittera hdndelsemeddelande

SET — Bekréfta &ndring av ett instélliningsvérde

— Besvara dialog med Ja (tryck i 2 1 sekund)
— Valj instéliningsvarde

— Komma ett urvalsomrade lagre

— Aktivera meny

— Téanda displaybelysning

— Kvittera hdndelsemeddelande

Minska eller 6ka installningsvarde
Bladdra bland menypunkter
skifta mellan installningsvarden

— Tanda displaybelysning

— Kvittera hdndelsemeddelande

eller -

Instéllbara varden visas alltid blinkande.

Det aktuella urvalet framhéavs pa displayen med vit text pa
svart bakgrund.

Symbol Betydelse

(H] Menypunkt ej vald

) Menypunkt vald (enkelval)

(%] Menypunkt avklarad i checklista
eller
Menypunkt vald (multipelt val)

» En andring av ett varde maste alltid bekraftas. Forst da
sparas den nya installningen.

XXXXXXXXXX —— |

XXXXXXX

XXXXXXXXXX?

b b

1 Overskrift dver dialogen 3 Knappens symbol med

2 Knappens symbol med LL_mlktlon for denna
funktion fér denna 1a'09 . .
dialog 4 Dialogens innehall

Om en dialog visas pa displayen sa kravs en inmatning for
att svara.

4.1.1 Manover- och visningsnivaer

Produkten har tvd mandver- och visningsnivaer.
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Pa operatdrsniva hittar du information och installningsméjlig-
heter som du som driftansvarig behéver:

Installatérsnivan ar till for installatorer. Den ar skyddad med
en kod. Endast installatorer far andra instaliningarna pa in-
stallatorsnivan:

Huvudmeny — Oversikt (- Sida 241)

4.1.1.1 Huvudbild

p—
XXXXXXXXXX )% T

1323w

w_|

S obd

21.01.2011 Al g 01 ¥ F 0B:25

1 Det visade matvardets 6 Effektreducering
beteckning Dataférbindelse
Rullningslist

. - Symbol for ej kvitterat

Dlolatdwsadz mar:v?rdets héndelsemeddelande
varae m.e enne 9 Véaxelvis: dagens datum
aktuell tid och vaxelriktarens 1P-
Fastspanningsdrift adress

paslagen

For att komma till grundvisningen trycker du i minst 1 sekund
pa ESC.

| grundvisningen visas aktuella matvarden hos fotovoltaik-
systemet (- drifts- och indikeringsfunktioner i bilagan).

4.1.1.2 Huvudmeny

Xxxxxxxxxx—////’////’//O
XXXXXXX

®

® ¢

XXXXXXX — 1
XXXXXXX ‘

1 Valnivaer Rullningslist

2 Valt menyalternativ 4 Ytterligare valbara

menypunkter

» For att komma till huvudmenyn trycker du vid grundvis-
ningen pa knappen SET .

Huvudmenyn innehaller menypunkter for grundinstéllningar
och informationer fran vaxelriktaren.

0020273406_01 VPV | Bruksanvisning

Drift 4

4.1.1.3 Handelsemeddelande

;: hE.I]E.EI] 1 Fu'\'TII.IE
09:59

~rrry KXXXXXXXXX

O . XXXXXXX

: | _—HMEI

1 Handelsetyp 5 Aktualitet

2 Datum och tid nar det Blinkar néar MEW
intraffade 6 Summan av alla handel-

3 Handelsens status semeddelanden i han-
Blinkar nar RCTIUE delsepr?tokollet

4 Handelsemeddelandets 7 Detta handelsemedde-

landes nummer i han-

text
ex delseprotokollet

Det finns tre handelsetyper:

Symbol Héandelsetyp Betydelse
o Information Ingen atgard kravs.
l Anlaggningen fortsatter att
generera effekt.
Varning Atgérd kravs.
A Anlaggningen genererar

effekt, effektbegransningar
ar mojliga.

Atgérd kravs.

Anlaggningen genererar
ingen effekt.

® Fel

Vilken atgard som kravs vid en varning eller ett fel framgar
av Oversikt éver handelsemeddelanden och atgérdande av
stérningar (— Sida 246) i bilagan.

Handelsemeddelanden med en varning eller ett fel signalise-
ras darutdver med en rétt blinkande displaybelysning.

Handelsemeddelanden med en varning eller ett fel kan
sasom tillval &ven signaliseras med ett akustiskt alarm.
Informationer om konfigurationen av det akustiska alarmet
hittar du i Oversikt éver driftsansvarig- och visningsfunktioner
(- Sida 241) i bilagan.

Displaybelysningen blinkar rétt sa lange tills alla orsaker till
handelsemeddelandena av typen varning eller fel har atgar-
dats.

— 2 toner: varning
— 3 Toner: Fel

Ett nytt handelsemeddelande visas sapass lange pa dis-
playen tills det kvitteras, orsaken atgardas eller ett nytt han-
delsemeddelande uppkommer.

Om status (3) star pa ACTIVE s3 har orsaken till handelse-
meddelandet annu inte atgardats.

Nar orsaken atgardats ar status (3) datumet nar orsaken
atgardades.

En fullstandig 6versikt dver handelsemeddelandena
(— Sida 246) finns i bilagan.
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4 Drift

4.1.1.4 Grafisk visning — exempel
produktionsvisning

Dags-, manads- och arsproduktioner kan visas grafiskt i ett
diagram.

En fullstandig Oversikt dver produktionsvisningarna hittar
du i 6versikten dver driftsansvarig- och visningsfunktioner
(~ Sida 241).

Bilden visar sasom ett exempel en dagsproduktion:

Huvudmeny - Energi —~ Dagsproduktion

1 /@
y+ O4.11.2016 15,6 |
3t —®
E..
i @
21
1 Y-axel 3 Summan av de enskilda

produktionerna som

Produktion | kWh " rodurdic .
visas i diagrammet i

2 Tidsperiod for en en-

: ) kWh

Slflld produktion . 4 X-axel

har dagsproduktion 2)
Tid, harih

" Om ett M visas pa displayen utmed Y-axeln visas produk-
tionen i MWh.

? Beroende pa typen av visad produktion.
Skalan andras beroende pa maximivardet.

Beakta den maximala lagringstiden for utvunnen energi:

Typ av utvunnen energi Lagringstid
Dagsproduktion 13 manader
Manadsproduktion 30 ar
Arsproduktion 30 ar
Total produktion obegransad

4.2 Ta i drift

Lat en installator ta vaxelriktaren i drift.

4.3 Hantera grundfunktioner

4.3.1 Bestamma matvarden for orsaksvisningen

Av dversikten i driftsansvarig- och visningsfunktionen i bila-
gan framgar vilka matvarden i grundvisningen som kan vi-
sas.

Faststall vid behov de matvarden som skall visas i grundvis-
ningen.

» Ga till huvudmenyn.

» Valj menypunkten Instéllningar och tryck pa SET .

» Valj Matvarden och tryck pa SET .
>

Valj med O eller V det matvarde som ska visas i grund-
visningen och tryck pa SET .
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> Tryck pa ESC.

> Valjiforek. fall ut ytterligare matvarden sasom beskrivs
ovan.

» Tryck i minst en sekund ESC for att komma till grundvis-
ningen igen.
< De valda matvardena visas nu i orsaksvisningen.

4.3.2 Visa matvirden i grundvisningen

1. For att komma till grundvisningen trycker du i minst 1
sekund pa ESC .

2. Valj 6nskat matvarde med & eller .

Det 6nskade matvardet visas pa displayen.

4. Om inget eller ett felaktigt matvarde visas sa skall in-
formationerna om Atgardande av stérning (- Sida 239)
beaktas.

w

4.3.3 Gor instéllningar i huvudmenyn

1. Gatill huvudmenyn.

2. Av oversikten i driftsansvarig- och visningsfunktionen
(- Sida 241) i bilagan framgar vilka menypunkter i hu-
vudmenyn som kan visas eller férandras.

3. Valj 6nskad menypunkt med & eller .

4.  Andra menypunkterna eller visa varden sasom beskrivs
i kapitlet Mandverkoncept (— Sida 236).

4.3.4 Kbvittera handelsemeddelande

1. Om inget aktuellt hAndelsemeddelande visas pa dis-
playen sa aktiverar du de befintliga handelsevisning-
arna via Huvudmeny - Handelseprotokoll.

i

2.  Oppna ett handelsemeddelande ur Handelseprotokoll
och tryck pa SET.
3. Ett handelsemeddelande visas nu pa displayen.

4. For att kvittera ett hdndelsemeddelande trycker du pa
en av foljande knappar:

Anmarkning

De maximalt 60 senaste handelsevisning-
arna sparas.

Knapp Funktion

A Handelsemeddelande kvitteras.

Visningen hoppar till foregaende handelse-
meddelande i handelseprotokollet.

\V Handelsemeddelande kvitteras.

Visningen hoppar till férsta handelsemedde-
landet i handelseprotokollet.

SET Handelsemeddelande kvitteras.

ESC Handelsemeddelande kvitteras.

Visningen hoppar éver en niva éver den me-
nypunkt som visades senast innan handelse-
meddelandet.

5. For att atgarda ett hdndelsmeddelande foljer du anvis-
ningarna i kapitlet Atgarder vid stérning (- Sida 239).

4.3.5 Anvianda webportal

Pa webbsidorna kan du se och berakna aktuell status, utvun-
nen energi och matvarden for fotovoltaikanlaggningen.
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Anmarkning

Data som Overfors via ett offentligt natverk ar
kanske inte skyddad mot tredje parts atkomst.
Overféring av data via ett offentligt natverk kan in-
nebéra extra kostnader.

i

» Innan du anvéander ett offentligt natverk, 1&s information
om eventuella extra kostnader.

» Anvandning av ett offentligt natverk sker pa egen risk.

» Kontakta kundtjanst om du vill ha mer information om
webbsidorna.

» Anslut din vaxelriktares Ethernet-granssnitt med en Inter-
net router (Patch-Kabel RJ45).

» Om vaxelriktaren inte ansluter automatiskt till Internet-
routern sa staller du manuellt in véaxelriktaren for anvand-
ning med Internet-routern under Huvudmeny - Install-
ningar — Natverk.

» Fraga ev. en installatér om vaxelriktaren inte har nagon
anslutning till internetroutern.

» Oppna webbsidan https://auropower.vaillant.com fér regi-
strering i en webblasare.

Betingelse: Du har inte upprattat nagot anvéndarkonto.

» Skapa ett anvandarkonto.
< | slutet av registreringen far du ett e-postmeddelande
med bekraftelse.
» Logga in pa webbsidorna med din e-postadress och ditt
I6senord.

Betingelse: Installatdren har redan registrerat anlaggningen at dig i sitt an-
vandarkonto och skickat dig inloggningen via e-post., Den e-postadress som
du gett installatéren ska vara densamma som du har loggat in dig pa med
pa webbsidan.

Du ser nu din vaxelriktare i din anvandarportal.

| det foljande kan du bestdmma om installatoren aven fort-
sattningsvis skall ha atkomst till din anlaggning eller inte.

Betingelse: Anlaggningen ar annu inte registrerad.

» Lagg till din fotvoltaiska anlaggning till ditt anvandarkonto
(+ Ny anlaggning). For det behdver du vaxelriktarens
serienummer.

» Kontrollera med jamna mellanrum kommunikationen fran
vaxelriktaren och till portalen. Kontrollera ocksa om det
finns aktuella data och data fran de senaste dagarna i
portalen.

» Vid fragor om anvandningen av webbsidorna anvander
du hjalpsidan, eller kontakta kundtjanst.

5 Felsokning

» Atgéarda stérningen enligt tabellen i bilagan.
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Felsokning 5

51 Beteende vid synliga skador

1. Vid synliga stérningar pa komponenter till den fo-
tovoltaiska anlaggningen, t.ex. stormskador eller
blixtnedslag, gor du vaxelriktaren omgaende stromlos

(- Sida 239).
2. Beakta anvisningarna fér Skotsel och underhall
(— Sida 239).
52  Atgirda stérning
1. Stoérningar visas i form av handelsemeddelanden pa

displayen.

2. Las handelsemeddelandet pa displayen och vidta i f6-
rek. fall atgarder enligt Oversikt éver handelsemedde-
landen och atgarder vid stérning (- Sida 246).

Anmarkning

Nar du kvitterar en handelsevisning

(- Sida 238), sa har du darigenom inte
atgardat storningen.

3. Vid ett fullstandigt bortfall av vaxelriktaren eller dis-
playen kontaktar du en installator.

4.  Om en storning intréffar ofta eller om du inte kan at-
garda en storning sa kontaktar du en installator.

6 Skotsel och underhall

6.1 Underhall

Forutsattning for langvarig funktionsduglighet och driftsaker-
het, tillférlitlighet och lang livslangd pa produkten ar att in-
spektion och underhall utférs arligen av en installator.

6.2

» Rengor holjet med en fuktig duk och lite tval utan I16s-
ningsmedel.

» Anvand inga sprejer, slipmedel, I16sningsmedel eller klor-
haltiga rengdringsmedel.

Underhall av produkten

7  Avstallning

7.1 Ta ur drift tillfélligt

» Lat en installator ta vaxelriktaren tillfalligt ur drift.

7.2 slutgiltig avstallning

» Lat en installatér ta den fotovoltaiska anldggningen ur
drift slutgiltigt.
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8 Atervinning och avfallshantering

8 Atervinning och avfallshantering

» Lamna avfallshanteringen av emballaget till den installa-
tér som installerade produkten.

mmm Om produkten ar markt med detta tecken:
» Avfallshantera i detta fall inte produkten tillsammans med
hushallsavfallet.

» Lamna istéllet in produkten pa ett insamlingsstalle for el-
och elektronikskrot.

mmm Om produkten innehaller batterier, som ar markta med
denna symbol sa innehaller de &mnen som ar skadliga for
halsa och miljo.

» Avfallshantera i detta fall batterierna pa ett insamlings-
stélle for batterier.
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A  Oversikt drifts- och indikeringsfunktioner

Bilaga

Anmarkning

i

Listade funktioner och driftsatt &r inte tillgangliga fér alla systemkonfigurationer.

AA Drifts- och indikeringsfunktioner

Vardet berdknas med hjalp av inbesparingsfak-
torn 508 g/kWh.

Instéllningsniva Varden iecin.
Enhet | Stegldngd, urval, forklaring Fa"brll_(sm
min. | max. stéllning

Grundvisning -
Utgangseffekt 2 aktuellt varde w Vaxelriktarens utgangseffekt -
aktuell dagsproduktion ’ aktuellt varde kWh Dagsproduktion sedan 00:00 -
PV-spanning * aktuellt varde v Spanning som levererats av den fotovoltaiska -

generatorn
PV-strom ' aktuellt varde A Strom som levererats av den fotovoltaiska gene- -

ratorn
Natspanning 2 aktuellt varde v Spanning vid vaxelriktaranslutningen -
Nétstrom * aktuellt varde A Strém som matats in i natet -
Natfrekvens ' aktuellt varde Hz Frekvens i det offentliga elnatet -
Innertemperatur ’ aktuellt varde °C Vaxelriktarens innertemperatur -
Effektreducering ’ Aktuell status - Mojliga visningar: -

— inte aktiv

— Orsak: Overtemperatur

— Orsak: frekvens

— Orsak: Extern

— Orsak: Omstart

— Orsak: Blindeffekt

— Orsak: Anvandaranvisning

— Orsak: frekvensen for hog

— Orsak: frekvensen for lag
Maximal effekt per dag intraffat: * * aktuellt varde w Hogsta effekt idag -
Abs. maximieffekt intraffat: * ° aktuellt varde w Hogsta inmatade effekt -
Maximal effekt per dag intraffat: * 2 aktuellt varde kWh Max. uppnadd dagsproduktion -
Driftstimmar * Totalvarde tim Driftstimmar pa elnatet (inklusive nattimmar) -
Total produktion * Totalvarde kWh Produktion sedan idrifttagning -
CO?-inbesparing * Totalvarde kg CO,-inbesparing sedan idrifttagning -

Huvudmeny -

Energi

Visar listan med produktionstidsperioder.

Ersattning ’

Visar listan med produktionstidsperioder (Erséatt-
ning).

Egenfoérbrukning *

Autarkigrad ’

Instéllningar

Visar undermenyn Instéllningar.

' Denna menypunkt visas inte alltid. Om den finns beror pa apparattypen, instaliningarna pa vaxelriktaren och Firmware-versionen.
2 Denna menypunkt visas alltid. Avstéangning ej mdjlig.
3 Kan aterstallas till 0 via Huvudmeny - Instéllningar — Radera handelseprotokoll.
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Instéllningsniva Varden iksin.
Enhet | Stegldngd, urval, forklaring Fa“brll.(sm
min. | max. stéllning

Sjalvtest * - - Genomfor ett sjalvtest. -
Tryck pa SET i en sekund for att bekrafta.
Méjliga visningar:

— Solinstralningen &r for lag
— Natforutsattningar ogiltiga
— ENS ej klar

— Inget land har valts

— Ett fel konstaterades

— Sjalvtest klarad

— Sjalvtest felaktigt

— Sjéalvtest under bearbetning
— Sjalvtest ej genomfort

Generatorparameter - - Visar den fotovoltaiska generatorparametern som -
diagram.

Handelseprotokoll - - Visar handelsemeddelandena i kronologisk ord- -
ning.

Information - - Visar undermenyn Information. -

Huvudmeny - Energi -

Dagsproduktion aktuellt varde kWh Produktionsperiodens enskilda produktioner -

— Markera enskild produktion och tryck pa SET
for att visa den som diagram.

Manadsproduktion aktuellt varde kWh Produktionsperiodens enskilda produktioner -

— Markera enskild produktion och tryck pa SET
for att visa den som diagram.

Arsproduktion aktuellt varde kWh Produktionsperiodens enskilda produktioner -

— Markera enskild produktion och tryck pa SET
for att visa den som diagram.

Total produktion aktuellt varde kWh Total produktion sedan registreringarna bérjade -

Huvudmeny - Erséttning —

Dagsproduktion aktuellt varde | €, £, kr, | Produktionsperiodens enskilda produktioner -

inga | _, Markera enskild produktion och tryck pa SET
for att visa den som diagram.

Manadsproduktion aktuellt varde | €, £, kr, | Produktionsperiodens enskilda produktioner -

inga | _, Markera enskild produktion och tryck pa SET
for att visa den som diagram.

Arsproduktion aktuellt varde | €, £, kr, | Produktionsperiodens enskilda produktioner -

inga | _, Markera enskild produktion och tryck pa SET
for att visa den som diagram.

Total produktion aktuellt varde | €, £, kr, | Total produktion sedan registreringarna bérjade -
inga

Huvudmeny - Instéllningar -

Tid/Datum - - Visar undermenyn Tid/Datum. -
Erséattning - - Valj tillgodorakningsfaktor/valuta -
Energihantering - - Visar undermenyn Energihantering. -

' Denna menypunkt visas inte alltid. Om den finns beror pa apparattypen, instéllningarna pa vaxelriktaren och Firmware-versionen.
2 Denna menypunkt visas alltid. Avstangning ej mdjlig.
3 Kan aterstallas till 0 via Huvudmeny - Instéllningar — Radera handelseprotokoll.
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Instéllningsniva

Véarden

min.

max.

Enhet

Steglédngd, urval, forklaring

Fabriksin-
stéllning

Matvarden

Matvarden som kan véljas for statusvisningen:

— Utgangseffekt

— akt. dagsproduktion

— PV-spéanning

-  PV-strom

— Natspanning

— Natstrom

— Natfrekvens

— Innertemperatur

— Effektreducering

— Maximal effekt per dag
—  Abs. maximieffekt

— Maximal effekt per dag
—  Driftstimmar

— Total produktion

— CO?%-inbesparing

Aterstilla max. viarden

Aterstaller alla maximivérden
Tryck pa SET i en sekund for att bekrafta.

Radera handelseprotokoll

Raderar handelseprotokollet
Tryck pa SET i en sekund for att bekréfta.

Sprak

Valj display- Sprak

— English

— Svenska

- frangais

— espaiiol

- italiano

— Portugisiska
-  EMnvikaé

— Danska

— polski

— nederlands

Kontrast 0

100

%

Stall in display- Kontrast

RS485-adress 1

99

Tilldela varje vaxelriktare en egen RS485-adress
nar flera vaxelriktare anslutits via RS485-bussen.

Natverk

Visar undermenyn Natverk.

Alarm

Urvalsmdjligheter:

- il
— Fran

Bakgrundsbelysning

Urvalsmodjligheter:

- fran
— Automatisk
— Inmatningsdrift

Service

Mata in knappkombination, for att géra install-
ningar i undermenyn Service.

Huvudmeny - Instéllningar - Tid/Datum -

Klockslag 00:00

23:59

Stéll in Klockslag

Datum 01.01.

2015

31.12.

2079

Stall in Datum

Tidsformat

Urvalsmdjligheter:

- 12h
— 24h

' Denna menypunkt visas inte alltid. Om den finns beror pa apparattypen, instaliningarna pa vaxelriktaren och Firmware-versionen.
2 Denna menypunkt visas alltid. Avstéangning ej mdjlig.
3 Kan aterstallas till 0 via Huvudmeny - Instéllningar — Radera handelseprotokoll.
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Instéllningsniva Varden iksin.
Enhet | Stegldngd, urval, forklaring Fa“brll.(sm
min. | max. stéllning
Datumformat - - Urvalsmdjligheter: -
- AAAA-MM-DD
- DD.MM.AAAA
- DD/MM/AAAA
Huvudmeny - Instéllningar -~ Energihantering —
Lage ' - - Urvalsmdjligheter: -
- fran
— Energirdknare
Dyn. inmatningsreglering * 0 - w Denna undermeny visas bara om laget Ener- -
giraknare valdes.
Gor det mojligt gora installningar av den effekt
som matas in i natet i steg om 10 W
Gréansviarde Photovoltaic-Ready 300 | 5000 w Denna undermeny visas bara om laget Ener- 1000
giraknare valdes.
Menypunkten mgjliggor en riktad forsorjning av en
varmepump vid 6verskott pa fotovoltaisk energi.
Nar den fotovoltaiska dverskottsenergin éver-
skrider gransvardet PV-Ready sa skickar expan-
sionsmodulen fér inmatningsstyrning en tillslags-
signal till vdrmepumpen.
Anmaérkning
Funktionen Gransvarde Photovoltaic-Ready
kan bara anvandas i kombination med en energi-
matare och en expansionsmodul for inmatnings-
styrning.
Vid faststallandet av gransvardet PV-Ready skall
alltid hansyn tas till alla elektriska férbrukare i
huset. Om en varmepump ar installerad sa kan
det vara lampligt med ett installningsvarde for
gransvardet PV Ready, som ligger 200 W 6ver
varmepumpens elektriska anslutningsledning.
Konfiguration ' - - Denna undermeny visas bara om laget Ener- Schneider
girdknare valdes. iIEM3155
Méjliggor instéliningen av Réknartyp.
Fabriksinstallningen ar Schneider iEM3155, som
rekommenderas av tillverkaren.
Urvalsmdjligheter:
— Schneider iEM3155
— Herholdt ECS3
— Janitza ECS3
— Herholdt ECS1
— Janitza ECS1
- B+G SDM630
- B+G SDM220
— Carlo Gavazzi EM24
Huvudmeny - Instéliningar - Natverk —
DHCP - - automatisk integrering i ett befintligt natverk Pa
Urvalsmodjligheter:
- Pa
- Fran
IP-adress - - Vaxelriktarens IP-adress -
Subnétskarm - - Vaxelriktarens subnatskarm -
Gateway - - Natverk-Gateways |IP-adress -

' Denna menypunkt visas inte alltid. Om den finns beror pa apparattypen, instaliningarna pa vaxelriktaren och Firmware-versionen.
2 Denna menypunkt visas alltid. Avstangning ej mdjlig.
3 Kan aterstallas till 0 via Huvudmeny - Instéllningar — Radera handelseprotokoll.
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Instéllningsniva

Véarden

min. max.

Enhet

Steglédngd, urval, forklaring

Fabriksin-
stéllning

DNS

DNS-serverns IP-adress

Webbsidor

Visar undermenyn Webbsidor.

Discovery Service

Urvalsmdjligheter:

- il
— Fran

till

Huvudmeny - Instéllningar -~ Natverk - Webbsidor -

Installera

Urvalsmdjligheter:

— Meteocontrol

— SolarWorld

— Solar Frontier

— PIKO Solar Portal

Fraga kundtjanst betraffande ytterligare alternativ.

Efteroverforing

Overfor aterigen befintliga data i vaxelriktaren.
Varaktighet ca. 2 minuter Verkligen utféra?
Tryck pa SET i en sekund for att bekrafta.

— Efteréverféring framgangsrik

eller

— Efteroverforing misslyckades

Anslutningstest

Kontrollerar Internet-anslutningen och visar resul-
taten avseende foljande punkter:

— Internetstatus:

- Ansluten
eller
— Mal-host gar ej att na

— Maladress:
— Hostname:
- Port:

Maladress:
23.102.16.32

Hostname:
vaillant.
readingnodes.
powerdoo.com
Port: 8383

Huvudmeny - Information -

Kontaktdata

Kontaktdata som QR-kod

Systeminformation

Utdver produktbeteckningen och information om
program- och hardvaruversioner hos vaxelriktaren
visas aven foljande punkter:

— Serienummer:

— Nationell instéllning
— Adress:

- Plattform:

— Webbsidor:

— Nominell effekt:

- Effektgrans:

— Nationell gréans:

Nationell instéllning

Installt land och nationellt specifika natparametrar

Blindeffektparameter

Diagram 6ver Blindeffektparameter (endast nar
det foreskrivs for det installda landet)

Sjalvtest

Resultaten av det senaste Sjalvtest (endast nar
landsinstallningen ar ltalien)

' Denna menypunkt visas inte alltid. Om den finns beror pa apparattypen, instaliningarna pa vaxelriktaren och Firmware-versionen.
2 Denna menypunkt visas alltid. Avstéangning ej mdjlig.
3 Kan aterstallas till 0 via Huvudmeny - Instéllningar — Radera handelseprotokoll.
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Instéllningsniva

Vérden

Enhet

min. max.

Stegldngd, urval, forklaring

Fabriksin-
stéllning

Natverk

- Pa
- Fran

- Ansluten

— Link-status: Natverksanslutningens status

- Ingen anslutning

— IP-adress: Vaxelriktarens |IP-adress

— Subnatskarm: Vaxelriktarens subnatskarm
— Gateway: Natverk-Gateways IP-adress

— DNS-adress: DNS-serverns IP-adress

— MAC-adress: Vaxelriktarens hardvaruadress

Hostname: Entydigt namn i natverket -
— DHCP-status: DHCP pa/av

' Denna menypunkt visas inte alltid. Om den finns beror pa apparattypen, instéllningarna pa vaxelriktaren och Firmware-versionen.
2 Denna menypunkt visas alltid. Avstangning ej mdjlig.
3 Kan aterstallas till 0 via Huvudmeny - Instéllningar —~ Radera handelseprotokoll.

B Oversikt 6ver hindelsemeddelanden och atgirder vid stdrning

Forklaringar till symbolerna och de olika hdndelsemeddelandetyperna hittar du i kapitlet Handelsemeddelande (- Sida 237).

B.1

Hiandelsemeddelanden och atgarder vid stérning

Handelsemeddelande

Symbol

Orsak

Atgérd

Datadverforing misslyc-
kades

En instéllning misslyckades under forsta
idrifttagningen, eftersom den inte 6verfordes
korrekt.

Genomfor installningen igen.
Kontakta en installator om felet kvarstar.

En 6-bildning identifiera-
des

Det finns ingen spanning i elnatet (sjalvgang
hos vaxelriktaren).

Vaxelriktaren far inte mata in i elnétet av
sakerhetsskal.

Vaxelriktaren sténger av sig sa lange felet
kvarstar (displayen ar mork).

Kontakta en installatér om felet uppstar mer
an 5 ganger pa en dag.

FE ej ansluten

Funktionsjordningen ar inte ansluten.

Vaxelriktaren far inte mata in i elnatet av
sakerhetsskal.

Kontakta en installator.

Felstrommen &r for hog

Felstrdmmen, som gar fran plus- resp. mi-
nus-ingangen via de fotovoltaiska ingang-
arna och till jord éverskrider det tillatna var-
det.

Vaxelriktaren sténger av sig pa grund av
lagstadgade foreskrifter sa lange felet kvar-
star.

Kontakta en installator.

Felfunktion boost-kon-
verterare

En intern komponent i vaxelriktaren ar de-
fekt.

Vaxelriktaren matar inte, eller med reducerad
effekt, in i elnatet.

Kontakta en installator.

Apparaten ar éverhettad

Trots effektreducering &r den maximala
temperaturen éverskriden.

Vaxelriktaren matar inte in i elnatet tills det
tillatna temperaturomradet har natts.

Kontrollera om det ligger féremal pa pro-
dukten eller om luftcirkulationen runt kylflan-
sarna paverkas.

Rengor produkten.

Kontakta en installatér om meddelandet
visas mer @n 5 ganger pa en dag.

Felaktig maskinvaruver-
sion av boost-konverte-
rare

Vaxelriktaren kanner inte igen en intern
komponent eller den passar inte med de
andra komponenterna.

Vaxelriktaren matar inte in i natet.

Kontakta en installator.

Boost-konverterare inte
ansluten

¥ X Q8 ¥ X

Anslutningen mellan de interna komponen-
terna har avbrutits.

Vaxelriktaren matar inte in i natet.

Kontakta en installator.
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Handelsemeddelande

Symbol

Orsak

Atgérd

Intern info

Kontakta en installatér om meddelandet
visas mer an 5 ganger pa en dag.

Intern varning

Kontakta en installatér om meddelandet
visas mer @n 5 ganger pa en dag.

minus-ingangen och jorden underskrider
det tillatna vardet.

Vaxelriktaren far inte mata in i elnatet av
sakerhetsskal.

Internt fel - Kontakta en installatér om meddelandet
visas mer an 5 ganger pa en dag.
Isoleringsfel Isoleringsmotstandet mellan plus- resp. Kontakta en installator.

Ingen Branding

Vaxelriktaren har felaktiga eller bristfalliga
apparatdata.

Den kan darfor inte mata in i elnatet.

Kontakta en installator.

Ingen anslutning till
energimataren

Det finns ingen eller ingen korrekt dataforbin-
delse mellan véaxelriktaren och energimata-
ren.

Kontakta en installator.

L och N forvaxlade

Utomhus- och neutralledaren ar férvaxiat
anslutna.

Vaxelriktaren far inte mata in i elnatet av
sakerhetsskal.

Kontakta en installator.

Nationella parametrar
ogiltiga

Vaxelriktaren kan inte mata in i elnatet, ef-
tersom den inte har nagra giltiga parametrar.

Kontakta en installator.

Effektreducering pga
temperatur

Vaxelriktaren reducerar sin utgangseffekt,
eftersom den maximalt tillatna temperaturen
har natts.

Kontrollera att vaxelriktaren inte ar dvertackt
eller kraftigt nedsmutsad.

Kontakta en installatér om felet uppstar mer
an 5 ganger pa en dag.

Lasning av den natio-
nella instéllningen felak-

tig

Vaxelriktaren kunde inte lasa ut korrekt land
ur minnet.

Kontakta en installator.

Flakten defekt

Vaxelriktarens interna flakt ar defekt.

Vaxelriktaren matar eventuellt in i elnatet
med reducerad effekt.

Kontakta en installator.

Natspanning for hog for
aterstart

Vaxelriktaren kan inte mata in igen efter
avstangningen, eftersom elnatsfrekvensen
overskrider det lagstadgade tillslagsvardet.

Kontakta en installatér om felet uppstar mer
an 5 ganger pa en dag.

Natspanning for lag for
aterstart

Vaxelriktaren kan inte mata in igen efter
avstangningen, eftersom elnatsfrekvensen
underskrider det lagstadgade tillslagsvardet.

Kontakta en installatér om felet uppstar mer
an 5 ganger pa en dag.

Natfrekvens for hog

Den elnatsfrekvens, som ligger pa vaxelrikta-
ren Overskrider det tillatna vardet.
Vaxelriktaren stanger av sig pa grund av
lagstadgade foreskrifter sa lange felet kvar-
star.

Kontakta en installatér om felet uppstar mer
an 5 ganger pa en dag.

Natfrekvens for lag

Den elnatsfrekvens, som ligger pa vaxelrikta-
ren underskrider det tillatna vardet.
Vaxelriktaren stéanger av sig pa grund av
lagstadgade foreskrifter sa lange felet kvar-
star.

Kontakta en installatér om felet uppstar mer
an 5 ganger pa en dag.

Natrela defekt

Vaxelriktaren har identifierat att ett elnatsrela
ar defekt och matar darfor inte in i elnatet.

Kontakta en installator.

Natspanning for lag for
aterstart

R ® KPR PR ®R 0 ®® />

Vaxelriktaren kan inte mata in igen efter
avsténgningen, eftersom elnatspanningen
underskrider det lagstadgade tillslagsvardet.

Kontakta en installatér om felet uppstar mer
an 5 ganger pa en dag.
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Handelsemeddelande

Symbol

Orsak

Atgérd

Natspanning @ for hog

Den utgangsspanning, som medelvardesbe-
raknas 6ver en lagstadgad tidsperiod Over-
skrider det tillatna toleransintervallet.

Vaxelriktaren sténger av sig automatiskt sa
lange feltillstandet kvarstar.

Kontakta en installator om felet uppstar mer
an 5 ganger pa en dag.

Nétspéanning @ for lag

Den utgangsspanning som medelvardesbe-
raknas Over en lagstadgad tidsperiod under-
skrider det tillatna toleransintervallet.
Vaxelriktaren stéanger av sig automatiskt sa
lange feltillstandet kvarstar.

Kontakta en installatér om felet uppstar mer
an 5 ganger pa en dag.

Natspanning for hog

Den elnatsspanning, som ligger pa vaxelrik-
taren overskrider det tillatna vardet.
Vaxelriktaren stanger av sig pa grund av
lagstadgade foreskrifter sa lange felet kvar-
star.

Kontakta en installatoér om felet uppstar mer
an 5 ganger pa en dag.

Nétspéanning for hog for
aterstart

Vaxelriktaren kan inte mata in igen efter
avstangningen, eftersom elnatspanningen
overskrider det lagstadgade tillslagsvardet.

Kontakta en installatér om felet uppstar mer
an 5 ganger pa en dag.

Nétspéanning for lag

Den elnatsspanning, som ligger pa vaxelrik-
taren underskrider det tillatna vardet.
Vaxelriktaren stanger av sig pa grund av
lagstadgade foreskrifter sa lange felet kvar-
star.

Kontakta en installatér om felet uppstar mer
an 5 ganger pa en dag.

Natstrom DC Offset for
hég

Likstrémsandelen, som matas in fran vaxel-
riktaren och till elnatet Gverskrider det tillatna
vardet.

Vaxelriktaren stanger av sig pa grund av
lagstadgade foreskrifter sa lange felet kvar-
star.

Kontakta en installator.

Fotovoltaisk spanning
for hég

Den ingangsspanning, som ligger pa vaxel-
riktaren Overskrider det tillatna vardet.

Séatt lastfranskiljningsbrytaren i position 0 och
kontakta en installator.

Fotovoltaisk strom for
hoég

Ingangsstrommen pa vaxelriktaren dverskri-
der det tillatna vardet.

Vaxelriktaren begransar strommen till det
tillatna vardet.

Kontakta en installatér om meddelandet
visas mer an 5 ganger pa en dag.

RS485-Gateway aktiv

Det gér inte att kommunicera med vaxelrikta-
ren via granssnittet RS485.

Kontakta en installator.

Sjalvtest felaktigt

Under sjalvtestet uppstod ett fel och sjalv-
testet har avbrutits.

Giltighet: utom ltalien

— Ignorera meddelandet och radera han-
delseprotokollet.

Giltighet: Italien

— Kontakta en installator.

ENS Programvara in-
kompatibel

Efter en Firmware Update passar de olika
programvarustatusarna i vaxelriktaren inte
langre ihop.

Kontakta en installator.

PU programvara inkom-
patibel

Efter en Firmware Update passar de olika
programvarustatusarna i vaxelriktaren inte
langre ihop.

Kontakta en installator.

Tid/datum forlorat

>R® 0K R ® ®® ® ® ®

Vaxelriktaren har forlorat tiden, eftersom den
inte varit ansluten tillrackligt under en alltfér
lang tid.

Produktionsdata kan inte sparas, handelse-
data endast med fel datum.

Korrigera tiden.

Kontakta en installatér om meddelandet
visas mer an 5 ganger pa en dag.
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Bilaga

C Teknisk information for att fylla i elleverantorens (EVU) idrifttagningsprotokoll

De tyska elleverantorerna kraver ett idrifttagningsprotokoll eller en sa kallad fardigrapport vid anslutning av en fotovoltaisk

anlaggning till det allmanna elnéatet.

| féljande lista hittar du tekniska data och anvisningar, som hjalper dig vid ifyllandet av idrifttagningsprotokollet.

Fraga

Svar

Anmaérkningar

1-fasig inmatning

kryssa for vid: VPV | 2000/1 230V

3-fasig inmatning

kryssa for vid: VPV | 3000/1 400V -
VPV | 6000/1 400V

Driftsklar for 6 nej

O-drift avsedd nej

Motorstart avsedd nej

Overskottsinmatning avsedd Ja/nej bada ar mojliga
Nar egenforbrukning ar avsedd: ja, an-
nars nej

Full inmatning avsedd Ja/nej bada ar mojliga

Nar egenforbrukning ar avsedd: nej,
annars ja

Kopplingspunkt

Lagspanning

De tekniska forutsattningarna for en an-
slutning till medelspanningen uppfylldes
inte.

Blindeffektkompensation

0,8 kapacitiv ... 0,8 induktiv

Plomberad

Ja

Endast vaxelstromsanslutning

Vardet korrekt utlost/visuell kontroll av install-
ningsvardet

Skall installator kontrollera och fylla i

Utlésningstid

0,2 s (200 ms)

Frekvensatergangsskydd f <

47,5 Hz

Frekvensokningsskydd f >

51,5 Hz

Spanningsatergangsskydd U <

184,0V /0,8 U,

Spanningsokningsskydd U >

253,0V/1,1U,

Integrerat nat- och anlaggningsskydd
(NA-skydd)

Spanningsokningsskydd U >>

264,5V /1,15 U,

Maximal skeneffekt

- VPV 12000/1 230V: 2100VA
- VPV 13000/1 400V: 3200VA
- VPV 14000/1 400V: 4000VA
- VPV 15000/1 400V: 5000VA
- VPV 16000/1 400V: 6000VA

Effektuppgifter for den totala genereringsan-
laggningen som skall nyinstalleras

Summan av effekterna for de enskilda vaxel-
riktarna

Genereringsenhetens effektuppgifter

Den enskilda vaxelriktarens effekt

Matstrom fér automatsakring

16 A

Genereringsenhetens kortslutningsférhal-
lande / Begynnelse-kortslutningsvéaxelstrom
1" enligt DIN 60909-0

— VPV 12000/1 230V: 27 A (0,027 kA)

— VPV 13000/1 400V, PV | 4000/1 400V:
15 A (0,015 kA)

— VPV 15000/1 400V, VPV | 6000/1 400V:
24 A (0,024 KA)

Pulstal/pulsfrekvens

- VPV 12000/1 230V: 35 kHz

- VPV 13000/1 400V - VPV | 6000/1 400V:

37 kHz

Omriktare/styrning

Sjalvstyrd

Startstrom I,

Inte l&mna nagra uppgifter

géller gj

Egenbehov (standby natt)

<3W

Oversvangningar

DIN VDE 0838 del 2
DIN EN 61000-3-2
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1 Sakerhet

-—

1 Atgéardsrelaterade
varningsanmarkningar

Klassificering av handlingsrelaterade var-
ningar

De handlingsrelaterade varningarna ar klassi-
ficerade med varningssymboler och signalord
enligt allvarlighetsgraden for mdjlig fara:

Varningssymboler och varningstext

omedelbar livsfara eller fara for all-
varliga personskador

Fara!

Livsfara pga. elektrisk stot

Varning!

Fara for lattare personskador

Se upp!

Risk for skador pa foremal eller miljo

=P P P

1.2

Vid olamplig eller ej avsedd anvandning kan
fara for halsa och liv hos anvandare eller
tredje part uppsta, liksom skador pa produk-
ten och andra materiella varden.

Avsedd anvandning

Produkten ar avsedd fér omvandling av lik-
strom i fotovoltaikmodulen till natkompatibel
vaxelstrom.

Avsedd anvandning innefattar:

— att bifogade drifts-, installations- och un-
derhallsanvisningar for produkten och an-
laggningens ovriga komponenter foljs och

— att alla besiktnings- och underhallsvillkor
som anges i anvisningarna uppfylls.

Den andamalsenliga anvandningen omfattar
darutdver installationen enligt IP-klass.

All anvandning utom sadan som beskrivs i
dessa anvisningar eller som utgar fran sadan
galler som ej avsedd anvandning. All direkt
kommersiell och industriell anvandning galler
ocksa som ej avsedd anvandning.

Obs!
Missbruk ar ej tillatet.

252

1.3

1.3.1 Fara pa grund av otillracklig
kvalifikation

Allmanna sakerhetsanvisningar

Foljande arbeten far bara utféras av fack-
hantverkare med tillracklig kvalifikation:

Montering

— Demontering

— Installation

Driftsattning

Besiktning och underhall
Reparation

Avstallning

» Arbeta i enlighet med modern teknisk stan-
dard.

1.3.2 Livsfara pga. elektrisk stot

Felaktig kabeldragning kan leda till livsfarlig
stromstot eller brannskador.

» Anslut endast kablar till vaxelriktaren i den
ordningsfdljd som beskrivs i anvisningen.

» Anvand endast avsedda lampliga kablar.

» Anvand endast kontakter som godkants av
produktens tillverkare.

» Anslut endast SELV-stromkretsar till RJ45-
uttag.

» Dra kablar pa ett sadant satt att anslut-
ningarna inte kan lossna oavsiktligt.

» Dra kablarna sa att sakerhetsatgarder i
fastigheten (t.ex. brandskydd) inte paver-
kas.

» Sakerstall att inga lattantandliga amnen
eller gaser finns pa uppstallningsplatsen.

» Sakerstall att det lokala elférsorjningsfore-
tagets samtliga krav pa en saker drift av en
fotovoltaisk anlaggning foljs.

Om du rér vid spanningsférande komponen-
ter foreligger livsfara pga el.

Innan du utfor arbeten pa produkten:

» GOr produkten spanningslés genom att
alla stromforsorjningar kopplas fran vid
alla poler (elektrisk avskiljning med minst
3 mm kontaktavstand, t.ex. sakringar eller
ledningsskyddsbrytare).

» Sakra mot oavsiktlig paslagning.

» Vanta i minst 3 minuter tills kondensato-
rerna har tomts.
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» Kontrollera att det inte finns nagon span-
ning kvar.

Anslutning eller franskiljning av stromférande
stickanslutningar kan leda till livsfarliga
stromstotar eller brannskador.

» Koppla inte ifran och anslut inga likstrém-
sanslutningar vid kraftigt solsken pa de fo-
tovoltaiska modulerna.

» Tack déver de fotovoltaiska modulerna med
ett material som inte slapper igenom ljus
innan du skiljer eller ansluter stickanslut-
ningar at.

» Anvand skyddshandskar och anvand
lampligt isolerat verktyg.

» Oppna aldrig vaxelriktarens hus.

Pa en stroml6st kopplad och jordad fotovol-
taisk modul kan det uppsta en hdg spanning.

» Ta bort jordningen pa den fotovoltaiska
modulen innan du utfér arbeten pa den
fotovoltaiska modulen, likstromskabeln
eller likstromsstickkontakten.

1.3.3 Livsfara pa grund av saknade
sakerhetsanordningar

De scheman som finns i detta dokument visar
inte alla sakerhetsanordningar som ar nod-
vandiga for en korrekt installation.

» Installera de nédvandiga sakerhetsanord-
ningarna i systemet.

» Beakta gallande nationella och internatio-
nella lagar, normer och riktlinjer.

1.3.4 Risk for brannskador eller skallning
pa grund av heta komponenter

» Utfér inget arbete pa komponenterna for-
ran dessa svalnat.

1.3.5 Risk for personskador pga. felaktiga
underhall och reparationer

Uteblivet eller felaktigt underhall och repara-
tioner kan leda till personskador eller skador
pa den fotovoltaiska anlaggningen.

» Se till att underhalls- och reparationsarbe-
ten endast utfors av fackman.

1.3.6 Risk for personskador pa grund av
vassa kanter

Transport, montage eller arbete pa montage-
plattan kan leda till skarskador.
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» Anvand lampliga sakerhetshandskar.

1.3.7 Risk for materiella skador pa grund
av olampligt verktyg

» Anvand korrekta verktyg.

1.4

» Beakta nationella foreskrifter, normer, rikt-
linjer, forordningar och lagar.

Foreskrifter (riktlinjer, lagar, normer)
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2 Hanvisningar till dokumentation

2 Hanvisningar till dokumentation

21 Fo6lj anvisningarna i 6vrig dokumentation
» Folj alltid de driftinstruktioner och installationsanvisningar
som medfdljer systemets komponenter.

2.2 Forvaring av dokumentation

» Lamna Over denna anvisning och all dvrig dokumentation
till anvandaren.

23 Anvisningens giltighet
Denna anvisning géaller endast for:
Produkt - artikelnummer

Giltighet: Tyskland, Belgien, Belgien, Schweiz, Nederlanderna, Norge, Fin-
land, Finland, Sverige

VPV | 3000/1 400V 0010024722
VPV | 4000/1 400V 0010024723
VPV | 5000/1 400V 0010024724
VPV 1 6000/1 400V 0010024725

3  Produktbeskrivning

3.1 Produktoversikt

3.1.1 Oversikt fotovoltaisk anldggning

|\ /®
' an

I
=

Il
@Jé

)
1 Skyddsjordning (om 6
noédvandigt, ingar inte i

Stickanslutning likstrém
(Phoenix SUNCLIX)

leveransen) 7 Likstromskabel (ingar

2 Matarskap (ingar inte i inte i leveransen)
leveransen) Vaxelriktare

3 ;Jec:/rgrr;:ge(r;r;gar inte i Fotovoltaisk generator

ingar inte i leveransen

4 Vaxelstromskabel (ingar é 9 . flera f | )

inte i leveransen) estar av flera fotovol-
. . w taiska moduler.
5 Stickanslutning vaxel-

10  Stickanslutningar lik-
strém (ingar inte leve-
ransen)

strom (Wieland)
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3.1.2 Oversikt anslutningar

1 Modbus (RJ10) 6 Fotovoltaisk generator
likstrdmsanslutning (-)
2 Ethemet (RJ45) fér Phoenix SUNCLIX
3 RS485-buss (RJ45) 7 Fotovoltaisk generator
4 Elnat véxelstromsan- likstromsanslutning (+)
slutning fér Wieland for Phoenix SUNCLIX
RST25i5 8 saknar funktion
5 saknar funktion 9 Lastfranskiljningsbrytare

likstrom

3.1.3 Oversikt stickkontakt

1 Wieland RST25i5 vaxel- 3 Phoenix Contact
stromskontakt SUNCLIX PV-CM-S 2,5-
2 Phoenix Contact 6 (+) likstromskontakt

SUNCLIX PV-CM-S 2,5-
6 (-) likstromskontakt
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3.1.4 Oversikt montageplatta

Montera vaxelriktare 4

N

1 e/

N

k/ﬂ

1 Montageplatta 3 Hal for infastningsskru-
var

2 Sakringsplat
3.2 Uppgifter pa typskylten

- Driftsanvisning

3.3 Serienummer

- Driftsanvisning

3.4 CE-markning

(€

CE-markningen dokumenterar att produkten i enlighet med
forsakran om éverensstammelse uppfyller de grundldggande
krav som stélls av tillampliga direktiv.

Forsakran om 6verensstammelse finns hos tillverkaren.

4 Montera vaxelriktare

4.1 Packa upp produkten

1. Ta forsiktigt bort férpackningen och skyddande material
utan att skada apparatens delar.

2. Avfallshantera emballaget enligt gallande foreskrifter.

4.2 Kontrollera leveransomfattningen

» Kontrollera att alla delar finns med och ar oskadda.

4.21 Leveransomfattning

Mangd | Beteckning

1 Vaxelriktare

1 Montageplatta

1 Wieland RST25i5 véxelstrémskontakt
1 Phoenix SUNCLIX (+) likstromskontakt
1 Phoenix SUNCLIX (-) likstromskontakt
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1 Forteckning dver medféljande delar
4.3 Matt

608

4.4

Minimiavstand

60

200

200

60

oeee
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4 Montera vaxelriktare

A+ 81

4.5

Krav pa monteringsplats

» Se till att féljande krav uppfylls:

4.6

256

Minsta avstand beaktas

Likstromkabelns placerbarhet fran fotovoltaikmodu-
lerna till vaxelriktaren

Vaxelstromkabelns placerbarhet till matarskapet
Uppstallningplatsen ar stabil, lodrat och jamn
Ingen lattantandlig omgivning

Uppstallningsplatsen ar fri fran permanenta vibratio-
ner

Uppstaliningsplatsen uppfyller kraven enligt klimat-
klass 3K3 enligt IEC 60721-3-3

En internetrouter finns fér anvandning av webbsidan

Placerbarhet for dataforbindelser for anslutning av
ytterligare godkanda produkter till vaxelriktaren

Hénga upp produkten

Kontrollera vaggens barkraft.
Observera produktens totala vikt.

Anvand endast infastningsmaterial, som ar godkant for
vaggen.

Betingelse: Vaggens barighet ar tillracklig

\/<D

» Justera in montageplattan vagrat med ett vattenpass
mot vaggen, sasom visas pa bilden.
» Fast montageplattan med 4 skruvar mot vaggen.

» Hang upp produkten fran uppifran mot montageplattan
pa det satt som visas pa bilden.

» Se till att produkten snapper fast hérbart pa monterings-
plattan (klacken pa baksidan snapper fast i sakringspla-
ten (1)).

Betingelse: Vaggen bérighet ar inte tillracklig

» Sorj pa plats for en upphangningsanordning med tillrack-
lig barighet.

» Anvand t.ex. fristdende hallare eller en formurning.

» Hang upp produkten pa det beskrivna sattet..
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5 Installation

Elinstallationen far bara utféras av en behorig elektriker.

Vid kontaktbelaggning, se till att belagga uttagen med kor-
rekt kontakt.

5.1 Beakta planeringsanvisningarna for den
fotovoltaiska anlaggningen

1. Kontrollera att planeringsanvisningarna fér den fotovol-
taiska anlaggningen beaktas.

2. Observera kopplingsschemat i — Bilaga.

5.2 Beakta kraven pa de fotovoltaiska
modulerna

1. Beakta de fotovoltaiska modulernas installationsanvis-
ning.

2. Anvand endast fotovoltaiska moduler vars anslutningar
inte behdver jordas.

3. Anvand endast fotovoltaiska moduler, som uppfyller
kraven for klass A enligt IEC 61730.

4. Anvand endast godkanda och lampliga fotovoltaiska
moduler for att undvika skador pa vaxelriktaren.

5. Beakta anvisningarna gallande askskydd av de fotovol-
taiska modulerna.

Betingelse: Den maximala vaxelstroms-driftsspanningen &r stérre an den
fotovoltaiska generatorns nominella systemspanning.

» Kontrollera att den fotovoltaiska generatorns maximala
nominella systemspanningen ligger éver vaxelstroms-
natspanningen.

5.3 Beakta kraven fran elforsorjningsforetaget

1. Sakerstall att alla krav fran elleverantéren uppfylits vid
idrifttagningen.

2. Fraga din elleverantér efter avtalsmassiga eller natio-
nellt specifika krav pa driften av vaxelriktaren.

5.4 Installera skyddsbrytare

1. Automatsakringens matt kan variera beroende pa ma-
tarledningens placering. Installera vid behov en led-
ningsskyddsbrytare i ditt fastighetsnat i enlighet med
féljande tabell.

Vaxelriktare Ka- Forlust- Led-
beltvar- ledning nings-
snitt vid skydds-
Vaxel- nominell brytare
stroms- effekt
ledning och ka-
belldngd
10 m
2,5 mm’ 4w
VPV | 3000/1 400V 2 B16
4,0 mm 3W
2,5 mm’ W
VPV 1 4000/1 400V 3 B16
4,0 mm 4W
2,5 mm2 "mw
VPV | 5000/1 400V 3 B16
4,0 mm TW
2,5 mm2 14 W
VPV 1 6000/1 400V 2 B16
4,0 mm 8W
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2. Installera en jordfelsbrytare typ A om det ar féreskrivet

for installationsplatsen.
3.  Se ill att natanslutningsplatsen alltid &r atkomlig och
aldrig tacks over eller blockeras.

4. Informera den driftsansvarige om sakerhetsanordning-

arnas funktion och hantering.

5.5 Forbered kabelanslutning och
stickkontakter

1. Anvand endast lampliga kablar fér anvandning med de
medfdljande eller andra godkanda stickkontakter.

2. Beakta de produktspecifika uppgifterna om likstromsan-
slutningen och vaxelstromsanslutningen i Tekniska data
(- Sida 284).

3. Beakta tillverkaruppgifterna och anslutningsforeskrif-
terna for kabeldragning och stickanslutning.

4. Undvik bade drag- och tryckbelastningar pa stickanslut-
ningar och kabeldragning under montaget.

5. BO§j kabeln vid en stickanslutning tidigast 4 cm efter att
den tratt ut ur stickanslutningen eller en anslutnings-
lada.

6. Dra anslutningsledningarna till den komponent som
skall anslutas till produktens undersida.

7. Korta av anslutningskablarna till Iamplig langd.

5.6 Forbereda anslutningen av
véaxelstromskabeln

Satt dig vaxelstroms stickkontakten

1. Anvand endast den medféljande vaxelstromsstickkon-
takten (Wieland) eller en annan stickkontakt som god-
kants av produktens tillverkare.

2. Om den medféljande vaxelstromsstickkontakten inte
ar 6ppnas sa beaktar du uppgifterna om Oppning av
vaxelstrémsstickkontakten (— Sida 266).

3.  Skruva i forek. fall av huvmuttern .

Skjut huset 6ver den isolerade vaxelstrémskabeln.

5. Skada inte de inre ledarnas isolering vid avisolering av
det yttre holjet.

>

y (PE)

Y N, L

6. Avisolera det yttre héljet och den inre ledaren sa som
visas pa bilden och enligt féljande tabell:

Avisole- Dragavlastning 2 [mm]
ringens (ledare)
Lanod 6.10 | 10.14 | 13.18 | 13..18
(PE) (N, L) (PE) (N, L)
y [mm] 30 25 55 50
X [mm] 8 8 8 8
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5 Installation

7.

Isolerad vaxelstromska- 2 Stickkontaktskapsling
bel vaxelstromsstickkontakt
med diameter D 3 Bojradie

24xD

Beakta anvisningarna om bgjradie (3) for vaxelstromka-
beln (1).

RN

258

Skyddsledare PE 4 Ytterledare 1
Ytterledare 3 5 Neutralledare N
Ytterledare 2

For in de avisolerade inre ledarna i skruvklammorna
enligt stickkontaktsbelaggningen.

Skruva at skruvklammorna.

Kontrollera att alla ledare sitter mekaniskt fast i kontak-
tens skruvklammor.

11. Skjut in stickkontakten i stickkontaktshuset.

12. Sakerstall att stickkontakten hakar in horbart i stickkon-
taktshuset.

13. Skruva fast huvmuttern.

Anslut vixelstromskablar med anslutning till hus
14. Sla ifrén sakringen pa fastighetsanslutningen.
15. Anslut vaxelstromskabel med anslutning till hus.

5.7 Forbered anslutning likstrom

Fara!
Livsfara vid elektriska stotar!

Likstromskablar pa fotovoltaiska moduler
leder strdm aven vid begransat ljus.

» Kontrollera att likstromskabeln inte ar an-
sluten till den fotovoltaiska generatorn in-
nan du borjar arbeta med den.

» Undvik kontakt med strémférande delar.
» Anvand lampliga sakerhetshandskar.

Sitt dit likstromsstickkontakten

1. Kontrollera att ingen spanning ligger pa kabeln.

2. Anvand endast den medféljande likstromkontakten eller
en annan stickkontakt som godkénts av produktens
tillverkare.

— Bilden visar sdsom ett exempel SUNCLIX likstréms-
stickkontakten "+".

3. Om den medféljande likstromsstickkontakten inte ar
Oppnas sa beaktar du uppgifterna om Oppning av lik-
stromsstickkontakten (- Sida 265).

4. Kontrollera att den anvanda likstromsstickkontakten
passar till likstromsstickkontaktens polning.

5. Skada inte den inre ledaren vid avisolering av det yttre
holjet.

6. Avisolera den inre ledaren ca. 15 mm.
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1 Fjader

7. Forin den avmantlade inre ledaren med tvinnande litser
in i likstrémsstickkontaktens baksida &nda till anslaget
(A).
< Litsandarna syns i fjadern (1).

8. Stang fjadern (B).

9. Kontrollera om ledarna sitter mekaniskt fast i stickkon-
takten. Justera vid behov.

10. Skjut stickkontaktshuset éver stickkontakten (C).

11. Skruva igen likstrémsstickkontaktens kapsling (D).

12. Satt pA samma satt dit den andra likstrémsstickkontak-
ten pa den andra likstrémskabeln.

Anslut likstromskabeln med den fotovoltaiska ge-
neratorn

13. Kontrollera att den fotovoltaiska generatorn inte gene-
rerar nagon eller mycket litet strém.

Anmarkning

Tack t.ex. dver de fotovoltaiska modulerna
eller genomfér likstromsinstallationen natte-
tid.

=

14. Anslut likstromskabeln till en fotovoltaisk generator.

5.8

1. Sakerstall att lastfranskiljaren pa vaxelriktaren star pa
(0).

2. Sakerstall att ingen vaxelstrom ar ansluten till vaxelrik-
taren.

3. Kontrollera att ledningsskyddsbrytaren ar avstangd.

4. Kontrollera att den fotovoltaiska generatorn inte genere-
rar nagon strom eller bara mycket litet strém vid anslut-
ning till véxelriktaren.

5. Kontrollera i férek. fall polningen av likstrémsanslut-
ningen hos den fotovoltaiska generatorn.

6. Anslut likstrdmskabeln med véaxelriktaren.

7. Anslut vaxelstromskabel med vaxelriktaren.

8. Kontrollera att de nationellt specifika kraven pa driften
av en fotovoltaisk anldggning ar uppfyllda.

9. Uppratta stromfoérsorjningen till vaxelriktaren (sla till
ledningsskyddsbrytaren).

Installera véaxelriktare
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Installation 5

5.9 Energiackumuleringssystem (tillval)

» Observera energiackumuleringssystemets installations-
anvisning.

5.10 Ansluta data-anslutning (tillval)

» Beakta anvisningen for de produkter, som skall anslutas
med en datafoérbindelse till vaxelriktaren.

» Se till att kraven pa anslutning, terminering och adresse-
ring av den externt anslutna produkterna uppfylls.

» Se till att det finns ett avstand pa 200 mm mellan dataka-
beln och likstrdms-/vaxelstromskabeln for att minimera
storningar hos datadverforingen.

Via dataférbindelser kommunicerar vaxelriktaren med andra
godkanda produkter.

Vaxelriktaren har tre granssnitt for dataférbindelser:

— Ethernet [RJ45]
For anslutning till en Internet Router, for att skicka data
till webbportalen och for att hantera ett stort antal av
funktionerna hos den fotovoltaiska anlaggningen via en
webblésare.

— 2 ganger RS485-Bus [RJ45]
For anslutning till godkanda produkter, t.ex. for energi-
styrning.

— Modbus [RJ10]
For anslutning t.ex. till en energiméatare.

» Fraga kundtjanst vilka produkter som ar godkanda for
anslutning till vaxelriktaren.

Féljande bild visar i form av ett exempel dataférbindelsen i
en fotovoltaisk anlaggning med dynamisk inmatningsstyr-
ning.

1 Dynamisk inmatnings- 5 Internet router
styrning 6  Ethernet datakabel
2 RS485-buss datakabel emet datarabe
" 7 Modbus datakabel
3 Forsta vaxelriktaren .
. a 8 Energiraknare
4 Ytterligare vaxelriktare

N\, . . . . . .
Vid dynamisk inmatningsstyrning reglerar den forsta vax-
elriktaren strypningen av inmatningen i enlighet med det be-
garda maximivardet for hela den fotovoltaiska anlaggningen.

For reducering av inmatningen hos FV-véaxelriktaren (t.ex.
50 % eller 70 % av FV-generatoreffekten) kravs Modbus
energiraknare.
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5 Installation

>

For ytterligare information om den dynamiska inmat-
ningsstyrningen beaktar du anvisningen till inmatnings-
styrningsprodukten eller fragar kundtjanst.

5.10.1 Ansluta Ethernet

1.

1.

Alternativ 1:

» FOr att den driftsansvarige t.ex. skall kunna instal-
lera produktionsdata och handelsemeddelanden pa
webbportalen ansluter du vaxelriktaren till Ethernet-
granssnittet (RJ45) med en Internet-router.

Anmarkning
m Om du ansluter vaxelriktaren till en

SDHC-kompatibel Internet router borjar
vaxelriktaren automatisk med okrypterad
datadverféring till servern.

Alternativ 2:

XXXXXXXXXXX

1323 w

192.168. XXX. XXX 0B:25

©

» Du kan ocksa uppratta anslutningen till véxelriktaren

genom att ocksa ansluta en PC till Internet-routern.

— Véxelriktaren och PC:n skall befinna sig i
samma natverk. Sa snart vaxelriktaren ar anslu-
ten till Internet visar vaxelriktaren sin egen IP-
adress (1) cykliskt. Om du matar in denna IP-
adress i webblasarens inmatningsfalt 6ppnas
vaxelriktarens webbserver.

For att férhindra dverféringen av data tar du bort vax-
elriktarens natverkskabel eller avaktiverar datadverfo-
ringen i Installningar for Ethernet (- Sida 263).

5.10.2 Anslut RS485-bussen

Al
HM »
G1
A1 Data A (vit/orange) G1  Jord (brun)
B1 Data B (orange)
1. Kontrollera att du anvander en Cat-5 Patch-kabel, som
ar 1amplig for anslutningens langd (100 m).
2. Kontrollera att datakabelns stickkontaktsbelaggning
motsvarar anvisningarna:
Produkt Vaxelriktare Extern produkt
Anslutning RJ45-kontakt Anslutningsfunk-
tion
1" Data A (A1)”
Kontakt
2 Data B (B1)
K Risk for att forstdra RS485-buss ingangen pa vaxelrikta-
ren: Belagg inte stickkontakten med en 24 VV DC-kontakt!
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Produkt Vaxelriktare Extern produkt
Anslutning RJ45-kontakt Anslutningsfunk-
tion

3 -

4 _

5 —
Kontakt

6 —

7 -

8 Ground (G1)
" Risk for att forstora RS485-buss ingangen pa vaxelrikta-
ren: Belagg inte stickkontakten med en 24 VV DC-kontakt!

3. Anslut datakabeln till RS485-Bus (RJ45-hylsa) pa vax-
elriktaren.

4. Anslut datakabeln t.ex. till en godkand produkt for dyna-
misk inmatningsstyrning.

5. Kontrollera i forek. fall att RS485-Bus pa vaxelriktaren
ar terminerad.

5.10.2.1 Anvanda alternativ datakabel for RS485-
Bus

1. Se till att total langd for RS485-Bus inte 6verskrider
100 m.

2.  Kontrollera att den angivna stickkontaktsbelaggningen
anvands vid anslutning av den alternativa datakabeln
for att ansluta en extern produkt med RJ45-dosan.

5.10.3 Ansluta Modbus

ENO

1 RJ10 kontakt

1. Kontrollera att du anvander en datakabel, som ar Iamp-
lig for anslutningens langd.

2. Anvand om mdjligt energirdknaren Schneider iEM3155
med Modbus-datakabel fran produktens tillverkare.

3.  Om du anvander en annan energimatare eller en annan
datakabel sa skall du sakerstalla att stickontaktsbelagg-
ningen motsvarar anvisningarna:

Produkt | Vaxelriktare Schneidezr Extern ener-
Anslut- RJ10- iEM3155” gimitare
ning kontakt Anslut- Anslut-
ningsfunk- ningsfunk-
tion tion
1 D1/+ Data A
2 DO/- Data B
Kontakt
3 ov Ground
4" 0 L

" Risk for att forstora Modbus-ingangen pa vaxelriktaren:
kontakt 4 pa vaxelriktarens RJ10-uttag leder spanning.
Anvand inte denna kontakt!

2 Fraga din installator eller kundtjanst efter den rekom-
menderade Modbus-datakabel fran produktens tillver-
kare.
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4.  Anslut datakabeln pa Modbus (COM2) [RJ10] pa véaxel-
riktaren.

5. Anslut datakabeln till en godkénd produkt, till exempel
energimataren Schneider iEM3155.

6. Av Oversikten dver operatdrs- och visningsfunktionerna
(- Sida 241) i driftsanvisningen till denna produkt fram-
gar vilka ytterligare energimatare som ar kompatibla.

7. Kontakta kundtjanst om du vill ha mer information om
tilldtna produkter.

8. Se il att total langd for RS485-Bus inte dverskrider
100 m.

6 Anvandning

» Beakta uppgifterna om mandverkonceptet (- Sida 236) i
bruksanvisningen till vaxelriktaren.

6.1 Aktivera servicemenyn

1. Oppna Huvudmeny - Instillningar — Service.

2. Tryck pa knapparna & och 7 samtidigt under 3 sekun-
der.

3. Oppna och bearbeta den énskade menypunkten.

Anmarkning

En dversikt 6ver alla menypunkter och infor-
mationer om de mdjliga instéllningarna i ser-
vicemenyn hittar du i Oversikt éver funktio-
nerna for installatéren (— Sida 267) i bilagan.

i

4. Om sa kravs matar du in det 5 positioner langa l6senor-
det for att bearbeta en menypunkt i servicemenyn.

5. Om du inte kénner till I6senordet sa fragar du kund-
tjansten.

7  Driftsattning

71 Ta i drift for forsta gangen

» Genomfor Driftsattning for vaxelriktaren med hjalp av
installationsassistenten.

7.1.1 Kora Installationsassistenten

» Anslut produkten till stromnatet.
< Installationsassistenten startar automatiskt.

Installationsassistenten visas vid start av produkten tills alla
nédvandiga menypunkter stallts in helt och hallet.

Alla menypunkter utom Huvudmeny - Information — Na-
tionell instéllning kan ocksa andras i efterhand.

Menypunkten Nationell instéllning kan bara aterstallas i
efterhand med forlust av data.

Anmarkning

Ytterligare information gallande andring av Natio-
nell instillning hittar du i Oversikt éver funktio-
nerna for installatoren (- Sida 267) och i driftsan-
visningen till denna produkt.

i
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Anvandning 6

Installationsassistenten visar en checklista 6ver de nédvan-
diga installningarna vid forsta driftssattningen.

Om du annu inte stallt in en menypunkt sa visas menypunk-
ten i checklistan med en OJ.

Om du annu stallt in en menypunkt sa visas menypunkten i
checklistan med en E4.

Ytterligare information om instaliningsméjligheterna i installa-
tionsassistentens menypunkter far du i Oversikt éver funktio-
nerna for installatéren (- Sida 267) eller i Oversikt éver ope-
ratdrs- och visningsnivaer (— Sida 241) i driftsanvisningen till
denna produkt.

7.1.1.1 Stalla in menyspraket

1st commissioning

(] Language

(0 Date format
(0 Date

1. Oppna Sprak - .
fm\
\ =

2. Anvand O eller 7 for att stélla in 6nskat sprak for me-
nyn.

3. Nar du valt 6nskat menysprak évertar du urvalet med
SET .

4. Tryck pa ESC.

< De visade menypunkterna visas nu pa det av dig
valda spraket.

Anmarkning

Vid forsta idrifttagning visas menypunkten
Sprak.

7.1.1.2 Stélla in datumformat

1. Oppna Datumformat - .
2. Stall in 6nskat datumformat.

7.1.1.3 Stéll in datum

1. Oppna Datum - .
2. Stall in 6nskat datum.

7.1.1.4 Stilla in tidsformat

1. Oppna Tidsformat — .
2. Stall in 6nskat tidsformat.
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7 Driftsattning

7.1.1.5 Stall in klockslag

1. Oppna Klockslag - .
2. Stallin 6nskat klockslag.

7.1.1.6 Stéll in land

» Stall in parametrarna for alla stodstallen, sdsom beskrivs
ovan.

» Tryck pa ESC.

R

Anmarkning

En andring av Nationell instéllning ar bara moj-
ligt genom att aterstalla vaxelriktaren pa fabriks-
installningarna, varigenom installningar och data
gar forlorade.

f@\
7

Det valda landet har ingen inverkan pa det in-
stallda och visade menyspraket.

1. Oppna Nationell instillning - .
2. Valj detland i vilket vaxelriktaren anvands.

3. Om det 6nskade landet inte kan valjas sa valjer du al-
ternativt ett land med strangare bestammelser.

4. Vand dig till kundtjanst om du har fragor om de natio-
nella installningarna.

5. Bekrafta urvalet med SET.
6. Tryck pa ESC.

< Pa displayen visas kontrollfragan Inmatning kor-
rekt? .

7. Besvara sakerhetsfragan med Ja genom att trycka pa
SET i minst 1 sekund.

8. Tryck pa ESC.
Betingelse: Den nationella installningen &r fel.

» For att aterstalla den nationella instéllningen beaktar du
anvisningarna om Installatérsniva (—

» Genomfor darefter Idrifttagningen for forsta gangen
(- Sida 261) igen.

7.1.1.7 Stall in blindeffekt
1. Oppna Blindeffekt — .

)\XXXXXXXXXXX

u.g\rﬂ

®

o

Sida 267) i bilagan.

Anmarkning

Ytterligare information om blindeffekt hittar
du i bilaga A.

i

2. Valj Lage och tryck pa SET.

3. Valj den 6nskade typen av blindeffektsparameter och
tryck pa SET.

4. Tryck pa ESC.

Betingelse: Vid Lage har du inte valt cosPhi = 1 som typ av blindeffektspa-
rameter.

» | Ladda forlagor valjer du 6nskad férlaga och tryck pa
SET .

Tryck pa ESC.

Tryck pa SET och stall in Antal stodstéllen.

Tryck pa SET.

Tryck pa ESC.

Valj den forsta Stodstalle som du vill stalla in och tryck
pa SET.

» Stall in det 6nskade parametervardet for Stodstalle och
tryck pa SET.

vVvyVvyVvyy
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1 Y-axel 4 Pilsymbol underreage-
ring
2 X-axel
5 Stodstallen (i exemplet
3 Pilsymbol éverreaktion 4 stodstallen)

5. Valj Visa parameter och tryck pa SET .

Den innan installda parametern for Blindeffekt visas nu
grafiskt sdsom det &r avbildat i exemplet.

7. Tryck pa ESC.

7.1.1.8 Avsluta Driftsattning

1.  Oppna avsluta — .

Betingelse: Menypunkterna i installationsassistenten ar ofullstandigt in-
stallda.

» Meddelandet Instéllningarna ar ofullstandiga! visas.
» Tryck sedan pa SET, for att korrigera instéllningarna.
» Avsluta Driftsattning igen.

Betingelse: Installationsassistentens menypunkter ar fullstandigt instéllda.

» Oppna avsluta - .
» Kontrollfragan Ar alla instéllningar korrekta? visas.

Betingelse: Installationsassistentens menypunkter ar inte korrekt installda.

» For att korrigera felaktiga installningar trycker du pa
ESC .

» Korrigera de felaktiga instéllningarna i installationsassi-
stenten.

» Avsluta darefter Driftsattning igen.

Betingelse: Installationsassistentens menypunkter ar korrekt installda.

» Tryck pa SET i minst 1 sekund.

< Vaxelriktaren startar pa nytt och synkroniserar sig
med natet.

» Satt lastfranskiljarbrytaren i position (1), for att koppla
vaxelriktaren under likstrém.

» Driftsattning ar avslutad och vaxelriktaren &r i drift.
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Overldmna produkten till den driftsansvarige 8

7.2 Instéllningar for data-anslutningar (tillval)

» Beakta tillverkaruppgifterna for externt anslutna produk-
ter.

7.2.1 Instillningar for Ethernet-anslutningen

1. Kontrollera att vaxelriktaren ar ansluten till en Internet
router eller annan godkand produkt pa Ethernet-grans-
snittet (— Sida 260).

Anmaérkning

Andra endast instéllningar pa din vaxelriktare
om den 6nskade anslutningen inte kan upp-
rattas automatiskt.

i

Betingelse: Natverksforbindelse med Internet routern upprattas inte auto-
matiskt (ingen DHCP).

» Oppna Huvudmeny - Instéllningar - Natverk.

» Beakta uppgifterna om menypunkterna i Oversikt ver
operators- och indikeringsfunktioner (— Sida 241) i
driftsanvisningen.

» Installera vaxelriktaren for dataférbindelsen via Ethernet-
granssnittet med den anslutna produkten, t.ex. en inter-
netrouter.

Betingelse: Natverksforbindelsen med PC eller Notebook har upprattats.

» Observera att &ndringar i den interna servern direkt pa-
verkar installningarna av vaxelriktaren.

Anmarkning

Nar du ansluter vaxelriktaren till en PC eller
Notebook sa har du atkomst till vaxelriktarens
interna server.

i

» Las av vaxelriktarens IP-adress vid befintlig natverksan-
slutning nedtill till vanster pa vaxelriktarens grundvis-
ning.

» Mata in vaxelriktarens IP-adress i webblasarens adress-
falt och dppna vaxelriktarens interna server.

7.2.2 Instillningar for Modbus och dynamisk

inmatningsreglering

1. Sékerstall att en godkand produkt &r korrekt ansluten till
vaxelriktarens Modbus (- Sida 260).

2.  Oppna Huvudmeny - Instillningar - Energihante-
ring - Lage.

3. Valj Energiraknare.

4. For att t.ex stélla in en energiméatare 6ppnar du Konfi-
guration.

5. Beakta uppgifterna om menypunkterna i Oversikt éver
operators- och indikeringsfunktioner (- Sida 241) i
driftsanvisningen.

6. Installera vaxelriktaren fér databearbetning med en
godkand produkt.
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7.2.3 Installningar for gransvarde Photovoltaic-
Ready

1. Sakerstall att det pa vaxelriktarens RS485-buss ar en
godkand produkt korrekt ansluten (— Sida 260).

2. Beakta uppgifterna om menypunkterna i Oversikt dver
operators- och indikeringsfunktioner (- Sida 241) i
driftsanvisningen.

3. Oppna Huvudmeny - Instéllningar - Energihante-
ring - Léage.

4. Kontrollera att Energiraknare har valts.

5.  Ominte, valj i sa fall Energiraknare.

6. Bekrafta urvalet.

7. Gatillbaka till menypunkten Energihantering.

8. Anpassa Gransvarde Photovoltaic-Ready i enlighet
med din fotovoltaiska anlaggning.

9. Vand dig till kundtjanst om du har fragor om uppstall-
ning av tillaten produkt.

7.3 Tai drift igen

1. Sakerstall att de fotovoltaiska modulerna ar korrekt
monterade och installerade.

2. Sakerstall att installationen och monteringen av
vaxelriktaren uppfyller kraven i kapitlen Installation
(~ Sida 257) och Montage (- Sida 255).

3. Kontrollera att alla nationellt specifika krav och alla krav
fran elnatsoperatéren uppfylls.

4.  Anslut produkten till vaxelstrom vid husanslutningen
(sla till sakringen).

5.  Satt lastfranskiljarbrytaren i position (1), for att koppla
vaxelriktaren under likstrém.

6. Vanta nagra minuter tills grundvisningen visas.

Y\  Anmadrkning
m Grundvisningen visar endast den aktuella
utgangseffekten nar det lyser tillrackligt med
solljus pa de fotovoltaiska modulerna.

7. Nar installationsassistenten visas genomfér du Drift-
sattning (- Sida 261).
< Véaxelriktaren ar nu i drift igen.

8 Overlamna produkten till den

driftsansvarige

» Informera driftansvarig om att produkten behéver under-

hallas enligt angivna intervaller.

» Forklara for anvandaren var sakerhetsanordningarna

sitter och hur de fungerar.

» Instruera anvandaren i hur produkten ska hanteras.

» Hanvisa speciellt till sdkerhetsanvisningarna som anvan-

daren maste beakta.

» Lamna 6ver alla anvisningar och produktdokument sa att

anvandaren kan spara dem.
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9 Avhjalpa fel
9 Avhjalpa fel

1. Beakta uppgifterna om Atgérdande av stérning
(- Sida 239) i driftsanvisningen.

2. Kontrollera generatorparametern (- Sida 264).

3. For att atgarda storningar och andra orsaker till hédndel-
semeddelanden foljer du anvisningar om Atgérdande
av storningar och handelsevisningar (- Sida 280) i bila-
gan.

4. Om en storning intraffar mer &n 5 ganger per dag eller
om du inte kan atgarda den sa kontaktar du kundtjéanst.

10 Underhall

Forutsattning for langvarig funktion, palitlighet och lang livs-
langd ar att regelbundet underhall av hela den fotovoltaiska
anlaggningen utférs av fackman. Produktens tillverkare re-
kommenderar att ett underhallsavtal skrivs.

» Beakta vid underhall de allménna sékerhetsanvisning-
arna i kapitlet Sakerhet.

10.1  Folj underhallsplanen

» Utfor underhallsarbeten enligt underhélisplanen i bilagan.
10.2 Kontrollera komponenter hos den
fotovoltaiska anlaggningen

» Kontrollera alla komponenter hos den fotovoltaiska an-
laggningen i enlighet med inspektions- och underhéallsan-
visningen.

10.3

1.  Kontrollera handelseprotokollet och genomfér vid behov
atgarder for att hava stérningen (- Sida 264).

2. Kontrollera den aktuella arsproduktionen och jamfor
den med féregadende ars produktion fran den senaste
provningsrapporten.

3. Om du konstaterar en tydlig férsamring av arsproduktio-
nen jamfort med foregaende ar produktion sa genomfor
du atgarder for att hava stdrningen (- Sida 264).

Kontrollera vaxelriktaren

10.4 Kontrollera uppstéllningsplatsen

» Sakerstall att kraven pa uppstallningsplatsen
(- Sida 256) iakttas.

10.5 Kontrollera generatorparameter

1. Oppna Huvudmeny — Generatorparameter.
< Véxelriktaren tar upp den fotovoltaiska generatorpa-
rametern och visar den sedan.
2. Kontrollera att de fotovoltaiska modulerna inte ar
delskuggade.
v Om kurvan flackar av upptill kan véxelriktaren even-
tuellt inte mata in mer effekt.
3. Kontrollera att den fotovoltaiska anldggningen motsva-
rar planeringsanvisningarna och att den &r ratt konfigu-
rerad.
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10.6 Forbered underhallsarbeten pa

elinstallationen

1. Ta solvarmeanlaggningen tillfalligt ur drift (- Sida 264)
for underhallsarbeten.

2. Beakta kraven och sakerhetsanvisningarna for elinstal-
lationen (- Sida 259).

10.7
10.7.1 Kontrollera skyddsjordningen

Kontrollera elektrisk installation

» Om en skyddsjordning ar installerad kontrollerar du
skyddsjordningens funktionsduglighet.

10.7.2 Kontrolleraisoleringen och infastningen hos
kabeldragningen

1. Kontrollera att kabeldragningen, isoleringen och stic-
kanslutningarna &r rena, oskadade och att de sitter fast.

2.  Om du konstaterar brister s dokumenterar du och at-
gardar dessa omgaende.

10.8

1. Dokumentera de genomférda underhallsarbetena i en
underhallsrapport.

2. Overldamna underhallsrapporten till den driftsansvarige
for anlaggningen.

3. Informera den driftsansvarige om nédvandigheten av att
arkivera underhallsrapporten.

Skriva underhallsrapport

10.9

1. Kontrollera om véxelriktaren ar smutsig.

2. Rengor holjet med en Iatt fuktig duk och lite tval utan
I6sningsmedel.

3. Rengor kylflansarna bakom produkthdljet endast med
tryckluft pa max. 2 bar.

Rengor vaxelriktaren

10.10 Avsluta underhallsarbeten

» Ta den fotovoltaiska anlaggningen i drift (—~ Sida 261)
igen efter avslutade underhallsarbeten.

11 Avstéllning

111 Ta ur drift tillfalligt

Den fotovoltaiska anldggningen kan tillfalligt tas ur drift.

» Stang av ledningsskyddsbrytaren (sakring fran).
» Sakra ledningsskyddsbrytaren mot oavsiktlig eller obefo-
gad aterstart.

» Satt lastfranskiljarbrytaren i position (0), for att koppla
vaxelriktaren stromlos.

» Séakra lastfranskiljningsbrytaren mot oavsiktlig eller obe-
fogad aterstart.

Anvisningar for installation och underhall VPV 1 0020273406_01



11.1.1 Lossa SUNCLIX stickanslutning

» Kontrollera att den anslutna fotovoltaiska generatorn inte

genererar nagon strom.
» Skilj stickanslutningarna analogt med bilden.

— Bilden visar en stickanslutning med tva SUNCLIX
likstrémsstickkontakter (+) och (-).

» Las upp fijadern i likstromsstickkontakten med en skruv-
mejsel.

» Koppla ifrén anslutningen.

11.1.2 Skilj stickkontakt vaxelstrom

>

Avstallning 11

— Bilden visar en stickanslutning med tva Wieland vax-
elstrémsstickkontakter.

Las upp lasningen pa vaxelstromsstickkontakten med en
skruvmejsel.

Koppla ifran anslutningen.

11.1.3 Konstatera spanningsfrihet

» Konstatera att vaxelstromsstickkontakten ar spanningsfri
pa alla poler.

» Vaxelriktaren ar nu tillfalligt ur drift.

» For att ta den fotovoltaiska anlaggningen i drift igen beak-
tar du uppgifterna om Idrifttagning (- Sida 238).

11.2  slutgiltig avstallning

» Ta fotovoltaic-anlaggningen ur drift. (—~ Sida 264)

» Vanta i minst 10 minuter innan du demonterar vaxelrikta-
ren.

11.3 Demontera viéxelriktare och kontakt

11.3.1 Demontera vaxelriktare

» Ta véaxelriktaren definitivt ur drift.

» Skilj alla dataférbindelser fran vaxelriktaren.

» Tryck sakringsplaten pa montageplattan med en hand ca.
5 mm i riktning mot montageytan.

» Lyft vaxelriktaren med andra handen sapass att sakrings-
platen inte kan haka in igen.

> Slapp sakringsplaten.

» Ta ner vaxelriktaren med bada handerna fran montage-
plattan.

» Ta av montageplattan fran montageytan.

11.3.2 Oppna likstromsstickkontakten

» Kontrollera att stickkontakten och vaxelstromskabeln ar
spanningsfria.
» Skilj stickanslutningarna analogt med bilden.

0020273406_01 VPV | Anvisningar for installation och underhall

Kontrollera att ingen spanning ligger pa kabeln.

Skruva pa stickkontaktshuset och dra av det fran stick-
kontakten.

Lossa forbindelsen mellan insats och stickkontaktshylsa
med ett [Ampligt verktyg.
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12 Atervinning och avfallshantering

4. Dra utinsatsen ur stickkontaktshylsan.
5. Oppna fiadern med ett lampligt verktyg.

11.3.3 Skilj likstromskabeln fran
likstromsstickkontakten

v

Ta bort likstromskabel ur likstromsstickkontakten och i
isolera i forek. fall ledarna korrekt.

Upprepa i férek. fall stegen for den andra likstrémsstick-
kontakten.

v

11.3.4 Oppna vixelstromsstickkontakten

1. Kontrollera att ingen spanning ligger pa kabeln.

2. Oppna den medféljande véxelstromskontakten med ett
ldmpligt verktyg.

3. Skruva av konmuttern.

11.3.5 Skilj vaxelstromskabeln fran
vaxelstromsstickkontakten

v

Lossa skruvklammornas skruvférbindning och dra ut vax-
elstromskabeln ur skruvklammorna.

» Isolera ev. ledarna korrekt.

» Lossa huvmuttern i vaxelstrémsstickkontaktens huvmut-
ter.

Ta bort vaxelstromskabeln ur vaxelstrémsstickkontaktens
hus.

v

12 Atervinning och avfallshantering

Avfallshantering av férpackningen
» Avfallshantera emballaget enligt gallande foreskrifter.
» Folj alla relevanta bestammelser.

266
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A Oversikt dver funktionerna for installatoren

Bilaga

\\  Anmérkning
[I] Listade funktioner och driftsatt &r inte tillgangliga fér alla systemkonfigurationer.

A1 Installatérsniva servicemeny

For andringar under vissa menypunkter kravs en servicekod.

\  Anmarkning
[I] Fraga kundtjanst om du inte kan servicekoden.

Installningsniva

Vérden

min. ‘ max.

Enhet

Steglédngd, urval, forklaring

Fabriksin-
stallning

Huvudmeny - Instéllningar - Service -

Mata in knappkombination ‘

Fraga kundtjanst.

Blindeffekt

Visar undermenyn Blindeffekt.

Nar du Iamnar menyn visas fragan:
Spara andringar?

Tryck pa SET i en sekund for att bekréafta

Radera nationella instéllningar

Losenord fragas.

Fraga kundtjanst.

Radera nationella instéllningar?

Tryck pa SET i en sekund for att bekrafta

Efter att de nationella instéllningarna raderats
startar apparaten om och visar forsta drifttag-
ningen. Alla andra installningar gar darmed for-
lorade.

Spanningsgranser

Losenord fragas.

Fraga kundtjanst.

Féljande Spanningsgranser kan éndras:
— ovre franslagsvarde:

- nedre avstingningsvarde:

Franslagsvardet hanfor sig till spanningens topp-
varde.

Frekvensgranser

Hz

Losenord fragas.

Fraga kundtjanst.

Féljande Frekvensgranser kan andras:
- nedre avstiangningsvarde:

- Aterstartvirde:

- Troskelvarde Derating: (pa grund av for hog
frekvens)

— ovre franslagsvarde:

Spéanningsgranser @

Losenord fragas.

Fraga kundtjanst.

Féljande Spanningsgranser @ kan andras:
— ovre franslagsvarde:

- nedre avstingningsvarde:

Franslagsvardet hanfor sig till spanningens me-
delvarde.

" Visas inte vid laget cosPhi = 1.

2 Visas bara om ett varde > 2 stéllts in under Antal stodstéllen.

0020273406_01 VPV | Anvisningar for installation och underhall
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Instéllningsniva

Vérden

Enhet | Steglingd, urval, férklaring Fabriksin-
min. max. stéllning
Effektbegransning 500 w Vaxelriktarens utgangseffekt kan manuellt be- -
gransas till minimum 500 W. Om effekten ar ma-
nuellt begransad visas symbolen Effektreduce-
ring och matvardet Effektreducering / Orsak:
Anviandaranvisning pa statusvisningen.
Fast spanning v Loésenord fragas. -
Fraga kundtjanst.
Foljande instaliningar kan goras:
- Status
- Vérde
Automatisk MPP-tracking sténgs harigenom av.
Ingangsspéanningen kan stéllas in i intervallet
max. och min. Ingangsspanningen kan stéllas in i
stegom 1 V.
Fabriksinstallning - - Losenord fragas. -
Fraga kundtjanst.
Vid aterstallning till Fabriksinstallning raderas
féljande data:
- Produktionsdata
- Handelsemeddelanden
- Datum och tid
- Nationell instalining
- Display-sprak
- Natverksinstallningar
Efter aterstallning till Fabriksinstallning, startar
apparaten om visar den genomférda forsta drift-
tagningen.
alla parametrar - - Under detta menyalternativ kan installatéren -
andra ytterligare ENS-parametrar.
Huvudmeny - Instéllningar - Service — Blindeffekt

Lage

Typ av Blindeffektparameter
Féljande urvalsméjligheter finns:

- cosPhi =1
-Q(P)
- Q(U) linear

- Q(U) Hysteres

Ladda forlagor *

Har kan en standardparameter valjas.
-Q(P) > 3.680 W
- Q(P) > 13.800 W

Antal stodstallen '

Stall in Antal stodstéllen

Via stddstallena kan en parameter programmeras
fritt.

stddstallet (000 % ,100 %).

Stodstalle 1 ° - - - P (%) kan inte andras vid det forsta och sista -
stodstallet (000 % ,100 %).
Stodstalle 2 * - - - P (%) kan inte andras vid det forsta och sista -

Stodstille n ' 2

P (%) kan inte &ndras vid det forsta och sista
stodstallet (000 % ,100 %).

Visa parameter

Det innan installda Blindeffektparameter visas.

' Visas inte vid laget cosPhi = 1.

2 Visas bara om ett varde > 2 stéllts in under Antal stédstéllen.
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B Checklista vid idrifttagning

Bilaga

Tester/arbeten Anmarkningar/instéllningar

1 Sakerstall vaxelriktarens ventilering Minimiavstanden runt vaxelriktaren iakttas.

Det finns inga féremal pa vaxelriktaren, som kan férhindra
luftcirkulationen.

2 Ar véxelriktaren fast monterad? Vaxelriktaren ska vara fasthakad i vagghallaren.

3 Finns dragavlastning for vaxelstromskabeln? Vaxelstromsstickkontaktens konmutter skall vara fast atdra-
gen.

4 Ar véxelstrdmskontakten fast ansluten? Stickkontakten ar arreterad i vaxelriktarens vaxelstrémsan-
slutning.

5 Likstromsstickkontakt fast ansluten och polaritet korrekt? Stickkontakter ar arreterade och polaritet kontrollerad.

6 LAN kabel (tillval) ansluten och vaxelriktaren ansluten till Inter- Stickkontakten ar ansluten till Ethernet-anslutningen.

net? IP-adressen visas pa displayen.

7 Energimatare ansluten? Anslutning mellan Modbus-kontakt pa vaxelriktaren och D1/+,
DO0/-, OV pa mataren har upprattats (kabel finns som tillbe-
hor).

8 Tilldggsmodul inmatningsstyrning ansluten? Forbindelsen mellan RS485-buss kontakt pa vaxelriktaren
och A1, B1, G1 pa modulen har upprattats (kabeln ar bifogad
modulen).

9 Lastfranskiljare i position 1? Visuell kontroll av brytaren
Vaxelriktarens display ar paslagen.

10 Inget fel foreligger? Displayen blinkar inte rott.

Det visas inga okvitterade felmeddelanden.

11 Ar kommunikationen mellan véxelriktaren och tillagggsmodulen LED pa mataren bredvid Modbus-kontakt blinkar kontinuerligt.

energistyrning funktionsduglig?

12 Stall in blindeffekt Q(P) och motsvarande forlaga ar vald.

13 Utvinner den fotovoltaiska anlaggningen energi? Effekten syns pa displayen pa grundvisningen (nar det finns
solinstralning).

Anmarkning: Utvunnen energi pa 10000 V innebar att vaxel-
riktaren ar defekt!

14 Ar kunden inloggad pa webbportalen? Kunden kan logga in med e-postadress och lésenord.

15 Ar vaxelriktaren i tilldelad kunden i webbportalen? | kundkontot ar vaxelriktaren synlig med serienumret.

16 Finns kommunikation med router? IP-adressen visas pa grundvisningens display.

17 Ar det méjligt att ta emot data i webbportalen? Pa webbportalen visas Online och data, t.ex. foregaende dag
syns.

C Underhallsarbeten — Oversikt

| nedanstaende tabell finns tillverkarens rekommendationer pa underhallsintervall.

Om nationella foreskrifter och direktiv kréver kortare intervall sa galler i stallet dessa.

Beakta anvisningarna om underhallsarbeten pa komponenter i den fotovoltaiska anlaggningen.

# Underhallsarbete Intervall

1 Kontrollera komponenter hos den fotovoltaiska anlaggningen En gang om aret 264
2 Rengor vaxelriktaren En gang om aret 264
3 Kontrollera uppstallningsplatsen En gang om aret 264
4 Kontrollera skyddsjordningen En gang om aret 264
5 Kontrollera vaxelriktaren En gang om aret 264
6 Kontrollera generatorparameter En gang om aret 264
7 Skriva underhallsrapport En gang om aret 264
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D Kopplingsscheman

Bilderna visar i exempelform anslutningsscheman for vaxelriktare med 3-fas vaxelstrémsanslutning (400V). Vand anslut-
ningen anpassad for en vaxelriktare med 1-fas vaxelstromsanslutning (230V).

Vid installation av en vaxelriktare med 1-fas vaxelstrémsanslutning: Anslut en befintlig vdrmepump och den 1-fasiga vaxelrik-
taren till samma fas.
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Anslutningsschema auroPOWER med aroTHERM
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12

12b
15a
15b

Varmepump

Systemreglering

Varmepump expansionsmodul
Elmatare 3-fas

Tillaggsmodul inmatningsstyrning

D.1.1 Instéallningar i regleringen

Multifunktionsingang: PV

272

15¢
15d
16
17a
37

Vaxelriktare VPV |
Energiraknare
Fotovoltaisk modul
Ledningsskyddsbrytare

ledningsskyddsbrytare
(om nédvandigt)
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Anslutningsschema auroPOWER med aroTHERM och eloPACK

D.2

4

11

5
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12
12b
15
15a
15¢
15d

Varmepump

Systemreglering

Varmepump expansionsmodul

Elméatare for energiackumuleringssystem
Elmatare 3-fas

Vaxelriktare VPV |

Energiraknare

D.2.1 Instéallningar i regleringen

Multifunktionsingang: PV

274

15e
16
17a
17b
37

38

Energiackumulator
Fotovoltaisk modul
Ledningsskyddsbrytare
Rela

ledningsskyddsbrytare

(om noédvandigt)

ledningsskyddsbrytare

(nddvandig i TT-system med lagspanningsnat)
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Anslutningsschema auroPOWER med flexoTHERM
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2
12
15a
15b
15¢

Varmepump

Systemreglering

Elmatare 3-fas

Tillaggsmodul inmatningsstyrning
Vaxelriktare VPV |

D.3.1 Instéallningar i regleringen

Multifunktionsingang: PV
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15d
16
17a
37

Energiraknare
Fotovoltaisk modul
Ledningsskyddsbrytare

ledningsskyddsbrytare
(om nédvandigt)
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Anslutningsschema auroPOWER med flexoTHERM och eloPACK
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2
12
15
15a
15¢
15d
15e

Varmepump

Systemreglering

Elméatare for energiackumuleringssystem
Elmatare 3-fas

Vaxelriktare VPV |

Energiraknare

Energiackumulator

D.4.1 Instéllningar i regleringen

Multifunktionsingang: PV
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16
17a
17b
37

38

Fotovoltaisk modul
Ledningsskyddsbrytare
Rela

ledningsskyddsbrytare

(om nodvandigt)

ledningsskyddsbrytare

(nddvandig i TT-system med lagspanningsnat)
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2a Varmepump 15e Energiackumulator
15a Elmatare 3-fas 16 Fotovoltaisk modul
15b Tillaggsmodul inmatningsstyrning 17a Ledningsskyddsbrytare
15¢ Vaxelriktare VPV | 37 ledningsskyddsbrytare
15d Energiraknare (om nodvandigt)
D.5.1 Erforderliga instéllningar pa aroSTOR

PV MODUS: ECO

E Oversikt 6ver hindelsemeddelanden och atgérder vid stérning

E.1 Handelsemeddelanden och atgarder vid stoérningar

Om du inte kan atgarda en stérning med hjalp av féljande tabell kontaktar du kundtjénst.

Handelsemeddelande

Symbol

Orsak

Atgird

Datadverforing misslyc-
kades

)

En installning misslyckades eftersom den
inte kunde dverforas korrekt.

Genomfdr installningen igen.

En 6-bildning identifiera-
des

&

— Det finns ingen spanning i elnatet (sjalv-
gang hos vaxelriktaren).

— Vaxelriktaren far inte mata in i elnatet av
sakerhetsskal.
Vaxelriktaren sténger av sig sa lange
felet kvarstar (displayen ar mork).

Kontrollera vaxelstromsinstallationen (anslut-
ning till hus):

— Kontrollera automatsékringen och akti-
vera den eventuellt.

— Kontrollera automatséakringen och akti-
vera den eventuellt.

— Byt ut defekta brytare.

FE ej ansluten

&

Funktionsjordningen ar inte ansluten.

Vaxelriktaren far inte mata in i elnatet av
sakerhetsskal.

— Kontrollera att vaxelstrém-installationen
(bostadsanslutningen) ar i ordning.

— Kontrollera att skyddsledaren ar korrekt
ansluten.

Felstrommen &r for hog

&

Felstrdmmen, som gar fran plus- resp. mi-
nus-ingangen via de fotovoltaiska ingang-
arna och till jord 6verskrider det tillatna var-
det.

Vaxelriktaren stéanger av sig pa grund av
lagstadgade foreskrifter sa lange felet kvar-
star.

— Settill att ingen av likstromskablarna ar
jordade.

— Kontrollera att endast lampliga fotovol-
taiska moduler anvands.

— Kontrollera att likstromsinstallationen ar i
ordning.

— Sakerstall funktionen hos den fotovol-
taiska generatorn med en lamplig ma-
tare.

Felfunktion boost-kon-
verterare

En intern komponent i vaxelriktaren &r de-
fekt.

Vaxelriktaren matar inte, eller med reducerad
effekt, in i elnatet.

Se atgarder gallande Intern info.

Apparaten ar 6verhettad

Trots effektreducering ar den maximala
temperaturen éverskriden.

Vaxelriktaren matar in i elnatet forst nar det
tillatna temperaturomradet har natts.

Se atgarder gallande Intern info.

Felaktig maskinvaruver-
sion av boost-konverte-
rare

Vaxelriktaren kanner inte igen en intern
komponent eller den passar inte med de
andra komponenterna.

Véxelriktaren matar inte in i natet.

Se atgarder gallande Intern info.

Boost-konverterare inte
ansluten

Anslutningen mellan de interna komponen-
terna har avbrutits.

Vaxelriktaren matar inte in i natet.

Se atgarder gallande Intern info.

Intern info

— Vand dig till kundtjanst.
— Byt i forek. fall ut vaxelriktaren.

Intern varning

Se atgarder gallande Intern info.

Internt fel

®P>HO ® ® ®

Se atgarder gallande Intern info.
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Handelsemeddelande

Orsak

Atgérd

Isoleringsfel

Isoleringsmotstandet mellan plus- resp.
minus-ingangen och jorden underskrider
det tillatna vardet.

Vaxelriktaren far inte mata in i elnatet av
sakerhetsskal.

Se atgarder gallande Felstrommen ar for
hog.

Ingen Branding

Vaxelriktaren har felaktiga eller bristfalliga
apparatdata.

Vaxelriktaren kan darfoér inte mata in i natet.

Kontakta kundtjanst om meddelandet visas
mer an 5 ganger per dag.

Ingen anslutning till
energimataren

Det finns ingen eller ingen korrekt dataforbin-
delse mellan vaxelriktaren och energimata-
ren eller sa ar kommunikationsanslutningen
inte korrekt.

— Sakerstall en korrekt anslutning till ener-
gimataren.

— Kontrollera att i menypunkten Huvud-
meny - Instéllningar —» Energihante-
ring -~ Konfiguration - ratt energima-
tare har valts.

L och N forvaxlade

Utomhus- och neutralledaren ar forvaxiat
anslutna.

Vaxelriktaren far inte mata in i elnatet av
sakerhetsskal.

— Kontrollera kontaktbelaggningen i vaxel-
stromskontakten.

— Kontrollera vaxelstrémsinstallationen
(anslutning till hus).

Nationella parametrar
ogiltiga

Vaxelriktaren kan inte mata in i elnatet, ef-
tersom den inte har nagra giltiga parametrar.

Kontakta kundtjanst om meddelandet visas
mer an 5 ganger.

Effektreducering pga
temperatur

Maximalt tillaten temperatur har uppnatts.

Kontrollera om montageforutsattningarna ar
uppfyllda.

Lasning av den natio-
nella instéllningen felak-
tig

Vaxelriktaren kunde inte lasa ut korrekt land
ur minnet.

— Kontrollera de nationella installningarna

— Koppla vaxelriktaren likstréms- och
vaxelstromssidigt spanningsfri. Genomfor
en omstart.

— Fraga om lésenordet for servicekoden.
Radera de nationella installningarna. Gor
de nationella installningarna igen.

Flakten defekt

Vaxelriktarens interna flakt ar defekt.

Vaxelriktaren matar eventuellt in i elnatet
med reducerad effekt.

Kontakta kundtjanst om meddelandet visas
mer an 5 ganger.

Natspanning for hog for
aterstart

®EF P ® ®® ®f

Vaxelriktaren kan inte mata in igen efter
avstangningen, eftersom elnatsspanningen
overskrider det lagstadgade tillslagsvardet.

— Kontrollera att de nationella installning-
arna har gjorts korrekt.

— Kontakta i forek. fall det lokala energifor-
sorjningsforetaget.

— Latiforek. fall det lokala energiforsorj-
ningsforetaget kontrollera natférhallan-
dena fram till den fotovoltaiska anlagg-
ningens natéverlamningspunkt.

— Genomfor en natanalys direkt pa vax-
elriktarens/-arnas inmatningspunkt. Ge-
nomfor en natanalys direkt pa natover-
lamningspunkten. Informera i forek. fall
den lokala energiférsérjaren om resulta-
tet av testet.

— Anpassa i samrad med energiforsorj-
ningsforetaget i forek. fall troskelvardena
for natspanningen resp. natfrekvensen.
For att gora anpassningar behdver du en
atkomstkod (fran kod-generatorn). Kon-
takta kundtjanst.

— Lat det lokala energiforsorjningsforetaget
sakerstalla iakttagandet av respektive
specifikation for natspanning och natfre-
kvens.

Néatspénning for lag for
aterstart

Vaxelriktaren kan inte mata in igen efter
avstangningen, eftersom natspanningen
underskrider det lagstadgade tillslagsvardet.

Se atgarder gallande Natspanning for hog
for aterstart.

Natfrekvens for hog

&)
®

Den natfrekvens, som ligger pa vaxelriktaren
Overskrider det tillatna vardet.

Vaxelriktaren stanger av sig pa grund av
lagstadgade foreskrifter sa lange felet kvar-
star.

Se atgarder gallande Natspanning for hog
for aterstart.
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Handelsemeddelande

Orsak

Atgérd

Natfrekvens for lag

Den natfrekvens, som ligger pa vaxelriktaren
underskrider det tillatna vardet.
Vaxelriktaren sténger av sig pa grund av
lagstadgade foreskrifter sa lange felet kvar-
star.

Se atgarder gallande Natspanning for hog
for aterstart.

Natrela defekt

Vaxelriktaren har identifierat att ett natrela ar
defekt och matar darfor inte in i elnatet.

Kontakta kundtjanst om meddelandet visas
mer an 5 ganger.

Nétspéanning for lag for
aterstart

Véxelriktaren kan inte mata in igen efter
avstangningen, eftersom natspanningen
underskrider det lagstadgade tillslagsvardet.

Se atgarder gallande Natspanning for hog
for aterstart.

Nétspéanning @ for hég

Den utgangsspanning, som medelvardesbe-
raknas Over en lagstadgad tidsperiod 6ver-
skrider det tillatna toleransintervallet.
Vaxelriktaren stéanger av sig automatiskt sa
lange feltillstandet kvarstar.

Se atgarder gallande Natspanning for hég
for aterstart.

Natspanning @ for lag

Den utgangsspanning, som medelvardesbe-
raknas 6ver en lagstadgad tidsperiod under-
skrider det tillatna toleransintervallet.

Vaxelriktaren stéanger av sig automatiskt sa
lange feltillstandet kvarstar.

Se atgarder gallande Natspanning for hog
for aterstart.

Natspéanning for hog

Den natspanning, som ligger pa vaxelrikta-
ren Overskrider det tillatna vardet.
Vaxelriktaren sténger av sig pa grund av
lagstadgade foreskrifter sa lange felet kvar-
star.

Se atgarder gallande Natspanning for hog
for aterstart.

Natspanning for hog for
aterstart

Vaxelriktaren kan inte mata in igen efter
avstangningen, eftersom natspanningen
overskrider det lagstadgade tillslagsvardet.

Se atgarder gallande Natspanning for hog
for aterstart.

Natspanning for lag

Den natspanning, som ligger pa vaxelrikta-
ren underskrider det tillatna vardet.
Vaxelriktaren sténger av sig pa grund av
lagstadgade foreskrifter sa lange felet kvar-
star.

Se atgarder gallande Natspanning for hog
for aterstart.

Natstrom DC Offset for
hoég

DC-strémandelen, som matas in fran vaxel-
riktaren och till elnatet 6verskrider det tillatna
vardet.

Vaxelriktaren sténger av sig pa grund av
lagstadgade foreskrifter sa lange felet kvar-
star.

Se atgarder gallande Natspanning for hog
for aterstart.

Fotovoltaisk spanning
for hég

Den ingangsspéanning, som ligger pa vaxel-
riktaren Overskrider det tillatna vardet.

— Kontrollera att den fotovoltaiska span-
ningen ar mindre an vaxelriktarens maxi-
mala ingangsspanning.

— Kontrollera att den fotovoltaiska gene-
ratorn ar korrekt dimensionerad for an-
vandning med vaxelriktaren.

Fotovoltaisk strom for
hég

Ingangsstrommen pa vaxelriktaren dverskri-
der det tillatna vardet.

Vaxelriktaren begransar strommen till det
tillatna vardet.

— Kontrollera att den fotovoltaiska gene-
ratorn ar korrekt dimensionerad for an-
vandning med vaxelriktaren.

RS485-Gateway aktiv

R ® ® R ® ® RRE® O]

Det gér inte att kommunicera med véaxelrikta-
ren via granssnittet RS485.

Kontakta kundtjanst om meddelandet visas
mer an 5 ganger.
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Handelsemeddelande Symbol

Orsak

Atgérd

Sjalvtest felaktigt

Under sjalvtestet uppstod ett fel och sjalv-
testet har avbrutits.

Giltighet: utom Italien

— Ignorera meddelandet och radera han-
delseprotokollet.

Giltighet: Italien

— Upprepa sjalvtestet efter ca. 10 minuter
eller vid kraftigt solljus.
— Om sjalvtestet avbryts igen, kontrollera

landsinstallningen och upprepa sjalv-
testet.

— Om sjalvtestet avbryts igen, kontrollera
vaxelstrom-installationen (bostadsanslut-
ningen).

— Om sjalvtestet avbryts igen, kontakta
kundtjanst.

ENS Programvara in-
kompatibel

Efter en firmware-uppdatering passar de
olika programvarustatusarna i vaxelriktaren
inte langre ihop.

Kontakta kundtjanst om meddelandet visas
mer an 5 ganger.

PU programvara inkom-
patibel

Efter en firmware-uppdatering passar de
olika programvarustatusarna i vaxelriktaren
inte langre ihop.

Kontakta kundtjanst om meddelandet visas
mer an 5 ganger.

Tid/datum foérlorat

CAIINE

— Vaxelriktaren har forlorat tiden, eftersom
den varit frankopplad fran natet alltfor
lange.

— Produktionsdata kan inte sparas, handel-

— Korrigera installningarna fér datum och
tid.

sedata endast med fel datum.

E.2 Felsokning

Kontrollera innan genomfdrandet en av féljande atgarder om stérningen kan identifieras och atgardas med hjalp av handel-

semeddelanden.

Funktionsfel

Orsak

Atgird

Displayen ar moérk och visar inga
siffror.

Vaxelstromsinstallation ej OK.

Kontrollera vaxelstromsinstallationen (anslutning
till hus):

— Kontrollera automatsakringen och aktivera
den eventuellt.

— Kontrollera automatsékringen och aktivera
den eventuellt.

Vaxelriktare defekt.

Kontakta ev. kundtjanst.
Byt ut vaxelriktaren.

Vaxelstromskontakt ej OK.

Kontrollera vaxelstromskontakten:

—  Oppna kontakten.

— Sakerstall att skruvforbindningarna meka-
niskt och elektriskt ar OK.

Ingen utgangseffekt
Anmarkning
Displayvisning: -- W

Det star inte tillrackligt med effekt till férfogande
fran den fotovoltaiska generatorn.

Kontrollera om t.ex. féljande orsaker foreligger
och atgarda dem om mgjligt:

— Snd pa de fotovoltaiska modulerna

— De fotovoltaiska modulerna ar skuggade
— Kraftig molnighet

—  Gryning/skymning eller natt

Likstréomsinstallation ej OK.

Kontrollera likstromsinstallationen och uppratta
denna i forek. fall:

—  Friktions- eller tryckstallen pa likstromskablar
—  Likstrdomsstickanslutningar
—  Krimpningar

Kontrollera om det finns dvergangsmotstand pa
grund av korrosion och atgarda dessa.

Lastfranskiljaren for likstrom star i position 0.

Satt lastfranskiljningsbrytaren for likstrom i posi-
tion 1 tills den hakar i hérbart.
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Funktionsfel

Orsak

Atgérd

Ingen utgangseffekt
Anmarkning
Displayvisning: -- W

Den fotovoltaiska modulens spanning ar mindre
an respektive vaxelriktares minimala ingangs-
spanning.

Kontrollera spanningen hos den fotovoltaiska
modulen direkt pa vaxelriktarens display.
Sakerstall de fotovoltaiska modulernas kompati-
bilitet. Fraga kundtjanst om detta.

Likstrémsanslutning minus och likstromsanslut-
ning plus ar férvaxlade.

Mat strangens eller strangarnas tomgangsanslut-
ning och kontrollera kablarnas resp. kontakter-
nas polaritet.

Anslut likstrdmsanslutningen minus och likstrém-
sanslutningen plus korrekt.

Sakerstall en korrekt likstromsinstallation.

Respektive minimal ingdngsspanning uppnas
inte.

Kontrollera systemdimensioneringen for antalet
strangar och antalet moduler per stréng.
Anpassa i forek. fall den fotovoltaiska generatorn
till vaxelriktarens krav.

Vaxelriktare defekt.

Kontakta ev. kundtjanst.
Byt ut vaxelriktaren.

For lag utgangseffekt
Anmarkning
Displayvisning: 0 W

Andringar i en befintlig fotovoltaisk anlaggning
har lett till defekter i likstroms- eller vaxelstroms-
installationen.

Kontrollera likstréms- och vaxelstromsinstallatio-
nen.

Sakerstall en korrekt likstroms- eller vaxelstroms-
installation.

Vaxelriktaren visar en fotovoltaisk spanning pa
10000 V.

Vaxelriktare defekt.

Kontakta ev. kundtjanst.
Byt ut vaxelriktaren.

Extern datalogger eller energistyrning skickar en
signal for en effektbegransning.

Kontrollera effektbegrénsningens installningar i
servicemenyn eller konfigurationen av den ex-
terna dataloggern och korrigera installningarna i
forek. fall.

Defekta eller felpolade fotovoltaiska moduler
resp. felpolade fotovoltaiska generatordelar

Kontrollera generatorparametern direkt pa vaxel-
riktarens display.

Genomfor anvisningarna for att atgarda stérning
vid stoérningen "Ingen utgangseffekt".

Vaxelriktare defekt.

Kontakta ev. kundtjanst.
Byt ut vaxelriktaren.

F Tekniska data

Likstroms-ingangssida (fotovoltaisk generatoranslutning)

VPV | 3000/1 400V VPV | 4000/1 400V VPV 1 5000/1 400V
Antal likstromsingangar 1 1 1
Max. ingangsspanning <1000V <1000V <1000V
Start-ingangsspanning 250 V 250 V 250 V
Nominell ingangsspéanning | 770 V 770 V 770V
Antal MPP-Tracker 1 1 1
Driftspanningsomrade vid | 250 ... 800 V 250 ... 800 V 250 ... 800 V
nominell effekt
MPP-spdnningsomrade 75...360V 75...360V 75 ...360V
Max. ingangsstrom <11A <11A <11A
Max. kortslutningsstrom 17 A 17 A 17 A
Nominell ingangsstrom 8 A 8 A 8 A
Max. atermatningsstrom till | <0 A <0A <0A
den fotovoltaiska genera-
torn

VPV 1 6000/1 400V

Antal likstromsingangar

1

Max. ingangsspanning <1000V
Start-ingangsspanning 250 Vv
Nominell ingdngsspéanning | 770 V
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VPV | 6000/1 400V

Antal MPP-Tracker

1

den fotovoltaiska genera-
torn

Driftspanningsomrade vid | 250 ... 800 V
nominell effekt

MPP-spanningsomrade 75...360 V
Max. ingangsstrom <11A

Max. kortslutningsstrom 17 A
Nominell ingangsstrom 8 A

Max. atermatningsstrom till | <0 A

Vaxelriktar-utgangssida

(natanslutning)

Bilaga

VPV | 3000/1 400V

VPV | 4000/1 400V

VPV | 5000/1 400V

Utgangsspanning (bero- 320 ...480 V 320 ...480 V 320 ...480V
ende pa den nationella in-

stéllningen)

Nominell utgangsspanning | 400 V 400 V 400 V

Max. tillslagsstrom

16 A (fér 10 ms)

16 A (for 10 ms)

16 A (for 10 ms)

RMS-kortslutningsstrom

3,82 Apys (for 60 ms)

3,82 Aqys (for 60 ms)

3,82 Apys (for 60 ms)

Nominell utgangsstrom

7A

7A

72A

Nominell effekt 3200 W 4000 W 5000 W
Max. skeneffekt 3200 V-A 4 000 V-A 5000 V-A
Max. utgangsstrom <7A <7A <10A
Nominell frekvens - 50Hz - 50Hz - 50Hz
- 60Hz - 60Hz - 60Hz
Nétfrekvens (beroende 45 ... 65 Hz 45 ... 65 Hz 45 ... 65 Hz
pa den nationella install-
ningen)
Forlusteffekt vid nattdrift <3W <3W <3W
Inmatningsfaser trefasig trefasig trefasig
Klirrfaktor (cos ¢ = 1) <1% <1% <1%

Effektfaktor cos ¢

0,8 kapacitiv; 0,8 induktiv

0,8 kapacitiv; 0,8 induktiv

0,8 kapacitiv; 0,8 induktiv

VPV | 6000/1 400V

Utgangsspanning (bero- 320...480V
ende pa den nationella in-

stéllningen)

Nominell utgangsspanning | 400 V

Max. tillslagsstrom

16 A (fér 10 ms)

RMS-kortslutningsstrom

3,82 Agus (for 60 ms)

Nominell utgangsstrom

8,7A

Nominell effekt 6 000 W
Max. skeneffekt 6 000 V-A
Max. utgangsstrom <10A
Nominell frekvens - 50Hz
- 60Hz
Natfrekvens (beroende 45 ... 65 Hz
pa den nationella install-
ningen)
Forlusteffekt vid nattdrift <3WwW
Inmatningsfaser trefasig
Klirrfaktor (cos ¢ = 1) <1%

Effektfaktor cos ¢

0,8 kapacitiv; 0,8 induktiv
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Karakterisering av driftsbeteendet

VPV 1 3000/1 400V

VPV | 4000/1 400V

VPV 1 5000/1 400V

Max. verkningsgrad

<98,6 %

< 98,6 %

<98,7 %

Europeisk verkningsgrad

97,9 %

98,1 %

98,2 %

MPP verkningsgrad

> 99,0 % dynamisk; > 99,8 %
statisk

> 99,0 % dynamisk; > 99,8 %
statisk

> 99,0 % dynamisk; > 99,8 %
statisk

Egenforbrukning <8W <8W <8W
Effekt-Derating vid full ef- | 50°Cavs 50°Crave 50°Crams
fekt fran

Tillslagseffekt 10 W 10w 0w
Franslagseffekt 8w 8w 8w

VPV 1 6000/1 400V

Max. verkningsgrad

<98,7%

Europeisk verkningsgrad

98,3 %

MPP verkningsgrad

> 99,0 % dynamisk; > 99,8 %
statisk

Egenforbrukning <8W
Effekt-Derating vid full ef- 45°Cravs
fekt fran
Tillslagseffekt 10w
Franslagseffekt 8 W
Sakerhet
VPV | 3000/1 400V VPV | 4000/1 400V VPV 1 5000/1 400V
Skyddsklass Il 1] Il

Separeringsprincip

ingen galvanisk franskiljning,
transformatorlos

ingen galvanisk franskiljning,
transformatorlos

ingen galvanisk franskiljning,
transformatorlos

Natovervakning

ja, integrerad

ja, integrerad

ja, integrerad

Felstromsovervakning

ja, integrerad (vaxelriktaren kan
av konstruktionsmassiga skal
inte fororsaka nagot likstromsfel)

ja, integrerad (vaxelriktaren kan
av konstruktionsmassiga skal
inte férorsaka nagot likstromsfel)

ja, integrerad (vaxelriktaren kan
av konstruktionsmassiga skal
inte fororsaka nagot likstromsfel)

Polforvaxlingsskydd

Ja

Ja

Ja

VPV |1 6000/1 400V

Skyddsklass

Separeringsprincip

ingen galvanisk franskiljning,
transformatorlos

Natovervakning

ja, integrerad

Felstromsovervakning

ja, integrerad (vaxelriktaren kan
av konstruktionsmassiga skal
inte fororsaka nagot likstromsfel)

Polforvaxlingsskydd

Ja

Anvandningsforhallanden

VPV |1 3000/1 400V

VPV 1 4000/1 400V

VPV |1 5000/1 400V

Anvandningsomrade Inomhus Inomhus Inomhus

Klimatklass enligt 3K3 3K3 3K3

IEC 60721-3-3

Omgivningstemperatur -15...60 °C -15...60 °C -15...60°C

Lagertemperatur -30...70°C -30...70°C -30...70°C

Relativ fuktighet (ej kon- 0..95% 0..95% 0..95%

denserande)

Uppstéllningshojd 6ver NN | <2 000 m <2000 m <2000 m

Nedsmutsningsgrad PD3 PD3 PD3

Buller 29 dB(A) 29 dB(A) 29 dB(A)
286 Anvisningar for installation och underhall VPV 1 0020273406_01




VPV | 6000/1 400V

Anvéandningsomrade Inomhus
Klimatklass enligt 3K3

IEC 60721-3-3

Omgivningstemperatur -15...60 °C
Lagertemperatur -30...70°C
Relativ fuktighet (ej kon- 0..95%
denserande)

Uppstallningshojd 6ver NN | <2 000 m
Nedsmutsningsgrad PD3

Buller 29 dB(A)

Utrustning och utférande

Bilaga

VPV | 3000/1 400V

VPV 1 4000/1 400V

VPV | 5000/1 400V

— Ledardiameter 2,5 ... 6 mm?

Skyddsklass IP 21 (kapsling: IP 51; IP 21 (kapsling: IP 51; IP 21 (kapsling: IP 51;
display: IP 21) display: IP 21) display: IP 21)
Overspinningskategori Il (AC), Il (DC) Il (AC), Il (DC) Il (AC), Il (DC)
Likstromsanslutning — Phoenix Contact SUNCLIX — Phoenix Contact SUNCLIX — Phoenix Contact SUNCLIX
(1 par) (1 par) (1 par)

— Ledardiameter 2,5 ... 6 mm?

— Ledardiameter 2,5 ... 6 mm?

Vaxelstromsanslutning

— Kontakt Wieland RST25i5
— Ledningsdiameter

— Kontakt Wieland RST25i5
— Ledningsdiameter

— Kontakt Wieland RST25i5
— Ledningsdiameter

10 ... 14 mm? 10 ... 14 mm? 10 ... 14 mm?
— Ledardiameter 1,5... 4 mm? | — Ledardiameter 1,5...4 mm? | - Ledardiameter 1,5 ... 4 mm?
Matt oforpackad - 340 mm - 340 mm - 340 mm
(HxBxD) - 608 mm - 608 mm - 608 mm
- 222 mm - 222 mm - 222 mm
Vikt oforpackad 10 kg 10 kg 10 kg

Visning

Grafisk display 128 x 64 Pixel

Grafisk display 128 x 64 Pixel

Grafisk display 128 x 64 Pixel

Kommunikationsgranssnitt

— RS-485 (2 x RJ45 uttag)

— Ethernetgranssnitt (1 x RJ45)

— Modbus RTU (1 x RJ10 ut-
tag: anslutning till energima-
tare)

— RS-485 (2 x RJ45 uttag)
— Ethernetgranssnitt (1 x RJ45)

—  Modbus RTU (1 x RJ10 ut-
tag: anslutning till energima-
tare)

— RS-485 (2 x RJ45 uttag)

— Ethernetgranssnitt
(1 x RJ45)

— Modbus RTU (1 x RJ10 ut-
tag: anslutning till energima-
tare)

Integrerad lastfranskilj-
ningsbrytare likstrom

ja, konform med DIN VDE 0100-

712

ja, konform med DIN VDE 0100-
712

ja, konform med DIN VDE 0100-
712

Kylningsprincip

— temperaturstyrd flakt
— varvtalsvariabel
— intern (stoftskyddad)

— temperaturstyrd flakt
— varvtalsvariabel
— intern (stoftskyddad)

— temperaturstyrd flakt
— varvtalsvariabel
— intern (stoftskyddad)

VPV | 6000/1 400V

Skyddsklass IP 21 (kapsling: IP 51;
display: IP 21)
Overspinningskategori Il (AC), Il (DC)
Likstromsanslutning — Phoenix Contact SUNCLIX
(1 par)

— Ledardiameter 2,5 ... 6 mm?

Vaxelstromsanslutning

— Kontakt Wieland RST25i5
— Ledningsdiameter

10 ... 14 mm?
— Ledardiameter 1,5 ... 4 mm?
Matt oforpackad - 340 mm
(Hx B x D) - 608 mm
- 222 mm
Vikt oférpackad 10 kg

Visning

Grafisk display 128 x 64 Pixel

0020273406_01 VPV | Anvisningar for installation och underhall
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Bilaga

VPV 1 6000/1 400V

Kommunikationsgranssnitt | - RS-485 (2 x RJ45 uttag)

— Ethernetgranssnitt
(1 x RJ45)

—  Modbus RTU (1 x RJ10 ut-
tag: anslutning till energima-

tare)
Integrerad lastfranskilj- ja, konform med DIN VDE 0100-
ningsbrytare likstrom 712
Kylningsprincip — temperaturstyrd flakt

— varvtalsvariabel
— intern (stoftskyddad)
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1 BE, Belgien, Belgique, Belgiée
Country specifics

1 BE, Belgien, Belgique, Belgié

— Belgium -
de
11 Werksgarantie

Die N.V. VAILLANT gewahrleistet eine Garantie von 2 Jah-
ren auf alle Material- und Konstruktionsfehler ihrer Produkte
ab dem Rechnungsdatum.

Die Garantie wird nur gewahrt, wenn folgende Vorausset-
zungen erfillt sind:

1. Das Gerat muss von einem qualifizierten Fachmann
installiert worden sein. Dieser ist dafiir verantwortlich,
dass alle geltenden Normen und Richtlinien bei der
Installation beachtet wurden.

2. Wahrend der Garantiezeit ist nur der Vaillant Werks-
kundendienst autorisiert, Reparaturen oder Verande-
rungen am Gerat vorzunehmen. Die Werksgarantie er-
lischt, wenn in das Geréat Teile eingebaut werden, die
nicht von Vaillant zugelassen sind.

3. Damit die Garantie wirksam werden kann, muss die
Garantiekarte vollstandig und ordnungsgeman ausge-
fullt, unterschrieben und ausreichend frankiert spates-
tens flinfzehn Tage nach der Installation an uns zurlick-
geschickt werden.

Wahrend der Garantiezeit an dem Gerat festgestellte
Material- oder Fabrikationsfehler werden von unserem
Werkskundendienst kostenlos behoben. Fir Fehler, die
nicht auf den genannten Ursachen beruhen, z. B. Fehler
aufgrund unsachgemafer Installation oder vorschriftswidri-
ger Behandlung, bei Versto gegen die geltenden Normen
und Richtlinien zur Installation, zum Aufstellraum oder zur
Beliiftung, bei Uberlastung, Frosteinwirkung oder normalem
Verschleill oder bei Gewalteinwirkung ibernehmen wir keine
Haftung. Wenn eine Rechnung gemal den allgemeinen
Bedingungen des Werkvertrags ausgestellt wird, wird diese
ohne vorherige schriftliche Vereinbarung mit Dritten (z. B.
Eigentimer, Vermieter, Verwalter etc.) an den Auftraggeber
oder/und den Benutzer der Anlage gerichtet; dieser Uber-
nimmt die Zahlungsverpflichtung. Der Rechnungsbetrag ist
dem Techniker des Werkskundendienstes, der die Leistung
erbracht hat, zu erstatten. Die Reparatur oder der Austausch
von Teilen wahrend der Garantie verlangert die Garantiezeit
nicht. Nicht umfasst von der Werksgarantie sind Anspriiche,
die Uber die kostenlose Fehlerbeseitigung hinausgehen, wie
z. B. Anspriiche auf Schadenersatz. Gerichtsstand ist der
Sitz unseres Unternehmens. Um alle Funktionen des Vaillant
Gerats auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen
Serienzustand nicht zu verandern, durfen bei Wartungs- und
Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile
verwendet werden!
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1.2

N.V. Vaillant S.A.
Golden Hopestraat 15
B-1620 Drogenbos
Tel. 2 3349300

Fax 2 3349319

Kundendienst / Service aprées-vente / Klanten-
dienst 2 3349352

info@vaillant.be
www.vaillant.be

Kundendienst

Kundendienst / Service apres-vente / Klantendienst:
2 3349352

nl

1.3

De producten van de NV Vaillant zijn gewaarborgd tegen
alle materiaal- en constructiefouten voor een periode van
twee jaar vanaf de datum vermeld op de aankoopfactuur die
u heel nauwkeurig dient bij te houden. De waarborg geldt
alleen onder de volgende voorwaarden:

Fabrieksgarantie

1. Het toestel moet door een erkend gekwalificeerd vak-
man geplaatst worden die er, onder zijn volledige ver-
antwoordelijkheid, op zal letten dat de normen en instal-
latievoorschriften nageleefd worden.

Het is enkel aan de technici van de Vaillant fabriek toe-
gelaten om herstellingen of wijzigingen aan het toestel
onder garantie uit te voeren, opdat de waarborg van
toepassing zou blijven. De originele onderdelen moeten
in het Vaillant toestel gemonteerd zijn, zoniet wordt de
waarborg geannuleerd.

Teneinde de waarborg te laten gelden, moet u ons de
garantiekaart volledig ingevuld, ondertekend en gefran-
keerd terugzenden binnen de veertien dagen na de in-
stallatie!

De waarborg wordt niet toegekend indien de slechte wer-
king van het toestel het gevolg is van een slechte regeling,
door het gebruik van een niet overeenkomstige energie, een
verkeerde of gebrekkige installatie, de niet-naleving van de
gebruiksaanwijzing die bij het toestel gevoegd is, door het
niet opvolgen van de normen betreffende de installatievoor-
schriften, het type lokaal of verluchting, verwaarlozing, over-
belasting, bevriezing, elke normale slijtage of elke hande-
ling van overmacht. In dit geval zullen onze prestaties en de
geleverde onderdelen aangerekend worden. Bij facturatie,
opgesteld volgens de algemene voorwaarden van de na-
verkoop-dienst, wordt deze steeds opgemaakt op de naam
van de persoon die de oproep heeft verricht en/of de naam
van de persoon bij wie het werk is uitgevoerd, behoudens
voorafgaand schriftelijk akkoord van een derde persoon (bv.
huurder, eigenaar, syndic, enz.) die deze factuur uitdrukkelijk
ten zijne laste neemt. Het factuurbedrag zal contant betaald
moeten worden aan de fabriekstechnicus die het werk heeft
uitgevoerd. Het herstellen of vervangen van onderdelen tij-
dens de garantieperiode heeft geen verlenging van de waar-
borg tot gevolg. De toekenning van garantie sluit elke beta-
ling van schadevergoeding uit en dit tot voor om het even
welke reden ze ook gevraagd wordt. Voor elk geschil, zijn
enkel de Tribunalen van het district waar de hoofdzetel van
de vennootschap gevestigd is, bevoegd. Om alle functies
van het Vaillant toestel op termijn vast te stellen en om de
toegelaten toestand niet te veranderen, mogen bij onder-
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houd en herstellingen enkel nog originele Vaillant onderde-
len gebruikt worden.

1.4 Klantendienst

N.V. Vaillant S.A.
Golden Hopestraat 15
B-1620 Drogenbos
Tel. 2 3349300

Fax 2 3349319

Kundendienst / Service aprés-vente / Klanten-
dienst 2 3349352

info@vaillant.be
www.vaillant.be

Kundendienst / Service aprés-vente / Klantendienst:
2 3349352

2 CH, Schweiz, Svizzera, Suisse

— Switzerland -

de

21 Werksgarantie

Werksgarantie gewahren wir nur bei Installation durch einen
anerkannten Fachhandwerksbetrieb. Dem Eigentimer des
Gerats raumen wir eine Werksgarantie entsprechend den
landesspezifischen Vaillant Geschéftsbedingungen und den
entsprechend abgeschlossenen Wartungsvertragen ein.
Garantiearbeiten werden grundsatzlich nur von unserem
Werkskundendienst ausgefiihrt.

2.2 Vaillant GmbH Kundendienst

Vaillant GmbH (Schweiz, Suisse, Svizzera)
Riedstrasse 12

CH-8953 Dietikon

Tel. 044 74429 29

Fax 044 74429 28

Kundendienst 044 74429 29

Techn. Vertriebssupport 044 74429 19
info@vaillant.ch

www.vaillant.ch

Kundendienst: 044 74429 29
Techn. Vertriebssupport: 044 74429 19

3 DE, Deutschland

— Germany —

0020273406_01 VPV | Country specifics

CH, Schweiz, Svizzera, Suisse 2

31 Herstellergarantie

Herstellergarantie gewahren wir nur bei Installation durch
einen anerkannten Fachhandwerksbetrieb.

Dem Eigentimer des Gerats raumen wir diese Hersteller-
garantie entsprechend den Vaillant Garantiebedingungen
ein. Garantiearbeiten werden grundsétzlich nur von unse-
rem Kundendienst ausgefiihrt. Wir kénnen Ihnen daher et-
waige Kosten, die lhnen bei der Durchflihrung von Arbeiten
an dem Gerat wahrend der Garantiezeit entstehen, nur dann
erstatten, falls wir [hnen einen entsprechenden Auftrag erteilt
haben und es sich um einen Garantiefall handelt.

3.2 Kundendienst
Auftragsannahme Vaillant Kundendienst: 02191 5767901

4 Fl, Suomi, Finland

— Finland —

41 Takuu

Takuu vastaa maanne lainmukaisia maarayksia.

4.2 Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme yhteystiedot I6ytyvat takapuolella
mainitun osoitteen alta tai WWW-sivulta osoitteesta
www.vaillant.fi.

5 NL, Nederland

— Netherlands —

5.1 Fabrieksgarantie

Fabrieksgarantie wordt verleend alleen indien de installatie
is uitgevoerd door een door Vaillant Group Netherlands B.V.
erkende installateur conform de installatievoorschriften van
het betreffende product.

De eigenaar van een Vaillant product kan aanspraak maken
op fabrieksgarantie die conform zijn aan de algemene garan-
tiebepalingen van Vaillant Group Netherlands B.V.

Garantiewerkzaamheden worden uitsluitend door de service-
dienst van Vaillant Group Netherlands B.V. of door een door
Vaillant Group Netherlands B.V. aangewezen installatiebe-
drijf uitgevoerd.

Eventuele kosten die gemaakt zijn voor werkzaamheden aan
een Vaillant product gedurende de garantieperiode komen
alleen in aanmerking voor vergoeding indien vooraf toestem-
ming is verleend aan een door Vaillant Group Netherlands
B.V. aangewezen installatiebedrijf en als het conform de al-
gemene garantiebepalingen een werkelijk garantiegeval be-
treft.

291



6 NO, Norge

5.2 Serviceteam

Het Serviceteam dient ter ondersteuning van de installateur
en is tijldens kantooruren te bereiken op nummer:

Serviceteam: 020 5659440

5.3

Mocht u nog vragen hebben, dan staan onze mede-
werkers van de consumentenservice u graag te woord:
(020) 565 94 20.

Consumentenservice

6 NO, Norge

— Norway —

6.1 Fabrikkgaranti

| lopet av garantiperioden utbedres gratis fastslatte material-
eller fabrikasjonsfeil pa apparatet av Vaillant Kundeservice.

Vi patar oss intet ansvar for feil som ikke skyldes material-
eller fabrikasjonsfeil, f.eks. feil pa grunn av feil installasjon
eller ikke forskriftsmessig behandling. Vi gir fabrikkgaranti
kun nar apparatet er installert av anerkjente fagfolk. Hvis
andre enn var kundeservice utfarer arbeid, oppheves
fabrikkgarantien, da alt arbeid skal utfgres av godkjente
fagfolk.

Fabrikkgarantien oppheves ogsa hvis det er montert inn
deler i apparatet som ikke er tillatt av Vaillant.

Krav som gar ut over gratis reparasjon av feil, f.eks. krav om
skadeerstatning, omfattes ikke av fabrikkgarantien.

6.2
Telefon: 64 959900

Kundeservice

7 SE, Sweden
— Sverige —

71 Fabriksgaranti

Vaillant [Amnar dig som agare en garanti under tva ar fran
datum for drifttagningen. Under denna tid avhjalper Vaillants
kundtjanst kostnadsfritt material- eller tillverkningsfel.

Vi atar oss inget ansvar for fel, som inte beror pa material-
eller tillverkningsfel, t.ex. fel pa grund av osakkunnig instal-
lering eller hantering i strid mot foreskrifterna. Vi lamnar fa-
briksgaranti endast om apparaten installerats av en auktori-
serad fackman.

Om arbeten pa apparaten inte utférs av var kundtjanst, bort-
faller fabriksgarantin. Fabriksgarantin bortfaller ocksa om de-
lar, som inte godkants av Vaillant, monteras | apparaten.

Fabriksgarantin tacker inte ansprak utdver kostnadsfritt av-
hjalpande av fel, t.ex. skadestandskrav.

292

7.2 Kundtjanst

Vaillant Group Gaseres AB skoter garanti reparationer, ser-
vice och reservdelar for Vaillant produkter i Sverige;

Telefon: 040 80330
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Supplier

N.V. Vaillant S.A.

Golden Hopestraat 15 1 B-1620 Drogenbos

Tel. 23349300 0§ Fax 23349319

Kundendienst / Service aprés-vente / Klantendienst 2 3349352
info@vaillant.be § www.vaillant.be

Vaillant GmbH (Schweiz, Suisse, Svizzera)

Riedstrasse 12 1 CH-8953 Dietikon

Tel. 044 7442929 1 Fax 044 74429 28

Kundendienst 044 7442929 B Techn. Vertriebssupport 044 74429 19
info@vaillant.ch 1 www.vaillant.ch

Vaillant Deutschland GmbH & Co.KG

Berghauser Str. 40 § D-42859 Remscheid

Telefon 02191180 0 Telefax 02191 18 2810
Auftragsannahme Vaillant Kundendienst 02191 5767901
info@vaillant.de § www.vaillant.de

Vaillant Group International GmbH
Berghauser Strasse 40 0§ 42859 Remscheid
Tel. +492191 18 0

www.vaillant.info

Vaillant Group Netherlands B.V.

Postbus 23250 & 1100 DT Amsterdam

Telefoon 020 5659200 § Telefax 020 6969366
Consumentenservice 020 5659420 8 Serviceteam 020 5659440
info@vaillant.nl 8  www.vaillant.nl

Vaillant Group Norge AS
Stettumveien 7 8 1540 Vestby
Telefon 64 959900 0§ Fax 64 959901
info@vaillant.no § www.vaillant.no

Vaillant Group Gaseres AB

Norra Ellenborgsgatan 4 1 S-23351 Svedala
Telefon 040 80330 B Telefax 040 968690
info@vaillant.se 1 www.vaillant.se

© These instructions, or parts thereof, are protected by copyright and may be reproduced or distributed only with
the manufacturer's written consent.
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